
 

 

 

1.1 НАСЛОВНА СТРАНА 

4/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – 
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН 

свеска 3/3 

Инвеститор: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Београд, Кнеза Милоша 20 

Објекат: ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

Београд, Балканска бр. 53 

катастарске парцеле број 22635 КО Савски венац, 
Београд 

Врста техничке документације: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) 

Назив и ознака дела пројекта: 4/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН 

За грађење / извођење радова: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА 

Пројектант: МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. БЕОГРАД 

БЕОГРАД, Добрињска 8а 

Одговорно лице пројектанта: генерални директор Слободан Лалић 

Потпис: Електронски потпис: 

 

 

Одговорни пројектант: Бојан Рис дипл. инж. ел. 

Број лиценце: 352 Б461 05 

Потпис: Електронски потпис: 

 

 

Број техничке документације: 2021У027-ПЗИ-Е04 

Место и датум: Београд, 01.2022. године 



 
2021У027-ПЗИ-Е04  

ИЗМЕНА 

 

СТРАНА 

2 

 

МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. Добрињска 8а, Београд 

1.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА 

 

Свеска 1/3 

 

1.1. Насловна страна  

1.2. Садржај пројекта 

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  

1.4. Изјава одговорног пројектанта 

1.5. Текстуална документација 

1.5.1. Технички опис 

1.6. Нумеричка документација 

1.6.1. Прорачуни 

1.6.2. Предмер и предрачун 

1.7. Графичка документација 

 



 
2021У027-ПЗИ-Е04  

ИЗМЕНА 

 

СТРАНА 

3 

 

МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. Добрињска 8а, Београд 

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Свеска 2/3 

Р.бр. Назив цртежа Број цртежа 

1.  Ситуациони план 2021У027-ПЗИ-Е04-01 

2.  План инсталација – основа подрума 2021У027-ПЗИ-Е04-02 

3.  План инсталација – основа приземља 2021У027-ПЗИ-Е04-03 

4.  План инсталација – основа мезанин 2021У027-ПЗИ-Е04-04 

5.  План инсталација – основа 1. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-05 

6.  План инсталација – основа 2. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-06 

7.  План инсталација – основа 3. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-07 

8.  План инсталација – основа 4. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-08 

9.  План инсталација – основа 5. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-09 

10.  План инсталација – основа 6. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-10 

11.  План инсталација – основа 7. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-11 

12.  План инсталација – основа 8. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-12 

13.  План инсталација – основа 9. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-13 

14.  План инсталација – основа 10. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-14 

15.  План инсталација – основа 11. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-15 

16.  План инсталација – основа 12. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-16 

17.  План инсталација – основа 13. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-17 

18.  План инсталација – основа 14. спрат 2021У027-ПЗИ-Е04-18 

19.  План инсталација – основа крова 2021У027-ПЗИ-Е04-19 

 

 



 
2021У027-ПЗИ-Е04  

ИЗМЕНА 

 

СТРАНА 

4 

 

МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. Добрињска 8а, Београд 

Свеска 3/3 

Р.бр. Назив цртежа Број цртежа 

1.  Шема деловања ормана РОМ-МС 2021У027-ПЗИ-Е04-20 

2.  Шема деловања ормана РОС-МС 2021У027-ПЗИ-Е04-21 

3.  Шема деловања ормана РОС-КР 2021У027-ПЗИ-Е04-22 

4.  Шема деловања ормана РОМ-КР 2021У027-ПЗИ-Е04-23 

5.  Шема деловања ормана РОА-СС 2021У027-ПЗИ-Е04-24 
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МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. Добрињска 8а, Београд 

1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

1
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Насловна

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

E-Mail office@masinoprojekt.co.rs
Internet http://www.masinoprojekt.co.rs/

МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. 

Креирано :
Ревизија : Пројектант : Бојан Рис

НАЗИВ ОРМАНА:

RO
M

-M
S

ROM-MS

U[V]:

In[A]:

Pi[kW]:

Pj[kW]:

IP заштита:

Командни напон[V]:

400V, 50Hz

___ A

___ kW

___ kW

IP 43

24VAC

Iks[kA]: __ kA

03.2022.

Објекат:

Место:

Број пројекта:

Назив пројекта:

Савски венац

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53
катастарске парцеле број 22635 КО Савски венац, Београд

2021У027-ПГД-Е04

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ)



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

2
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Садржај

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROM-MS +1

Насловна 4/2/2022 MARKO1

Садржај 4/2/2022 MARKO2

Садржај 4/2/2022 MARKO3

Садржај 4/2/2022 MARKO4

Садржај 4/2/2022 MARKO5

Садржај 4/2/2022 MARKO6

Садржај 4/2/2022 MARKO7

Садржај 4/2/2022 MARKO8

Систем К1 - потисни вентилатор 4/2/2022 MARKO16

Систем К1 - одсисни вентилатор 4/2/2022 MARKO17

Систем К1 - одсисни вентилатор 4/2/2022 MARKO18

Систем К1 - пумпа грејача 4/2/2022 MARKO19

Систем К1 - заштитни термостат 4/2/2022 MARKO20

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO21

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO22

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO23

Напајање са мреже 4/2/2022 MARKO9

Напајање - 24VAC 4/2/2022 MARKO10

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO11

Командни напон 4/2/2022 MARKO14

Систем К1 - потисни вентилатор 4/2/2022 MARKO15

Садржај 4/2/2022 MARKO9

 =ROM-MS +2

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO12

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO13

 =ROM-MS +3.01



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

3
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Садржај

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROM-MS +3.01

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO24

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO25

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO26

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO27

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO28

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO29

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO30

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO31

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO32

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO33

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO34

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO35

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO36

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO37

Командни напон 4/2/2022 MARKO48

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO38

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO39

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO40

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO41

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO42

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO43

Систем К1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO44

Систем К1 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO45

Систем К1 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO46

Систем К1 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO47

 =ROM-MS +3.02



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

4
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Садржај

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROM-MS +3.02

Систем К2 - потисни вентилатор 4/2/2022 MARKO49

Систем К2 - потисни вентилатор 4/2/2022 MARKO50

Систем К2 - одсисни вентилатор 4/2/2022 MARKO51

Систем К2 - одсисни вентилатор 4/2/2022 MARKO52

Систем К2 - одсисни вентилатор 4/2/2022 MARKO53

Систем К2 - пумпа грејача 4/2/2022 MARKO54

Систем К2 - заштитни термостат 4/2/2022 MARKO55

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO56

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO57

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO58

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO59

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO60

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO61

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO62

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO63

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO64

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO65

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO66

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO67

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO68

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO69

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO70

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO71

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO72

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO73

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO74



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

5
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Садржај

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROM-MS +3.02

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO75

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO76

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO77

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO78

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO79

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO80

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO81

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO82

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO83

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO84

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO85

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO86

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO87

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO88

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO89

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO90

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO91

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO92

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO93

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO94

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO95

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO96

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO97

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO98

Систем К2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO99

Систем К2 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO100



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

6
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Садржај

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROM-MS +3.02

Систем К2 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO101

Систем К2 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO102

Sistem K3 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO122

Sistem K3 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO123

 =ROM-MS +3.03

Командни напон 4/2/2022 MARKO103

Sistem K3 - потисни вентилатор 4/2/2022 MARKO104

Sistem K3 - потисни вентилатор 4/2/2022 MARKO105

Sistem K3 - одсисни вентилатор 4/2/2022 MARKO106

Sistem K3 - одсисни вентилатор 4/2/2022 MARKO107

Sistem K3 - пумпа грејача 4/2/2022 MARKO108

Sistem K3 - заштитни термостат 4/2/2022 MARKO109

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO110

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO111

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO112

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO113

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO114

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO115

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO116

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO117

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO118

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO119

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO120

Sistem K3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO121

 =ROM-MS +3.04

Командни напон 4/2/2022 MARKO124
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ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР
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БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Садржај

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROM-MS +3.04

Вентилатор - Т2В 4/2/2022 MARKO125

Вентилатор - Т2В - ПП клапне 4/2/2022 MARKO126

Вентилатор - Т2В - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO127

Вентилатор - Т2В - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO128

Вентилатор - ЛВ1 4/2/2022 MARKO129

Вентилатор - ЛВ1 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO130

Вентилатор - ЛВ1 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO131

Вентилатор - ЛВ1 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO132

Вентилатор - ЛВ2 4/2/2022 MARKO133

Вентилатор - ЛВ2 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO134

Вентилатор - ЛВ2 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO135

Вентилатор - ЛВ2 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO136

Вентилатор - ПО.В1 4/2/2022 MARKO137

Вентилатор - ПО.В2 4/2/2022 MARKO138

Вентилатор - ПО.В3 4/2/2022 MARKO139

Вентилатор - В3 - ПП клапне 4/2/2022 MARKO140

Вентилатор - В3 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO141

Командни напон 4/2/2022 MARKO145

Пумпа рецилкулације 1 4/2/2022 MARKO146

Пумпа рецилкулације 2 4/2/2022 MARKO147

Пумпа рецилкулације 3 4/2/2022 MARKO148

Вентилатор - В3 - ПП клапне сигнализација 4/2/2022 MARKO142

Вентилатор - ПО.В4 4/2/2022 MARKO143

Вентилатор - ПО.В5 4/2/2022 MARKO144

 =ROM-MS +3.05

Пумпа рецилкулације 4 4/2/2022 MARKO149
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ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС
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175

Садржај

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROM-MS +3.05

Пумпа за санитарну воду Муљна пумпа 4/2/2022 MARKO150

Електро бојлер 1 4/2/2022 MARKO154

Пумпа за допуну гликола 4/2/2022 MARKO151

Напајање - EE 4/2/2022 MARKO156

Спефификација 4/2/2022 MARKO158

Спефификација 4/2/2022 MARKO159

 =ROM-MS +3.06

Командни напон 4/2/2022 MARKO152

Ваздушна завеса 4/2/2022 MARKO153

Електро бојлер 2 4/2/2022 MARKO155

 =ROM-MS +3.07

 =ROM-MS +Specifikacija

Спефификација 4/2/2022 MARKO157

 =ROM-MS +Lista kablova

Листа каблова 4/2/2022 MARKO160

Листа каблова 4/2/2022 MARKO161

Листа каблова 4/2/2022 MARKO162

Листа каблова 4/2/2022 MARKO163

Листа каблова 4/2/2022 MARKO164

Листа каблова 4/2/2022 MARKO165

Листа каблова 4/2/2022 MARKO166

Листа каблова 4/2/2022 MARKO167

Листа каблова 4/2/2022 MARKO168

Листа каблова 4/2/2022 MARKO169

Листа каблова 4/2/2022 MARKO170

Листа каблова 4/2/2022 MARKO171
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175

Садржај

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROM-MS +Lista kablova

Листа каблова 4/2/2022 MARKO172

Листа каблова 4/2/2022 MARKO173

Листа каблова 4/2/2022 MARKO174
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175

Напајање са мреже

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Osvetljenje orman 
i uticnica

Ventilacija 
ormana

Kontrola redosleda
faza

* - Napojni kabal
obradjen u projektu
elektroenergetskih

instalacija

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Glavni prekidac
1=ukljucen

Redoslet faza
1=ALARM

-4H4
/10.3

Svetiljka u ormanu

13

14
-4H4

/10.3
Mikro prekidac

1

2
-10F3

6A

Rele redosleda faza

-10KA6.1

RM17TA00

141211

L3L2L1

L N

PE

-10M4 M
1~

14

13
-10S4
0 - 60°C

Θ

1

2
-10F4

6A

-10KA6
rele

4C/О; 24~
Redosleda

faza

A1

A2

12 11
14

/10.8

22 21
24

/11.6

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-10KA6
/10.6

Redosleda
faza

1

2

3

4

5

6

-10F6
2A

1

2

3

4

5

6
-10Q1

250A

1

2

4

/1
0.

9

1

2

4

-10Q1
/10.1

Glavni
prekidac
ukljucen

-XU 1 5

L2 L3L1 N PE

2 3 4

2 4-1XDI
PXC.3210567

1 3

=RO-BMS-AD+3.02

2 4-1XDI
PXC.3210567

1 -1XDI
PXC.3210567

3

-N / 11.1

-PE / 11.1

-L3 / 11.1
-L2 / 11.1
-L1 / 11.1

-GPH / 11.5

-G0PH / 11.5

L1 L2 L3 N PE
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Напајање - 24VAC

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni
napon 24~

rezerva rezerva rezerva

22

21

24

-10KA6
/10.6

L1 L24

N N24

PE

-11TK4

Transformer RSTN 250
250 VA

Prim: AC230- 1,23A
Sec: AC 24V - 10,41A

50/60 Hz 
ta 40°C

1

2
-11FK4

1A

12

34

-11FK5

10A

1

2
-11F6

6A

1

2
-11F2

2A

1

2
-11F2.1

2A

1

2
-11F3

2A

X1

X2
-5H2
Zelena

X1

X2
-5H3
Zelena

X1

X2
-5H3.1

Zelena

PE-Xz 2

1

2
-11Fz9

10A

PE-Xz 1

1

2
-11Fz8

10A

NNN 3

1

2
-11Fz10

10A

PE

11

12
-11S4

1

2
-10Q1 U>

1 2
4

/10.9

-G / +3.01/15.8

-G0PH/10.6

-GPH/10.6

-G0 / 12.1

-L3 / +3.01/16.0

-L2 / +3.01/16.0

-L1 / +3.01/16.0

-N / +3.01/20.0

-PE / 12.1

-L3/10.10

-L2/10.10

-L1/10.10

-N/10.10

-PE/10.10

-G1 / 12.1

G0

G
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ПОТПИС
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БРОЈ ПРОЈЕКТА
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ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ
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Дојава пожара

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar u objektu

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-MS-1
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-12KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/12.8

-15MO2

-12KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/12.9

22 21
24

/14.5

32 31
34

+3.01/15.9

42 41
44

+3.01/22.1

31-XF1 2

12

11

14

-12KF3
/12.3

13

14
-12SF10
Test sijalice

-12HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-12KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.02/49.9

22 21
24

+3.02/57.1

32 31
34

+3.03/111.1

42 41
44

+3.03/104.9

16

15

18

-12KF7
/12.7

-12KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/12.3

22 21
24

/12.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-12KF8
/12.8

22

21

24

-12KF8
/12.8

13

14
-12S7

Reset pozara

-12KF5
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.04/125.9

22 21
24

+3.04/127.1

32 31
34

+3.04/131.1

42 41
44

+3.04/135.1

-12KF5.1
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.04/141.1

22 21
24

32 31
34

42 41
44

-PE / 13.1

-G0 / 13.1

-PE/11.10

-G0/11.6

-G1/11.7 -G1 / 13.1

-G-TS / 13.9
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ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР
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БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Дојава пожара

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar aspiracioni

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-MS-2
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-13KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/13.8

-15MO2

-13KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/13.9

22 21
24

/14.6

32 31
34

+3.01/15.8

42 41
44

64-XF1 5

12

11

14

-13KF3
/13.3

-13HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

16

15

18

-13KF7
/13.7

-13KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/13.3

22 21
24

/13.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-13KF8
/13.8

22

21

24

-13KF8
/13.8

13

14
-13S7

Reset pozara

-PE / +3.01/15.1

-G0 / +3.01/15.1

-PE/12.10

-G0/12.10

-G1/12.10 -G1 /

-G-TS /-G-TS/12.10
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ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Дојава пожара

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Dojava pozara
1=pozar u objektu

Dojava pozara
1=aspiracioni detektor

22

21

24

-12KF3
/12.3

Signal
pozar u objektu

BMS

6-1XDI
PXC.3210567

5

22

21

24

-13KF3
/13.3

Signal
pozar u objektu

8-1XDI
PXC.3210567

7
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Командни напон

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni 
napon 24~

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

1

2
-15FK9

6A

92

91

94

/1
5.

3

92

91

94

-15FK9
/15.9

32

31

34

+2-12KF3
+2/12.3

2-1XDI
PXC.3210567

1

BMS

32

31

34

+2-13KF3
+2/13.3

+2-PE/+2/13.10 +2-PE / 16.0

+2-G/+2/11.6 +2-G / +.02/49.8

-LKS7 /

+2-G0/+2/13.10 +2-G0 / 16.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

16
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - потисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Potisni ventilator
K1-V1

KK/K1 
potisni ventilator

1=ALARM

KK/K1 
potisni ventilator
0-10V  0-1.8kW

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ukljucenje
potisnog ventilatora

1

2

3

4

5

6

-16F1
gG/10A

-3XE1
PXC.3212120 1 2 3 PE

-WE-K1-MVP-1
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1

2

3

4

5

6
-16Q1

13

14

/17.0

-K1-V1

Pmax=1.8kW
Pn=0.98kW   In=2.8A

EC motor

L1 Ain1L2 L3 PE

ANALOG
INPUT

RS485

RSA RSB COM

AL
AR

M

COM NO NC GND Aout GND

ANALOG
OUTPUT

Din1

DIGITAL
INPUT

GND

-WE-K1-MVP-2
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-17KM4

/17.4

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

BN BK GY GNYE

BN BK GY GNYE

=RO-BMS-AD+3.02

-XM 1 2-XDO
PXC.3210567

1 2-XDI 1 2

=RO-BMS-AD+3.01 =RO-BMS-AD+3.04

+2-L1/+2/11.10

+2-L2/+2/11.10

+2-L3/+2/11.10

+2-PE/15.10

+2-G0/15.10

+2-L1 / 18.0

+2-L2 / 18.0

+2-L3 / 18.0

+2-PE / 18.0

+2-G0 / 17.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

17
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - потисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

K1
potisni ventilator
servisni prekidac

1=ukljucen

Servisni prekirac

K1 kontakor
potisni ventilator

1=ukljucen

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

13

14
-16Q1

/16.2

-WS-K1-SP-1
LiHCH
2x0,75 mm²

SH
-3XS1

PXC.3209510 1 2

12

11

14

-17KA1
/17.1

Servisni prekidac
ukljucen

22

21

24

-17KA1
/17.1

Servisni prekidac
ukljucen

-17KA1
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/17.8

22 21
24

/17.3

32 31
34

42 41
44

-17KA3
Rele

4C/O
24VAC

dozvola za rad

A1

A2

12 11
14

/17.6

42 41
44

12

11

14

-17KA3
/17.3

Dozvola za rad

A1

A2
-17KM4

24VAC

1/L1 2/T1 /16.1
3/L2 4/T2 /16.1
5/L3 6/T3 /16.1

1413 /17.9
2221

13

14
-17KM4

/17.4
-17KA6

Rele
4C/O

24VAC
ON/OFF

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/17.4

22 21
24

32 31
34

/19.3

42 41
44

12

11

14

-17KA6
/17.6

ON/OFF

22

21

24

-19KA2
/19.2

Servisni prekidac
ukljucen

22

21

24

-21KA2
/21.2

Mraz termostat

-17KA6.1
Rele

4C/O
24VAC

ON/OFF

A1

A2

A1 A2

12 11
14

22 21
24

32 31
34

42 41
44

22

21

24

-46KA2
/46.2

PPK

BNWH

4-1XDI
PXC.3210567

3

BMS

-1XDI
PXC.3210567

5 6
2-1XDO 1

PXC.3210567

BMS

+2-G0/16.9

LKS1/17.9 LKS1 / 17.0

+2-G0 / 18.0
PE



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

18
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - одсисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Odsisni ventilator
K1-V2

KK/K1 
odsisni ventilator

1=ALARM

KK/K1 
odsisnog ventilator

0-10V  0-1.8kW

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ukljucenje
odsisnog ventilatora

1

2

3

4

5

6

-18F1
gG/10A

-3XE1
PXC.3212120 4 5 6 PE

-WE-K1-MVO-1
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1

2

3

4

5

6
-18Q1

13

14

/19.1

-K1-V2

Pmax=1.8kW
Pn=0.98kW   In=2.8A

EC motor

L1 Ain1L2 L3 PE

ANALOG
INPUT

RS485

RSA RSB COM

AL
AR

M

COM NO NC GND Aout GND

ANALOG
OUTPUT

Din1

DIGITAL
INPUT

GND

-WE-K1-MVO-2
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-19KM3

/19.3

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

BN BK GY GNYE

BN BK GY GNYE

=RO-BMS-AD+3.02

-XM 1 2-XDO
PXC.3210567

1 2-XDI 1 2

=RO-BMS-AD+3.01 =RO-BMS-AD+3.04

+2-L1/16.9

+2-L2/16.9

+2-L3/16.9

+2-PE/16.9

+2-G0/17.9

+2-L1 / 20.0

+2-L2 / 20.0

+2-L3 / 20.0

+2-PE / 20.0

+2-G0 / 19.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

19
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - одсисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Servisni prekirac

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

K1
odsisni ventilator
servisni prekidac

1=ukljucen

K1 kontakor
odsisni ventilator

1=ukljucen

13

14
-18Q1

/18.2

-WS-K1-SP-2
LiHCH
2x0,75 mm²

SH
-3XS1

PXC.3209510 3 4

-19KA2
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/19.6

22 21
24

/17.3

32 31
34

42 41
44

A1

A2
-19KM3

24VAC

1/L1 2/T1 /18.1
3/L2 4/T2 /18.1
5/L3 6/T3 /18.1

1413 /19.6
2221

32

31

34

-17KA6
/17.6

ON/OFF

BNWH

12

11

14

-19KA2
/19.2

Servisni prekidac
ukljucen

13

14
-19KM3

/19.3

8-1XDI
PXC.3210567

7

BMS

-1XDI
PXC.3210567

9 10

+2-G0/18.9

LKS1/19.9 LKS1 / 19.0

+2-G0 / 20.0
PE



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

20
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - пумпа грејача

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
pumpe PG-K1Pumpa PG-K1

1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Pumpa PG-K1
1=ALARM

Pumpa PG-K1
1=U RADU

-WE-PG-K1
N2XH-O
3x2,5
0,6kV

MAGNA 3 25-40
P =0.05kW, I=0.46A, 230V, 50Hz

-PG-K1 L

GRUNDFOS MAGNA3

N NCCOMMIN NOS/SMAX NC NO

Relay 1 Relay 2

uklj./izklj.

PE C C

1

2

3

4

5

6

-20QM1
0.4-0.63A

I> I>I>

13

14

/2
0.

8

21

22

/2
0.

6
12

11

14

-20KA8
/20.8

ON/OFF

-3XK1
PXC.3209510 1 2

-20KA8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/20.3

42 41
44

SH

-WK-PG-K1
LiHCH

2x0,75 mm²

13

14
-20QM1

/20.1

BMS

21

22
-20QM1

/20.1

12-1XDI
PXC.3210567

11
4-1XDO 3

PXC.3210567

BMS

PE3XE1 7 N

22

21

24

-21KA2
/21.2

BNWHBN BU GNYE

+2-L1/18.9

+2-L2/18.9

+2-L3/18.9

+2-N/+2/11.10

+2-PE/18.9 +2-PE / 22.1

+2-N / 22.1

+2-L3 / +.02/50.0

+2-L2 / +.02/50.0

+2-L1 / 22.1

LKS4 / 20.6

+2-G0 / 21.0

LKS4/20.9

+2-G0/19.9



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

21
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - заштитни термостат

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Mraz termostat
FT-K1

1=aktivan

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

KK1-FT
Mraz termostat

<Θ

41 2

-WS-KK1-FT
LiHCH
2x0,75 mm²

SH

A1

A2
-21KA2

Rele
4C/O

24VAC

A1 A2

12 11
14

/21.3

22 21
24

/17.3

32 31
34

42 41
44

22 21
24

/20.8

6
-3XS1

PXC.3209510 5

12

11

14

-21KA2
/21.2

14-1XDI
PXC.3210567

13

BMS

WH BN

+2-G0/20.9

-LKS1/21.9

+2-G0 / 22.1

-LKS1 / 21.0

PE



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

22
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K1.1-P.1
LiHCH
2x1,5 mm²

21

22
-22SP2

Тест

PPK-K1.1-P.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-22KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/46.8

42 41
44

A1

A2
-22KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/47.8

42 41
44

-3XP1 1 -3XS1 7 8 9 10

-WS-PPK-K1.1-P.1
LiHCH

4x1,5 mm²

42

41

44

+2-12KF3
+2/12.3

Ukljucenje
sa PP centrale

PPK-K1.1-P.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-22KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/46.8

42 41
44

A1

A2
-22KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/47.8

42 41
44

13 14-3XS1 11 122 -3XP1 3 4

1

2
-22FK2

16A

92

91

94

/4
8.

2

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K1.1-P.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K1.1-P.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/20.9

+2-PE/20.9

+2-N / 23.1

+2-PE / 23.1

+2-G0/21.9 +2-G0 / 23.1

+2-L1 / 34.1+2-L1/20.9

-LKS1/22.10 -LKS1 / 22.1

PPK-K1 / 23.2



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

23
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-P.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-23KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.8

42 41
44

A1

A2
-23KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.8

42 41
44

PPK-K1.1-P.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-23KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.8

42 41
44

A1

A2
-23KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.8

42 41
44

-3XS1 15 16 17 18 -3XS1 19 20 21 22-3XP1 7 8-3XP1 5 6

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-P.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.1-P.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-P.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-P.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/22.10

+2-PE/22.10

+2-N / 24.1

+2-PE / 24.1

+2-G0/22.10 +2-G0 / 24.1

-LKS1/23.10 -LKS1 / 23.1

PPK-K1 / 24.2PPK-K1/22.8
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ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-P.5

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-24KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.7

42 41
44

A1

A2
-24KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.7

42 41
44

PPK-K1.1-P.6

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-24KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.7

42 41
44

A1

A2
-24KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.7

42 41
44

-3XS1 23 24 25 26 -3XS1 27 28 29 30-3XP1 11 12-3XP1 9 10

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-P.5
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.1-P.6
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-P.5
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-P.6
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/23.10

+2-PE/23.10

+2-N / 25.1

+2-PE / 25.1

+2-G0/23.10 +2-G0 / 25.1

-LKS1/24.10 -LKS1 / 24.1

PPK-K1 / 25.2PPK-K1/23.8
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ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-M.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-25KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.7

42 41
44

A1

A2
-25KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.7

42 41
44

PPK-K1.1-M.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-25KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.7

42 41
44

A1

A2
-25KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.7

42 41
44

-3XS1 31 32 33 34 -3XS1 35 36 37 38-3XP1 15 16-3XP1 13 14

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-M.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.1-M.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-M.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-M.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/24.10

+2-PE/24.10

+2-N / 26.1

+2-PE / 26.1

+2-G0/24.10 +2-G0 / 26.1

-LKS1/25.10 -LKS1 / 25.1

PPK-K1 / 26.2PPK-K1/24.8
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ПОТПИС
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО
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ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-M.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-26KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.7

42 41
44

A1

A2
-26KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.7

42 41
44

PPK-K1.1-M.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-26KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-26KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 39 40 41 42 -3XS1 43 44 45 46-3XP1 19 20-3XP1 17 18

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-M.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.1-M.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-M.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-M.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/25.10

+2-PE/25.10

+2-N / 27.1

+2-PE / 27.1

+2-G0/25.10 +2-G0 / 27.1

-LKS1/26.10 -LKS1 / 26.1

PPK-K1 / 27.2PPK-K1/25.8
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ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-M.5

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-27KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.7

42 41
44

A1

A2
-27KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.7

42 41
44

PPK-K1.1-M.6

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-27KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.6

42 41
44

A1

A2
-27KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.6

42 41
44

-3XS1 47 48 49 50 -3XS1 51 52 53 54-3XP1 23 24-3XP1 21 22

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-M.5
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.1-M.6
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-M.5
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-M.6
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/26.10

+2-PE/26.10

+2-N / 28.1

+2-PE / 28.1

+2-G0/26.10 +2-G0 / 28.1

-LKS1/27.10 -LKS1 / 27.1

PPK-K1 / 28.2PPK-K1/26.8
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28
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-1.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-28KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.6

42 41
44

A1

A2
-28KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.6

42 41
44

PPK-K1.1-1.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-28KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.7

42 41
44

A1

A2
-28KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.7

42 41
44

-3XS1 55 56 57 58 -3XS1 59 60 61 62-3XP1 27 28-3XP1 25 26

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-1.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.1-1.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-1.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-1.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/27.10

+2-PE/27.10

+2-N / 29.1

+2-PE / 29.1

+2-G0/27.10 +2-G0 / 29.1

-LKS1/28.10 -LKS1 / 28.1

PPK-K1 / 29.2PPK-K1/27.8
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ
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БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-1.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-29KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.7

42 41
44

A1

A2
-29KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.7

42 41
44

PPK-K1.1-1.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-29KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.6

42 41
44

A1

A2
-29KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.6

42 41
44

-3XS1 63 64 65 66 -3XS1 67 68 69 70-3XP1 31 32-3XP1 29 30

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-1.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.1-1.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-1.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-1.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/28.10

+2-PE/28.10

+2-N / 30.1

+2-PE / 30.1

+2-G0/28.10 +2-G0 / 30.1

-LKS1/29.10 -LKS1 / 29.1

PPK-K1 / 30.2PPK-K1/28.8
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ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА
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ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-1.5

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-30KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.6

42 41
44

A1

A2
-30KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.6

42 41
44

-3XS1 71 72 73 74-3XP1 33 34

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-1.5
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-1.5
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/29.10

+2-PE/29.10

+2-N / 31.1

+2-PE / 31.1

+2-G0/29.10 +2-G0 / 31.1

-LKS1/30.10 -LKS1 / 30.1

PPK-K1 / 31.2PPK-K1/29.8
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ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-2.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-31KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.6

42 41
44

A1

A2
-31KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.6

42 41
44

PPK-K1.1-2.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-31KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.6

42 41
44

A1

A2
-31KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.6

42 41
44

-3XS1 75 76 77 78 -3XS1 79 80 81 82-3XP1 37 38-3XP1 35 36

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-2.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.1-2.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-2.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-2.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/30.10

+2-PE/30.10

+2-N / 32.1

+2-PE / 32.1

+2-G0/30.10 +2-G0 / 32.1

-LKS1/31.10 -LKS1 / 31.1

PPK-K1 / 32.2PPK-K1/30.8
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ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-2.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-32KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.6

42 41
44

A1

A2
-32KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.6

42 41
44

PPK-K1.1-2.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-32KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.6

42 41
44

A1

A2
-32KA9.2

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.6

42 41
44

-3XS1 83 84 85 86 -3XS1 87 88 89 90-3XP1 41 42-3XP1 39 40

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-2.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.1-2.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-2.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-2.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/31.10

+2-PE/31.10

+2-N / 33.1

+2-PE / 33.1

+2-G0/31.10 +2-G0 / 33.1

-LKS1/32.10 -LKS1 / 32.1

PPK-K1 / 33.2PPK-K1/31.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

33
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.1-2.5

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-33KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.5

42 41
44

A1

A2
-33KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.5

42 41
44

-3XS1 91 92 93 94-3XP1 43 44

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.1-2.5
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.1-2.5
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/32.10

+2-PE/32.10

+2-N / 34.1

+2-PE / 34.1

+2-G0/32.10 +2-G0 / 34.1

-LKS1/33.10 -LKS1 / 33.1

PPK-K1 / 34.2PPK-K1/32.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

34
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K1.2-P.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K1.2-P.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-34KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/46.5

42 41
44

12 11
14

/47.5

A1

A2
-34KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XP1 45 -3XS1 95 96 97 98

-WS-PPK-K1.2-P.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K1.2-P.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-34KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/46.5

42 41
44

A1

A2
-34KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

42 41
44

101 102-3XS1 99 10046 -3XP1 47 48

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K1.2-P.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K1.2-P.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/33.10

+2-PE/33.10

+2-N / 35.1

+2-PE / 35.1

+2-G0/33.10 +2-G0 / 35.1

+2-L1 / +.02/50.0+2-L1/22.10

-LKS1/34.10 -LKS1 / 34.1

PPK-K1 / 35.2PPK-K1/33.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

35
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-P.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-35KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.5

42 41
44

A1

A2
-35KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.5

42 41
44

PPK-K1.2-P.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-35KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.5

42 41
44

A1

A2
-35KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.5

42 41
44

-3XS1 103 104 105 106 -3XS1 107 108 109 110-3XP1 51 52-3XP1 49 50

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-P.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.2-P.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-P.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-P.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/34.10

+2-PE/34.10

+2-N / 36.1

+2-PE / 36.1

+2-G0/34.10 +2-G0 / 36.1

-LKS1/35.10 -LKS1 / 35.1

PPK-K1 / 36.2PPK-K1/34.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

36
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-P.5

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-36KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.5

42 41
44

A1

A2
-36KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.5

42 41
44

PPK-K1.2-P.6

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-36KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.5

42 41
44

A1

A2
-36KA9.2

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.5

42 41
44

-3XS1 111 112 113 114 -3XS1 115 116 117 118-3XP1 55 56-3XP1 53 54

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-P.5
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.2-P.6
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-P.5
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-P.6
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/35.10

+2-PE/35.10

+2-N / 37.1

+2-PE / 37.1

+2-G0/35.10 +2-G0 / 37.1

-LKS1/36.10 -LKS1 / 36.1

PPK-K1 / 37.2PPK-K1/35.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

37
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-M.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-37KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.5

42 41
44

A1

A2
-37KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.5

42 41
44

PPK-K1.2-M.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-37KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.5

42 41
44

A1

A2
-37KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.5

42 41
44

-3XS1 119 120 121 122 -3XS1 123 124 125 126-3XP1 59 60-3XP1 57 58

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-M.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.2-M.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-M.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-M.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/36.10

+2-PE/36.10

+2-N / 38.1

+2-PE / 38.1

+2-G0/36.10 +2-G0 / 38.1

-LKS1/37.10 -LKS1 / 37.1

PPK-K1 / 38.2PPK-K1/36.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

38
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-M.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-38KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.4

42 41
44

A1

A2
-38KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.4

42 41
44

PPK-K1.2-M.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-38KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.4

42 41
44

A1

A2
-38KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 127 128 129 130 -3XS1 131 132 133 134-3XP1 63 64-3XP1 61 62

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-M.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.2-M.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-M.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-M.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/37.10

+2-PE/37.10

+2-N / 39.1

+2-PE / 39.1

+2-G0/37.10 +2-G0 / 39.1

-LKS1/38.10 -LKS1 / 38.1

PPK-K1 / 39.2PPK-K1/37.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

39
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-M.5

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-39KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.4

42 41
44

A1

A2
-39KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.4

42 41
44

PPK-K1.2-M.6

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-39KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.4

42 41
44

A1

A2
-39KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.4

42 41
44

-3XS1 135 136 137 138 -3XS1 139 140 141 142-3XP1 67 68-3XP1 65 66

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-M.5
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.2-M.6
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-M.5
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-M.6
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/38.10

+2-PE/38.10

+2-N / 40.1

+2-PE / 40.1

+2-G0/38.10 +2-G0 / 40.1

-LKS1/39.10 -LKS1 / 39.1

PPK-K1 / 40.2PPK-K1/38.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

40
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-1.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-40KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.4

42 41
44

A1

A2
-40KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.4

42 41
44

PPK-K1.2-1.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-40KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.4

42 41
44

A1

A2
-40KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.4

42 41
44

-3XS1 143 144 145 146 -3XS1 147 148 149 150-3XP1 71 72-3XP1 69 70

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-1.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.2-1.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-1.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-1.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/39.10

+2-PE/39.10

+2-N / 41.1

+2-PE / 41.1

+2-G0/39.10 +2-G0 / 41.1

-LKS1/40.10 -LKS1 / 40.1

PPK-K1 / 41.2PPK-K1/39.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

41
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-1.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-41KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.4

42 41
44

A1

A2
-41KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.4

42 41
44

PPK-K1.2-1.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-41KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.4

42 41
44

A1

A2
-41KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.4

42 41
44

-3XS1 151 152 153 154 -3XS1 155 156 157 158-3XP1 75 76-3XP1 73 74

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-1.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.2-1.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-1.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-1.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/40.10

+2-PE/40.10

+2-N / 42.1

+2-PE / 42.1

+2-G0/40.10 +2-G0 / 42.1

-LKS1/41.10 -LKS1 / 41.1

PPK-K1 / 42.2PPK-K1/40.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

42
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-1.5

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-42KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-42KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 159 160 161 162-3XP1 77 78

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-1.5
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-1.5
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/41.10

+2-PE/41.10

+2-N / 43.1

+2-PE / 43.1

+2-G0/41.10 +2-G0 / 43.1

-LKS1/42.10 -LKS1 / 42.1

PPK-K1 / 43.2PPK-K1/41.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

43
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-2.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-43KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.4

42 41
44

A1

A2
-43KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.4

42 41
44

PPK-K1.2-2.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-43KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.3

42 41
44

A1

A2
-43KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.3

42 41
44

-3XS1 163 164 165 166 -3XS1 167 168 169 170-3XP1 81 82-3XP1 79 80

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-2.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.2-2.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-2.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-2.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/42.10

+2-PE/42.10

+2-N / 44.1

+2-PE / 44.1

+2-G0/42.10 +2-G0 / 44.1

-LKS1/43.10 -LKS1 / 43.1

PPK-K1 / 44.2PPK-K1/42.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

44
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-2.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-44KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.3

42 41
44

A1

A2
-44KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.3

42 41
44

PPK-K1.2-2.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-44KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.3

42 41
44

A1

A2
-44KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.3

42 41
44

-3XS1 171 172 173 174 -3XS1 175 176 177 178-3XP1 85 86-3XP1 83 84

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-2.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K1.2-2.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-2.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-2.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/43.10

+2-PE/43.10

+2-N / 45.1

+2-PE / 45.1

+2-G0/43.10 +2-G0 / 45.1

-LKS1/44.10 -LKS1 / 44.1

PPK-K1 / 45.2PPK-K1/43.8



ПОТПИС
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РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

45
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1.2-2.5

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-45KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/46.3

42 41
44

A1

A2
-45KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/47.3

42 41
44

-3XS1 179 180 181 182-3XP1 87 88

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K1.2-2.5
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K1.2-2.5
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/44.10

+2-PE/44.10

+2-N / +.02/55.0

+2-PE / +.02/49.1

+2-G0/44.10 +2-G0 / 46.1

-LKS1/45.10 -LKS1 / 45.1

PPK-K1 /PPK-K1/44.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

46
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

A1

A2
-46KA2

Rele
4C/O

24VAC
Otvorene PP

klapne K1-PPK

A1 A2

12 11
14

/48.3

22 21
24

/17.3

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-22KA5
/22.5

12

11

14

-22KA9
/22.9

12

11

14

-23KA9
/23.9

12

11

14

-23KA4
/23.4

12

11

14

-24KA4
/24.4

12

11

14

-24KA9
/24.9

12

11

14

-25KA4
/25.4

12

11

14

-25KA9
/25.9

12

11

14

-26KA4
/26.4

12

11

14

-27KA9
/27.9

12

11

14

-27KA4
/27.4

12

11

14

-28KA4
/28.4

12

11

14

-28KA9
/28.9

12

11

14

-29KA4
/29.4

12

11

14

-29KA9
/29.9

12

11

14

-30KA4
/30.4

12

11

14

-31KA9
/31.9

12

11

14

-31KA4
/31.4

12

11

14

-32KA4
/32.4

12

11

14

-32KA9
/32.9

12

11

14

-33KA4
/33.4

12

11

14

-34KA5
/34.5

12

11

14

-34KA9
/34.9

12

11

14

-35KA4
/35.4

12

11

14

-35KA9
/35.9

12

11

14

-36KA4
/36.4

12

11

14

-36KA9
/36.9

12

11

14

-37KA4
/37.4

12

11

14

-37KA9
/37.9

12

11

14

-38KA4
/38.4

12

11

14

-38KA9
/38.9

12

11

14

-39KA4
/39.4

12

11

14

-39KA9
/39.9

12

11

14

-40KA4
/40.4

12

11

14

-40KA9
/40.9

12

11

14

-41KA4
/41.4

12

11

14

-41KA9
/41.9

12

11

14

-43KA4
/43.4

12

11

14

-43KA9
/43.9

12

11

14

-44KA4
/44.4

12

11

14

-44KA9
/44.9

12

11

14

-45KA4
/45.4

+2-G0/45.10 +2-G0 / 47.1

-LKS1/46.9 -LKS1 / 46.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

47
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

A1

A2
-47KA2

Rele
4C/O

24VAC
Zatvorene PP

klapne K1-PPK

A1 A2

12 11
14

/48.4

22 21
24

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-22KA6
/22.6

12

11

14

-22KA10
/22.10

12

11

14

-23KA9.1
/23.9

12

11

14

-23KA5
/23.5

12

11

14

-24KA5
/24.5

12

11

14

-24KA9.1
/24.9

12

11

14

-25KA5
/25.5

12

11

14

-25KA9.1
/25.9

12

11

14

-26KA5
/26.5

12

11

14

-27KA9.1
/27.9

12

11

14

-27KA5
/27.5

12

11

14

-28KA5
/28.5

12

11

14

-28KA9.1
/28.9

12

11

14

-29KA5
/29.5

12

11

14

-29KA9.1
/29.9

12

11

14

-30KA5
/30.5

12

11

14

-31KA9.1
/31.9

12

11

14

-31KA5
/31.5

12

11

14

-32KA5
/32.5

12

11

14

-32KA9.2
/32.9

12

11

14

-33KA5
/33.5

12

11

14

-34KA5
/34.5

12

11

14

-32KA9.1

12

11

14

-35KA5
/35.5

12

11

14

-35KA9.1
/35.9

12

11

14

-36KA5
/36.5

12

11

14

-36KA9.2
/36.9

12

11

14

-37KA5
/37.5

12

11

14

-37KA9.1
/37.9

12

11

14

-38KA5
/38.5

12

11

14

-36KA9.1

12

11

14

-39KA5
/39.5

12

11

14

-39KA9.1
/39.9

12

11

14

-40KA5
/40.5

12

11

14

-40KA9.1
/40.9

12

11

14

-41KA5
/41.5

12

11

14

-41KA9.1
/41.9

12

11

14

-43KA5
/43.5

12

11

14

-43KA9.1
/43.9

12

11

14

-44KA5
/44.5

12

11

14

-44KA9.1
/44.9

12

11

14

-45KA5
/45.5

+2-G0/46.9 +2-G0 / +.02/49.1

-LKS1/47.9 -LKS1 / 47.2



ПОТПИС
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48
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К1 - ПП клапне сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K1
1=otvorene

PPK-K1
1=zatvorene

Napajanje PP klapne
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-46KA2
/46.2

12

11

14

-47KA2
/47.2

92

91

94

-22FK2
/22.2

Ispad zastite
komandni napon PPK

16-1XDI
PXC.3210567

15

BMS

18-1XDI
PXC.3210567

17 20-1XDI
PXC.3210567

19



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

49
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Командни напон

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni 
napon 24~

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

1

2
-49FK9

6A

92

91

94

/4
9.

3

92

91

94

-49FK9
/49.9

12

11

14

+2-12KF4
+2/12.4

2-2XDI
PXC.3210567

1

BMS

+2-PE/+.01/45.10 +2-PE / 50.0

+2-G/+.01/15.9 +2-G / +.03/104.8

-LKS7 /

+2-G0/+.01/47.9 +2-G0 / 50.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

50
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - потисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Potisni ventilator
K2-V1

KK/K2 
potisni ventilator

1=ALARM

KK/K2 
potisni ventilator
0-10V  0-1.8kW

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ukljucenje
potisnog ventilatora

1

2

3

4

5

6

-50F1
gG/10A

-3XE2
PXC.3212120 1 2 3 PE

-WE-K2-MVP-1
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1

2

3

4

5

6
-50Q1

13

14

/51.0

-K2-V1

Pmax=2.95kW
Pn=1.12kW   In=4.6A

EC motor

L1 Ain1L2 L3 PE

ANALOG
INPUT

RS485

RSA RSB COM

AL
AR

M

COM NO NC GND Aout GND

ANALOG
OUTPUT

Din1

DIGITAL
INPUT

GND

-WE-K2-MVP-2
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-51KM4

/51.4

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

BN BK GY GNYE

BN BK GY GNYE

=RO-BMS-AD+3.02

-XM 1 2-XDO
PXC.3210567

1 2-XDI 1 2

=RO-BMS-AD+3.02 =RO-BMS-AD+3.04

+2-L1/+.01/34.10

+2-L2/+.01/20.9

+2-L3/+.01/20.9

+2-PE/49.10

+2-G0/49.10

+2-L1 / 52.0

+2-L2 / 52.0

+2-L3 / 52.0

+2-PE / 52.0

+2-G0 / 51.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

51
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - потисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

K2
potisni ventilator
servisni prekidac

1=ukljucen

Servisni prekirac

K2 kontakor
potisni ventilator

1=ukljucen

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

13

14
-50Q1

/50.2

-WS-K2-SP-1
LiHCH
2x0,75 mm²

SH
-3XS2

PXC.3209510 1 2

12

11

14

-51KA1
/51.1

Servisni prekidac
ukljucen

22

21

24

-51KA1
/51.1

Servisni prekidac
ukljucen

-51KA1
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/51.8

22 21
24

/51.3

32 31
34

42 41
44

-51KA2
Rele

4C/O
24VAC

dozvola za rad

A1

A2

12 11
14

/51.6

42 41
44

12

11

14

-51KA2
/51.2

Dozvola za rad

A1

A2
-51KM4

24VAC

1/L1 2/T1 /50.1
3/L2 4/T2 /50.1
5/L3 6/T3 /50.1

1413 /51.9
2221

13

14
-51KM4

/51.4
-51KA6

Rele
4C/O

24VAC
ON/OFF

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/51.4

22 21
24

/54.5

32 31
34

/54.4

42 41
44

12

11

14

-51KA6
/51.6

ON/OFF

22

21

24

-54KA1
/54.1

Servisni prekidac
ukljucen

22

21

24

-56KA2
/56.2

Mraz termostat

-51KA6.1
Rele

4C/O
24VAC

ON/OFF

A1

A2

A1 A2

12 11
14

22 21
24

32 31
34

42 41
44

22

21

24

-101KA2
/101.2

PPK

BNWH

4-2XDI
PXC.3210567

3

BMS

-2XDI
PXC.3210567

5 6
2-2XDO 1

PXC.3210567

BMS

22

21

24

-54KA3
/54.3

Servisni prekidac
ukljucen

22

21

24

-56KA4
/56.4

Servisni prekidac
ukljucen

+2-G0/50.9

LKS1/51.9 LKS1 / 51.0

+2-G0 / 52.0
PE



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

52
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - одсисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Odsisni ventilator
K2-V2

KK/K2 
odsisni ventilator

1=ALARM

KK/K2 
odsisnog ventilator
0-10V  0-3.65kW

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ukljucenje
odsisnog ventilatora

1

2

3

4

5

6

-52F1
gG/10A

-3XE2
PXC.3212120 4 5 6 PE

-WE-K2-MVO-1
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1

2

3

4

5

6
-52Q1

13

14

/54.0

-K2-V2

Pmax=3.65kW
Pn=2.19kW   In=5.5A

EC motor

L1 Ain1L2 L3 PE

ANALOG
INPUT

RS485

RSA RSB COM

AL
AR

M

COM NO NC GND Aout GND

ANALOG
OUTPUT

Din1

DIGITAL
INPUT

GND

-WE-K2-MVO-2
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-54KM4

/54.4

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

BN BK GY GNYE

BN BK GY GNYE

=RO-BMS-AD+3.02

-XM 1 2-XDO
PXC.3210567

1 2-XDI 1 2

=RO-BMS-AD+3.02 =RO-BMS-AD+3.04

+2-L1/50.9

+2-L2/50.9

+2-L3/50.9

+2-PE/50.9

+2-G0/51.9

+2-L1 / 53.0

+2-L2 / 53.0

+2-L3 / 53.0

+2-PE / 53.0

+2-G0 / 53.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

53
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - одсисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Odsisni ventilator
K2-V3

KK/K2 
odsisni ventilator

1=ALARM

KK/K2 
odsisnog ventilator
0-10V  0-3.36kW

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ukljucenje
odsisnog ventilatora

1

2

3

4

5

6

-53F1
gG/10A

-3XE2
PXC.3212120 7 8 9 PE

-WE-K2-MVO-3
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1

2

3

4

5

6
-53Q1

13

14

/54.2

-K2-V3

Pmax=3.65kW
Pn=2.19kW   In=5.5A

EC motor

L1 Ain1L2 L3 PE

ANALOG
INPUT

RS485

RSA RSB COM

AL
AR

M

COM NO NC GND Aout GND

ANALOG
OUTPUT

Din1

DIGITAL
INPUT

GND

-WE-K2-MVO-4
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-54KM5

/54.5

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

BN BK GY GNYE

BN BK GY GNYE

=RO-BMS-AD+3.02

-XM 1 2-XDO
PXC.3210567

1 2-XDI 1 2

=RO-BMS-AD+3.02 =RO-BMS-AD+3.04

+2-L1/52.9

+2-L2/52.9

+2-L3/52.9

+2-PE/52.9

+2-G0/52.9

+2-L1 / 55.0

+2-L2 / 55.0

+2-L3 / 55.0

+2-PE / 55.0

+2-G0 / 54.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

54
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - одсисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Servisni prekirac

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

K2
odsisni ventilator
servisni prekidac

1=ukljucen

K2 kontakor
odsisni ventilator

1=ukljucen

K2
odsisni ventilator
servisni prekidac

1=ukljucen

K2 kontakor
odsisni ventilator

1=ukljucen

Servisni prekirac

13

14
-52Q1

/52.2

-WS-K2-SP-2
LiHCH
2x0,75 mm²

SH
-3XS2

PXC.3209510 3 4

-54KA1
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/54.6

22 21
24

/51.3

32 31
34

42 41
44

A1

A2
-54KM4

24VAC

1/L1 2/T1 /52.1
3/L2 4/T2 /52.1
5/L3 6/T3 /52.1

1413 /54.7
2221

32

31

34

-51KA6
/51.6

ON/OFF

BNWH

12

11

14

-54KA1
/54.1

Servisni prekidac
ukljucen

13

14
-54KM4

/54.4

8-2XDI
PXC.3210567

7

BMS

-2XDI
PXC.3210567

9 10

12

11

14

-54KA3
/54.3

Servisni prekidac
ukljucen

13

14
-54KM5

/54.5

12-2XDI
PXC.3210567

11 -2XDI
PXC.3210567

13 14

A1

A2
-54KM5

24VAC

1/L1 2/T1 /53.1
3/L2 4/T2 /53.1
5/L3 6/T3 /53.1

1413 /54.8
2221

22

21

24

-51KA6
/51.6

ON/OFF

13

14
-53Q1

/53.2

SH
-3XS2

PXC.3209510 5 6

-54KA3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/54.8

22 21
24

/51.3

32 31
34

42 41
44

BNWH-WS-K2-SP-3
LiHCH
2x0,75 mm²

+2-G0/53.9

LKS1/54.9 LKS1 / 54.0

+2-G0 / 55.0
PE PE



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

55
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - пумпа грејача

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
pumpe PG-K2Pumpa PG-K2

1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Pumpa PG-K2
1=ALARM

Pumpa PG-K2
1=U RADU

-WE-PG-K2
N2XH-O
3x2,5
0,6kV

MAGNA 3 32-100
P =0.084kW, I=0.75A, 230V, 50Hz

-PG-K2 L

GRUNDFOS MAGNA3

N NCCOMMIN NOS/SMAX NC NO

Relay 1 Relay 2

uklj./izklj.

PE C C

1

2

3

4

5

6

-55QM1
0.63...1 A

I> I>I>

13

14

/5
5.

8

21

22

/5
5.

6
12

11

14

-55KA8
/55.8

ON/OFF

-3XK2
PXC.3209510 1 2

-55KA8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/55.3

42 41
44

SH

-WK-PG-K2
LiHCH

2x0,75 mm²

13

14
-55QM1

/55.1

BMS

21

22
-55QM1

/55.1

16-2XDI
PXC.3210567

15
2-3XDO 1

PXC.3210567

BMS

PE3XE2 10 N

22

21

24

-56KA2
/56.2

BNWHBN BU GNYE

+2-L1/53.9

+2-L2/53.9

+2-L3/53.9

+2-N/+.01/45.10

+2-PE/53.9 +2-PE / 57.1

+2-N / 57.1

+2-L3 / +.03/105.0

+2-L2 / +.03/105.0

+2-L1 / 57.1

LKS4 / 55.6

+2-G0 / 56.0

LKS4/55.9

+2-G0/54.9



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

56
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - заштитни термостат

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Mraz termostat
FT-K2

1=aktivan

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Pozarni termostat
FP-K2

1=aktivan

KK2-FT
Mraz termostat

<Θ

41 2

-WS-KK2-FT
LiHCH
2x0,75 mm²

SH

A1

A2
-56KA2

Rele
4C/O

24VAC

A1 A2

12 11
14

/56.6

22 21
24

/51.2

32 31
34

42 41
44

22 21
24

/55.8

8
-3XS2

PXC.3209510 7

12

11

14

-56KA2
/56.2

18-2XDI
PXC.3210567

17

BMS

WH BN

K2-FP
Protivpozarni termostat

<Θ

1311 12

A1

A2
-56KA4

Rele
4C/O

24VAC

A1 A2

12 11
14

/56.7

22 21
24

/51.3

32 31
34

42 41
44

SH
-3XS2

PXC.3209510 9 10

-WS-KK2-FP
LiHCH
2x0,75 mm²

WH BN 20-2XDI
PXC.3210567

19

12

11

14

-56KA4
/56.4

+2-G0/55.9

-LKS1/56.9

+2-G0 / 57.1

-LKS1 / 56.0

PE PE



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

57
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-PO.1
LiHCH
2x1,5 mm²

21

22
-57SP2

Тест

PPK-K2.1-PO.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-57KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.9

42 41
44

A1

A2
-57KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.9

42 41
44

-3XP2 1 -3XS2 11 12 13 14

-WS-PPK-K2.1-PO.1
LiHCH

4x1,5 mm²

22

21

24

+2-12KF4
+2/12.4

Ukljucenje
sa PP centrale

PPK-K2.1-3.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-57KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.10

42 41
44

A1

A2
-57KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.10

42 41
44

17 18-3XS2 15 162 -3XP2 3 4

1

2
-57FK2

16A

92

91

94

/1
03

.4

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-3.1
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN-WS-PPK-K2.1-3.1
LiHCH

4x1,5 mm²

+2-N/55.9

+2-PE/55.9

+2-N / 58.1

+2-PE / 58.1

+2-G0/56.9 +2-G0 / 58.1

+2-L1 / 59.1+2-L1/55.9

-LKS1/57.10 -LKS1 / 57.1

PPK-K2 / 58.2



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

58
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

K2-PPK-3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-58KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.9

42 41
44

A1

A2
-58KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.9

42 41
44

PPK-K2.1-3.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-58KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.9

42 41
44

A1

A2
-58KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.9

42 41
44

-3XS2 19 20 21 22 -3XS2 23 24 25 26-3XP2 7 8-3XP2 5 6

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-3.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-3.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-3.2
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-3.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/57.10

+2-PE/57.10

+2-N / 59.1

+2-PE / 59.1

+2-G0/57.10 +2-G0 / 59.1

-LKS1/58.10 -LKS1 / 58.1

PPK-K2 / 79.2PPK-K2/57.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

59
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-4.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.1-4.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-59KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.9

42 41
44

A1

A2
-59KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.9

42 41
44

-3XP2 9 -3XS2 27 28 29 30

-WS-PPK-K2.1-4.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.1-4.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-59KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.9

42 41
44

A1

A2
-59KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.9

42 41
44

33 34-3XS2 31 3210 -3XP2 11 12

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-4.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.1-4.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/58.10

+2-PE/58.10

+2-N / 60.1

+2-PE / 60.1

+2-G0/58.10 +2-G0 / 60.1

+2-L1 / 61.1+2-L1/57.10

-LKS1/59.10 -LKS1 / 59.1

PPK-K1 / 59.2PPK-K1/59.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

60
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.1-4.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-60KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.9

42 41
44

A1

A2
-60KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.9

42 41
44

PPK-K2.1-4.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-60KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.8

42 41
44

A1

A2
-60KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.8

42 41
44

-3XS2 35 36 37 38 -3XS2 39 40 41 42-3XP2 15 16-3XP2 13 14

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-4.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-4.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-4.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-4.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/59.10

+2-PE/59.10

+2-N / 61.1

+2-PE / 61.1

+2-G0/59.10 +2-G0 / 61.1

-LKS1/60.10 -LKS1 / 60.1

PPK-K1 / 60.2PPK-K1/60.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

61
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-5.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.1-5.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-61KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-61KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.8

42 41
44

12 11
14

/102.8

-3XP2 17 -3XS2 43 44 45 46

-WS-PPK-K2.1-5.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.1-5.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-61KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.8

42 41
44

A1

A2
-61KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/101.8

42 41
44

12 11
14

/102.8

12 11
14

/102.8

49 50-3XS2 47 4818 -3XP2 19 20

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-5.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.1-5.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/60.10

+2-PE/60.10

+2-N / 62.1

+2-PE / 62.1

+2-G0/60.10 +2-G0 / 62.1

+2-L1 / 63.1+2-L1/59.10

-LKS1/61.10 -LKS1 / 61.1

PPK-K1 / 61.2PPK-K1/61.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

62
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.1-5.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-62KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.8

42 41
44

A1

A2
-62KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.8

42 41
44

PPK-K2.1-5.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-62KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.8

42 41
44

A1

A2
-62KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.8

42 41
44

-3XS2 51 52 53 54 -3XS2 55 56 57 58-3XP2 23 24-3XP2 21 22

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-5.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-5.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-5.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-5.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/61.10

+2-PE/61.10

+2-N / 63.1

+2-PE / 63.1

+2-G0/61.10 +2-G0 / 63.1

-LKS1/62.10 -LKS1 / 62.1

PPK-K1 / 62.2PPK-K1/62.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

63
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-6.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.1-6.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-63KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.8

42 41
44

A1

A2
-63KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.8

42 41
44

-3XP2 25 -3XS2 59 60 61 62

-WS-PPK-K2.1-6.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.1-6.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-63KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.8

42 41
44

A1

A2
-63KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.8

42 41
44

65 66-3XS2 63 6426 -3XP2 27 28

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-6.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.1-6.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/62.10

+2-PE/62.10

+2-N / 64.1

+2-PE / 64.1

+2-G0/62.10 +2-G0 / 64.1

+2-L1 / 65.1+2-L1/61.10

-LKS1/63.10 -LKS1 / 63.1

PPK-K1 / 63.2PPK-K1/63.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

64
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.1-6.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-64KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.8

42 41
44

A1

A2
-64KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.8

42 41
44

PPK-K2.1-6.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-64KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.7

42 41
44

A1

A2
-64KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.7

42 41
44

-3XS2 67 68 69 70 -3XS2 71 72 73 74-3XP2 31 32-3XP2 29 30

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-6.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-6.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-6.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-6.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/63.10

+2-PE/63.10

+2-N / 65.1

+2-PE / 65.1

+2-G0/63.10 +2-G0 / 65.1

-LKS1/64.10 -LKS1 / 64.1

PPK-K1 / 64.2PPK-K1/64.8
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65
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-7.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.1-7.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-65KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.7

42 41
44

A1

A2
-65KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.7

42 41
44

-3XP2 33 -3XS2 75 76 77 78

-WS-PPK-K2.1-7.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.1-7.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-65KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.7

42 41
44

A1

A2
-65KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.7

42 41
44

81 82-3XS2 79 8034 -3XP2 35 36

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-7.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.1-7.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/64.10

+2-PE/64.10

+2-N / 66.1

+2-PE / 66.1

+2-G0/64.10 +2-G0 / 66.1

+2-L1 / 67.1+2-L1/63.10

-LKS1/65.10 -LKS1 / 65.1

PPK-K1 / 65.2PPK-K1/65.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

66
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.1-7.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-66KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.7

42 41
44

A1

A2
-66KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.7

42 41
44

PPK-K2.1-7.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-66KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.7

42 41
44

A1

A2
-66KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.7

42 41
44

-3XS2 83 84 85 86 -3XS2 87 88 89 90-3XP2 39 40-3XP2 37 38

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-7.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-7.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-7.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-7.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/65.10

+2-PE/65.10

+2-N / 67.1

+2-PE / 67.1

+2-G0/65.10 +2-G0 / 67.1

-LKS1/66.10 -LKS1 / 66.1

PPK-K1 / 66.2PPK-K1/66.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

67
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-8.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.1-8.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-67KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.7

42 41
44

12 11
14

/101.7

A1

A2
-67KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.7

42 41
44

12 11
14

/102.7

-3XP2 41 -3XS2 91 92 93 94

-WS-PPK-K2.1-8.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.1-8.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-67KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.6

42 41
44

12 11
14

/101.7

A1

A2
-67KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.6

42 41
44

12 11
14

/102.7

97 98-3XS2 95 9642 -3XP2 43 44

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-8.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.1-8.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/66.10

+2-PE/66.10

+2-N / 68.1

+2-PE / 68.1

+2-G0/66.10 +2-G0 / 68.1

+2-L1 / 69.1+2-L1/65.10

-LKS1/67.10 -LKS1 / 67.1

PPK-K1 / 67.2PPK-K1/67.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

68
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.1-8.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-68KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.6

42 41
44

A1

A2
-68KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.6

42 41
44

PPK-K2.1-8.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-68KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.6

42 41
44

A1

A2
-68KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.6

42 41
44

-3XS2 99 100 101 102 -3XS2 103 104 105 106-3XP2 47 48-3XP2 45 46

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-8.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-8.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-8.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-8.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/67.10

+2-PE/67.10

+2-N / 69.1

+2-PE / 69.1

+2-G0/67.10 +2-G0 / 69.1

-LKS1/68.10 -LKS1 / 68.1

PPK-K1 / 68.2PPK-K1/68.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

69
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-9.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.1-9.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-69KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.6

42 41
44

A1

A2
-69KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.6

42 41
44

-3XP2 49 -3XS2 107 108 109 110

-WS-PPK-K2.1-9.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.1-9.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-69KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.6

42 41
44

A1

A2
-69KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.6

42 41
44

113 114-3XS2 111 11250 -3XP2 51 52

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-9.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.1-9.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/68.10

+2-PE/68.10

+2-N / 70.1

+2-PE / 70.1

+2-G0/68.10 +2-G0 / 70.1

+2-L1 / 71.1+2-L1/67.10

-LKS1/69.10 -LKS1 / 69.1

PPK-K1 / 69.2PPK-K1/69.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

70
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.1-9.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-70KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.6

42 41
44

A1

A2
-70KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.6

42 41
44

PPK-K2.1-9.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-70KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.6

42 41
44

A1

A2
-70KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.6

42 41
44

-3XS2 115 116 117 118 -3XS2 119 120 121 122-3XP2 55 56-3XP2 53 54

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-9.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-9.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-9.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-9.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/69.10

+2-PE/69.10

+2-N / 71.1

+2-PE / 71.1

+2-G0/69.10 +2-G0 / 71.1

-LKS1/70.10 -LKS1 / 70.1

PPK-K1 / 70.2PPK-K1/70.8



ПОТПИС
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РЕВИЗИЈА
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71
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-10.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.1-10.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-71KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-71KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XP2 57 -3XS2 123 124 125 126

-WS-PPK-K2.1-10.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.1-10.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-71KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-71KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

42 41
44

129 130-3XS2 127 12858 -3XP2 59 60

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-10.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.1-10.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/70.10

+2-PE/70.10

+2-N / 72.1

+2-PE / 72.1

+2-G0/70.10 +2-G0 / 72.1

+2-L1 / 73.1+2-L1/69.10

-LKS1/71.10 -LKS1 / 71.1

PPK-K1 / 71.2PPK-K1/71.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

72
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.1-10.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-72KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-72KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-K2.1-10.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-72KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-72KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS2 131 132 133 134 -3XS2 135 136 137 138-3XP2 63 64-3XP2 61 62

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-10.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-10.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-10.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-10.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/71.10

+2-PE/71.10

+2-N / 73.1

+2-PE / 73.1

+2-G0/71.10 +2-G0 / 73.1

-LKS1/72.10 -LKS1 / 72.1

PPK-K1 / 72.2PPK-K1/72.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

73
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-11.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.1-11.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-73KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-73KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XP2 65 -3XS2 139 140 141 142

-WS-PPK-K2.1-11.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.1-11.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-73KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-73KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

42 41
44

145 146-3XS2 143 14466 -3XP2 67 68

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-11.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.1-11.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/72.10

+2-PE/72.10

+2-N / 74.1

+2-PE / 74.1

+2-G0/72.10 +2-G0 / 74.1

+2-L1 / 75.1+2-L1/71.10

-LKS1/73.10 -LKS1 / 73.1

PPK-K1 / 73.2PPK-K1/73.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

74
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.1-11.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-74KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-74KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-K2.1-11.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-74KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-74KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS2 147 148 149 150 -3XS2 151 152 153 154-3XP2 71 72-3XP2 69 70

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-11.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-11.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-11.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-11.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/73.10

+2-PE/73.10

+2-N / 75.1

+2-PE / 75.1

+2-G0/73.10 +2-G0 / 75.1

-LKS1/74.10 -LKS1 / 74.1

PPK-K1 / 74.2PPK-K1/74.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

75
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-12.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.1-12.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-75KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-75KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XP2 73 -3XS2 155 156 157 158

-WS-PPK-K2.1-12.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.1-12.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-75KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-75KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

42 41
44

161 162-3XS2 159 16074 -3XP2 75 76

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-12.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.1-12.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/74.10

+2-PE/74.10

+2-N / 76.1

+2-PE / 76.1

+2-G0/74.10 +2-G0 / 76.1

+2-L1 / 77.1+2-L1/73.10

-LKS1/75.10 -LKS1 / 75.1

PPK-K1 / 75.2PPK-K1/75.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

76
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.1-12.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-76KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-76KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-K2.1-12.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-76KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-76KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS2 163 164 165 166 -3XS2 167 168 169 170-3XP2 79 80-3XP2 77 78

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-12.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-12.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-12.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-12.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/75.10

+2-PE/75.10

+2-N / 77.1

+2-PE / 77.1

+2-G0/75.10 +2-G0 / 77.1

-LKS1/76.10 -LKS1 / 76.1

PPK-K1 / 76.2PPK-K1/76.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

77
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.1-13.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.1-13.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-77KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-77KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XP2 81 -3XS2 171 172 173 174

-WS-PPK-K2.1-13.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.1-13.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-77KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-77KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

42 41
44

177 178-3XS2 175 17682 -3XP2 83 84

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.1-13.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.1-13.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/76.10

+2-PE/76.10

+2-N / 78.1

+2-PE / 78.1

+2-G0/76.10 +2-G0 / 78.1

+2-L1 / 79.1+2-L1/75.10

-LKS1/77.10 -LKS1 / 77.1

PPK-K1 / 77.2PPK-K1/77.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

78
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.1-13.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-78KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-78KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-K2.1-13.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-78KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-78KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS2 179 180 181 182 -3XS2 183 184 185 186-3XP2 87 88-3XP2 85 86

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.1-13.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.1-13.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-13.3
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.1-13.4
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/77.10

+2-PE/77.10

+2-N / 79.1

+2-PE / 79.1

+2-G0/77.10 +2-G0 / 79.1

-LKS1/78.10 -LKS1 / 78.1

PPK-K1 / 78.2PPK-K1/78.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

79
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-PO.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-PO.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-79KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-79KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XP2 89 -3XS2 187 188 189 190

-WS-PPK-K2.2-PO.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-3.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-79KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-79KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

42 41
44

193 194-3XS2 191 19290 -3XP2 91 92

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-3.1
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN-WS-PPK-K2.2-3.1
LiHCH

4x1,5 mm²

+2-N/78.10

+2-PE/78.10

+2-N / 80.1

+2-PE / 80.1

+2-G0/78.10 +2-G0 / 80.1

+2-L1 / 81.1+2-L1/77.10

-LKS1/79.10 -LKS1 / 79.1

PPK-K2 / 80.2PPK-K2/58.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

80
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-3.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-80KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-80KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-K2.2-3.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-80KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-80KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS2 195 196 197 198 -3XS2 199 200 201 202-3XP2 95 96-3XP2 93 94

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-3.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K2.2-3.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-3.2
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-3.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/79.10

+2-PE/79.10

+2-N / 81.1

+2-PE / 81.1

+2-G0/79.10 +2-G0 / 81.1

-LKS1/80.10 -LKS1 / 80.1

PPK-K2 / 81.2PPK-K2/79.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

81
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-4.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-4.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-81KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-81KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XP2 97 -3XS2 203 204 205 206

-WS-PPK-K2.2-4.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-4.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-81KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-81KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

42 41
44

209 210-3XS2 207 20898 -3XP2 99 100

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-4.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.2-4.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/80.10

+2-PE/80.10

+2-N / 82.1

+2-PE / 82.1

+2-G0/80.10 +2-G0 / 82.1

+2-L1 / 83.1+2-L1/79.10

-LKS1/81.10 -LKS1 / 81.1

PPK-K2 / 82.2PPK-K2/80.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

82
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-4.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-82KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-82KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS2 211 212 213 214-3XP2 101 102

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-4.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-4.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/81.10

+2-PE/81.10

+2-N / 83.1

+2-PE / 83.1

+2-G0/81.10 +2-G0 / 83.1

-LKS1/82.10 -LKS1 / 82.1

PPK-K2 / 83.2PPK-K2/81.8
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PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-5.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-5.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-83KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.5

42 41
44

A1

A2
-83KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.5

42 41
44

-3XP2 103 -3XS2 215 216 217 218

-WS-PPK-K2.2-5.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-5.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-83KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.5

42 41
44

A1

A2
-83KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.5

42 41
44

221 222-3XS2 219 220104 -3XP2 105 106

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-5.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.2-5.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/82.10

+2-PE/82.10

+2-N / 84.1

+2-PE / 84.1

+2-G0/82.10 +2-G0 / 84.1

+2-L1 / 85.1+2-L1/81.10

-LKS1/83.10 -LKS1 / 83.1

PPK-K2 / 84.2PPK-K2/82.8
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Систем К2 - ПП клапне
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2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-5.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-84KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.5

42 41
44

A1

A2
-84KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.5

42 41
44

-3XS2 223 224 225 226-3XP2 107 108

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-5.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-5.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/83.10

+2-PE/83.10

+2-N / 85.1

+2-PE / 85.1

+2-G0/83.10 +2-G0 / 85.1

-LKS1/84.10 -LKS1 / 84.1

PPK-K2 / 85.2PPK-K2/83.8
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PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-6.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-6.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-85KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.5

42 41
44

A1

A2
-85KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.5

42 41
44

-3XP2 109 -3XS2 227 228 229 230

-WS-PPK-K2.2-6.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-6.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-85KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.5

42 41
44

A1

A2
-85KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.5

42 41
44

233 234-3XS2 231 232110 -3XP2 111 112

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-6.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.2-6.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/84.10

+2-PE/84.10

+2-N / 86.1

+2-PE / 86.1

+2-G0/84.10 +2-G0 / 86.1

+2-L1 / 87.1+2-L1/83.10

-LKS1/85.10 -LKS1 / 85.1

PPK-K2 / 86.2PPK-K2/84.8
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Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-6.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-86KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.5

42 41
44

A1

A2
-86KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.5

42 41
44

-3XS2 235 236 237 238-3XP2 113 114

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-6.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-6.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/85.10

+2-PE/85.10

+2-N / 87.1

+2-PE / 87.1

+2-G0/85.10 +2-G0 / 87.1

-LKS1/86.10 -LKS1 / 86.1

PPK-K2 / 87.2PPK-K2/85.8
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87
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-7.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-7.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-87KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.5

42 41
44

A1

A2
-87KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.5

42 41
44

-3XP2 115 -3XS2 239 240 241 242

-WS-PPK-K2.2-7.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-7.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-87KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.5

42 41
44

A1

A2
-87KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.5

42 41
44

245 246-3XS2 243 244116 -3XP2 117 118

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-7.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.2-7.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/86.10

+2-PE/86.10

+2-N / 88.1

+2-PE / 88.1

+2-G0/86.10 +2-G0 / 88.1

+2-L1 / 89.1+2-L1/85.10

-LKS1/87.10 -LKS1 / 87.1

PPK-K2 / 88.2PPK-K2/86.8
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Систем К2 - ПП клапне
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2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-7.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-88KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.5

42 41
44

A1

A2
-88KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.5

42 41
44

-3XS2 247 248 249 250-3XP2 119 120

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-7.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-7.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/87.10

+2-PE/87.10

+2-N / 89.1

+2-PE / 89.1

+2-G0/87.10 +2-G0 / 89.1

-LKS1/88.10 -LKS1 / 88.1

PPK-K2 / 89.2PPK-K2/87.8
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Систем К2 - ПП клапне
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2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-8.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-8.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-89KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.4

42 41
44

A1

A2
-89KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.4

42 41
44

-3XP2 121 -3XS2 251 252 253 254

-WS-PPK-K2.2-8.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-8.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-89KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.4

42 41
44

A1

A2
-89KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.4

42 41
44

257 258-3XS2 255 256122 -3XP2 123 124

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-8.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.2-8.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/88.10

+2-PE/88.10

+2-N / 90.1

+2-PE / 90.1

+2-G0/88.10 +2-G0 / 90.1

+2-L1 / 91.1+2-L1/87.10

-LKS1/89.10 -LKS1 / 89.1

PPK-K2 / 90.2PPK-K2/88.8
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Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-8.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-90KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.4

42 41
44

A1

A2
-90KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.4

42 41
44

-3XS2 259 260 261 262-3XP2 125 126

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-8.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-8.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/89.10

+2-PE/89.10

+2-N / 91.1

+2-PE / 91.1

+2-G0/89.10 +2-G0 / 91.1

-LKS1/90.10 -LKS1 / 90.1

PPK-K2 / 91.2PPK-K2/89.8
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ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-9.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-9.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-91KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.4

42 41
44

A1

A2
-91KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.4

42 41
44

-3XP2 127 -3XS2 263 264 265 266

-WS-PPK-K2.2-9.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-9.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-91KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.4

42 41
44

A1

A2
-91KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.4

42 41
44

269 270-3XS2 267 268128 -3XP2 129 130

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-9.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.2-9.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/90.10

+2-PE/90.10

+2-N / 92.1

+2-PE / 92.1

+2-G0/90.10 +2-G0 / 92.1

+2-L1 / 93.1+2-L1/89.10

-LKS1/91.10 -LKS1 / 91.1

PPK-K2 / 92.2PPK-K2/90.8
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ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-9.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-92KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.4

42 41
44

A1

A2
-92KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.4

42 41
44

-3XS2 271 272 273 274-3XP2 131 132

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-9.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-9.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/91.10

+2-PE/91.10

+2-N / 93.1

+2-PE / 93.1

+2-G0/91.10 +2-G0 / 93.1

-LKS1/92.10 -LKS1 / 92.1

PPK-K2 / 93.2PPK-K2/91.8
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ПОТПИС
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-10.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-10.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-93KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.3

42 41
44

A1

A2
-93KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.3

42 41
44

-3XP2 133 -3XS2 275 276 277 278

-WS-PPK-K2.2-10.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-10.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-93KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.4

42 41
44

A1

A2
-93KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.4

42 41
44

281 282-3XS2 279 280134 -3XP2 135 136

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-10.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.2-10.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/92.10

+2-PE/92.10

+2-N / 94.1

+2-PE / 94.1

+2-G0/92.10 +2-G0 / 94.1

+2-L1 / 95.1+2-L1/91.10

-LKS1/93.10 -LKS1 / 93.1

PPK-K2 / 94.2PPK-K2/92.8
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ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-10.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-94KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.4

42 41
44

A1

A2
-94KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.4

42 41
44

-3XS2 283 284 285 286-3XP2 137 138

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-10.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-10.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/93.10

+2-PE/93.10

+2-N / 95.1

+2-PE / 95.1

+2-G0/93.10 +2-G0 / 95.1

-LKS1/94.10 -LKS1 / 94.1

PPK-K2 / 95.2PPK-K2/93.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

95
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-11.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-11.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-95KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.4

42 41
44

A1

A2
-95KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.4

42 41
44

-3XP2 139 -3XS2 287 288 289 290

-WS-PPK-K2.2-11.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-11.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-95KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.4

42 41
44

A1

A2
-95KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.4

42 41
44

293 294-3XS2 291 292140 -3XP2 141 142

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-11.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.2-11.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/94.10

+2-PE/94.10

+2-N / 96.1

+2-PE / 96.1

+2-G0/94.10 +2-G0 / 96.1

+2-L1 / 97.1+2-L1/93.10

-LKS1/95.10 -LKS1 / 95.1

PPK-K2 / 96.2PPK-K2/94.8
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-11.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-96KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.3

42 41
44

A1

A2
-96KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.3

42 41
44

-3XS2 295 296 297 298-3XP2 143 144

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-11.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-11.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/95.10

+2-PE/95.10

+2-N / 97.1

+2-PE / 97.1

+2-G0/95.10 +2-G0 / 97.1

-LKS1/96.10 -LKS1 / 96.1

PPK-K2 / 97.2PPK-K2/95.8



ПОТПИС
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21 87 9 104 53 6
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ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-12.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-12.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-97KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.3

42 41
44

A1

A2
-97KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.3

42 41
44

-3XP2 145 -3XS2 299 300 301 302

-WS-PPK-K2.2-12.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-12.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-97KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.3

42 41
44

A1

A2
-97KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.3

42 41
44

305 306-3XS2 303 304146 -3XP2 147 148

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-12.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.2-12.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/96.10

+2-PE/96.10

+2-N / 98.1

+2-PE / 98.1

+2-G0/96.10 +2-G0 / 98.1

+2-L1 / 99.1+2-L1/95.10

-LKS1/97.10 -LKS1 / 97.1

PPK-K2 / 98.2PPK-K2/96.8



ПОТПИС
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РЕВИЗИЈА
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БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-12.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-98KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.3

42 41
44

A1

A2
-98KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.3

42 41
44

-3XS2 307 308 309 310-3XP2 149 150

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-12.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-12.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/97.10

+2-PE/97.10

+2-N / 99.1

+2-PE / 99.1

+2-G0/97.10 +2-G0 / 99.1

-LKS1/98.10 -LKS1 / 98.1

PPK-K2 / 99.2PPK-K2/97.8
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K2.2-13.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K2.2-13.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-99KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.3

42 41
44

A1

A2
-99KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/102.3

42 41
44

-3XP2 151 -3XS2 311 312 313 314

-WS-PPK-K2.2-13.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K2.2-13.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-99KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/101.2

42 41
44

A1

A2
-99KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/102.2

42 41
44

317 318-3XS2 315 316152 -3XP2 153 154

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K2.2-13.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K2.2-13.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/98.10

+2-PE/98.10

+2-N / 100.1

+2-PE / 100.1

+2-G0/98.10 +2-G0 / 100.1

+2-L1 / +.03/105.0+2-L1/97.10

-LKS1/99.10 -LKS1 / 99.1

PPK-K2 / 100.2PPK-K2/98.8
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ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K2.2-13.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-100KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/101.2

42 41
44

A1

A2
-100KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/102.2

42 41
44

-3XS2 319 320 321 322-3XP2 155 156

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K2.2-13.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K2.2-13.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/99.10

+2-PE/99.10

+2-N / +.03/109.0

+2-PE / +.03/104.1

+2-G0/99.10 +2-G0 / 101.1

-LKS1/100.10 -LKS1 / 100.1

PPK-K2 /PPK-K2/99.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

101
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ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ
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БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Систем К2 - ПП клапне сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

12

11

14

-57KA5
/57.5

12

11

14

-57KA9
/57.9

12

11

14

-58KA9
/58.9

12

11

14

-58KA4
/58.4

12

11

14

-59KA5
/59.5

12

11

14

-59KA9
/59.9

12

11

14

-60KA4
/60.4

12

11

14

-60KA9
/60.9

12

11

14

-61KA6
/61.6

12

11

14

-61KA10
/61.10

12

11

14

-61KA9
/61.9

12

11

14

-62KA4
/62.4

12

11

14

-62KA9
/62.9

12

11

14

-63KA5
/63.5

12

11

14

-63KA9
/63.9

12

11

14

-64KA4
/64.4

12

11

14

-65KA5
/65.5

12

11

14

-64KA9
/64.9

12

11

14

-65KA9
/65.9

12

11

14

-66KA4
/66.4

12

11

14

-66KA9
/66.9

12

11

14

-67KA5
/67.5

12

11

14

-67KA9
/67.9

12

11

14

-67KA5
/67.5

12

11

14

-67KA9
/67.9

12

11

14

-68KA4
/68.4

12

11

14

-68KA9
/68.9

12

11

14

-69KA5
/69.5

12

11

14

-69KA9
/69.9

12

11

14

-70KA4
/70.4

12

11

14

-70KA9
/70.9

12

11

14

-83KA5
/83.5

12

11

14

-83KA9
/83.9

12

11

14

-84KA4
/84.4

12

11

14

-85KA5
/85.5

12

11

14

-85KA9
/85.9

12

11

14

-86KA4
/86.4

12

11

14

-87KA5
/87.5

12

11

14

-87KA9
/87.9

12

11

14

-88KA4
/88.4

12

11

14

-89KA5
/89.5

12

11

14

-89KA9
/89.9

A1

A2
-101KA2

Rele
4C/O

24VAC
Otvorene PP

klapne K2-PPK

A1 A2

12 11
14

/103.5

22 21
24

/51.3

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-90KA4
/90.4

12

11

14

-91KA5
/91.5

12

11

14

-91KA9
/91.9

12

11

14

-92KA4
/92.4

12

11

14

-93KA5
/93.5

12

11

14

-93KA9
/93.9

12

11

14

-94KA4
/94.4

12

11

14

-95KA5
/95.5

12

11

14

-95KA9
/95.9

12

11

14

-96KA4
/96.4

12

11

14

-97KA5
/97.5

12

11

14

-97KA9
/97.9

12

11

14

-98KA4
/98.4

12

11

14

-99KA5
/99.5

12

11

14

-99KA9
/99.9

12

11

14

-100KA4
/100.4

+2-G0/100.10 +2-G0 / 102.1

-LKS1/101.10 -LKS1 / 101.1
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175

Систем К2 - ПП клапне сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

A1

A2
-102KA2

Rele
4C/O

24VAC
Zatvorene PP

klapne K2-PPK

A1 A2

12 11
14

/103.7

22 21
24

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-57KA6
/57.6

12

11

14

-57KA10
/57.10

12

11

14

-58KA9.1
/58.9

12

11

14

-58KA5
/58.5

12

11

14

-59KA6
/59.6

12

11

14

-59KA10
/59.10

12

11

14

-60KA5
/60.5

12

11

14

-60KA9.1
/60.9

12

11

14

-61KA6
/61.6

12

11

14

-61KA10
/61.10

12

11

14

-61KA10
/61.10

12

11

14

-62KA5
/62.5

12

11

14

-62KA9.1
/62.9

12

11

14

-63KA6
/63.6

12

11

14

-63KA10
/63.10

12

11

14

-64KA5
/64.5

12

11

14

-65KA6
/65.6

12

11

14

-64KA9.1
/64.9

12

11

14

-65KA10
/65.10

12

11

14

-66KA5
/66.5

12

11

14

-66KA9.1
/66.9

12

11

14

-67KA6
/67.6

12

11

14

-67KA10
/67.10

12

11

14

-67KA6
/67.6

12

11

14

-67KA10
/67.10

12

11

14

-68KA5
/68.5

12

11

14

-68KA9.1
/68.9

12

11

14

-69KA6
/69.6

12

11

14

-69KA10
/69.10

12

11

14

-70KA5
/70.5

12

11

14

-70KA9.1
/70.9

12

11

14

-83KA6
/83.6

12

11

14

-83KA10
/83.10

12

11

14

-84KA5
/84.5

12

11

14

-85KA6
/85.6

12

11

14

-85KA10
/85.10

12

11

14

-86KA5
/86.5

12

11

14

-87KA6
/87.6

12

11

14

-87KA10
/87.10

12

11

14

-88KA5
/88.5

12

11

14

-89KA6
/89.6

12

11

14

-89KA10
/89.10

12

11

14

-90KA5
/90.5

12

11

14

-91KA6
/91.6

12

11

14

-91KA10
/91.10

12

11

14

-92KA5
/92.5

12

11

14

-93KA6
/93.6

12

11

14

-93KA10
/93.10

12

11

14

-94KA5
/94.5

12

11

14

-95KA6
/95.6

12

11

14

-95KA10
/95.10

12

11

14

-96KA5
/96.5

12

11

14

-97KA6
/97.6

12

11

14

-97KA10
/97.10

12

11

14

-98KA5
/98.5

12

11

14

-99KA6
/99.6

12

11

14

-99KA10
/99.10

12

11

14

-100KA5
/100.5

+2-G0/101.10 +2-G0 / +.03/104.1

-LKS1/102.10 -LKS1 / 102.2
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Систем К2 - ПП клапне сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

K2-PPK
1=otvorene

K2-PPK
1=zatvorene

Napajanje PP klapne
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-101KA2
/101.2

Otvorena
K2-PPK

12

11

14

-102KA2
/102.2

Zatvorena
K2-PPK

92

91

94

-57FK2
/57.2

Ispad zastite
komandni napon PPK

22-2XDI
PXC.3210567

21

BMS

24-2XDI
PXC.3210567

23 26-2XDI
PXC.3210567

25
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Командни напон

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni 
napon 24~

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

1

2
-104FK9

6A

92

91

94

/1
04

.3

92

91

94

-104FK9
/104.9

42

41

44

+2-12KF4
+2/12.4

2-3XDI
PXC.3210567

1

BMS

+2-PE/+.02/100.10 +2-PE / 105.0

+2-G/+.02/49.9 +2-G / +.04/125.8

-LKS7 /

+2-G0/+.02/102.9 +2-G0 / 105.0
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ПОТПИС
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175

Sistem K3 - потисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Potisni ventilator
K3-V1

KK/K3 
potisni ventilator

1=ALARM

KK/K3 
potisni ventilator
0-10V  0-1.8kW

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ukljucenje
potisnog ventilatora

1

2

3

4

5

6

-105F1
gG/10A

-3XE3
PXC.3212120 1 2 3 PE

-WE-K3-MVP-1
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1

2

3

4

5

6
-105Q1

13

14

/106.0

-K3-V1

Pmax=1.8kW
Pn=0.83kW   In=2.8A

EC motor

L1 Ain1L2 L3 PE

ANALOG
INPUT

RS485

RSA RSB COM

AL
AR

M

COM NO NC GND Aout GND

ANALOG
OUTPUT

Din1

DIGITAL
INPUT

GND

-WE-K3-MVP-2
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-106KM4

/106.4

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

BN BK GY GNYE

BN BK GY GNYE

=RO-BMS-AD+3.02

-XM 1 2-XDO
PXC.3210567

1 2-XDI 1 2

=RO-BMS-AD+3.03 =RO-BMS-AD+3.04

+2-L1/+.02/99.10

+2-L2/+.02/55.9

+2-L3/+.02/55.9

+2-PE/104.10

+2-G0/104.10

+2-L1 / 107.0

+2-L2 / 107.0

+2-L3 / 107.0

+2-PE / 107.0

+2-G0 / 106.0
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Sistem K3 - потисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

K3
potisni ventilator
servisni prekidac

1=ukljucen

Servisni prekirac

K3 kontakor
potisni ventilator

1=ukljucen

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

13

14
-105Q1

/105.2

-WS-K3-SP-1
LiHCH
2x0,75 mm²

SH
-3XS3

PXC.3209510 1 2

12

11

14

-106KA1
/106.1

Servisni prekidac
ukljucen

22

21

24

-106KA1
/106.1

Servisni prekidac
ukljucen

-106KA1
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/106.8

22 21
24

/106.3

32 31
34

42 41
44

-106KA3
Rele

4C/O
24VAC

dozvola za rad

A1

A2

12 11
14

/106.6

42 41
44

12

11

14

-106KA3
/106.3

Dozvola za rad

A1

A2
-106KM4

24VAC

1/L1 2/T1 /105.1
3/L2 4/T2 /105.1
5/L3 6/T3 /105.1

1413 /106.9
2221

13

14
-106KM4

/106.4
-106KA6

Rele
4C/O

24VAC
ON/OFF

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/106.4

22 21
24

32 31
34

/108.3

42 41
44

12

11

14

-106KA6
/106.6

ON/OFF

22

21

24

-108KA2
/108.2

Servisni prekidac
ukljucen

22

21

24

-110KA2
/110.2

Mraz termostat

-106KA6.1
Rele

4C/O
24VAC

ON/OFF

A1

A2

A1 A2

12 11
14

22 21
24

32 31
34

42 41
44

22

21

24

-123KA2
/123.2

PPK

BNWH

4-3XDI
PXC.3210567

3

BMS

-3XDI
PXC.3210567

5 6
2-3XDO 1

PXC.3210567

BMS

+2-G0/105.9

LKS1/106.9 LKS1 / 106.0

+2-G0 / 107.0
PE
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ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - одсисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Odsisni ventilator
K3-V2

KK/K3 
odsisni ventilator

1=ALARM

KK/K3 
odsisnog ventilator

0-10V  0-1.8kW

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ukljucenje
odsisnog ventilatora

1

2

3

4

5

6

-107F1
gG/10A

-3XE3
PXC.3212120 4 5 6 PE

-WE-K3-MVO-1
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1

2

3

4

5

6
-107Q1

13

14

/108.1

-K3-V2

Pmax=1.8kW
Pn=1.16kW   In=2.8A

EC motor

L1 Ain1L2 L3 PE

ANALOG
INPUT

RS485

RSA RSB COM

AL
AR

M

COM NO NC GND Aout GND

ANALOG
OUTPUT

Din1

DIGITAL
INPUT

GND

-WE-K3-MVO-2
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-108KM3

/108.3

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

BN BK GY GNYE

BN BK GY GNYE

=RO-BMS-AD+3.02

-XM 1 2-XDO
PXC.3210567

1 2-XDI 1 2

=RO-BMS-AD+3.03 =RO-BMS-AD+3.04

+2-L1/105.9

+2-L2/105.9

+2-L3/105.9

+2-PE/105.9

+2-G0/106.9

+2-L1 / 109.0

+2-L2 / 109.0

+2-L3 / 109.0

+2-PE / 109.0

+2-G0 / 108.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

108
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - одсисни вентилатор

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Servisni prekirac

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

K3
odsisni ventilator
servisni prekidac

1=ukljucen

K3 kontakor
odsisni ventilator

1=ukljucen

13

14
-107Q1

/107.2

-WS-K3-SP-2
LiHCH
2x0,75 mm²

SH
-3XS3

PXC.3209510 3 4

-108KA2
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/108.6

22 21
24

/106.3

32 31
34

42 41
44

A1

A2
-108KM3

24VAC

1/L1 2/T1 /107.1
3/L2 4/T2 /107.1
5/L3 6/T3 /107.1

1413 /108.6
2221

32

31

34

-106KA6
/106.6

ON/OFF

BNWH

12

11

14

-108KA2
/108.2

Servisni prekidac
ukljucen

13

14
-108KM3

/108.3

8-3XDI
PXC.3210567

7

BMS

-3XDI
PXC.3210567

9 10

+2-G0/107.9

LKS1/108.9 LKS1 / 108.0

+2-G0 / 109.0
PE



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

109
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - пумпа грејача

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
pumpe PG-K3Pumpa PG-K3

1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Pumpa PG-K3
1=ALARM

Pumpa PG-K3
1=U RADU

-WE-PG-K3
N2XH-O
3x2,5
0,6kV

MAGNA 3 25-40
P =0.05kW, I=0.46A, 230V, 50Hz

-PG-K3 L

GRUNDFOS MAGNA3

N NCCOMMIN NOS/SMAX NC NO

Relay 1 Relay 2

uklj./izklj.

PE C C

1

2

3

4

5

6

-109QM1
0.4-0.63A

I> I>I>

13

14

/1
09

.8

21

22

/1
09

.6
12

11

14

-109KA8
/109.8

ON/OFF

-3XK3
PXC.3209510 1 2

-109KA8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/109.3

42 41
44

SH

-WK-PG-K3
LiHCH

2x0,75 mm²

13

14
-109QM1

/109.1

BMS

21

22
-109QM1

/109.1

12-3XDI
PXC.3210567

11
4-3XDO 3

PXC.3210567

BMS

PE3XE3 7 N

22

21

24

-110KA2
/110.2

BNWHBN BU GNYE

+2-L1/107.9

+2-L2/107.9

+2-L3/107.9

+2-N/+.02/100.10

+2-PE/107.9 +2-PE / 111.1

+2-N / 111.1

+2-L3 / +.04/126.1

+2-L2 / +.04/126.1

+2-L1 / 111.1

LKS4 / 109.6

+2-G0 / 110.0

LKS4/109.9

+2-G0/108.9



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

110
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - заштитни термостат

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Mraz termostat
FT-K3

1=aktivan

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

KK3-FT
Mraz termostat

<Θ

41 2

-WS-KK3-FT
LiHCH
2x0,75 mm²

SH

A1

A2
-110KA2

Rele
4C/O

24VAC

A1 A2

12 11
14

/110.3

22 21
24

/106.3

32 31
34

42 41
44

22 21
24

/109.8

6
-3XS3

PXC.3209510 5

12

11

14

-110KA2
/110.2

14-3XDI
PXC.3210567

13

BMS

WH BN

+2-G0/109.9

-LKS1/110.9

+2-G0 / 111.1

-LKS1 / 110.0

PE



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

111
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K3.1-PO.1
LiHCH
2x1,5 mm²

21

22
-111SP2

Тест

PPK-K3.1-PO.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-111KA5

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.5

42 41
44

A1

A2
-111KA6

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.9

42 41
44

-3XP3 1 -3XS3 7 8 9 10

-WS-PPK-K3.1-PO.1
LiHCH

4x1,5 mm²

32

31

34

+2-12KF4
+2/12.4

Ukljucenje
sa PP centrale

PPK-K3.1-P.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-111KA9

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.5

42 41
44

A1

A2
-111KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.10

42 41
44

13 14-3XS3 11 122 -3XP3 3 4

1

2
-111FK2

16A

92

91

94

/1
24

.4

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K3.1-P.1
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K3.1-P.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/109.9

+2-PE/109.9

+2-N / 112.1

+2-PE / 112.1

+2-G0/110.9 +2-G0 / 112.1

+2-L1 / 117.1+2-L1/109.9

-LKS1/111.10 -LKS1 / 111.1

PPK-K3 / 112.2



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

112
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K3.1-M.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-112KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.5

42 41
44

A1

A2
-112KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.9

42 41
44

PPK-K3.1-3.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-112KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.5

42 41
44

A1

A2
-112KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.9

42 41
44

-3XS3 15 16 17 18 -3XS3 19 20 21 22-3XP3 7 8-3XP3 5 6

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K3.1-M.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K3.1-3.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.1-M.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.1-3.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/111.10

+2-PE/111.10

+2-N / 113.1

+2-PE / 113.1

+2-G0/111.10 +2-G0 / 113.1

-LKS1/112.10 -LKS1 / 112.1

PPK-K3 / 113.2PPK-K3/111.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

113
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K3.1-4.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-113KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.4

42 41
44

A1

A2
-113KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.9

42 41
44

-3XS3 23 24 25 26-3XP3 9 10

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K3.1-4.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.1-4.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

PPK-K3.1-P.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

29 30-3XS3 27 28-3XP3 11 12

-WK-PPK-K3.1-P.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K3.1-P.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

A1

A2
-113KA9

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.4

42 41
44

A1

A2
-113KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.9

42 41
44

+2-N/112.10

+2-PE/112.10

+2-N / 114.1

+2-PE / 114.1

+2-G0/112.10 +2-G0 / 114.1

-LKS1/113.10 -LKS1 / 113.1

PPK-K3 / 114.2PPK-K3/112.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

114
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K3.1-M.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-114KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.4

42 41
44

A1

A2
-114KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.9

42 41
44

-3XS3 31 32 33 34-3XP3 13 14

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K3.1-M.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.1-M.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

PPK-K3.1-M.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

37 38-3XS3 35 36-3XP3 15 16

-WK-PPK-K3.1-M.3
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K3.1-M.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

A1

A2
-114KA9

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.4

42 41
44

A1

A2
-114KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.8

42 41
44

+2-N/113.10

+2-PE/113.10

+2-N / 115.1

+2-PE / 115.1

+2-G0/113.10 +2-G0 / 115.1

-LKS1/114.10 -LKS1 / 114.1

PPK-K3 / 115.2PPK-K3/113.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

115
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K3.1-M.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-115KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.4

42 41
44

A1

A2
-115KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.8

42 41
44

-3XS3 39 40 41 42-3XP3 17 18

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K3.1-M.4
/115.6
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.1-M.4
/115.7

LiHCH
4x1,5 mm²

WH BN YE GN

PPK-K3.1-M.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

45 46-3XS3 43 44-3XP3 19 20

-WK-PPK-K3.1-M.4
/115.1
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K3.1-M.4
/115.3

LiHCH
4x1,5 mm²

WH BN YE GN

A1

A2
-115KA9

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.4

42 41
44

A1

A2
-115KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.8

42 41
44

+2-N/114.10

+2-PE/114.10

+2-N / 116.1

+2-PE / 116.1

+2-G0/114.10 +2-G0 / 116.1

-LKS1/115.10 -LKS1 / 115.1

PPK-K3 / 116.2PPK-K3/114.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

116
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K3.1-3.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-116KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.3

42 41
44

A1

A2
-116KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.8

42 41
44

-3XS3 47 48 49 50-3XP3 21 22

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K3.1-3.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.1-3.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

PPK-K3.1-4.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

53 54-3XS3 51 52-3XP3 23 24

-WK-PPK-K3.1-4.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K3.1-4.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

A1

A2
-116KA9

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.3

42 41
44

A1

A2
-116KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.8

42 41
44

+2-N/115.10

+2-PE/115.10

+2-N / 117.1

+2-PE / 117.1

+2-G0/115.10 +2-G0 / 117.1

-LKS1/116.10 -LKS1 / 116.1

PPK-K3 / 117.2PPK-K3/115.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

117
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-K3.2-PO.1
LiHCH
2x1,5 mm²

PPK-K3.2-PO.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-117KA5

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.4

42 41
44

A1

A2
-117KA6

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.8

42 41
44

-3XP3 25 -3XS3 55 56 57 58

-WS-PPK-K3.2-PO.1
LiHCH

4x1,5 mm²

PPK-K3.2-P.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-117KA9

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.4

42 41
44

A1

A2
-117KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.8

42 41
44

61 62-3XS3 59 6026 -3XP3 27 28

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-K3.2-P.1
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K3.2-P.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/116.10

+2-PE/116.10

+2-N / 118.1

+2-PE / 118.1

+2-G0/116.10 +2-G0 / 118.1

+2-L1 / +.04/126.1+2-L1/111.10

-LKS1/117.10 -LKS1 / 117.1

PPK-K3 / 118.2PPK-K3/116.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

118
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K3.2-M.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-118KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.3

42 41
44

A1

A2
-118KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.8

42 41
44

PPK-K3.2-3.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-118KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.3

42 41
44

A1

A2
-118KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.8

42 41
44

-3XS3 63 64 65 66 -3XS3 67 68 69 70-3XP3 31 32-3XP3 29 30

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K3.2-M.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K3.2-3.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.2-M.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.2-3.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/117.10

+2-PE/117.10

+2-N / 119.1

+2-PE / 119.1

+2-G0/117.10 +2-G0 / 119.1

-LKS1/118.10 -LKS1 / 118.1

PPK-K3 / 119.2PPK-K3/117.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

119
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K3.2-4.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-119KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.3

42 41
44

A1

A2
-119KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.7

42 41
44

-3XS3 71 72 73 74-3XP3 33 34

WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K3.2-4.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.2-4.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

PPK-K3.2-P.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

77 78-3XS3 75 76-3XP3 35 36

-WK-PPK-K3.2-P.2
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-K3.2-P.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

A1

A2
-119KA9

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.3

42 41
44

A1

A2
-119KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/123.7

42 41
44

+2-N/118.10

+2-PE/118.10

+2-N / 120.1

+2-PE / 120.1

+2-G0/118.10 +2-G0 / 120.1

-LKS1/119.10 -LKS1 / 119.1

PPK-K3 / 120.2PPK-K3/118.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

120
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K3.2-M.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-120KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.3

42 41
44

A1

A2
-120KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.7

42 41
44

PPK-K3.2-M.3

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-120KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.2

42 41
44

A1

A2
-120KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.7

42 41
44

-3XS3 79 80 81 82 -3XS3 83 84 85 86-3XP3 39 40-3XP3 37 38

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K3.2-M.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K3.2-M.3
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.2-M.2
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.2-M.3
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/119.10

+2-PE/119.10

+2-N / 121.1

+2-PE / 121.1

+2-G0/119.10 +2-G0 / 121.1

-LKS1/120.10 -LKS1 / 120.1

PPK-K3 / 121.2PPK-K3/119.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

121
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K3.2-M.4

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-121KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.2

42 41
44

A1

A2
-121KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.7

42 41
44

PPK-K3.2-M.5

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-121KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.2

42 41
44

A1

A2
-121KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.7

42 41
44

-3XS3 87 88 89 90 -3XS3 91 92 93 94-3XP3 43 44-3XP3 41 42

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K3.2-M.4
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K3.2-M.5
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.2-M.4
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.2-M.5
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/120.10

+2-PE/120.10

+2-N / 122.1

+2-PE / 122.1

+2-G0/120.10 +2-G0 / 122.1

-LKS1/121.10 -LKS1 / 121.1

PPK-K3 / 122.2PPK-K3/120.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

122
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-K3.2-3.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-122KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.2

42 41
44

A1

A2
-122KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.6

42 41
44

PPK-K3.2-4.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-122KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.2

42 41
44

A1

A2
-122KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/123.6

42 41
44

-3XS3 95 96 97 98 -3XS3 99 100 101 102-3XP3 47 48-3XP3 45 46

WH BN WH BN YE GN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-K3.2-3.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-K3.2-4.2
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.2-3.2
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-K3.2-4.2
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/121.10

+2-PE/121.10

+2-N / +.04/126.1

+2-PE / +.04/125.1

+2-G0/121.10 +2-G0 / 123.1

-LKS1/122.10 -LKS1 / 122.1

PPK-K3 /PPK-K3/121.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

123
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

A1

A2
-123KA2

Rele
4C/O

24VAC
Otvorene PP

klapne K3-PPK

A1 A2

12 11
14

/124.5

22 21
24

/106.3

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-111KA6
/111.6

12

11

14

-111KA10
/111.10

12

11

14

-112KA9.1
/112.9

12

11

14

-112KA5
/112.5

12

11

14

-113KA5
/113.5

12

11

14

-117KA6
/117.6

12

11

14

-117KA10
/117.10

12

11

14

-118KA5
/118.5

12

11

14

-119KA5
/119.5

12

11

14

-118KA9.1
/118.9

A1

A2
-123KA6

Rele
4C/O

24VAC
Zatvorene PP

klapne K3-PPK

A1 A2

12 11
14

/124.7

22 21
24

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-111KA5
/111.5

12

11

14

-111KA9
/111.9

12

11

14

-112KA9
/112.9

12

11

14

-112KA4
/112.4

12

11

14

-113KA4
/113.4

12

11

14

-117KA9
/117.9

12

11

14

-118KA4
/118.4

12

11

14

-118KA9
/118.9

12

11

14

-119KA4
/119.4

12

11

14

-113KA9
/113.9

12

11

14

-114KA4
/114.4

12

11

14

-114KA9
/114.9

12

11

14

-115KA4
/115.4

12

11

14

-115KA9
/115.9

12

11

14

-116KA4
/116.4

12

11

14

-116KA9
/116.9

12

11

14

-117KA5
/117.5

12

11

14

-119KA9
/119.9

12

11

14

-120KA4
/120.4

12

11

14

-120KA9
/120.9

12

11

14

-121KA4
/121.4

12

11

14

-121KA9
/121.9

12

11

14

-122KA4
/122.4

12

11

14

-122KA9
/122.9

12

11

14

-113KA10
/113.10

12

11

14

-114KA5
/114.5

12

11

14

-114KA10
/114.10

12

11

14

-115KA5
/115.5

12

11

14

-115KA10
/115.10

12

11

14

-116KA5
/116.5

12

11

14

-116KA10
/116.10

12

11

14

-119KA10
/119.10

12

11

14

-120KA5
/120.5

12

11

14

-120KA9.1
/120.9

12

11

14

-121KA5
/121.5

12

11

14

-121KA9.1
/121.9

12

11

14

-122KA5
/122.5

12

11

14

-122KA9.1
/122.9

+2-G0/122.10 +2-G0 / +.04/125.1

-LKS1/123.10 -LKS1 / 123.2
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Sistem K3 - ПП клапне сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

K3-PPK
1=otvorene

K3-PPK
1=zatvorene

Napajanje PP klapne
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-123KA2
/123.2

Otvorena
K3-PPK

12

11

14

-123KA6
/123.6

Zatvorena
K3-PPK

92

91

94

-111FK2
/111.2

Ispad zastite
komandni napon PPK

16-3XDI
PXC.3210567

15

BMS

18-3XDI
PXC.3210567

17 20-3XDI
PXC.3210567

19



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА
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125
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Командни напон

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni 
napon 24~

Komandni napon 24VAC
1=kvar

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

1

2
-125FK9

6A

92

91

94

/1
25

.3

92

91

94

-125FK9
/125.9

12

11

14

+2-12KF5
+2/12.5

2-3XDI
PXC.3210567

1

BMS

+2-PE/+.03/122.10 +2-PE / 126.1

+2-G/+.03/104.9 +2-G / +.05/146.8

-LKS7 /

+2-G0/+.03/123.10 +2-G0 / 126.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

126
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - Т2В

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora T2V
1=Ispad zastite

Ventilatora T2V
1=termicka zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora T2V
1=u radu

-WE-T2V
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-126KM9

/126.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

KT 50-25-4
565W, 0.969A, 400V

L1

Systemair

L2 L3

Th
er

m
os

ch
al

te
r

PE

1

2

3

4

5

6

-126QM2
0.63...1A I> I> I>

13

14

21

22

/1
26

.6

-WS-T2V
LiHCH
2x0,75 mm²

2-3XT4
PXC.3209510

1 SH3XE4 1

21

22
-126QM2

/126.2
Ispad zastite

-4XDI
PXC.3210567

1 2 -4XDI 5 6-4XDI
PXC.3210567

3 4

13

14
-126KM9

/126.9
u radu

A1

A2
-126KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/126.7

42 41
44

12

11

14

-126KA5
/126.5

PE2 3

GY BKBN GNYE

WH BN

2-4XDO 1
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-126KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /126.2
3/L2 4/T2 /126.2
5/L3 6/T3 /126.2

1413 /126.7
2221

22

21

24

-128KA6
/128.6

PPK

+2-PE/125.10 +2-PE / 127.1

+2-L1/+.03/117.10

+2-L2/+.03/109.9

+2-L3/+.03/109.9

+2-L1 / 127.1

+2-L2 / 130.1

+2-L3 / 130.1

+2-G0/125.10 +2-G0 / 127.1

-LKS5/126.9 -LKS5 / 126.4

+2-N/+.03/122.10 +2-N / 127.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - Т2В - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-T2V-P.1
LiHCH
2x1,5 mm²

21

22
-127SP2

Тест

PPK-T2V-P.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-127KA5

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/128.6

42 41
44

A1

A2
-127KA6

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/128.8

42 41
44

-3XP4 1 -3XS4 1 2 3 4

-WS-PPK-T2V-P.1
LiHCH

4x1,5 mm²

22

21

24

+2-12KF5
+2/12.5

Ukljucenje
sa PP centrale

PPK-T2V-M.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-127KA9

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/128.6

42 41
44

A1

A2
-127KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/128.8

42 41
44

7 8-3XS4 5 62 -3XP4 3 4

1

2
-127FK2

16A

92

91

94

/1
29

.4

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-T2V-M.1
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN -WS-PPK-T2V-M.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/126.10

+2-PE/126.10

+2-N / 130.1

+2-PE / 130.1

+2-G0/126.10 +2-G0 / 128.1

+2-L1 / 130.1+2-L1/126.10

-LKS1/127.10 -LKS1 / 127.1

PPK-T2V /
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РЕВИЗИЈА
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - Т2В - ПП клапне
сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

A1

A2
-128KA6

Rele
4C/O

24VAC
Otvorene PP

klapne T2V-PPK

A1 A2

12 11
14

/129.5

22 21
24

/126.9

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-127KA5
/127.5

12

11

14

-127KA9
/127.9

12

11

14

-127KA6
/127.6

12

11

14

-127KA10
/127.10

A1

A2
-128KA8

Rele
4C/O

24VAC
Zatvorene PP

klapne T2V-PPK

A1 A2

12 11
14

/129.7

22 21
24

32 31
34

42 41
44

+2-G0/127.10 +2-G0 / 130.1

-LKS1/128.10 -LKS1 / 128.2



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - Т2В - ПП клапне
сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

T2V-PPK
1=otvorene

T2V-PPK
1=zatvorene

Napajanje PP klapne
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-128KA6
/128.6

Otvorena
T2V-PPK

12

11

14

-128KA8
/128.8

Zatvorena
T2V-PPK

92

91

94

-127FK2
/127.2

Ispad zastite
komandni napon PPK

8-4XDI
PXC.3210567

7

BMS

10-4XDI
PXC.3210567

9 12-4XDI
PXC.3210567

11
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ЛВ1

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora LV1
1=Ispad zastite

Ventilatora LV1
1=termicka zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora LV1
1=u radu

-WE-LV1
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-130KM9

/130.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

KT 40-20-4
289W, 0.519A, 400V

L1

Systemair

L2 L3

Th
er

m
os

ch
al

te
r

PE

1

2

3

4

5

6

-130QM2
0.4...0.63 A I> I> I>

13

14

21

22

/1
30

.6

-WS-LV1
LiHCH
2x0,75 mm²

4-3XT4
PXC.3209510

3 SH3XE4 4

21

22
-130QM2

/130.2
Ispad zastite

-4XDI
PXC.3210567

13 14 -4XDI 17 18-4XDI
PXC.3210567

15 16

13

14
-130KM9

/130.9
u radu

A1

A2
-130KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/130.7

42 41
44

12

11

14

-130KA5
/130.5

PE5 6

GY BKBN GNYE

WH BN

4-4XDO 3
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-130KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /130.2
3/L2 4/T2 /130.2
5/L3 6/T3 /130.2

1413 /130.7
2221

22

21

24

-132KA3
/132.3

PPK

+2-PE/127.10 +2-PE / 131.1

+2-L1/127.10

+2-L2/126.10

+2-L3/126.10

+2-L1 / 131.1

+2-L2 / 134.1

+2-L3 / 134.1

+2-G0/128.10 +2-G0 / 131.1

-LKS5/130.9 -LKS5 / 130.4

+2-N/127.10 +2-N / 131.1
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ПРОЈЕКТАНТ
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ЛВ1 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-LV1-PO.1
LiHCH
2x1,5 mm²

21

22
-131SP2

Тест

PPK-LV1-PO.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-131KA5

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/132.3

42 41
44

A1

A2
-131KA6

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/132.6

42 41
44

-3XP4 5 -3XS4 9 10 11 12

-WS-PPK-LV1-PO.1
LiHCH

4x1,5 mm²

32

31

34

+2-12KF5
+2/12.5

Ukljucenje
sa PP centrale

PPK-LV1-P.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-131KA9

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/132.3

42 41
44

A1

A2
-131KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/132.6

42 41
44

15 16-3XS4 13 146 -3XP4 7 8

1

2
-131FK2

16A

92

91

94

/1
33

.4

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-LV1-P.1
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN-WS-PPK-LV1-P.1
LiHCH

4x1,5 mm²

+2-N/130.10

+2-PE/130.10

+2-N / 134.1

+2-PE / 134.1

+2-G0/130.10 +2-G0 / 132.1

+2-L1 / 134.1+2-L1/130.10

-LKS1/131.10 -LKS1 / 131.1

PPK-LV1 /



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

132
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ЛВ1 - ПП клапне
сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

A1

A2
-132KA3

Rele
4C/O

24VAC
Otvorene PP

klapne LV1-PPK

A1 A2

12 11
14

/133.5

22 21
24

/130.9

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-131KA5
/131.5

12

11

14

-131KA9
/131.9

12

11

14

-131KA6
/131.6

12

11

14

-131KA10
/131.10

A1

A2
-132KA6

Rele
4C/O

24VAC
Zatvorene PP

klapne LV1-PPK

A1 A2

12 11
14

/133.7

22 21
24

32 31
34

42 41
44

+2-G0/131.10 +2-G0 / 134.1

-LKS1/132.10 -LKS1 / 132.2



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

133
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ЛВ1 - ПП клапне
сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

LV1-PPK
1=otvorene

LV1-PPK
1=zatvorene

Napajanje PP klapne
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-132KA3
/132.3

Otvorena
LV1-PPK

12

11

14

-132KA6
/132.6

Zatvorena
LV1-PPK

92

91

94

-131FK2
/131.2

Ispad zastite
komandni napon PPK

20-4XDI
PXC.3210567

19

BMS

22-4XDI
PXC.3210567

21 24-4XDI
PXC.3210567

23



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

134
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ЛВ2

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora LV2
1=Ispad zastite

Ventilatora LV2
1=termicka zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora LV2
1=u radu

-WE-LV2
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-134KM9

/134.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

KT 40-20-4
289W, 0.519A, 400V

L1

Systemair

L2 L3

Th
er

m
os

ch
al

te
r

PE

1

2

3

4

5

6

-134QM2
0.4...0.63 A I> I> I>

13

14

21

22

/1
34

.6

-WS-LV2
LiHCH
2x0,75 mm²

6-3XT4
PXC.3209510

5 SH3XE4 7

21

22
-134QM2

/134.2
Ispad zastite

-4XDI
PXC.3210567

25 26 -4XDI 29 30-4XDI
PXC.3210567

27 28

13

14
-134KM9

/134.9
u radu

A1

A2
-134KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/134.7

42 41
44

12

11

14

-134KA5
/134.5

PE8 9

GY BKBN GNYE

WH BN

6-4XDO 5
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-134KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /134.2
3/L2 4/T2 /134.2
5/L3 6/T3 /134.2

1413 /134.7
2221

22

21

24

-136KA6
/136.6

PPK

+2-PE/131.10 +2-PE / 135.1

+2-L1/131.10

+2-L2/130.10

+2-L3/130.10

+2-L1 / 135.1

+2-L2 / 138.1

+2-L3 / 138.1

+2-G0/132.10 +2-G0 / 135.1

-LKS5/134.9 -LKS5 / 134.4

+2-N/131.10 +2-N / 135.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

135
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ЛВ2 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-LV2-PO.1
LiHCH
2x1,5 mm²

21

22
-135SP2

Тест

PPK-LV2-PO.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-135KA5

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/136.6

42 41
44

A1

A2
-135KA6

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/136.7

42 41
44

-3XP4 9 -3XS4 17 18 19 20

-WS-PPK-LV2-PO.1
LiHCH

4x1,5 mm²

42

41

44

+2-12KF5
+2/12.5

Ukljucenje
sa PP centrale

LV2-PPK-2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-135KA9

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/136.6

42 41
44

A1

A2
-135KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/136.7

42 41
44

23 24-3XS4 21 2210 -3XP4 11 12

1

2
-135FK2

16A

92

91

94

/1
37

.4

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-LV2-P.1
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN WH BN YE GN-WS-PPK-LV2-P.1
LiHCH

4x1,5 mm²

+2-N/134.10

+2-PE/134.10

+2-N / 138.1

+2-PE / 138.1

+2-G0/134.10 +2-G0 / 136.1

+2-L1 / 138.1+2-L1/134.10

-LKS1/135.10 -LKS1 / 135.1

PPK-LV2 /



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

136
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ЛВ2 - ПП клапне
сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

A1

A2
-136KA6

Rele
4C/O

24VAC
Otvorene PP

klapne LV2-PPK

A1 A2

12 11
14

/137.5

22 21
24

/134.9

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-135KA5
/135.5

12

11

14

-135KA9
/135.9

12

11

14

-135KA6
/135.6

12

11

14

-135KA10
/135.10

A1

A2
-136KA7

Rele
4C/O

24VAC
Zatvorene PP

klapne LV2-PPK

A1 A2

12 11
14

/137.7

22 21
24

32 31
34

42 41
44

+2-G0/135.10 +2-G0 / 138.1

-LKS1/136.10 -LKS1 / 136.2



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

137
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ЛВ2 - ПП клапне
сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

LV2-PPK
1=otvorene

LV2-PPK
1=zatvorene

Napajanje PP klapne
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-136KA6
/136.6

Otvorena
LV2-PPK

12

11

14

-136KA7
/136.7

Zatvorena
LV2-PPK

92

91

94

-135FK2
/135.2

Ispad zastite
komandni napon PPK

32-4XDI
PXC.3210567

31

BMS

34-4XDI
PXC.3210567

33 36-4XDI
PXC.3210567

35



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

138
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ПО.В1

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora PO-V1
1=Ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora PO-V1
1=u radu

-WE-PO-V1
N2XH-O
3x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-138KM9

/138.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

АW200E4 sileo Axial fan
16W, 0.07A, 230V
PO-V1

L N

Ventilator

PE

1

2

3

4

5

6

-138QM2
0.1...0.16 A I> I> I>

13

14

21

22
/1

38
.6

3XE4 10

21

22
-138QM2

/138.2
Ispad zastite

-4XDI
PXC.3210567

37 38 -4XDI
PXC.3210567

39 40

13

14
-138KM9

/138.9
u radu

PE

GY BN GNYE

8-4XDO 7
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-138KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /138.2
3/L2 4/T2 /138.2
5/L3 6/T3 /138.2

1413 /138.7
2221

N

+2-PE/135.10 +2-PE / 139.1

+2-L1/135.10

+2-L2/134.10

+2-L3/134.10

+2-L1 / 139.1

+2-L2 / 139.1

+2-L3 / 139.1

+2-G0/136.10 +2-G0 / 139.1

-LKS5/138.9 -LKS5 / 138.7

+2-N/135.10 +2-N / 139.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

139
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ПО.В2

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora PO-V2
1=Ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora PO-V2
1=u radu

-WE-PO-V2
N2XH-O
3x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-139KM9

/139.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

АW200E4 sileo Axial fan
16W, 0.07A, 230V
PO-V2

L N

Ventilator

PE

1

2

3

4

5

6

-139QM2
0.1...0.16 A I> I> I>

13

14

21

22
/1

39
.6

3XE4 11

21

22
-139QM2

/139.2
Ispad zastite

-4XDI
PXC.3210567

41 42 -4XDI
PXC.3210567

43 44

13

14
-139KM9

/139.9
u radu

PE

GY BN GNYE

10-4XDO 9
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-139KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /139.2
3/L2 4/T2 /139.2
5/L3 6/T3 /139.2

1413 /139.7
2221

N

+2-PE/138.10 +2-PE / 140.1

+2-L1/138.10

+2-L2/138.10

+2-L3/138.10

+2-L1 / 140.1

+2-L2 / 140.1

+2-L3 / 140.1

+2-G0/138.10 +2-G0 / 140.1

-LKS5/139.9 -LKS5 / 139.7

+2-N/138.10 +2-N / 140.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

140
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ПО.В3

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora PO-V3
1=Ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora PO-V3
1=u radu

-WE-PO-V3
N2XH-O
3x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-140KM9

/140.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

K 315 M
201W, 0.882A, 230V
PO-V3

L N

SYSTEMAIR

PE

1

2

3

4

5

6

-140QM2
0.63...1 A I> I> I>

13

14

21

22
/1

40
.6

3XE4 12

21

22
-140QM2

/140.2
Ispad zastite

-4XDI
PXC.3210567

45 46 -4XDI
PXC.3210567

47 48

13

14
-140KM9

/140.9
u radu

PE

GY BN GNYE

12-4XDO 11
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-140KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /140.2
3/L2 4/T2 /140.2
5/L3 6/T3 /140.2

1413 /140.7
2221

N

22

21

24

-142KA2
/142.2

PPK

+2-PE/139.10 +2-PE / 141.1

+2-L1/139.10

+2-L2/139.10

+2-L3/139.10

+2-L1 / 141.1

+2-L2 / 144.1

+2-L3 / 144.1

+2-G0/139.10 +2-G0 / 141.1

-LKS5/140.9 -LKS5 / 140.7

+2-N/139.10 +2-N / 141.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор -  В3 - ПП клапне

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-V3-PO.1
LiHCH
2x1,5 mm²

21

22
-141SP2

Тест

PPK-V3-PO.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-141KA5

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/142.2

42 41
44

A1

A2
-141KA6

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/142.6

42 41
44

-3XP4 13 -3XS4 25 26 27 28

-WS-PPK-V3-PO.1
LiHCH

4x1,5 mm²

12

11

14

+2-12KF5.1
+2/12.5

Ukljucenje
sa PP centrale

14

1

2
-141FK2

16A

92

91

94

/1
43

.4

WH BN WH BN YE GN

+2-N/140.10

+2-PE/140.10

+2-N / 144.1

+2-PE / 144.1

+2-G0/140.10 +2-G0 / 142.1

+2-L1 / 144.1+2-L1/140.10

-LKS1/141.10 -LKS1 / 141.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

142
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор -  В3 - ПП клапне
сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

A1

A2
-142KA2

Rele
4C/O

24VAC
Otvorene PP

klapne LV2-PPK

A1 A2

12 11
14

/143.5

22 21
24

/140.9

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-141KA5
/141.5

12

11

14

-141KA6
/141.6

A1

A2
-142KA6

Rele
4C/O

24VAC
Zatvorene PP

klapne LV2-PPK

A1 A2

12 11
14

/143.7

22 21
24

32 31
34

42 41
44

+2-G0/141.10 +2-G0 / 144.1

-LKS1/142.10 -LKS1 / 142.2



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

143
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор -  В3 - ПП клапне
сигнализација

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

LV2-PPK
1=otvorene

LV2-PPK
1=zatvorene

Napajanje PP klapne
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-142KA2
/142.2

Otvorena
LV2-PPK

12

11

14

-142KA6
/142.6

Zatvorena
LV2-PPK

92

91

94

-141FK2
/141.2

Ispad zastite
komandni napon PPK

50-4XDI
PXC.3210567

49

BMS

52-4XDI
PXC.3210567

51 54-4XDI
PXC.3210567

53



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

144
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ПО.В4

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora PO-V4
1=Ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora PO-V4
1=u radu

-WE-PO-V4
N2XH-O
3x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-144KM9

/144.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

K 125 XL sileo
50W, 0.229A, 230V
PO-V4

L N

SYSTEMAIR

PE

1

2

3

4

5

6

-144QM2
0.16...0.25 A I> I> I>

13

14

21

22
/1

44
.6

3XE4 13

21

22
-144QM2

/144.2
Ispad zastite

-4XDI
PXC.3210567

55 56 -4XDI
PXC.3210567

57 58

13

14
-144KM9

/144.9
u radu

PE

GY BN GNYE

14-4XDO 13
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-144KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /144.2
3/L2 4/T2 /144.2
5/L3 6/T3 /144.2

1413 /144.7
2221

N

+2-PE/141.10 +2-PE / 145.1

+2-L1/141.10

+2-L2/140.10

+2-L3/140.10

+2-L1 / 145.1

+2-L2 / 145.1

+2-L3 / 145.1

+2-G0/142.10 +2-G0 / 145.1

-LKS5/144.9 -LKS5 / 144.7

+2-N/141.10 +2-N / 145.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

145
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Вентилатор - ПО.В5

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora PO-V5
1=Ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora PO-V5
1=u radu

-WE-PO-V5
N2XH-O
3x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-145KM9

/145.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

K 125 XL sileo
50W, 0.229A, 230V
PO-V5

L N

SYSTEMAIR

PE

1

2

3

4

5

6

-145QM2
0.16...0.25 A I> I> I>

13

14

21

22
/1

45
.6

3XE4 14

21

22
-145QM2

/145.2
Ispad zastite

-4XDI
PXC.3210567

59 60 -4XDI
PXC.3210567

61 62

13

14
-145KM9

/145.9
u radu

PE

GY BN GNYE

16-4XDO 15
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-145KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /145.2
3/L2 4/T2 /145.2
5/L3 6/T3 /145.2

1413 /145.7
2221

N

+2-PE/144.10 +2-PE / +.05/146.1

+2-L1/144.10

+2-L2/144.10

+2-L3/144.10

+2-L1 / +.05/147.0

+2-L2 / +.05/147.0

+2-L3 / +.05/147.0

+2-G0/144.10 +2-G0 / +.05/146.1

-LKS5/145.9 -LKS5 / 145.7

+2-N/144.10 +2-N / +.05/147.0
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ПОТПИС
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БРОЈ ПРОЈЕКТА
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ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Командни напон

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni 
napon 24~

Komandni napon 24VAC
1=kvar

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

1

2
-146FK9

6A

92

91

94

/1
46

.3

92

91

94

-146FK9
/146.9

2-3XDI
PXC.3210567

1

BMS

+2-PE/+.04/145.10 +2-PE / 147.0

+2-G/+.04/125.9 +2-G / +.06/153.8

-LKS7 /

+2-G0/+.04/145.10 +2-G0 / 147.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

147
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Пумпа рецилкулације 1

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
pumpe PR1

Pumpa PR1
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Pumpa PR1
1=U RADU

-WE-PR-1
N2XH
3x2.5

L N PE

ALPHA2 25-40 N 180
P =0.018kW, I=0.18A, 230V, 50Hz

-PR-1 L

GRUNDFOS ALPHA2

N PE

1

2

3

4

5

6

-147QM1
0.16...0.25 A

I> I>I>

13

14

/1
47

.8

21

22

/1
47

.6

13

14
-147QM1

/147.1

=RO-BMS-AD+3.02

21

22
-147QM1

/147.1

4-5XDI
PXC.3210567

3

A1

A2
-147KM8

24VAC

1/L1 2/T1 /147.1
3/L2 4/T2 /147.2
5/L3 6/T3 /147.2

1413 /147.5
2221

13

14
-147KM8

/147.8

2-5XDI
PXC.3210567

1

14-13XDI
PXC.3210567

1312-13XDI
PXC.3210567

11 -4XDO 7
PXC.3210567

8

2-5XDO 1
PXC.3210567

=RO-BMS-AD+3.03

3XE5 1 PEN

1/L1

2/T1
-147KM8

/147.8

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

+2-L1/+.04/145.10

+2-L2/+.04/145.10

+2-L3/+.04/145.10

+2-N/+.04/145.10

+2-PE/146.10 +2-PE / 148.0

+2-N / 148.0

+2-L3 / 148.0

+2-L2 / 148.0

+2-L1 / 148.0

LKS4 / 147.6

+2-G0 / 148.0

LKS4/147.8

+2-G0/146.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

148
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Пумпа рецилкулације 2

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
pumpe PR2

Pumpa PR2
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Pumpa PR2
1=U RADU

-WE-PR-2
N2XH
3x2.5

L N PE

ALPHA2 25-40 N 180
P =0.018kW, I=0.18A, 230V, 50Hz

-PR-2 L

GRUNDFOS ALPHA2

N PE

1

2

3

4

5

6

-148QM1
0.16...0.25 A

I> I>I>

13

14

/1
48

.8

21

22

/1
48

.6

13

14
-148QM1

/148.1

=RO-BMS-AD+3.02

21

22
-148QM1

/148.1

8-5XDI
PXC.3210567

7

A1

A2
-148KM8

24VAC

1/L1 2/T1 /148.1
3/L2 4/T2 /148.2
5/L3 6/T3 /148.2

1413 /148.5
2221

13

14
-148KM8

/148.8

6-5XDI
PXC.3210567

5

14-13XDI
PXC.3210567

1312-13XDI
PXC.3210567

11 -4XDO 7
PXC.3210567

8

4-5XDO 3
PXC.3210567

=RO-BMS-AD+3.03

3XE5 2 PEN

1/L1

2/T1
-148KM8

/148.8

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

+2-L1/147.9

+2-L2/147.9

+2-L3/147.9

+2-N/147.9

+2-PE/147.9 +2-PE / 149.0

+2-N / 149.0

+2-L3 / 149.0

+2-L2 / 149.0

+2-L1 / 149.0

LKS4 / 148.6

+2-G0 / 149.0

LKS4/148.8

+2-G0/147.9
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10 76 8 93 42 5
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ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Пумпа рецилкулације 3

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
pumpe PR3

Pumpa PR3
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Pumpa PR3
1=U RADU

-WE-PR-3
N2XH
3x2.5

L N PE

ALPHA2 25-50 N 180
P =0.026kW, I=0.24A, 230V, 50Hz

-PR-3 L

GRUNDFOS ALPHA2

N PE

1

2

3

4

5

6

-149QM1
0.16...0.25 A

I> I>I>

13

14

/1
49

.8

21

22

/1
49

.6

13

14
-149QM1

/149.1

=RO-BMS-AD+3.02

21

22
-149QM1

/149.1

12-5XDI
PXC.3210567

11

A1

A2
-149KM8

24VAC

1/L1 2/T1 /149.1
3/L2 4/T2 /149.2
5/L3 6/T3 /149.2

1413 /149.5
2221

13

14
-149KM8

/149.8

10-5XDI
PXC.3210567

9

14-13XDI
PXC.3210567

1312-13XDI
PXC.3210567

11 -4XDO 7
PXC.3210567

8

6-5XDO 5
PXC.3210567

=RO-BMS-AD+3.03

3XE5 3 PEN

1/L1

2/T1
-149KM8

/149.8

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

+2-L1/148.9

+2-L2/148.9

+2-L3/148.9

+2-N/148.9

+2-PE/148.9 +2-PE / 150.0

+2-N / 150.0

+2-L3 / 150.0

+2-L2 / 150.0

+2-L1 / 150.0

LKS4 / 149.6

+2-G0 / 150.0

LKS4/149.8

+2-G0/148.9



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

150
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Пумпа рецилкулације 4

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
pumpe PR4

Pumpa PR4
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Pumpa PR4
1=U RADU

-WE-PR-4
N2XH
3x2.5

L N PE

ALPHA2 25-50 N 180
P =0.026kW, I=0.24A, 230V, 50Hz

-PR-4 L

GRUNDFOS ALPHA2

N PE

1

2

3

4

5

6

-150QM1
0.16...0.25 A

I> I>I>

13

14

/1
50

.8

21

22

/1
50

.6

13

14
-150QM1

/150.1

=RO-BMS-AD+3.02

21

22
-150QM1

/150.1

16-5XDI
PXC.3210567

15

A1

A2
-150KM8

24VAC

1/L1 2/T1 /150.1
3/L2 4/T2 /150.2
5/L3 6/T3 /150.2

1413 /150.5
2221

13

14
-150KM8

/150.8

14-5XDI
PXC.3210567

13

14-13XDI
PXC.3210567

1312-13XDI
PXC.3210567

11 -4XDO 7
PXC.3210567

8

8-5XDO 7
PXC.3210567

=RO-BMS-AD+3.03

3XE5 4 PEN

1/L1

2/T1
-150KM8

/150.8

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

+2-L1/149.9

+2-L2/149.9

+2-L3/149.9

+2-N/149.9

+2-PE/149.9 +2-PE / 151.1

+2-N / 151.1

+2-L3 / 151.1

+2-L2 / 151.1

+2-L1 / 151.1

LKS4 / 150.6

+2-G0 / 151.1

LKS4/150.8

+2-G0/149.9



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

151
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Пумпа за санитарну воду
Муљна пумпа

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Među veza spoljnje i 
unutrašnje jedinice nisu
obim ovog projekta

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Pumpe sanitarne vode
1=Ispad zastite

Muljna pumpa
1=Ispad zastite

-WE-PSV
N2XH-O
5x2,5 mm²
0,6kV

1

2
-151F2

16A

92

91

94

/1
51

.7

=RO-BMS-AD+3.05

-5XDI
PXC.3210567

17 18
PE3XE5 5 N

-6XDI
PXC.3210567

1 2

HYDRO MULTI-E 3 CME 3-5

-PSV

L1

GRUNDFOS

L3L2 N PE

92

91

94

-151F2
/151.2

BN BK BU GNYEGY

1

2
-151F5

16A

92

91

94

/1
51

.8

PE3XE5 6

UNILIFT AP12.40.04.A3

-MP-MS

L1

GRUNDFOS

L3L2 PE

-WE-MP-MS
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

BN BK GNYEGY

-5XDI
PXC.3210567

19 20

-6XDI
PXC.3210567

1 2

92

91

94

-151F5
/151.5

+2-L1/150.9

+2-L2/150.9

+2-L3/150.9

+2-L1 / 152.0

+2-L2 / 152.0

+2-L3 / 152.0

+2-N/150.9

+2-G0/150.9

+2-N / 152.0

+2-G0 / 152.0

+2-PE/150.9 +2-PE / 152.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

152
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Пумпа за допуну гликола

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
pumpe PDG

Pumpa PDG
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Pumpa PDG
1=U RADU

-WE-PDG
N2XH-O
4x2,5
0,6kV

CM 3-9
P =1.2kW, I=3A, 400V, 50Hz
Pumpa za dopunu glikola

-PDG L1

GRUNDFOS CM 3-6

L3L2 PE

1

2

3

4

5

6

-152QM1
2.5...4 A

I> I>I>

13

14

/1
52

.8

21

22

/1
52

.6

13

14
-152QM1

/152.1

=RO-BMS-AD+3.02

21

22
-152QM1

/152.1

24-5XDI
PXC.3210567

23

A1

A2
-152KM8

24VAC

1/L1 2/T1 /152.1
3/L2 4/T2 /152.1
5/L3 6/T3 /152.1

1413 /152.5
2221

13

14
-152KM8

/152.8

22-5XDI
PXC.3210567

21

14-13XDI
PXC.3210567

1312-13XDI
PXC.3210567

11 -4XDO 7
PXC.3210567

8

10-5XDO 9
PXC.3210567

=RO-BMS-AD+3.03

3XE5 7 PE
8 9

BN GNYEBK GY

1/L1

2/T1
-152KM8

/152.8

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

+2-L1/151.10

+2-L2/151.10

+2-L3/151.10

+2-N/151.9

+2-PE/151.9 +2-PE / +.06/153.1

+2-N / +.06/154.1

+2-L3 / +.06/154.1

+2-L2 / +.06/154.1

+2-L1 / +.06/154.1

LKS4 / 152.6

+2-G0 / +.06/153.1

LKS4/152.8

+2-G0/151.9



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

153
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Командни напон

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni 
napon 24~

Komandni napon 24VAC
1=kvar

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

1

2
-153FK9

6A

92

91

94

/1
53

.3

92

91

94

-153FK9
/153.9

2-3XDI
PXC.3210567

1

BMS

+2-PE/+.05/152.9 +2-PE / 154.1

+2-G/+.05/146.9 +2-G /

-LKS7 /

+2-G0/+.05/152.9 +2-G0 / 154.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

154
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Ваздушна завеса

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Među veza spoljnje i 
unutrašnje jedinice nisu
obim ovog projekta

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Vazdusna zavesa
1=Ispad zastite

-WE-VZ
N2XH
4x4 mm²

1

2

3

4

5

6

-154F2
25A

92

91

94

/1
54

.8

15kW, 21.8A

-VZ L1

Systemair 

L2 L3 PE

=RO-BMS-AD+3.06

-6XDI
PXC.3210567

1 2
PE3XE6 1 2 3

-6XDI
PXC.3210567

25 26

92

91

94

-154F2
/154.2

+2-L1/+.05/152.9

+2-L2/+.05/152.9

+2-L3/+.05/152.9

+2-L1 / 155.0

+2-L2 / 155.0

+2-L3 / 155.0

+2-N/+.05/152.9

+2-PE/153.10

+2-G0/153.10

+2-PE / 155.0

+2-N / 155.0

+2-G0 / 155.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

155
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Електро бојлер 1

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
Elektro bojler 1

Elektro bojler 1
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Elektro bojler 1
1=u radu

PE3XE6 4

-WE-BOILER-1
N2XH-O
4x4
0,6kV

BOJLER 1
9kW
400V

L1 L2 L3

13

14
-155F1

/155.1

=RO-BMS-AD+3.02

21

22
-155F1

/155.1

6-6XDI
PXC.3210567

5

1

2

3

4

5

6

-155F1
25A

92

91

94 13

14

/1
55

.8

21

22

/1
55

.5

5 6

A1

A2
-155KM8

24VAC

1/L1 2/T1 /155.1
3/L2 4/T2 /155.1
5/L3 6/T3 /155.1

1413 /155.4
2221

13

14
-155KM8

/155.8

4-6XDI
PXC.3210567

3

20-13XDI
PXC.3210567

1918-13XDI
PXC.3210567

17

=RO-BMS-AD+3.03

-4XDO 11
PXC.3210567

12

2-6XDO 1
PXC.3210567

1/L1

2/T1
-155KM8

/155.8

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

GNYEGY BN BK

+2-L1/154.10

+2-L2/154.10

+2-L3/154.10

+2-N/154.9

+2-PE/154.9 +2-PE / 156.0

+2-N / 156.0

+2-L3 / 156.0

+2-L2 / 156.0

+2-L1 / 156.0

LKS4 / 155.6

+2-G0 / 156.0

LKS4/155.8

+2-G0/154.9



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

156
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ
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ИНВЕСТИТОР
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Електро бојлер 2

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
Elektro bojler 2

Elektro bojler 2
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Elektro bojler 2
1=u radu

PE3XE6 7

-WE-BOILER-2
N2XH-O
4x10
0,6kV

BOJLER 2
15kW
400V

L1 L2 L3

13

14
-156F1

/156.1

=RO-BMS-AD+3.02

21

22
-156F1

/156.1

10-6XDI
PXC.3210567

9

1

2

3

4

5

6

-156F1
32A

92

91

94 13

14

/1
56

.8

21

22

/1
56

.6

8 9

A1

A2
-156KM8

24VAC

1/L1 2/T1 /156.1
3/L2 4/T2 /156.1
5/L3 6/T3 /156.1

1413 /156.5
2221

13

14
-156KM8

/156.8

8-6XDI
PXC.3210567

7

20-13XDI
PXC.3210567

1918-13XDI
PXC.3210567

17

=RO-BMS-AD+3.03

-4XDO 11
PXC.3210567

12

4-6XDO 3
PXC.3210567

1/L1

2/T1
-156KM8

/156.8

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

GNYEGY BN BK

+2-L1/155.9

+2-L2/155.9

+2-L3/155.9

+2-N/155.9

+2-PE/155.9 +2-PE /

+2-N /

+2-L3 /

+2-L2 /

+2-L1 /

LKS4 / 156.7

+2-G0 /

LKS4/156.8

+2-G0/155.9
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Напајање - EE

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strujni krug 1
osvetljenje

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Strujni krug 11
SUKO uticnica

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Strujni krug 12
uticnica

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Strujni krug 13
uticnica

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Strujni krug 14
trofazna uticnica

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Strujni krug 15
trofazna uticnica

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Strujni krug 16
trofazna uticnica

PE-3XE7 1

1

2
-157F2

10A

N -3XE7 2 PEN
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2
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16A

-3XE7 3 PEN
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16A

-3XE7 4 PEN

1

2
-157F5

16A

-3XE7 5 PEN

1

2

3

4

5

6

-157F6
16A

6 7 -3XE7 8 PEN9 10

1

2

3

4

5

6

-157F7
16A

-3XE7 11 PEN12 13

1

2

3

4

5

6

-157F8
16A

-L3 / 157.1

-L2 / 157.1

-L1 / 157.1

-N / 157.1

-PE / 157.1

-L3/157.10

-L2/157.10

-L1/157.10

-N/157.10

-PE/157.10
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Specifikacija
OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

SE

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 6A - C curve Double terminalA9F04106 9

iC60NMiniature circuit breaker - 3P - 2A - C curve Double terminalA9F04302 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 2A - C curve Double terminalA9F04102 3

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 1A - C curve Double terminalA9F04101 1

iC60NMiniature circuit breaker - 2P- 10A - C curve Double terminalA9F04210 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 10A - C curve Double terminalA9F04110 4

RIT

SZ.4138150Standard light with door-operated switch 14 W/ 230 V4138150 1

SE

Monolithic pilot light Ø 22 - green - integral LED - 230VXB7EV03MP 3

Monolithic pilot light Ø 22 - red - integral LED - 24 VXB7EV04BP 2

RXM4AB2B7Miniature Plug-in relay - Zelio RXM 4 C/O 24 V AC 6 A with LEDRXM4AB2B7 39

RXZE2M114Socket RXZ - mixed contact -10A - < 250V - screw clampRXZE2M114 354

RM17TA00multifunction control relay RM17-TA - range 183..528 V ACRM17TA00 1

FIN

80.01.0.240.0000Modular timer, Multi-function (AI, DI, SW, BE, CE, DE) - AC (50/60 Hz)/DC -
12...240 V80.01.0.240.0000 2

RIT

SK.3240100Filter fan3240100 1

SE

1LV431629Switch-disconnector Compact NSX250NA - 3P - 250ALV431629

29450Auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV29450 1

7T.81.0.000.2303Panel thermostat, 1 pole, 10 A - NO (nPDT-NO) - (0...+60)°C7T.81.0.000.2303 1

XB4BS8442Red Ø40 Emergency stop, switching off Ø22 latching turn release 1NC 600VACXB4BS8442 1

SE.LV429387Shunt trip releaseLV429387 1

FIN
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Specifikacija
OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

SE

2Monolithic push-button Ø22 spring return blue NO+NCXB7NA65

Isolating Transformer 0,25kVA0316-00000250 1RSTN 250

ETI

004181104NH000 gG 10A/400V004181104 21

SE

49800fuse switch disconnector body ISFT 3P 3 F49800 7

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 16A - C curve Double terminalA9F04116 10

0

GV2ME05Thermal Magnetic Motor Circuit Breaker TeSys GV2ME - 3P - 0.63...1 AGV2ME05 3

GV2ME01Thermal Magnetic Motor Circuit Breaker TeSys GV2ME - 3P - 0.1...0.16 AGV2ME01 2

Thermal Magnetic Motor Circuit Breaker TeSys GV2ME - 3P - 0.16...0.25 AGV2ME02 6GV2ME02

RXM2AB2BDMiniature Plug-in relay - Zelio RXM 2 C/O 24 V DC 12 A with LEDRXM2AB2BD 315

Monolithic push-button Ø22 spring return red NO+NCXB7NA45 7

Monolithic push-button Ø22 spring return green 1 NOXB7NA31 1

RIED

iC60Auxiliary fault contact iSD - 1 C/O - AC/DCA9A26855 18

SE

LC1-D 3P 12AContactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 12 A, Coil 24 V ACLC1D126B7 20

4GV2ME04Thermal Magnetic Motor Circuit Breaker TeSys GV2ME - 3P - 0.4...0.63 AGV2ME04

Miniature circuit breaker - 3P - 16A - C curve Double terminalA9F04316 5iC60N

2iC60NMiniature circuit breaker - 3P - 25A - C curve Double terminalA9F04325

LC1-D 3P 25AContactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 25 A, Coil 24 V ACLC1D255B7 1

VBF-2GERastavljači u kućištuVBF-2GE 7

GVAE11TeSys GVAE11 - auxiliary contact - 1 NO + 1 NCGVAE11 16

GV2ME08Thermal Magnetic Motor Circuit Breaker TeSys GV2ME - 3P - 2.5...4 AGV2ME08 1

iC60NMiniature circuit breaker - 3P - 32A - C curve Double terminalA9F04332 1
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OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

SE

LC1-D 3P 32AContactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 32 A, Coil 24 V ACLC1D325B7 1
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KABL SE POLAŽENAPON DUŽINAOZNAKA KABLA TIP KABLA

Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-MS-1 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-MS-2 +2-XF1 +2-15MO2

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K1-MVO-1 +3.01-3XE1 +3.01-17Q1;+3.01-K1-V2

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K1-MVO-2 +3.01-17Q1 +3.01-K1-V2

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K1-MVP-1 +3.01-3XE1 +3.01-15Q1;+3.01-K1-V1

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K1-MVP-2 +3.01-15Q1 +3.01-K1-V1

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-PG-K1 +3.01-3XE1 +3.01-PG-K1

LiHCH 2x0,75 mm²-WK-PG-K1 +3.01-3XK1 +3.01-PG-K1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-1.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-1.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-1.2 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-1.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-1.3 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-1.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-1.4 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-1.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-1.5 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-1.5

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-2.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-2.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-2.2 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-2.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-2.3 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-2.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-2.4 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-2.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-2.5 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-2.5

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-M.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-M.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-M.2 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-M.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-M.3 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-M.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-M.4 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-M.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-M.5 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-M.5

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-M.6 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-M.6

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV
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OD[m][V] DO

NAPOMENA

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-P.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-P.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-P.2 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-P.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-P.3 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-P.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-P.4 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-P.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-P.5 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-P.5

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.1-P.6 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.1-P.6

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-1.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-1.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-1.2 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-1.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-1.3 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-1.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-1.4 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-1.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-1.5 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-1.5

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-2.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-2.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-2.2 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-2.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-2.3 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-2.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-2.4 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-2.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-2.5 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-2.5

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-M.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-M.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-M.2 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-M.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-M.3 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-M.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-M.4 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-M.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-M.5 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-M.5

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-M.6 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-M.6

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-P.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-P.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-P.2 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-P.2
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LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-P.3 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-P.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-P.4 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-P.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-P.5 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-P.5

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K1.2-P.6 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-K1.2-P.6

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-K1-SP-1 +3.01-3XS1 +3.01-15Q1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-K1-SP-2 +3.01-3XS1 +3.01-17Q1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-KK1-FT +3.01-3XS1 +3.01-KK1-FT

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-1.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-1.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-1.2 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-1.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-1.3 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-1.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-1.4 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-1.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-1.5 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-1.5

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-2.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-2.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-2.2 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-2.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-2.3 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-2.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-2.4 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-2.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-2.5 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-2.5

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-M.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-M.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-M.2 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-M.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-M.3 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-M.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-M.4 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-M.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-M.5 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-M.5

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-M.6 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-M.6

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-P.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-P.1
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LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-P.2 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-P.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-P.3 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-P.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-P.4 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-P.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-P.5 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-P.5

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.1-P.6 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.1-P.6

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-1.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-1.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-1.2 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-1.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-1.3 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-1.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-1.4 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-1.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-1.5 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-1.5

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-2.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-2.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-2.2 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-2.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-2.3 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-2.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-2.4 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-2.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-2.5 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-2.5

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-M.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-M.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-M.2 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-M.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-M.3 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-M.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-M.4 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-M.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-M.5 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-M.5

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-M.6 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-M.6

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-P.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-P.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-P.2 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-P.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-P.3 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-P.3
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LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-P.4 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-P.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-P.5 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-P.5

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K1.2-P.6 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-K1.2-P.6

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K2-MVO-1 +3.02-3XE2 +3.02-51Q1;+3.02-K2-V2

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K2-MVO-2 +3.02-51Q1 +3.02-K2-V2

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K2-MVO-3 +3.02-3XE2 +3.02-52Q1;+3.02-K2-V3

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K2-MVO-4 +3.02-52Q1 +3.02-K2-V3

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K2-MVP-1 +3.02-3XE2 +3.02-49Q1;+3.02-K2-V1

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K2-MVP-2 +3.02-49Q1 +3.02-K2-V1

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-PG-K2 +3.02-3XE2 +3.02-PG-K2

LiHCH 2x0,75 mm²-WK-PG-K2 +3.02-3XK2 +3.02-PG-K2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-3.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-3.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-3.2 +3.02-3XP2 +3.02-K2-PPK-3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-3.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-3.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-4.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-4.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-4.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-4.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-4.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-4.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-4.4 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-4.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-5.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-5.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-5.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-5.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-5.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-5.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-5.4 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-5.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-6.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-6.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-6.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-6.2

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV
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LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-6.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-6.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-6.4 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-6.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-7.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-7.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-7.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-7.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-7.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-7.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-7.4 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-7.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-8.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-8.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-8.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-8.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-8.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-8.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-8.4 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-8.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-9.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-9.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-9.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-9.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-9.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-9.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-9.4 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-9.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-10.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-10.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-10.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-10.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-10.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-10.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-10.4 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-10.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-11.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-11.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-11.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-11.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-11.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-11.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-11.4 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-11.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-12.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-12.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-12.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-12.2
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LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-12.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-12.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-12.4 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-12.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-13.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-13.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-13.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-13.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-13.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-13.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-13.4 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-13.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.1-PO.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.1-PO.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-3.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-3.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-3.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-3.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-3.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-3.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-4.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-4.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-4.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-4.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-4.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-4.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-5.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-5.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-5.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-5.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-5.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-5.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-6.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-6.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-6.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-6.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-6.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-6.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-7.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-7.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-7.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-7.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-7.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-7.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-8.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-8.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-8.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-8.2
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LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-8.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-8.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-9.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-9.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-9.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-9.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-9.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-9.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-10.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-10.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-10.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-10.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-10.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-10.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-11.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-11.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-11.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-11.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-11.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-11.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-12.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-12.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-12.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-12.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-12.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-12.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-13.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-13.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-13.2 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-13.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-13.3 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-13.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K2.2-PO.1 +3.02-3XP2 +3.02-PPK-K2.2-PO.1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-K2-SP-1 +3.02-3XS2 +3.02-49Q1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-K2-SP-2 +3.02-3XS2 +3.02-51Q1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-K2-SP-3 +3.02-3XS2 +3.02-52Q1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-KK2-FP +3.02-3XS2 +3.02-K2-FP

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-KK2-FT +3.02-3XS2 +3.02-KK2-FT

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-3.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-3.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-3.2 +3.02-3XS2 +3.02-K2-PPK-3
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LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-3.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-3.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-4.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-4.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-4.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-4.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-4.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-4.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-4.4 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-4.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-5.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-5.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-5.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-5.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-5.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-5.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-5.4 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-5.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-6.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-6.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-6.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-6.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-6.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-6.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-6.4 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-6.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-7.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-7.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-7.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-7.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-7.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-7.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-7.4 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-7.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-8.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-8.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-8.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-8.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-8.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-8.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-8.4 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-8.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-9.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-9.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-9.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-9.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-9.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-9.3



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

170
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Листа каблова

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

KABL SE POLAŽENAPON DUŽINAOZNAKA KABLA TIP KABLA

Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-9.4 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-9.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-10.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-10.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-10.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-10.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-10.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-10.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-10.4 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-10.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-11.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-11.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-11.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-11.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-11.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-11.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-11.4 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-11.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-12.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-12.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-12.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-12.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-12.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-12.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-12.4 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-12.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-13.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-13.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-13.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-13.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-13.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-13.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-13.4 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-13.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.1-PO.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.1-PO.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-3.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-3.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-3.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-3.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-3.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-3.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-4.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-4.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-4.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-4.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-4.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-4.3
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LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-5.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-5.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-5.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-5.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-5.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-5.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-6.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-6.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-6.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-6.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-6.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-6.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-7.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-7.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-7.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-7.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-7.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-7.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-8.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-8.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-8.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-8.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-8.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-8.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-9.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-9.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-9.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-9.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-9.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-9.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-10.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-10.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-10.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-10.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-10.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-10.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-11.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-11.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-11.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-11.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-11.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-11.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-12.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-12.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-12.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-12.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-12.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-12.3
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LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-13.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-13.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-13.2 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-13.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-13.3 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-13.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K2.2-PO.1 +3.02-3XS2 +3.02-PPK-K2.2-PO.1

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K3-MVO-1 +3.03-3XE3 +3.03-106Q1;+3.03-K3-V2

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K3-MVO-2 +3.03-106Q1 +3.03-K3-V2

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K3-MVP-1 +3.03-3XE3 +3.03-104Q1;+3.03-K3-V1

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-K3-MVP-2 +3.03-104Q1 +3.03-K3-V1

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-PG-K3 +3.03-3XE3 +3.03-PG-K3

LiHCH 2x0,75 mm²-WK-PG-K3 +3.03-3XK3 +3.03-PG-K3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-3.1 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-3.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-3.2 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-3.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-4.1 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-4.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-4.2 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-4.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-M.1 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-M.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-M.2 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-M.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-M.3 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-M.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-M.4 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-M.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-P.1 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-P.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-P.2 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-P.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.1-PO.1 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.1-PO.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-3.1 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-3.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-3.2 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-3.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-4.1 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-4.1

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV
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LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-4.2 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-4.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-M.1 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-M.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-M.2 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-M.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-M.3 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-M.3

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-M.4 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-M.4

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-M.5 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-M.5

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-P.1 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-P.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-P.2 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-P.2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-K3.2-PO.1 +3.03-3XP3 +3.03-PPK-K3.2-PO.1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-K3-SP-1 +3.03-3XS3 +3.03-104Q1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-K3-SP-2 +3.03-3XS3 +3.03-106Q1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-KK3-FT +3.03-3XS3 +3.03-KK3-FT

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-3.1 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-3.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-3.2 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-3.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-4.1 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-4.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-4.2 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-4.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-M.1 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-M.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-M.2 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-M.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-M.3 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-M.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-M.4 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-M.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-P.1 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-P.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-P.2 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-P.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.1-PO.1 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.1-PO.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-3.1 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-3.1
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LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-3.2 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-3.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-4.1 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-4.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-4.2 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-4.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-M.1 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-M.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-M.2 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-M.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-M.3 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-M.3

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-M.4 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-M.4

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-M.5 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-M.5

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-P.1 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-P.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-P.2 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-P.2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-K3.2-PO.1 +3.03-3XS3 +3.03-PPK-K3.2-PO.1

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-LV1 +3.04-3XE4 +3.04-LV1

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-LV2 +3.04-3XE4 +3.04-LV2

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-PO-V1 +3.04-3XE4 +3.04-PO-V1

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-PO-V2 +3.04-3XE4 +3.04-PO-V2

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-PO-V3 +3.04-3XE4 +3.04-PO-V3

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-PO-V4 +3.04-3XE4 +3.04-PO-V4

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-PO-V5 +3.04-3XE4 +3.04-PO-V5

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-T2V +3.04-3XE4 +3.04-T2V

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-LV1-P.1 +3.04-3XP4 +3.04-PPK-LV1-P.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-LV1-PO.1 +3.04-3XP4 +3.04-PPK-LV1-PO.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-LV2-P.1 +3.04-3XP4 +3.04-LV2-PPK-2

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-LV2-PO.1 +3.04-3XP4 +3.04-PPK-LV2-PO.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T2V-M.1 +3.04-3XP4 +3.04-PPK-T2V-M.1

0,6kV



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

175
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

175

Листа каблова

ROM-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-20

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53
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LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T2V-P.1 +3.04-3XP4 +3.04-PPK-T2V-P.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-V3-PO.1 +3.04-3XP4 +3.04-PPK-V3-PO.1

LiHCH 2x0,75 mm² 300V-WS-LV1 ÜSS-Pumpe 2Thermo+3.04-3XT4 +3.04-LV1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-LV2 +3.04-3XT4 +3.04-LV2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-LV1-P.1 +3.04-3XS4 +3.04-PPK-LV1-P.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-LV1-PO.1 +3.04-3XS4 +3.04-PPK-LV1-PO.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-LV2-P.1 +3.04-3XS4 +3.04-LV2-PPK-2

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-LV2-PO.1 +3.04-3XS4 +3.04-PPK-LV2-PO.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T2V-M.1 +3.04-3XS4 +3.04-PPK-T2V-M.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T2V-P.1 +3.04-3XS4 +3.04-PPK-T2V-P.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-V3-PO.1 +3.04-3XS4 +3.04-PPK-V3-PO.1

LiHCH 2x0,75 mm² 300V-WS-T2V +3.04-3XT4 +3.04-T2V

N2XH-O 4x2,5 mm² 0,6kV-WE-MP-MS +3.05-3XE5;+3.05-150F5 +3.05-MP-MS

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-PDG +3.05-3XE5 +3.05-PDG

N2XH 3x2.5 mm²-WE-PR-1 +3.05-3XE5 +3.05-PR-1

N2XH 3x2.5 mm²-WE-PR-2 +3.05-3XE5 +3.05-PR-2

N2XH 3x2.5 mm²-WE-PR-3 +3.05-3XE5 +3.05-PR-3

N2XH 3x2.5 mm²-WE-PR-4 +3.05-3XE5 +3.05-PR-4

N2XH-O 5x2,5 mm² 0,6kV-WE-PSV +3.05-3XE5;+3.05-150F2 +3.05-PSV

N2XH-O 4x4 mm² 0,6kV-WE-BOILER-1 +3.06-3XE6 +3.06-BOJLER1

N2XH-O 4x10 mm²-WE-BOILER-2 +3.06-3XE6 +3.06-BOJLER2

300V =

ÜSS-Pumpe 2Thermo

0,6kV

0,6kV

N2XH 4x4 mm²-WE-VZ +3.06-3XE6 +3.06-VZ
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ROS-MS

U[V]:

In[A]:

Pi[kW]:

Pj[kW]:

400V, 50Hz

___ A

___ kW

___ kW

IP 43

24VAC

Iks[kA]: __ kA

03.2022.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53
катастарске парцеле број 22635 КО Савски венац, Београд

Објекат:

Место:

Број пројекта:

Назив пројекта:

НАЗИВ ОРМАНА:

Креирано :
Ревизија : Пројектант :

МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. 

IP заштита:

Командни напон[V]:

Савски венац

2021У027-ПГД-Е04

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД)
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Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROS-MS +1

Насловна 3/19/2022 MARKO1

Садржај 3/19/2022 MARKO2

Садржај 3/19/2022 MARKO3

Дихт клапна - В-1 3/19/2022 MARKO17

Дихт клапна - В-1 3/19/2022 MARKO18

Вентилација предпростора В-2 3/19/2022 MARKO19

Вентилација предпростора В-2 3/19/2022 MARKO20

Вентилација предпростора В-2 3/19/2022 MARKO21

Дихт клапна - В-2 3/19/2022 MARKO22

Дихт клапна - В-2 3/19/2022 MARKO23

 =ROS-MS +2

Напајање са мреже 3/19/2022 MARKO4

Напајање - 24VAC 3/19/2022 MARKO5

Дојава пожара 3/19/2022 MARKO6

Дојава пожара 3/19/2022 MARKO7

Управљање са безбедног места 3/19/2022 MARKO8

Управљање са безбедног места 3/19/2022 MARKO9

 =ROS-MS +3.01

Командни напон 3/19/2022 MARKO10

Вентилатор надпритиска НП-2 3/19/2022 MARKO11

Вентилатор надпритиска НП-2 3/19/2022 MARKO12

Вентилатор надпритиска НП-2 3/19/2022 MARKO13

Вентилација предпростора В-1 3/19/2022 MARKO14

Вентилација предпростора В-1 3/19/2022 MARKO15

Вентилација предпростора В-1 3/19/2022 MARKO16
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Osvetljenje orman 
i uticnica

Ventilacija 
ormana

Kontrola redosleda
faza

* - Napojni kabal
obradjen u projektu
elektroenergetskih

instalacija

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Glavni prekidac
1=ukljucen

Redoslet faza
1=ALARM

-4H4
/4.3

Svetiljka u ormanu

13

14
-4H4

/4.3
Mikro prekidac

1

2
-4F3

6A

Rele redosleda faza

-4KA6.1

RM17TA00

141211

L3L2L1

L N

PE

-4M4 M
1~

14

13
-4S4

0 - 60°C
Θ

1

2
-4F4

6A

-4KA6
rele

4C/О; 24~
Redosleda

faza

A1

A2

12 11
14

/4.8

22 21
24

/5.6

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-4KA6
/4.6

Redosleda
faza

1

2

3

4

5

6

-4F6
2A

1

2

3

4

5

6
-4Q1

100A

1

2

4

/4
.9

1

2

4

-4Q1
/4.1

Glavni
prekidac
ukljucen

-XU 1 5

L2 L3L1 N PE

2 3 4

2 4-1XDI
PXC.3210567

1 3

=RO-BMS-AD+3.02

2 4-1XDI
PXC.3210567

1 -1XDI
PXC.3210567

3

-N / 5.1

-PE / 5.1

-L3 / 5.1
-L2 / 5.1
-L1 / 5.1

-GPH / 5.5

-G0PH / 5.5

L1 L2 L3 N PE
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komandni
napon 24~

rezerva rezerva rezerva

22

21

24

-4KA6
/4.6

L1 L24

N N24

PE

-5TK4

Transformer RSTN 250
250 VA

Prim: AC230- 1,23A
Sec: AC 24V - 10,41A

50/60 Hz 
ta 40°C

1

2
-5FK4

1A

12

34

-5FK5

10A

1

2
-5F6

6A

1

2
-5F2

2A

1

2
-5F2.1

2A

1

2
-5F3

2A

X1

X2
-5H2
Zelena

X1

X2
-5H3
Zelena

X1

X2
-5H3.1

Zelena

PE-Xz 2

1

2
-5Fz9

10A

PE-Xz 1

1

2
-5Fz8

10A

NNN 3

1

2
-5Fz10

10A

PE

11

12
-5S4

1

2
-4Q1 U>

1 2
4

/4.9

-G / +3.01/10.8

-G0PH/4.6

-GPH/4.6

-G0 / 6.1

-L3 / +3.01/11.2

-L2 / +3.01/11.2

-L1 / +3.01/10.6

-N / +3.01/17.1

-PE / 6.1

-L3/4.10

-L2/4.10

-L1/4.10

-N/4.10

-PE/4.10

-G1 / 6.1

G0

G
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Дојава пожара

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar u objektu

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC3-S-4/2-SV1
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-6KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/6.8

-15MO2

-6KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/6.9

22 21
24

/7.5

32 31
34

+3.01/13.5

42 41
44

32 31
34

+3.01/16.4

32 31
34

+3.01/21.4

31-XF1 2

12

11

14

-6KF3
/6.3

13

14
-6SF10

Test sijalice

-6HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-6KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

22 21
24

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-6KF7
/6.7

-6KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/6.3

22 21
24

/6.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-6KF8
/6.8

22

21

24

-6KF8
/6.8

13

14
-6S7

Reset pozara

-6KF5
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

22 21
24

32 31
34

42 41
44

-PE / 8.1

-G0 / 8.1

-PE/5.10

-G0/5.6

-G1/5.7 -G1 / 8.1

-G-TS /
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Дојава пожара

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Dojava pozara
1=pozar u objektu

22

21

24

-6KF3
/6.3

Signal
pozar u objektu

BMS

6-1XDI
PXC.3210567

5
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Управљање са безбедног места

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DB-S-4/2-SV2

*NAPOMENA:
Uključenje sa bazbednog mesta
ISKLJUCENJE-AUTOMATSKO-RUČNO UKLJUČENJE

Naponema:
Na signal sa bezbednog mesta
ukljucuju se:
-nadpritisak u lift lobiju

=-BM+

-8KA5
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12
1114 /9.5

22
2124 +3.01/13.6

32
3134 +3.01/16.5

42
4144 +3.01/21.5

-8KA6
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

22 21
24

32 31
34

42 41
44

1,5
BN

-XK 1 3

-WK-ROS-MS
NHXHX-J FE180/E90

5G1,5 mm²

1,5
GN-YE

1,5
GY

0-A-R

3

-8KA9
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12
1114 /9.6

22 21
24

32 31
34

42 41
44

1,5
BK

-G1/6.10

G0/6.10

PE/6.10

G0 / +3.01/10.1

PE / +3.01/10.1

G1 /



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

9
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

26

Управљање са безбедног места

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju 
1=RUCNO

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju
1=AUTOMATSKO

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-8KA5
/8.5

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju RUCNO

12

11

14

-8KA9
/8.9

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju
AUTOMATSKO2-3XDI

PXC.3210567

1

BMS
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Командни напон

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni 
napon 24~

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

1

2
-10FK9

6A

92

91

94

/1
0.

3

92

91

94

-10FK9
/10.9

2-1XDI
PXC.3210567

1

BMS

1

2
-10FK6

6A

92

91

94

+2-PE/+2/8.10 +2-PE / 11.1

+2-G/+2/5.6 +2-G /

-LKS7 /

+2-G0/+2/8.10 +2-G0 / 13.4

+2-L1/+2/5.10 +2-L1 / 11.2

-LSS3 / 17.1
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Вентилатор надпритиска НП-2

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

INPUT

MOTOR

RELAY 1 RELAY 2

VLT
®

HVAC Drive FC 102

LOAD SHARING

L1
91

M
AI

NS

L2
92

M
AI

NS

L3
93

M
AI

NS

U
96

M
OT

OR

V
97

M
OT

OR

W
98

M
OT

OR

R01 NO
02RE

LA
Y1

R01 NC
03RE

LA
Y1

R01 CO
01RE

LA
Y1

R02 NO
05RE

LA
Y2

R02 NC
06RE

LA
Y2

R02 CO
04RE

LA
Y2

PE
95

PE

PE
99

PE

DC (-)
88

LO
AD

DC (+)
89

LO
AD

-FC/S3.1-S
/12.2

18.5kW / 25HP, 3x 380-480 VAC

FC-102P18KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

KK/K1 
potisni ventilator

1=ALARM

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

KK/K1 
potisni ventilator

1=U RADU

-WE-NP2-FC
NHXH-J FE180/E90
4G10 mm²

10
BN

10
BK

10
GY

10
GN-YE

U1 V1 W1

PE

-NP-2
P=15kW;I=26.47A 3~

M

-3XE1 1 2 3

1

2

3

4

5

6

-11F2
gG/40A

-WE-NP2-V
NHXCHX FE180/E90
4x10 mm²

PE

=RO-BMS-AD+3.02

-XDI 1 2 -XDI 1

=RO-BMS-AD+3.02

2

+2-L1/10.7

+2-L2/+2/5.10

+2-L3/+2/5.10

+2-L1 / 14.2

+2-L2 / 14.2

+2-L3 / 14.2

+2-PE/10.10 +2-PE / 14.1
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Вентилатор надпритиска НП-2

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

RS-485
Termination

ON : close
OFF: open

ON

S801
1 2

USB
PC commissioning

ON

S201
1 2

ON

S202
1 2ON

 : 
I =

 0
/4

 - 
20

 m
A

OF
F:

 U
 =

 0
/-

10
 - 

+
10

 V

ON
 : 

I =
 0

/4
 - 

20
 m

A
OF

F:
 U

 =
 0

/-
10

 - 
+

10
 V

VLT
®

HVAC Drive FC 102

OUT OUT

-FC/S3.1-S
/11.2
18.5kW / 25HP, 3x 380-480 VAC

FC-102P18KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

STO
37

DI
/O

+24V
12

DI
/O

+24V
13

DI
/O

DIN1
18

DI
/O

DIN2
19

DI
/O

COM D IN
20

DI
/O

DIN3/DO
27

DI
/O

DIN4/DO
29

DI
/O

DIN5
32

DI
/O

COM A OUT
39

AI
/O

AO1+
42

AI
/O

+10V OUT
50

AI
/O

AI1+
53

AI
/O

AI2+
54

AI
/O

COM A IN
55

AI
/O

COM
61RS

-4
85

P
68RS

-4
85

N
69RS

-4
85

DIN6
33

DI
/O

DISPLAY PLUG
LCP

LC
P

-3XK1 1 2

12

11

14

-13KA4
/13.4

-WK-NP2/V1
(N)HXH-FE 180/E 90

3x1,5 mm²
0,6kV

-SNP8-NP1

G M U

 Differential
Pressure sensor

-WS-NP2/V1
(N)HXCH-FE 180/E 30

3x1,5 mm²
0,6kV

BKBNGY

BU BN
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Вентилатор надпритиска НП-2

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-13KA4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/12.2

22 21
24

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-13KA7
/13.7
Test

32

31

34

+2-6KF3
+2/6.3

Ukljucenje
sa PP centrale

22

21

24

+2-8KA5
+2/8.5

Ukljucenje
sa bezbednog mesta

13

14
-13SP7

Test

-13KA7
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/13.4

22 21
24

32 31
34

42 41
44

LKS1/13.7 LKS1 / 13.4

+2-G0 / 16.3+2-G0/10.10
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Вентилација предпростора В-1

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

V1 ventilator
1=ALARM

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

INPUT

MOTOR

RELAY 1

VLT
®

AutomationDrive FC 301

LOAD SHARING

L1
91

M
AI

NS

L2
92

M
AI

NS

L3
93

M
AI

NS

U
96

M
OT

OR

V
97

M
OT

OR

W
98

M
OT

OR

R01 NO
02RE

LA
Y1

R01 NC
03RE

LA
Y1

R01 CO
01RE
LA

Y1
PE
95

PE

PE
99

PE

DC (-)
88

LO
AD

DC (+)
89

LO
AD

-FC/V1
/15.2

0.75kW / 1.0HP, 3x 380-480 VAC

FC-301PK75T4Z20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

-WE-V1-FC
NHXH-J FE180/E90
4G2.5 mm²

10
BN

10
BK

10
GY

10
GN-YE

U1 V1 W1

PE

-V1
P=0.75kW 3~

M

-3XE1 4 5 6

1

2

3

4

5

6

-14F2
gG/6A

-WE-V1-V
NHXCHX FE180/E90
4x2.5 mm²

PE

=RO-BMS-AD+3.02

-XDI 1 2

+2-L1/11.3

+2-L2/11.3

+2-L3/11.3

+2-L1 / 19.2

+2-L2 / 19.2

+2-L3 / 19.2

+2-PE/11.8 +2-PE / 17.1
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21 87 9 104 53 6

15
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

26

Вентилација предпростора В-1

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

RS-485
Termination

ON : close
OFF: open

ON

S801
1 2

USB
PC commissioning

ON

S201
1 2

ON

S202
1 2ON

 : 
I =

 0
/4

 - 
20

 m
A

OF
F:

 U
 =

 0
/-

10
 - 

+
10

 V

ON
 : 

I =
 0

/4
 - 

20
 m

A
OF

F:
 U

 =
 0

/-
10

 - 
+

10
 V

VLT
®

AutomationDrive FC 301

-FC/V1
/14.2

0.75kW / 1.0HP, 3x 380-480 VAC

FC-301PK75T4Z20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

COM A OUT
39

AI
/O

AO1+
42

AI
/O

+10V OUT
50

AI
/O

AI1+
53

AI
/O

AI2+
54

AI
/O

COM A IN
55

AI
/O

COM
61RS

-4
85

P
68RS

-4
85

N
69RS

-4
85

DISPLAY PLUG
LCP

LC
P

OUT OUT

+24V
12

DI
/O

+24V
13

DI
/O

DIN1
18

DI
/O

DIN2
19

DI
/O

COM D IN
20

DI
/O

DIN3/DO
27

DI
/O

DIN5
32

DI
/O

DIN6
33

DI
/O

STO
37

DI
/O

-3XK1 3 5

12

11

14

-16KA8
/16.8

-WK-V1/V1
(N)HXH-FE 180/E 90

3x1,5 mm²
0,6kV

BU BN

64

12

11

14

-16KA4
/16.4



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

16
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

26

Вентилација предпростора В-1

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

V1 ventilator
ukljucenje ventilacije

-16KA4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/15.3

22 21
24

/17.2

32 31
34

/17.6

42 41
44

/22.6

22 21
24

/22.2

12

11

14

-16KA6
/16.6
Test

32

31

34

+2-6KF3
+2/6.3

Ukljucenje
sa PP centrale

32

31

34

+2-8KA5
+2/8.5

Ukljucenje
sa bezbednog mesta

13

14
-16SP6

Test

-16KA6
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/16.4

22 21
24

32 31
34

42 41
44

-16KA8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/15.2

22 21
24

32 31
34

42 41
44-XDI 1

=RO-BMS-AD+3.02

2

-3XK1 7 8

-WS-V1
LiHCH
2x0,75 mm²

WH BN

LKS1/16.8 LKS1 / 16.4

+2-G0 / 17.1+2-G0/13.7



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

17
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

26

Дихт клапна - В-1

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-DK-V-1-PO.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBN

DK-V-1-PO.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-17KA5

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/18.4

42 41
44

A1

A2
-17KA6

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/18.5

42 41
44

-3XS1 1 2 3 4

-WS-DK-V-1-PO.1
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

22

21

24
-16KA4

/16.4
Ukljucenje
ventilacije

-3XP1 1 32

WH -WK-DK-V-1-PO.2
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBN

DK-V-1-PO.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-17KA9

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/18.6

42 41
44

A1

A2
-17KA10

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/18.7

42 41
44

-3XS1 5 6 7 8

-WS-DK-V-1-PO.2
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

32

31

34
-16KA4

/16.4
Ukljucenje
ventilacije

-3XP1 4 65

WH

+2-N/+2/5.10

+2-PE/14.8

+2-N / 22.1

+2-PE / 19.1

+2-G0/16.8 +2-G0 / 21.3

-LSS3 / 22.1-LSS3/10.7

-LKS3/17.10 -LKS3 / 17.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

18
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

26

Дихт клапна - В-1

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DK-B-1-PO.1
1=otvoren

DK-B-1-PO.1
1=zatvoren

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

DK-B-1-PO.2
1=otvoren

DK-B-1-PO.2
1=zatvoren

12

11

14

-17KA5
/17.5

Otvorena
DK-1.01

12

11

14

-17KA6
/17.6

Zatvorena
DK-1.01

=RO-CSNU-M7+.01

4-1XDI
PXC.3210567

3 6-1XDI
PXC.3210567

5

12-4XDI
PXC.3210567

11 14-4XDI
PXC.3210567

13

12

11

14

-17KA9
/17.9

Otvorena
DK-1.01

12

11

14

-17KA10
/17.10

Zatvorena
DK-1.01

8-1XDI
PXC.3210567

7 10-1XDI
PXC.3210567

9

12-4XDI
PXC.3210567

11 14-4XDI
PXC.3210567

13



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

19
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

26

Вентилација предпростора В-2

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

V2 ventilator
1=ALARM

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

INPUT

MOTOR

RELAY 1

VLT
®

AutomationDrive FC 301

LOAD SHARING

L1
91

M
AI

NS

L2
92

M
AI

NS

L3
93

M
AI

NS

U
96

M
OT

OR

V
97

M
OT

OR

W
98

M
OT

OR

R01 NO
02RE

LA
Y1

R01 NC
03RE

LA
Y1

R01 CO
01RE
LA

Y1
PE
95

PE

PE
99

PE

DC (-)
88

LO
AD

DC (+)
89

LO
AD

-FC/V2
/20.2

0.75kW / 1.0HP, 3x 380-480 VAC

FC-301PK75T4Z20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

-WE-V2-FC
NHXH-J FE180/E90
4G2.5 mm²

10
BN

10
BK

10
GY

10
GN-YE

U1 V1 W1

PE

-V2
P=0.75kW 3~

M

-3XE1 7 8 9

1

2

3

4

5

6

-19F2
gG/6A

-WE-V2-V
NHXCHX FE180/E90
4x2.5 mm²

PE

=RO-BMS-AD+3.02

-XDI 1 2

+2-L1/14.3

+2-L2/14.3

+2-L3/14.3

+2-L1 /

+2-L2 /

+2-L3 /

+2-PE/17.10 +2-PE / 22.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

20
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

26

Вентилација предпростора В-2

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

RS-485
Termination

ON : close
OFF: open

ON

S801
1 2

USB
PC commissioning

ON

S201
1 2

ON

S202
1 2ON

 : 
I =

 0
/4

 - 
20

 m
A

OF
F:

 U
 =

 0
/-

10
 - 

+
10

 V

ON
 : 

I =
 0

/4
 - 

20
 m

A
OF

F:
 U

 =
 0

/-
10

 - 
+

10
 V

VLT
®

AutomationDrive FC 301

-FC/V2
/19.2

0.75kW / 1.0HP, 3x 380-480 VAC

FC-301PK75T4Z20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

COM A OUT
39

AI
/O

AO1+
42

AI
/O

+10V OUT
50

AI
/O

AI1+
53

AI
/O

AI2+
54

AI
/O

COM A IN
55

AI
/O

COM
61RS

-4
85

P
68RS

-4
85

N
69RS

-4
85

DISPLAY PLUG
LCP

LC
P

OUT OUT

+24V
12

DI
/O

+24V
13

DI
/O

DIN1
18

DI
/O

DIN2
19

DI
/O

COM D IN
20

DI
/O

DIN3/DO
27

DI
/O

DIN5
32

DI
/O

DIN6
33

DI
/O

STO
37

DI
/O

-3XK1 9 11

12

11

14

-21KA8
/21.8

-WK-V2/V2
(N)HXH-FE 180/E 90

3x1,5 mm²
0,6kV

BU BN

1210

12

11

14

-21KA4
/21.4



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

21
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

26

Вентилација предпростора В-2

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

V2 ventilator
ukljucenje ventilacije

-21KA4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/20.3

22 21
24

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-21KA6
/21.6
Test

32

31

34

+2-6KF3
+2/6.3

Ukljucenje
sa PP centrale

42

41

44

+2-8KA5
+2/8.5

Ukljucenje
sa bezbednog mesta

13

14
-21SP6

Test

-21KA6
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/21.4

22 21
24

32 31
34

42 41
44

-21KA8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/20.2

22 21
24

32 31
34

42 41
44-XDI 1

=RO-BMS-AD+3.02

2

-3XK1 13 14

-WS-V2
LiHCH
2x0,75 mm²

WH BN

LKS1/21.8 LKS1 / 21.4

+2-G0 / 22.1+2-G0/17.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

22
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

26

Дихт клапна - В-2

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-DK-V-2-PO.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBN

DK-V-2-PO.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-22KA5

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/23.4

42 41
44

A1

A2
-22KA6

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/23.5

42 41
44

-3XS1 9 10 11 12

-WS-DK-V-2-PO.1
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

22

21

24
-16KA4

/16.4
Ukljucenje
ventilacije

-3XP1 7 98

WH -WK-DK-V-2-PO.2
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBN

DK-V-2-PO.2

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-22KA9

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/23.6

42 41
44

A1

A2
-22KA10

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/23.7

42 41
44

-3XS1 13 14 15 16

-WS-DK-V-2-PO.2
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

42

41

44
-16KA4

/16.4
Ukljucenje
ventilacije

-3XP1 10 1211

WH

+2-N/17.10

+2-PE/19.8

+2-N /

+2-PE /

+2-G0/21.8 +2-G0 /

-LSS3 /-LSS3/17.10

-LKS3/22.10 -LKS3 / 22.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

23
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

26

Дихт клапна - В-2

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DK-B-2-PO.1
1=otvoren

DK-B-2-PO.1
1=zatvoren

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

DK-B-2-PO.2
1=otvoren

DK-B-2-PO.2
1=zatvoren

12

11

14

-22KA5
/22.5

Otvorena
DK-1.01

12

11

14

-22KA6
/22.6

Zatvorena
DK-1.01

=RO-CSNU-M7+.01

12-1XDI
PXC.3210567

11 14-1XDI
PXC.3210567

13

12-4XDI
PXC.3210567

11 14-4XDI
PXC.3210567

13

12

11

14

-22KA9
/22.9

Otvorena
DK-1.01

12

11

14

-22KA10
/22.10

Zatvorena
DK-1.01

16-1XDI
PXC.3210567

15 18-1XDI
PXC.3210567

17

12-4XDI
PXC.3210567

11 14-4XDI
PXC.3210567

13
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Спефификација

ROS-MS

2021У027-ПЗИ-Е04-21

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
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ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Specifikacija
OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

DAN

FC-102P18KT4E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDXFC102, 18.5kW / 25HP, IP20, 3x 380-480 VAC131H2815 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 6A - C curve Double terminalA9F04106 5

iC60NMiniature circuit breaker - 3P - 2A - C curve Double terminalA9F04302 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 2A - C curve Double terminalA9F04102 3

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 1A - C curve Double terminalA9F04101 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 10A - C curve Double terminalA9F04110 3

RIT

Standard light with door-operated switch 14 W/ 230 V4138150 1SZ.4138150

Monolithic pilot light Ø 22 - green - integral LED - 230VXB7EV03MP 3

Monolithic pilot light Ø 22 - red - integral LED - 24 VXB7EV04BP 1

RXM4AB2B7Miniature Plug-in relay - Zelio RXM 4 C/O 24 V AC 6 A with LEDRXM4AB2B7 16

RM17TA00multifunction control relay RM17-TA - range 183..528 V ACRM17TA00 1

FIN

80.01.0.240.0000Modular timer, Multi-function (AI, DI, SW, BE, CE, DE) - AC (50/60 Hz)/DC -
12...240 V80.01.0.240.0000 1

RIT

1SK.3240100Filter fan3240100

SE

1LV429629Switch-disconnector Compact NSX100NA - 3P - 100ALV429629

29450Auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV29450 1

7T.81.0.000.2303Panel thermostat, 1 pole, 10 A - NO (nPDT-NO) - (0...+60)°C7T.81.0.000.2303 1

SE

iC60NMiniature circuit breaker - 2P- 10A - C curve Double terminalA9F04210 1

SE

RXZE2M114Socket RXZ - mixed contact -10A - < 250V - screw clampRXZE2M114 24

SE.LV429387Shunt trip releaseLV429387 1

FIN
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03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
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Београд, Балканска бр. 53

Specifikacija
OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

1XB4BS8442Red Ø40 Emergency stop, switching off Ø22 latching turn release 1NC 600VACXB4BS8442

SE

Monolithic push-button Ø22 spring return blue NO+NCXB7NA65 1

Isolating Transformer 0,25kVA0316-00000250 1RSTN 250

0

ETI

004181110NH000 gG 40A/400V004181110 3

SE

49800fuse switch disconnector body ISFT 3P 3 F49800 3

FC-301PK75T4Z20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDXFC301, 0.75kW / 1.0HP, IP20, 3x 380-480 VAC131L7539 2

SE

2iC60Auxiliary fault contact iSD - 1 C/O - AC/DCA9A26855

ETI

004181103NH000 gG 6A/400V004181103 6

DAN

Monolithic push-button Ø22 spring return green 1 NOXB7NA31 4

RIED

RXM2AB2BDMiniature Plug-in relay - Zelio RXM 2 C/O 24 V DC 12 A with LEDRXM2AB2BD 8
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Листа каблова
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PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

KABL SE POLAŽENAPON DUŽINAOZNAKA KABLA TIP KABLA

Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC3-S-4/2-SV1 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 5G1,5 mm²-WK-ROS-MS +2-Xz;+1-FC/S3.1-S;+2-XK

NHXH-J FE180/E90 4G10 mm²-WE-NP2-FC +3.01-3XE1;+3.01-FC/V1 +1-FC/S3.1-S

NHXCHX FE180/E90 4x10 mm²-WE-NP2-V +1-FC/S3.1-S +3.01-NP-2

NHXH-J FE180/E90 4G2.5 mm²-WE-V1-FC +3.01-3XE1;+3.01-FC/V2 +3.01-FC/V1

NHXCHX FE180/E90 4x2.5 mm²-WE-V1-V +3.01-FC/V1 +3.01-V1

NHXH-J FE180/E90 4G2.5 mm²-WE-V2-FC +3.01-3XE1 +3.01-FC/V2

NHXCHX FE180/E90 4x2.5 mm²-WE-V2-V +3.01-FC/V2 +3.01-V2

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-V-1-PO.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-V-1-PO.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-V-1-PO.2 +3.01-3XP1 +3.01-DK-V-1-PO.2

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-V-2-PO.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-V-2-PO.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-V-2-PO.2 +3.01-3XP1 +3.01-DK-V-2-PO.2

(N)HXH-FE 180/E 90 3x1,5 mm²-WK-NP2/V1 +3.01-3XK1 +1-FC/S3.1-S

(N)HXH-FE 180/E 90 3x1,5 mm²-WK-V1/V1 +3.01-3XK1 +3.01-FC/V1

(N)HXH-FE 180/E 90 3x1,5 mm²-WK-V2/V2 +3.01-3XK1 +3.01-FC/V2

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-V-1-PO.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-V-1-PO.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-V-1-PO.2 +3.01-3XS1 +3.01-DK-V-1-PO.2

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-V-2-PO.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-V-2-PO.1

0,6kV

0,6kV

0,6kV

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-V-2-PO.2 +3.01-3XS1 +3.01-DK-V-2-PO.2

(N)HXCH-FE 180/E 30 3x1,5 mm² 0,6kV-WS-NP2/V1 +1-FC/S3.1-S +3.01-SNP8-NP1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-V1 =RO-BMS-AD+3.02-XDI +3.01-3XK1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-V2 =RO-BMS-AD+3.02-XDI +3.01-3XK1
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KR

ROS-KR

U[V]:

In[A]:

Pi[kW]:

Pj[kW]:

400V, 50Hz

___ A

___ kW

___ kW

IP 43

24VAC

Iks[kA]: __ kA

03.2022.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53
катастарске парцеле број 22635 КО Савски венац, Београд

Објекат:

Место:

Број пројекта:

Назив пројекта:

НАЗИВ ОРМАНА:

Креирано :
Ревизија : Пројектант :

МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. 

IP заштита:

Командни напон[V]:

Савски венац

2021У027-ПГД-Е04

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ)
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Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROS-KR +1

Насловна 4/2/2022 MARKO1

Садржај 4/2/2022 MARKO2

Садржај 4/2/2022 MARKO3

Напајање са мреже 4/2/2022 MARKO5

Напајање - 24VAC 4/2/2022 MARKO6

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO7

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO8

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO9

Садржај 4/2/2022 MARKO4

 =ROS-KR +2

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO10

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO11

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO12

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO13

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO14

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO15

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO16

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO17

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO18

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO19

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO20

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO21

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO22

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO23

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO24

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO25
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Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROS-KR +2

Дојава пожара 4/2/2022 MARKO26

Управљање са безбедног места 4/2/2022 MARKO27

Управљање са безбедног места 4/2/2022 MARKO28

Вентилатор надпритиска НП-1 4/2/2022 MARKO30

Вентилатор надпритиска НП-1 4/2/2022 MARKO31

 =ROS-KR +3.01

Командни напон 4/2/2022 MARKO29

Вентилатор надпритиска НП-1 4/2/2022 MARKO32

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO33

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO34

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO35

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO36

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO37

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO38

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO39

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO40

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO41

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO42

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO43

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO44

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO45

Дихт клапна - НП-1 4/2/2022 MARKO46

ТХЗ 4/2/2022 MARKO47

 =ROS-KR +Specifikacija

Спефификација 4/2/2022 MARKO48

Спефификација 4/2/2022 MARKO49
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Листа каблова 4/2/2022 MARKO50

Листа каблова 4/2/2022 MARKO51

Листа каблова 4/2/2022 MARKO52
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Београд, Балканска бр. 53

Osvetljenje orman 
i uticnica

Ventilacija 
ormana

Kontrola redosleda
faza

* - Napojni kabal
obradjen u projektu
elektroenergetskih

instalacija

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Glavni prekidac
1=ukljucen

Redoslet faza
1=ALARM

-4H4
/5.3

Svetiljka u ormanu

13

14
-4H4

/5.3
Mikro prekidac

1

2
-5F3

6A

Rele redosleda faza

-5KA6.1

RM17TA00

141211

L3L2L1

L N

PE

-5M4 M
1~

14

13
-5S4

0 - 60°C
Θ

1

2
-5F4

6A

-5KA6
rele

4C/О; 24~
Redosleda

faza

A1

A2

12 11
14

/5.8

22 21
24

/6.6

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-5KA6
/5.6

Redosleda
faza

1

2

3

4

5

6

-5F6
2A

1

2

3

4

5

6
-5Q1

100A

1

2

4

/5
.9

1

2

4

-5Q1
/5.1

Glavni
prekidac
ukljucen

-XU 1 5

L2 L3L1 N PE

2 3 4

2 4-1XDI
PXC.3210567

1 3

=RO-BMS-AD+3.02

2 4-1XDI
PXC.3210567

1 -1XDI
PXC.3210567

3

-N / 6.1

-PE / 6.1

-L3 / 6.1
-L2 / 6.1
-L1 / 6.1

-GPH / 6.5

-G0PH / 6.5

L1 L2 L3 N PE



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

6
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Напајање - 24VAC

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni
napon 24~

rezerva rezerva rezerva

22

21

24

-5KA6
/5.6

L1 L24

N N24

PE

-6TK4

Transformer RSTN 250
250 VA

Prim: AC230- 1,23A
Sec: AC 24V - 10,41A

50/60 Hz 
ta 40°C

1

2
-6FK4

1A

12

34

-6FK5

10A

1

2
-6F6

6A

1

2
-6F2

2A

1

2
-6F2.1

2A

1

2
-6F3

2A

X1

X2
-5H2
Zelena

X1

X2
-5H3
Zelena

X1

X2
-5H3.1

Zelena

PE-Xz 2

1

2
-6Fz9

10A

PE-Xz 1

1

2
-6Fz8

10A

NNN 3

1

2
-6Fz10

10A

PE

11

12
-6S4

1

2
-5Q1 U>

1 2
4

/5.9

-G / +3.01/29.8

-G0PH/5.6

-GPH/5.6

-G0 / 7.1

-L3 / +3.01/30.2

-L2 / +3.01/30.2

-L1 / +3.01/29.6

-N / +3.01/33.1

-PE / 7.1

-L3/5.10

-L2/5.10

-L1/5.10

-N/5.10

-PE/5.10

-G1 / 7.1

G0

G



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

7
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar u objektu

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-1
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-7KF4
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/7.8

-15MO2

-7KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/7.9

22 21
24

/25.2

32 31
34

+3.01/32.5

42 41
44

31-XF1 2

12

11

14

-7KF3
/7.3

13

14
-7SF10

Test sijalice

-7HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

16

15

18

-7KF4
/7.4

-7KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/7.3

22 21
24

/7.4

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-7KF8
/7.8

22

21

24

-7KF8
/7.8

13

14
-7S5

Reset pozara12

11

14

-7KF5
/7.5

-7KF5
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/7.4

22 21
24

/8.7

32 31
34

/9.7

42 41
44

/10.7

22 21
24

/23.7

-7KF5.1
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/11.7

22 21
24

/12.7

32 31
34

/13.7

42 41
44

/14.7

-7KF6
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/15.7

22 21
24

/16.7

32 31
34

/17.7

42 41
44

/18.7

-7KF7
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/19.7

22 21
24

/20.7

32 31
34

/21.7

42 41
44

/22.7

-7KF7.1
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/24.7

22 21
24

32 31
34

42 41
44

-PE / 8.1

-G0 / 8.1

-PE/6.10

-G0/6.6

-G1/6.7 -G1 / 8.1

-G-TS / 8.9



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

8
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar podrum

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-2
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-8KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/8.8

-15MO2

-8KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/8.9

22 21
24

+3.01/33.8

32 31
34

+3.01/34.7

42 41
44

+3.01/33.9

64-XF1 5

12

11

14

-8KF3
/8.3

-8HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-8KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/25.3

22 21
24

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-8KF7
/8.7

-8KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/8.3

22 21
24

/8.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-8KF8
/8.8

22

21

24

-8KF8
/8.8

22

21

24

-7KF5
/7.5

-PE / 9.1

-G0 / 9.1

-PE/7.10

-G0/7.10

-G1/7.10 -G1 / 9.1

-G-TS / 9.9-G-TS/7.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

9
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar prizemlje

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-3
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-9KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/9.8

-15MO2

-9KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/9.9

22 21
24

+3.01/33.8

32 31
34

+3.01/34.8

42 41
44

+3.01/34.9

97-XF1 8

12

11

14

-9KF3
/9.3

-9HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-9KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/33.9

22 21
24

/25.4

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-9KF7
/9.7

-9KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/9.3

22 21
24

/9.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-9KF8
/9.8

22

21

24

-9KF8
/9.8

32

31

34

-7KF5
/7.5

-PE / 10.1

-G0 / 10.1

-PE/8.10

-G0/8.10

-G1/8.10 -G1 / 10.1

-G-TS / 10.9-G-TS/8.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА
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10
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar mezanin

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-4
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-10KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/10.8

-15MO2

-10KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/10.9

22 21
24

+3.01/34.8

32 31
34

+3.01/34.9

42 41
44

+3.01/33.10

1210-XF1 11

12

11

14

-10KF3
/10.3

-10HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-10KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/35.7

22 21
24

/25.4

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-10KF7
/10.7

-10KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/10.3

22 21
24

/10.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-10KF8
/10.8

22

21

24

-10KF8
/10.8

42

41

44

-7KF5
/7.5

-PE / 11.1

-G0 / 11.1

-PE/9.10

-G0/9.10

-G1/9.10 -G1 / 11.1

-G-TS / 11.9-G-TS/9.10
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ПРОЈЕКТАНТ
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 1. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-5
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-11KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/11.8

-15MO2

-11KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/11.9

22 21
24

+3.01/34.8

32 31
34

+3.01/34.10

42 41
44

+3.01/35.9

1513-XF1 14

12

11

14

-11KF3
/11.3

-11HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-11KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/35.7

22 21
24

/25.5

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-11KF7
/11.7

-11KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/11.3

22 21
24

/11.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-11KF8
/11.8

22

21

24

-11KF8
/11.8

12

11

14

-7KF5.1
/7.5

-PE / 12.1

-G0 / 12.1

-PE/10.10

-G0/10.10

-G1/10.10 -G1 / 12.1

-G-TS / 12.9-G-TS/10.10
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ПРОЈЕКТАНТ
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ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 2. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-6
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-12KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/12.8

-15MO2

-12KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/12.9

22 21
24

+3.01/34.10

32 31
34

+3.01/35.9

42 41
44

+3.01/35.8

1816-XF1 17

12

11

14

-12KF3
/12.3

-12HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-12KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/36.7

22 21
24

/25.6

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-12KF7
/12.7

-12KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/12.3

22 21
24

/12.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-12KF8
/12.8

22

21

24

-12KF8
/12.8

22

21

24

-7KF5.1
/7.5

-PE / 13.1

-G0 / 13.1

-PE/11.10

-G0/11.10

-G1/11.10 -G1 / 13.1

-G-TS / 13.9-G-TS/11.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ
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13
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 3. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-7
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-13KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/13.8

-15MO2

-13KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/13.9

22 21
24

+3.01/35.8

32 31
34

+3.01/35.9

42 41
44

+3.01/36.7

2119-XF1 20

12

11

14

-13KF3
/13.3

-13HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-13KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/36.9

22 21
24

/25.7

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-13KF7
/13.7

-13KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/13.3

22 21
24

/13.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-13KF8
/13.8

22

21

24

-13KF8
/13.8

32

31

34

-7KF5.1
/7.5

-PE / 14.1

-G0 / 14.1

-PE/12.10

-G0/12.10

-G1/12.10 -G1 / 14.1

-G-TS / 14.9-G-TS/12.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

14
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 4. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-8
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-14KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/14.8

-15MO2

-14KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/14.9

22 21
24

+3.01/35.10

32 31
34

+3.01/36.8

42 41
44

+3.01/37.7

2422-XF1 23

12

11

14

-14KF3
/14.3

-14HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-14KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/36.9

22 21
24

/25.8

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-14KF7
/14.7

-14KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/14.3

22 21
24

/14.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-14KF8
/14.8

22

21

24

-14KF8
/14.8

42

41

44

-7KF5.1
/7.5

-PE / 15.1

-G0 / 15.1

-PE/13.10

-G0/13.10

-G1/13.10 -G1 / 15.1

-G-TS / 15.9-G-TS/13.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

15
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 5. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-9
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-15KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/15.8

-15MO2

-15KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/15.9

22 21
24

+3.01/36.8

32 31
34

+3.01/36.9

42 41
44

/25.9

2725-XF1 26

12

11

14

-15KF3
/15.3

-15HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-15KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

22 21
24

+3.01/37.9

32 31
34

+3.01/37.7

42 41
44

16

15

18

-15KF7
/15.7

-15KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/15.3

22 21
24

/15.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-15KF8
/15.8

22

21

24

-15KF8
/15.8

12

11

14

-7KF6
/7.6

-PE / 16.1

-G0 / 16.1

-PE/14.10

-G0/14.10

-G1/14.10 -G1 / 16.1

-G-TS / 16.9-G-TS/14.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

16
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 6. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-10
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-16KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/16.8

-15MO2

-16KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/16.9

22 21
24

+3.01/36.10

32 31
34

+3.01/38.7

42 41
44

+3.01/37.8

3028-XF1 29

12

11

14

-16KF3
/16.3

-16HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-16KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/37.9

22 21
24

/26.2

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-16KF7
/16.7

-16KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/16.3

22 21
24

/16.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-16KF8
/16.8

22

21

24

-16KF8
/16.8

22

21

24

-7KF6
/7.6

-PE / 17.1

-G0 / 17.1

-PE/15.10

-G0/15.10

-G1/15.10 -G1 / 17.1

-G-TS / 17.9-G-TS/15.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

17
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 7. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-11
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-17KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/17.8

-15MO2

-17KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/17.9

22 21
24

+3.01/38.7

32 31
34

+3.01/37.9

42 41
44

+3.01/37.8

3331-XF1 32

12

11

14

-17KF3
/17.3

-17HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-17KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/38.9

22 21
24

/26.3

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-17KF7
/17.7

-17KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/17.3

22 21
24

/17.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-17KF8
/17.8

22

21

24

-17KF8
/17.8

32

31

34

-7KF6
/7.6

-PE / 18.1

-G0 / 18.1

-PE/16.10

-G0/16.10

-G1/16.10 -G1 / 18.1

-G-TS / 18.9-G-TS/16.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

18
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 8. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-12
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-18KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/18.8

-15MO2

-18KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/18.9

22 21
24

+3.01/37.10

32 31
34

+3.01/38.8

42 41
44

+3.01/38.9

3634-XF1 35

12

11

14

-18KF3
/18.3

-18HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-18KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/39.7

22 21
24

/26.4

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-18KF7
/18.7

-18KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/18.3

22 21
24

/18.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-18KF8
/18.8

22

21

24

-18KF8
/18.8

42

41

44

-7KF6
/7.6

-PE / 19.1

-G0 / 19.1

-PE/17.10

-G0/17.10

-G1/17.10 -G1 / 19.1

-G-TS / 19.9-G-TS/17.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

19
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 9. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-13
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-19KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/19.8

-15MO2

-19KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/19.9

22 21
24

+3.01/38.8

32 31
34

+3.01/38.9

42 41
44

+3.01/39.7

3937-XF1 38

12

11

14

-19KF3
/19.3

-19HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-19KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/39.9

22 21
24

/26.4

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-19KF7
/19.7

-19KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/19.3

22 21
24

/19.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-19KF8
/19.8

22

21

24

-19KF8
/19.8

12

11

14

-7KF7
/7.7

-PE / 20.1

-G0 / 20.1

-PE/18.10

-G0/18.10

-G1/18.10 -G1 / 20.1

-G-TS / 20.9-G-TS/18.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

20
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 10. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-14
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-20KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/20.8

-15MO2

-20KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/20.9

22 21
24

+3.01/38.10

32 31
34

+3.01/39.8

42 41
44

+3.01/39.9

4240-XF1 41

12

11

14

-20KF3
/20.3

-20HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-20KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/40.7

22 21
24

/26.5

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-20KF7
/20.7

-20KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/20.3

22 21
24

/20.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-20KF8
/20.8

22

21

24

-20KF8
/20.8

22

21

24

-7KF7
/7.7

-PE / 21.1

-G0 / 21.1

-PE/19.10

-G0/19.10

-G1/19.10 -G1 / 21.1

-G-TS / 21.9-G-TS/19.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

21
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 11. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-15
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-21KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/21.8

-15MO2

-21KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/21.9

22 21
24

+3.01/39.8

32 31
34

+3.01/39.9

42 41
44

+3.01/40.7

4543-XF1 44

12

11

14

-21KF3
/21.3

-21HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-21KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/40.9

22 21
24

/26.6

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-21KF7
/21.7

-21KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/21.3

22 21
24

/21.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-21KF8
/21.8

22

21

24

-21KF8
/21.8

32

31

34

-7KF7
/7.7

-PE / 22.1

-G0 / 22.1

-PE/20.10

-G0/20.10

-G1/20.10 -G1 / 22.1

-G-TS / 22.9-G-TS/20.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

22
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 12. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-16
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-22KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/22.8

-15MO2

-22KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/22.9

22 21
24

+3.01/39.10

32 31
34

+3.01/40.8

42 41
44

+3.01/40.9

4846-XF1 47

12

11

14

-22KF3
/22.3

-22HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-22KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/41.6

22 21
24

/26.7

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-22KF7
/22.7

-22KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/22.3

22 21
24

/22.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-22KF8
/22.8

22

21

24

-22KF8
/22.8

42

41

44

-7KF7
/7.7

-PE / 23.1

-G0 / 23.1

-PE/21.10

-G0/21.10

-G1/21.10 -G1 / 23.1

-G-TS / 23.9-G-TS/21.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

23
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 13. spreat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-17
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-23KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/23.8

-15MO2

-23KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/23.9

22 21
24

+3.01/40.8

32 31
34

+3.01/40.9

42 41
44

+3.01/41.6

5149-XF1 50

12

11

14

-23KF3
/23.3

-23HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-23KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/26.8

22 21
24

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-23KF7
/23.7

-23KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/23.3

22 21
24

/23.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-23KF8
/23.8

22

21

24

-23KF8
/23.8

22

21

24

-7KF5
/7.5

-PE / 24.1

-G0 / 24.1

-PE/22.10

-G0/22.10

-G1/22.10 -G1 / 24.1

-G-TS / 24.9-G-TS/22.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

24
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar 14. sprat

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC-KR-18
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-24KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/24.8

-15MO2

-24KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/24.9

22 21
24

+3.01/40.10

32 31
34

+3.01/41.7

42 41
44

/26.9

5452-XF1 53

12

11

14

-24KF3
/24.3

-24HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-24KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

22 21
24

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-24KF7
/24.7

-24KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/24.3

22 21
24

/24.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-24KF8
/24.8

22

21

24

-24KF8
/24.8

12

11

14

-7KF7.1
/7.7

-PE / 27.1

-G0 / 27.1

-PE/23.10

-G0/23.10

-G1/23.10 -G1 / 27.1

-G-TS /-G-TS/23.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

25
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Dojava pozara
1=pozar u objektu

Dojava pozara
1=pozar podrum

Dojava pozara
1=pozar prizemlje

Dojava pozara
1=pozar mezanin

Dojava pozara
1=pozar 1. sprat

Dojava pozara
1=pozar 2. sprat

Dojava pozara
1=pozar 3. sprat

Dojava pozara
1=pozar 4. sprat

Dojava pozara
1=pozar 5. sprat

22

21

24

-7KF3
/7.3

Signal
pozar u objektu

BMS

6-1XDI
PXC.3210567

5

12

11

14

-8KF4
/8.4

Signal
pozar u objektu

8-1XDI
PXC.3210567

7

22

21

24

-9KF4
/9.4

Signal
pozar u objektu

10-1XDI
PXC.3210567

9

22

21

24

-10KF4
/10.4

Signal
pozar u objektu

12-1XDI
PXC.3210567

11

22

21

24

-11KF4
/11.4

Signal
pozar u objektu

14-1XDI
PXC.3210567

13

22

21

24

-12KF4
/12.4

Signal
pozar u objektu

16-1XDI
PXC.3210567

15

22

21

24

-13KF4
/13.4

Signal
pozar u objektu

18-1XDI
PXC.3210567

17

22

21

24

-14KF4
/14.4

Signal
pozar u objektu

20-1XDI
PXC.3210567

19

42

41

44

-15KF3
/15.3

Signal
pozar u objektu

22-1XDI
PXC.3210567

21



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

26
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Дојава пожара

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Dojava pozara
1=pozar 6. sprat

Dojava pozara
1=pozar 7. sprat

Dojava pozara
1=pozar 8. sprat

Dojava pozara
1=pozar 9. sprat

Dojava pozara
1=pozar 10. sprat

Dojava pozara
1=pozar 11. sprat

Dojava pozara
1=pozar 12. sprat

Dojava pozara
1=pozar 13. sprat

Dojava pozara
1=pozar 14. sprat

22

21

24

-16KF4
/16.4

Signal
pozar u objektu

BMS

24-1XDI
PXC.3210567

23

22

21

24

-17KF4
/17.4

Signal
pozar u objektu

26-1XDI
PXC.3210567

25

22

21

24

-18KF4
/18.4

Signal
pozar u objektu

28-1XDI
PXC.3210567

27

22

21

24

-19KF4
/19.4

Signal
pozar u objektu

30-1XDI
PXC.3210567

29

22

21

24

-20KF4
/20.4

Signal
pozar u objektu

32-1XDI
PXC.3210567

31

22

21

24

-21KF4
/21.4

Signal
pozar u objektu

34-1XDI
PXC.3210567

33

22

21

24

-22KF4
/22.4

Signal
pozar u objektu

36-1XDI
PXC.3210567

35

12

11

14

-23KF4
/23.4

Signal
pozar u objektu

38-1XDI
PXC.3210567

37

42

41

44

-24KF3
/24.3

Signal
pozar u objektu

40-1XDI
PXC.3210567

39



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

27
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Управљање са безбедног места

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DB-S-4/2-SV2

*NAPOMENA:
Uključenje sa bazbednog mesta
ISKLJUCENJE-AUTOMATSKO-RUČNO UKLJUČENJE

Naponema:
Na signal sa bezbednog mesta
ukljucuju se:
-nadpritisak u lift lobiju

=-BM+

-27KA5
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12
1114 /28.5

22
2124 +3.01/32.6

32 31
34

42 41
44

1,5
BN

-XK 1 3

-WK-S-4/2-SV2
NHXHX-J FE180/E90

5G1,5 mm²

1,5
GN-YE

1,5
GY

0-A-R

3

-27KA9
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12
1114 /28.6

22 21
24

32 31
34

42 41
44

1,5
BK

-G1/24.10

G0/24.10

PE/24.10

G0 / +3.01/29.1

PE / +3.01/29.1

G1 /



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

28
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Управљање са безбедног места

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju 
1=RUCNO

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju
1=AUTOMATSKO

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-27KA5
/27.5

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju RUCNO

12

11

14

-27KA9
/27.9

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju
AUTOMATSKO

BMS



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

29
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

52

Командни напон

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni 
napon 24~

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

1

2
-29FK9

6A

92

91

94

/2
9.

3

92

91

94

-29FK9
/29.9

2-1XDI
PXC.3210567

1

BMS

1

2
-29FK6

6A

92

91

94

+2-PE/+2/27.10 +2-PE / 30.1

+2-G/+2/6.6 +2-G /

-LKS7 /

+2-G0/+2/27.10 +2-G0 / 32.4

+2-L1/+2/6.10 +2-L1 / 30.2

-LSS3 / 33.1
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INPUT

MOTOR

RELAY 1 RELAY 2

VLT
®

HVAC Drive FC 102

LOAD SHARING

L1
91

M
AI

NS

L2
92

M
AI

NS

L3
93

M
AI

NS

U
96

M
OT

OR

V
97

M
OT

OR

W
98

M
OT

OR

R01 NO
02RE

LA
Y1

R01 NC
03RE

LA
Y1

R01 CO
01RE

LA
Y1

R02 NO
05RE

LA
Y2

R02 NC
06RE

LA
Y2

R02 CO
04RE

LA
Y2

PE
95

PE

PE
99

PE

DC (-)
88

LO
AD

DC (+)
89

LO
AD

-FC/NP1
/31.2

37kW / 50HP, 3x 380-480 VAC

FC-102P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

NP1 ventilator
1=ALARM

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

NP1 ventilator
1=U RADU

-WE-NP1-FC
NHXH-J FE180/E90
4G16 mm²

10
BN

10
BK

10
GY

10
GN-YE

U1 V1 W1

PE

-NP-2
P=37kW;I=66.13A 3~

M

-3XE1 1 2 3

1

2

3

4

5

6

-30F2
gG/80A

-WE-NP1-V
NHXCHX FE180/E90
4x16 mm²

PE

=RO-BMS-AD+3.02

-XDI 1 2 -XDI 1

=RO-BMS-AD+3.02

2

+2-L1/29.7

+2-L2/+2/6.10

+2-L3/+2/6.10

+2-L1 /

+2-L2 /

+2-L3 /

+2-PE/29.10 +2-PE / 33.1
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RS-485
Termination

ON : close
OFF: open

ON

S801
1 2

USB
PC commissioning

ON

S201
1 2

ON

S202
1 2ON

 : 
I =

 0
/4

 - 
20

 m
A

OF
F:

 U
 =

 0
/-

10
 - 

+
10

 V

ON
 : 

I =
 0

/4
 - 

20
 m

A
OF

F:
 U

 =
 0

/-
10

 - 
+

10
 V

VLT
®

HVAC Drive FC 102

OUT OUT

-FC/NP1
/30.2
37kW / 50HP
3x 380-480 VAC

FC-102P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

STO
37

DI
/O

+24V
12

DI
/O

+24V
13

DI
/O

DIN1
18

DI
/O

DIN2
19

DI
/O

COM D IN
20

DI
/O

DIN3/DO
27

DI
/O

DIN4/DO
29

DI
/O

DIN5
32

DI
/O

COM A OUT
39

AI
/O

AO1+
42

AI
/O

+10V OUT
50

AI
/O

AI1+
53

AI
/O

AI2+
54

AI
/O

COM A IN
55

AI
/O

COM
61RS

-4
85

P
68RS

-4
85

N
69RS

-4
85

DIN6
33

DI
/O

DISPLAY PLUG
LCP

LC
P

-3XK1 1 2

12

11

14

-32KA4
/32.4

-WK-NP2/V1
(N)HXH-FE 180/E 90

3x1,5 mm²
0,6kV

-SP-NP1

G M U

 Differential
Pressure sensor

-WS-NP2/V1
(N)HXCH-FE 180/E 30

3x1,5 mm²
0,6kV

BKBNGY

BU BN
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-32KA4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/31.2

22 21
24

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-32KA8
/32.8
Test

32

31

34

+2-7KF3
+2/7.3

Ukljucenje
sa PP centrale

22

21

24

+2-27KA5
+2/27.5

Ukljucenje
sa bezbednog mesta

13

14
-32SP8

Test

-32KA8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/32.4

22 21
24

32 31
34

42 41
44

LKS1/32.8 LKS1 / 32.4

+2-G0 / 33.1+2-G0/29.10
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GNBN
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S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1
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24VAC

12 11
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/42.3

42 41
44
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A2
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24VAC

12 11
14

/42.4

42 41
44

-3XS1 1 2 3 4
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11

14
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-3XP1 1 32
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A2
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24VAC

12 11
14
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42 41
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42 41
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11
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-33KA9
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LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBNWH -WS-DK-NP1-P.1
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

DK-NP1-P.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N
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A2
-33KA8
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24VAC

12 11
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42 41
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-33KA9
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24VAC

12 11
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42 41
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22

21
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+2/9.3

42

41
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11
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42

41
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+2-N/+2/6.10
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closeopen
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14
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24
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-3XP1 7 98
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-34KA6
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Rele
2C/O
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12 11
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42 41
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-3XS1 13 14 15 16

32

31

34
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-3XP1 10 1211

-WK-DK-NP1-1.1
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4x1.5 mm²

BN YEGNWH

DK-NP1-1.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M
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A1
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24VAC

12 11
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42 41
44

22 21
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-34KA9

Rele
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24VAC

12 11
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42 41
44

32 31
34

/34.4

32

31

34
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32
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34
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+2/9.3

42
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32
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22
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32
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+2-N / 35.1
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-35KA4
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+2-N / 37.1
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-LSS3 / 37.1-LSS3/35.10
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03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-DK-NP1-6.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBN

DK-NP1-6.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-37KA3

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/44.3

42 41
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A1

A2
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Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/44.4

42 41
44

-3XS1 33 34 35 36
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A1

A2
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12 11
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42 41
44

A1

A2
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Rele
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12 11
14

/44.5

42 41
44

-3XS1 37 38 39 40-3XP1 28 3029

-WK-DK-NP1-7.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBNWH -WS-DK-NP1-7.1
LiHCH
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BN YEGNWH

DK-NP1-7.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N
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11

14
-37KA7.1

/37.7 12
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14
-37KA9

/37.9

A1

A2
-37KA7.1

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14
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42 41
44

A1
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-37KA9

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/37.4

42 41
44
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41

44

+2-14KF3
+2/14.3

32

31

34

+2-15KF4
+2/15.4

22

21

24

+2-15KF4
+2/15.4
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11

14

+2-16KF4
+2/16.4

42

41

44

+2-16KF3
+2/16.3

32

31

34

+2-17KF3
+2/17.3

42

41

44

+2-17KF3
+2/17.3

22

21

24

+2-18KF3
+2/18.3

+2-N/36.10

+2-PE/36.10

+2-N / 38.1

+2-PE / 38.1

+2-G0/36.10 +2-G0 / 38.1

-LSS3 / 38.1-LSS3/36.10

-LKS3/37.10 -LKS3 / 37.1
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03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-DK-NP1-8.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBN

DK-NP1-8.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-38KA3

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/44.6

42 41
44

A1

A2
-38KA4

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/44.7

42 41
44

-3XS1 41 42 43 44

-WS-DK-NP1-8.1
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

-3XP1 31 3332

WH

A1

A2
-38KA6

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/44.8

42 41
44

A1

A2
-38KA7

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/44.9

42 41
44

-3XS1 45 46 47 48-3XP1 34 3635

-WK-DK-NP1-9.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBNWH -WS-DK-NP1-9.1
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

DK-NP1-9.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-38KA7.1

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/38.1

42 41
44

A1

A2
-38KA9

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/38.4

42 41
44
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31

34

+2-16KF3
+2/16.3

22

21

24

+2-17KF3
+2/17.3
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11

14

+2-17KF4
+2/17.4

42

41

44

+2-18KF3
+2/18.3

32

31

34

+2-18KF3
+2/18.3

32

31

34

+2-19KF3
+2/19.3

22

21

24

+2-19KF3
+2/19.3

22

21

24

+2-20KF3
+2/20.3

12

11

14
-38KA7.1

/38.7 12

11

14
-38KA9

/38.9

+2-N/37.10

+2-PE/37.10

+2-N / 39.1

+2-PE / 39.1

+2-G0/37.10 +2-G0 / 39.1

-LSS3 / 39.1-LSS3/37.10

-LKS3/38.10 -LKS3 / 38.1
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03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-DK-NP1-10.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBN

DK-NP1-10.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-39KA3

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/45.3

42 41
44

A1

A2
-39KA4

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/45.4

42 41
44

-3XS1 49 50 51 52

-WS-DK-NP1-10.1
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

-3XP1 37 3938
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A1

A2
-39KA6

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/45.4

42 41
44

A1

A2
-39KA7

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/45.5

42 41
44

-3XS1 53 54 55 56-3XP1 40 4241

-WK-DK-NP1-11.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBNWH -WS-DK-NP1-11.1
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

DK-NP1-11.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-39KA7.1

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/39.1

42 41
44

A1

A2
-39KA9

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/39.4

42 41
44
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14

+2-18KF4
+2/18.4
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41

44

+2-19KF3
+2/19.3
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14

+2-19KF4
+2/19.4

42

41

44

+2-20KF3
+2/20.3

32
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34

+2-20KF3
+2/20.3

32

31

34
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+2/21.3
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24

+2-21KF3
+2/21.3

22

21

24

+2-22KF3
+2/22.3

12

11

14
-39KA7.1

/39.7 12

11

14
-39KA9

/39.9

+2-N/38.10

+2-PE/38.10

+2-N / 40.1

+2-PE / 40.1

+2-G0/38.10 +2-G0 / 40.1

-LSS3 / 40.1-LSS3/38.10

-LKS3/39.10 -LKS3 / 39.1
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ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-DK-NP1-12.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBN

DK-NP1-12.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-40KA3

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/45.6

42 41
44

A1

A2
-40KA4

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/45.7

42 41
44

-3XS1 57 58 59 60

-WS-DK-NP1-12.1
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

-3XP1 43 4544

WH

A1

A2
-40KA6

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/45.8

42 41
44

A1

A2
-40KA7

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/45.9

42 41
44

-3XS1 61 62 63 64-3XP1 46 4847

-WK-DK-NP1-13.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBNWH -WS-DK-NP1-13.1
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

DK-NP1-13.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

12

11

14
-40KA7.1

/40.7 12

11
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-40KA9

/40.9
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A2
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24VAC

12 11
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42 41
44
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-40KA9
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24VAC
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44
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+2/22.3

32

31

34

+2-22KF3
+2/22.3

32

31

34

+2-23KF3
+2/23.3

22

21

24

+2-23KF3
+2/23.3
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+2-N/39.10

+2-PE/39.10

+2-N / 41.1

+2-PE / 41.1

+2-G0/39.10 +2-G0 / 41.1

-LSS3 / 41.1-LSS3/39.10

-LKS3/40.10 -LKS3 / 40.1
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03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-DK-NP1-14.1
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

GNBN

DK-NP1-14.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-41KA4

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14
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42 41
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24VAC
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42 41
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-3XS1 65 66 67 68

-WS-DK-NP1-14.1
LiHCH

4x1.5 mm²

BN YEGNWH

-3XP1 49 5150

WH

12
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14
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/41.6
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A2
-41KA6

Rele
2C/O

24VAC
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14

/41.2

42 41
44
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+2-22KF4
+2/22.4

42

41

44

+2-23KF3
+2/23.3

32

31

34

+2-24KF3
+2/24.3

+2-N/40.10

+2-PE/40.10

+2-N /

+2-PE /

+2-G0/40.10 +2-G0 /

-LSS3 /-LSS3/40.10

-LKS3/41.9 -LKS3 / 41.1
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03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DK-NP1-PO.1
1=otvoren

DK-NP1-PO.1
1=zatvoren

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

DK-NP1-P.1
1=otvoren

DK-NP1-P.1
1=zatvoren

DK-NP1-M.1
1=otvoren

DK-NP1-M.1
1=zatvoren

DK-NP1-1.1
1=otvoren

DK-NP1-1.1
1=zatvoren

12

11

14

-33KA4
/33.4

12

11

14

-33KA4.1
/33.4
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3 6-1XDI
PXC.3210567

5

12

11

14

-33KA7
/33.7

12

11

14

-33KA7.1
/33.7

8-1XDI
PXC.3210567

7 10-1XDI
PXC.3210567

9 12-1XDI
PXC.3210567

11 14-1XDI
PXC.3210567

13

12

11

14

-34KA3
/34.3

12

11

14

-34KA4
/34.4

16-1XDI
PXC.3210567

15 18-1XDI
PXC.3210567

17

12

11

14

-34KA6
/34.6

12

11

14

-34KA7
/34.7
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ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DK-NP1-2.1
1=otvoren

DK-NP1-2.1
1=zatvoren

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

DK-NP1-3.1
1=otvoren

DK-NP1-3.1
1=zatvoren

DK-NP1-4.1
1=otvoren

DK-NP1-4.1
1=zatvoren

DK-NP1-5.1
1=otvoren

DK-NP1-5.1
1=zatvoren

12

11

14

-35KA3
/35.3

12

11

14

-35KA4
/35.4

=BMS+

20-1XDI
PXC.3210567

19 22-1XDI
PXC.3210567

21

12

11

14

-35KA6
/35.6

12

11

14

-35KA7
/35.7

24-1XDI
PXC.3210567

23 26-1XDI
PXC.3210567

25 28-1XDI
PXC.3210567

27 30-1XDI
PXC.3210567

29

12

11

14

-36KA3
/36.3

12

11

14

-36KA4
/36.4

32-1XDI
PXC.3210567

31 34-1XDI
PXC.3210567

33

12
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14

-36KA6
/36.6

12

11

14

-36KA7
/36.7
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Дихт клапна - НП-1

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DK-NP1-6.1
1=otvoren

DK-NP1-6.1
1=zatvoren

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

DK-NP1-7.1
1=otvoren

DK-NP1-7.1
1=zatvoren

DK-NP1-8.1
1=otvoren

DK-NP1-8.1
1=zatvoren

DK-NP1-9.1
1=otvoren

DK-NP1-9.1
1=zatvoren

12

11

14

-37KA3
/37.3

12

11

14

-37KA4
/37.4

=BMS+

36-1XDI
PXC.3210567

35 38-1XDI
PXC.3210567

37

12

11

14

-37KA6
/37.6

12

11

14

-37KA7
/37.7

40-1XDI
PXC.3210567

39 42-1XDI
PXC.3210567

41 44-1XDI
PXC.3210567

43 46-1XDI
PXC.3210567

45

12

11

14

-38KA3
/38.3

12

11

14

-38KA4
/38.4

48-1XDI
PXC.3210567

47 50-1XDI
PXC.3210567

49

12

11

14

-38KA6
/38.6

12

11

14

-38KA7
/38.7
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Дихт клапна - НП-1

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DK-NP1-10.1
1=otvoren

DK-NP1-10.1
1=zatvoren

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

DK-NP1-11.1
1=otvoren

DK-NP1-11.1
1=zatvoren

DK-NP1-12.1
1=otvoren

DK-NP1-12.1
1=zatvoren

DK-NP1-13.1
1=otvoren

DK-NP1-13.1
1=zatvoren

12

11

14

-39KA3
/39.3

12

11

14

-39KA4
/39.4

=BMS+

52-1XDI
PXC.3210567

51 54-1XDI
PXC.3210567

53

12

11

14

-39KA6
/39.6

12

11

14

-39KA7
/39.7

56-1XDI
PXC.3210567

55 58-1XDI
PXC.3210567

57 60-1XDI
PXC.3210567

59 62-1XDI
PXC.3210567

61

12

11

14

-40KA3
/40.3

12

11

14

-40KA4
/40.4

64-1XDI
PXC.3210567

63 66-1XDI
PXC.3210567

65

12

11

14

-40KA6
/40.6

12

11

14

-40KA7
/40.7
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ROS-KR
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Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DK-NP1-14.1
1=otvoren

DK-NP1-14.1
1=zatvoren

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-41KA4
/41.4

12

11

14

-41KA4.1
/41.4

=BMS+

68-1XDI
PXC.3210567

67 70-1XDI
PXC.3210567

69
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ТХЗ
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Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

THZ
1 = ALARM 

THZ
1 = RUN

ACTUATOR
WINDOWS

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

PE-3XE1 4

1

2
-47F2

10A

N

THZ CONFORT

-THZ

L PEN NO COMNC

RELAY OUT1 RELAY OUT2 RELAY OUT3

NO NC COM NO NC COM

1 32

RS485
1 41 42

POWER SUPPLY OUT

-WE-THZ
N2XH FE90
3x2.5 mm² -13XDI

PXC.3210567

9 10

=RO-BMS-038+DI

-13XDI
PXC.3210567

9 10

-WK-WINDOWS1
LIHCH FE90
4x0.75

-L1/47.10

-L2/47.10

-L3/47.10

-N/47.10

-PE/47.10 -PE / 47.1
-N / 47.1

-L3 / 47.1
-L2 / 47.1
-L1 / 47.1
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Спефификација

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Specifikacija
OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

SE

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 6A - C curve Double terminalA9F04106 5

iC60NMiniature circuit breaker - 3P - 2A - C curve Double terminalA9F04302 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 2A - C curve Double terminalA9F04102 3

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 1A - C curve Double terminalA9F04101 1

iC60NMiniature circuit breaker - 2P- 10A - C curve Double terminalA9F04210 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 10A - C curve Double terminalA9F04110 4

RIT

SZ.4138150Standard light with door-operated switch 14 W/ 230 V4138150 1

SE

Monolithic pilot light Ø 22 - green - integral LED - 230VXB7EV03MP 3

Monolithic pilot light Ø 22 - red - integral LED - 24 VXB7EV04BP 18

RXM4AB2B7Miniature Plug-in relay - Zelio RXM 4 C/O 24 V AC 6 A with LEDRXM4AB2B7 63

RXZE2M114Socket RXZ - mixed contact -10A - < 250V - screw clampRXZE2M114 114

RM17TA00multifunction control relay RM17-TA - range 183..528 V ACRM17TA00 1

FIN

80.01.0.240.0000Modular timer, Multi-function (AI, DI, SW, BE, CE, DE) - AC (50/60 Hz)/DC -
12...240 V80.01.0.240.0000 18

RIT

SK.3240100Filter fan3240100 1

SE

1LV429629Switch-disconnector Compact NSX100NA - 3P - 100ALV429629

29450Auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV29450 1

7T.81.0.000.2303Panel thermostat, 1 pole, 10 A - NO (nPDT-NO) - (0...+60)°C7T.81.0.000.2303 1

XB4BS8442Red Ø40 Emergency stop, switching off Ø22 latching turn release 1NC 600VACXB4BS8442 1

SE.LV429387Shunt trip releaseLV429387 1

FIN
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Спефификација

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Specifikacija
OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

SE

1Monolithic push-button Ø22 spring return blue NO+NCXB7NA65

Isolating Transformer 0,25kVA0316-00000250 1RSTN 250

0

ETI

004181113NH000 gG 80A/400V004181113 3

SE

49800fuse switch disconnector body ISFT 3P 3 F49800 1

FC-102P37KT4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDXFC102, 37kW / 50HP, IP55, 3x 380-480 VAC131B7008 1

SE

51RXM2AB2BDMiniature Plug-in relay - Zelio RXM 2 C/O 24 V DC 12 A with LEDRXM2AB2BD

iC60Auxiliary fault contact iSD - 1 C/O - AC/DCA9A26855 3

DAN

Monolithic push-button Ø22 spring return green 1 NOXB7NA31 2

RIED
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Листа каблова

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

KABL SE POLAŽENAPON DUŽINAOZNAKA KABLA TIP KABLA

Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-1 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-2 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-3 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-4 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-5 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-6 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-7 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-8 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-9 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-10 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-11 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-12 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-13 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-14 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-15 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-16 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-17 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC-KR-18 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 5G1,5 mm²-WK-S-4/2-SV2 +2-Xz;+3.01-FC/NP1;+2-XK

NHXH-J FE180/E90 4G16 mm²-WE-NP1-FC +3.01-3XE1 +3.01-FC/NP1

NHXCHX FE180/E90 4x16 mm²-WE-NP1-V +3.01-FC/NP1 +3.01-NP-2

N2XH FE90 3x2.5 mm²-WE-THZ +3.01-3XE1 +3.01-THZ

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-1.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-1.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-2.1

+2-XF1

+3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-2.1
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Листа каблова
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Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

KABL SE POLAŽENAPON DUŽINAOZNAKA KABLA TIP KABLA

Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-3.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-3.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-4.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-4.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-5.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-5.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-6.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-6.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-7.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-7.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-8.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-8.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-9.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-9.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-10.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-10.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-11.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-11.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-12.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-12.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-13.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-13.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-14.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-14.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-M.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-M.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-P.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-P.1

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-NP1-PO.1 +3.01-3XP1 +3.01-DK-NP1-PO.1

(N)HXH-FE 180/E 90 3x1,5 mm²-WK-NP2/V1 +3.01-3XK1 +3.01-FC/NP1

LIHCH FE90 4x0.75 mm²-WK-WINDOWS1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-1.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-1.1

0,6kV

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-2.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-2.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-3.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-3.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-4.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-4.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-5.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-5.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-6.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-6.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-7.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-7.1
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Листа каблова

ROS-KR

2021У027-ПГД-Е04-22

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

03.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

KABL SE POLAŽENAPON DUŽINAOZNAKA KABLA TIP KABLA

Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-8.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-8.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-9.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-9.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-10.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-10.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-11.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-11.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-12.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-12.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-13.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-13.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-14.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-14.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-M.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-M.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-P.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-P.1

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-NP1-PO.1 +3.01-3XS1 +3.01-DK-NP1-PO.1

(N)HXCH-FE 180/E 30 3x1,5 mm² 0,6kV-WS-NP2/V1 +3.01-FC/NP1 +3.01-SP-NP1
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Насловна

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

E-Mail office@masinoprojekt.co.rs
Internet http://www.masinoprojekt.co.rs/

Бојан Рис

RO
M

-K
R

ROM-KR

U[V]:

In[A]:

Pi[kW]:

Pj[kW]:

400V, 50Hz

___ A

___ kW

___ kW

IP 43

24VAC

Iks[kA]: __ kA

01.2022.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53
катастарске парцеле број 22635 КО Савски венац, Београд

Објекат:

Место:

Број пројекта:

Назив пројекта:

НАЗИВ ОРМАНА:

Креирано :
Ревизија : Пројектант :

МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. 

IP заштита:

Командни напон[V]:

Савски венац

2021У027-ПЗИ-Е04

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ)
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Садржај

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROM-KR +1

Насловна 1/28/2022 MARKO1

Садржај 1/28/2022 MARKO2

Садржај 1/28/2022 MARKO3

Вентилатор - Т1В - ПП клапне 1/28/2022 MARKO17

Вентилатор - Т1В - ПП клапне сигнализација 1/28/2022 MARKO18

Вентилатор - Т1В - ПП клапне сигнализација 1/28/2022 MARKO19

Вентилатор - КВ1 1/28/2022 MARKO20

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне 1/28/2022 MARKO21

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне 1/28/2022 MARKO22

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне 1/28/2022 MARKO23

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне 1/28/2022 MARKO24

 =ROM-KR +2

Напајање са мреже 1/28/2022 MARKO4

Напајање - 24VAC 1/28/2022 MARKO5

Дојава пожара 1/28/2022 MARKO6

Дојава пожара 1/28/2022 MARKO7

 =ROM-KR +3.01

Командни напон 1/28/2022 MARKO8

Ventilator -T1V 1/28/2022 MARKO9

Вентилатор - Т1В - ПП клапне 1/28/2022 MARKO10

Вентилатор - Т1В - ПП клапне 1/28/2022 MARKO11

Вентилатор - Т1В - ПП клапне 1/28/2022 MARKO12

Вентилатор - Т1В - ПП клапне 1/28/2022 MARKO13

Вентилатор - Т1В - ПП клапне 1/28/2022 MARKO14

Вентилатор - Т1В - ПП клапне 1/28/2022 MARKO15

Вентилатор - Т1В - ПП клапне 1/28/2022 MARKO16
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Садржај

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROM-KR +3.01

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне 1/28/2022 MARKO25

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне 1/28/2022 MARKO26

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне 1/28/2022 MARKO27

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне 1/28/2022 MARKO28

Вентилатор - КВ1 - ПП клапне сигнализација 1/28/2022 MARKO29

Вентилатор - КВ1 - ПП клапне сигнализација 1/28/2022 MARKO30

Вентилатор - КВ2 1/28/2022 MARKO31

Вентилатор - T3В 1/28/2022 MARKO32

 =ROM-KR +3.02

Напајање - EE 1/28/2022 MARKO33

Спефификација 1/28/2022 MARKO35

 =ROM-KR +Specifikacija

Спефификација 1/28/2022 MARKO34

 =ROM-KR +Lista kablova

Листа каблова 1/28/2022 MARKO36

Листа каблова 1/28/2022 MARKO37

Листа каблова 1/28/2022 MARKO38
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Напајање са мреже

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Osvetljenje orman 
i uticnica

Ventilacija 
ormana

Kontrola redosleda
faza

* - Napojni kabal
obradjen u projektu
elektroenergetskih

instalacija

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Glavni prekidac
1=ukljucen

Redoslet faza
1=ALARM

-4H4
/4.3

Svetiljka u ormanu

13

14
-4H4

/4.3
Mikro prekidac

1

2
-4F3

6A

Rele redosleda faza

-4KA6.1

RM17TA00

141211

L3L2L1

L N

PE

-4M4 M
1~

14

13
-4S4

0 - 60°C
Θ

1

2
-4F4

6A

-4KA6
rele

4C/О; 24~
Redosleda

faza

A1

A2

12 11
14

/4.8

22 21
24

/5.6

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-4KA6
/4.6

Redosleda
faza

1

2

3

4

5

6

-4F6
2A

1

2

3

4

5

6
-4Q1

100A

1

2

4

/4
.9

1

2

4

-4Q1
/4.1

Glavni
prekidac
ukljucen

-XU 1 5

L2 L3L1 N PE

2 3 4

2 4-1XDI
PXC.3210567

1 3

=RO-BMS-AD+3.02

2 4-1XDI
PXC.3210567

1 -1XDI
PXC.3210567

3

-N / 5.1

-PE / 5.1

-L3 / 5.1
-L2 / 5.1
-L1 / 5.1

-GPH / 5.5

-G0PH / 5.5

L1 L2 L3 N PE
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Напајање - 24VAC

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni
napon 24~

rezerva rezerva rezerva

22

21

24

-4KA6
/4.6

L1 L24

N N24

PE

-5TK4

Transformer RSTN 250
250 VA

Prim: AC230- 1,23A
Sec: AC 24V - 10,41A

50/60 Hz 
ta 40°C

1

2
-5FK4

1A

12

34

-5FK5

10A

1

2
-5F6

6A

1

2
-5F2

2A

1

2
-5F2.1

2A

1

2
-5F3

2A

X1

X2
-5H2
Zelena

X1

X2
-5H3
Zelena

X1

X2
-5H3.1

Zelena

PE-Xz 2

1

2
-5Fz9

10A

PE-Xz 1

1

2
-5Fz8

10A

NNN 3

1

2
-5Fz10

10A

PE

11

12
-5S4

1

2
-4Q1 U>

1 2
4

/4.9

-G / +3.01/8.8

-G0PH/4.6

-GPH/4.6

-G0 / 6.1

-L3 / +3.01/9.1

-L2 / +3.01/9.1

-L1 / +3.01/9.1

-N / +3.01/9.1

-PE / 6.1

-L3/4.10

-L2/4.10

-L1/4.10

-N/4.10

-PE/4.10

-G1 / 6.1

G0

G



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

6
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Дојава пожара

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar u objektu

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC3-S-4/2-SV1
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-6KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/6.8

-15MO2

-6KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/6.9

22 21
24

/7.5

32 31
34

+3.01/8.9

42 41
44

+3.01/10.1

31-XF1 2

12

11

14

-6KF3
/6.3

13

14
-6SF10

Test sijalice

-6HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-6KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

+3.01/21.1

22 21
24

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-6KF7
/6.7

-6KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/6.3

22 21
24

/6.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-6KF8
/6.8

22

21

24

-6KF8
/6.8

13

14
-6S7

Reset pozara

-PE / +3.01/8.1

-G0 / +3.01/8.1

-PE/5.10

-G0/5.6

-G1/5.7 -G1 /

-G-TS /
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Дојава пожара

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Dojava pozara
1=pozar u objektu

22

21

24

-6KF3
/6.3

Signal
pozar u objektu

BMS

6-1XDI
PXC.3210567

5
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Командни напон

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni 
napon 24~

Komandni napon 24VAC
1=kvar

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

1

2
-8FK9

6A

92

91

94

/8
.3

92

91

94

-8FK9
/8.9

32

31

34

+2-6KF3
+2/6.3

2-1XDI
PXC.3210567

1

BMS

+2-PE/+2/6.10 +2-PE / 9.1

+2-G/+2/5.6 +2-G /

-LKS7 /

+2-G0/+2/6.10 +2-G0 / 9.1
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01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora T1V
1=Ispad zastite

Ventilatora T1V
1=ALARM

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora T1V
1=u radu

-WE-T1V
N2XH-O
4x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-9KM9

/9.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

DVN 500 EC
1.975W, 2.91A, 400V

-T1V

Systemair

L1 4L2 PE 2 3

GN
D

1 2

NC

1

CO
M

L3

Ou
tp

ut
 1

0 
VD

C

Co
nt

ro
l i

np
ut

Ta
ch

o 
ou

tp
ut

1

2

3

4

5

6

-9QM2
2.5...4 A I> I> I>

13

14

21

22

/9
.6

-WS-T1V
LiHCH
2x0,75 mm²

2-3XT1
PXC.3209510

1 SH3XE1 1

21

22
-9QM2

/9.2
Ispad zastite

-1XDI
PXC.3210567

3 4 -1XDI 7 8-1XDI
PXC.3210567

5 6

13

14
-9KM9

/9.9
u radu

A1

A2
-9KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/9.8

42 41
44

12

11

14

-9KA5
/9.5

PE2 3

GY BKBN GNYE

WH BN

2-1XDO 1
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-9KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /9.2
3/L2 4/T2 /9.2
5/L3 6/T3 /9.2

1413 /9.7
2221

22

21

24

-18KA2
/18.2

PPK

+2-PE/8.10 +2-PE / 10.1

+2-L1/+2/5.10

+2-L2/+2/5.10

+2-L3/+2/5.10

+2-L1 / 10.1

+2-L2 / 20.1

+2-L3 / 20.1

+2-G0/8.10 +2-G0 / 10.1

-LKS5/9.9 -LKS5 / 9.4

+2-N/+2/5.10 +2-N / 10.1
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Вентилатор - Т1В - ПП клапне

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-T1V.1-P.1
LiHCH
2x1,5 mm²

21

22
-10SP2

Тест

PPK-T1V.1-P.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-10KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/18.6

42 41
44

A1

A2
-10KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/18.9

42 41
44

-3XP1 1 -3XS1 1 2 3 4

-WS-PPK-T1V.1-P.1
LiHCH

4x1,5 mm²

42

41

44

+2-6KF3
+2/6.3

Ukljucenje
sa PP centrale

PPK-T1V.1-M.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-10KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

/18.6

42 41
44

A1

A2
-10KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

/18.10

42 41
44

7 8-3XS1 5 62 -3XP1 3 4

1

2
-10FK2

16A

92

91

94

/1
9.

4

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-T1V.1-M.1
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN -WS-PPK-T1V.1-M.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/9.10

+2-PE/9.10

+2-N / 11.1

+2-PE / 11.1

+2-G0/9.10 +2-G0 / 11.1

+2-L1 / 20.1+2-L1/9.10

-LKS1/10.10 -LKS1 / 10.1

PPK-T1V / 11.2
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Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-T1V.1-1.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-11KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/18.5

42 41
44

A1

A2
-11KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/18.9

42 41
44

PPK-T1V.1-2.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-11KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/18.5

42 41
44

A1

A2
-11KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/18.9

42 41
44

-3XS1 9 10 11 12 -3XS1 13 14 15 16-3XP1 7 8-3XP1 5 6

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-T1V.1-1.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-T1V.1-2.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-1.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-2.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/10.10

+2-PE/10.10

+2-N / 12.1

+2-PE / 12.1

+2-G0/10.10 +2-G0 / 12.1

-LKS1/11.10 -LKS1 / 11.1

PPK-T1V / 12.2PPK-T1V/10.8
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ROM-KR
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PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-T1V.1-3.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-12KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-12KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-T1V.1-4.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-12KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-12KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 17 18 19 20 -3XS1 21 22 23 24-3XP1 11 12-3XP1 9 10

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-T1V.1-3.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-T1V.1-4.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-3.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-4.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/11.10

+2-PE/11.10

+2-N / 13.1

+2-PE / 13.1

+2-G0/11.10 +2-G0 / 13.1

-LKS1/12.10 -LKS1 / 12.1

PPK-T1V / 13.2PPK-T1V/11.8
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01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-T1V.1-5.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-13KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-13KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-T1V.1-6.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-13KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-13KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 25 26 27 28 -3XS1 29 30 31 32-3XP1 15 16-3XP1 13 14

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-T1V.1-5.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-T1V.1-6.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-5.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-6.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/12.10

+2-PE/12.10

+2-N / 14.1

+2-PE / 14.1

+2-G0/12.10 +2-G0 / 14.1

-LKS1/13.10 -LKS1 / 13.1

PPK-T1V / 14.2PPK-T1V/12.8
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ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-T1V.1-7.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-14KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-14KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-T1V.1-8.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-14KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-14KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 33 34 35 36 -3XS1 37 38 39 40-3XP1 19 20-3XP1 17 18

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-T1V.1-7.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-T1V.1-8.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-7.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-8.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/13.10

+2-PE/13.10

+2-N / 15.1

+2-PE / 15.1

+2-G0/13.10 +2-G0 / 15.1

-LKS1/14.10 -LKS1 / 14.1

PPK-T1V / 15.2PPK-T1V/13.8
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ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-T1V.1-9.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-15KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-15KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-T1V.1-10.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-15KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-15KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 41 42 43 44 -3XS1 45 46 47 48-3XP1 23 24-3XP1 21 22

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-T1V.1-9.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-T1V.1-10.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-9.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-10.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/14.10

+2-PE/14.10

+2-N / 16.1

+2-PE / 16.1

+2-G0/14.10 +2-G0 / 16.1

-LKS1/15.10 -LKS1 / 15.1

PPK-T1V / 16.2PPK-T1V/14.8
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ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-T1V.1-11.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-16KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-16KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-T1V.1-12.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-16KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-16KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 49 50 51 52 -3XS1 53 54 55 56-3XP1 27 28-3XP1 25 26

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-T1V.1-11.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-T1V.1-12.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-11.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-12.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/15.10

+2-PE/15.10

+2-N / 17.1

+2-PE / 17.1

+2-G0/15.10 +2-G0 / 17.1

-LKS1/16.10 -LKS1 / 16.1

PPK-T1V / 17.2PPK-T1V/15.8
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Вентилатор - Т1В - ПП клапне

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-T1V.1-13.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-17KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-17KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 57 58 59 60-3XP1 29 30

WH BN-WK-PPK-T1V.1-13.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-T1V.1-13.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/16.10

+2-PE/16.10

+2-N / 20.1

+2-PE / 20.1

+2-G0/16.10 +2-G0 / 18.1

-LKS1/17.10 -LKS1 / 17.1

PPK-T1V/16.8
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Вентилатор - Т1В - ПП клапне
сигнализација

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

A1

A2
-18KA2

Rele
4C/O

24VAC
Otvorene PP

klapne T1V-PPK

A1 A2

12 11
14

/19.5

22 21
24

/9.9

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-10KA5
/10.5

12

11

14

-10KA9
/10.9

12

11

14

-11KA9
/11.9

12

11

14

-11KA4
/11.4

12

11

14

-30KA4

12

11

14

-30KA9

12

11

14

-31KA4

12

11

14

-31KA9

12

11

14

-32KA4

12

11

14

-33KA9

12

11

14

-33KA4

12

11

14

-34KA4

12

11

14

-34KA9

12

11

14

-35KA4

12

11

14

-35KA9

12

11

14

-10KA6
/10.6

12

11

14

-10KA10
/10.10

12

11

14

-11KA9.1
/11.9

12

11

14

-11KA5
/11.5

12

11

14

-30KA5

12

11

14

-30KA9.1

12

11

14

-31KA5

12

11

14

-31KA9.1

12

11

14

-32KA5

12

11

14

-33KA9.1

12

11

14

-33KA5

12

11

14

-34KA5

12

11

14

-34KA9.1

12

11

14

-35KA5

12

11

14

-35KA9.1

A1

A2
-18KA6

Rele
4C/O

24VAC
Zatvorene PP

klapne T1V-PPK

A1 A2

12 11
14

/19.7

22 21
24

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-36KA4

12

11

14

-36KA9

12

11

14

-36KA5

12

11

14

-36KA9.1

+2-G0/17.10 +2-G0 / 20.1

-LKS1/18.10 -LKS1 / 18.2



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

19
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259
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сигнализација

ROM-KR
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PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

T1V-PPK
1=otvorene

T1V-PPK
1=zatvorene

Napajanje ПП клапне
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-18KA2
/18.2

Otvorena
T1V-PPK

12

11

14

-18KA6
/18.6

Zatvorena
T1V-PPK

92

91

94

-10FK2
/10.2

Ispad zastite
komandni napon PPK

10-1XDI
PXC.3210567

9

BMS

12-1XDI
PXC.3210567

11 14-1XDI
PXC.3210567

13
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Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora KV1
1=Ispad zastite

Ventilatora KV1
1=termicka zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora KV1
1=u radu

-WE-KV1
N2XH-O
3x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-20KM9

/20.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

DVS 400E4
466W, 2.32A, 230V

-KV1

L

Systemair

N PE

Th
er

m
os

ch
al

te
r

1

2

3

4

5

6

-20QM2
0.4...0.63 A I> I> I>

13

14

21

22

/2
0.

6

-WS-KV1
LiHCH
2x0,75 mm²

4-3XT1
PXC.3209510

3 SH3XE1 4

21

22
-20QM2

/20.2
Ispad zastite

-1XDI
PXC.3210567

15 16 -1XDI 19 20-1XDI
PXC.3210567

17 18

13

14
-20KM9

/20.9
u radu

A1

A2
-20KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/20.8

42 41
44

12

11

14

-20KA5
/20.5

PE

GY BKBN GNYE

WH BN

4-1XDO 3
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-20KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /20.2
3/L2 4/T2 /20.2
5/L3 6/T3 /20.2

1413 /20.7
2221

22

21

24

-29KA2
/29.2

PPK

N

+2-PE/17.10 +2-PE / 21.1

+2-L1/10.10

+2-L2/9.10

+2-L3/9.10

+2-L1 / 21.1

+2-L2 / 31.1

+2-L3 / 31.1

+2-G0/18.10 +2-G0 / 21.1

-LKS5/20.9 -LKS5 / 20.4

+2-N/17.10 +2-N / 21.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

21
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-PPK-KV1-P.1
LiHCH
2x1,5 mm²

21

22
-21SP2

Тест

PPK-KV1-P.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-21KA5
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-21KA6
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XP1 31 -3XS1 61 62 63 64

-WS-PPK-KV1-P.1
LiHCH

4x1,5 mm²

12

11

14

+2-6KF4
+2/6.4

Ukljucenje
sa PP centrale

PPK-KV1-M.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-21KA9
Rele2C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-21KA10

Rele2C/O
24VAC

12 11
14

42 41
44

67 68-3XS1 65 6632 -3XP1 33 34

1

2
-21FK2

16A

92

91

94

WH BN WH BN YE GN -WK-PPK-KV1-M.1
LiHCH
2x1,5 mm²

WH BN -WS-PPK-KV1-M.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/20.10

+2-PE/20.10

+2-N / 22.1

+2-PE / 22.1

+2-G0/20.10 +2-G0 / 22.1

+2-L1 / 31.1+2-L1/20.10

-LKS1/21.10 -LKS1 / 21.1

PPK-KV1 / 22.2
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Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-KV1-1.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-22KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-22KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-KV1-2.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-22KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-22KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 69 70 71 72 -3XS1 73 74 75 76-3XP1 37 38-3XP1 35 36

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-KV1-1.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-KV1-2.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-1.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-2.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/21.10

+2-PE/21.10

+2-N / 23.1

+2-PE / 23.1

+2-G0/21.10 +2-G0 / 23.1

-LKS1/22.10 -LKS1 / 22.1

PPK-KV1 / 23.2PPK-KV1/21.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

23
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне

ROM-KR
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Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-KV1-3.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-23KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-23KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-KV1-4.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-23KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-23KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 77 78 79 80 -3XS1 81 82 83 84-3XP1 41 42-3XP1 39 40

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-KV1-3.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-KV1-4.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-3.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-4.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/22.10

+2-PE/22.10

+2-N / 24.1

+2-PE / 24.1

+2-G0/22.10 +2-G0 / 24.1

-LKS1/23.10 -LKS1 / 23.1

PPK-KV1 / 24.2PPK-KV1/22.8
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ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-KV1-5.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-24KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-24KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-KV1-6.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-24KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-24KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 85 86 87 88 -3XS1 89 90 91 92-3XP1 45 46-3XP1 43 44

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-KV1-5.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-KV1-6.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-5.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-6.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/23.10

+2-PE/23.10

+2-N / 25.1

+2-PE / 25.1

+2-G0/23.10 +2-G0 / 25.1

-LKS1/24.10 -LKS1 / 24.1

PPK-KV1 / 25.2PPK-KV1/23.8
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Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-KV1-7.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-25KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-25KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-KV1-8.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-25KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-25KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 93 94 95 96 -3XS1 97 98 99 100-3XP1 49 50-3XP1 47 48

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-KV1-7.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-KV1-8.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-7.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-8.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/24.10

+2-PE/24.10

+2-N / 26.1

+2-PE / 26.1

+2-G0/24.10 +2-G0 / 26.1

-LKS1/25.10 -LKS1 / 25.1

PPK-KV1 / 26.2PPK-KV1/24.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

26
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-KV1-9.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-26KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-26KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-KV1-10.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-26KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-26KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 101 102 103 104 -3XS1 105 106 107 108-3XP1 53 54-3XP1 51 52

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-KV1-9.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-KV1-10.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-9.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-10.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/25.10

+2-PE/25.10

+2-N / 27.1

+2-PE / 27.1

+2-G0/25.10 +2-G0 / 27.1

-LKS1/26.10 -LKS1 / 26.1

PPK-KV1 / 27.2PPK-KV1/25.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

27
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-KV1-11.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-27KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-27KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

PPK-KV1-12.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-27KA9

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-27KA9.1

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 109 110 111 112 -3XS1 113 114 115 116-3XP1 57 58-3XP1 55 56

WH BN WH BN WH BN YE GN-WK-PPK-KV1-11.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WK-PPK-KV1-12.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-11.1
LiHCH

4x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-12.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/26.10

+2-PE/26.10

+2-N / 28.1

+2-PE / 28.1

+2-G0/26.10 +2-G0 / 28.1

-LKS1/27.10 -LKS1 / 27.1

PPK-KV1 / 28.2PPK-KV1/26.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

28
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Вентилатор - KВ1 - ПП клапне

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPK-KV1-13.1

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

NL

A1

A2
-28KA4

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

A1

A2
-28KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

42 41
44

-3XS1 117 118 119 120-3XP1 59 60

WH BN-WK-PPK-KV1-13.1
LiHCH
2x1,5 mm²

-WS-PPK-KV1-13.1
LiHCH

4x1,5 mm²

WH BN YE GN

+2-N/27.10

+2-PE/27.10

+2-N / 31.1

+2-PE / 31.1

+2-G0/27.10 +2-G0 / 29.1

-LKS1/28.10 -LKS1 / 28.1

PPK-KV1/27.8



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

29
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Вентилатор - КВ1 - ПП клапне
сигнализација

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

A1

A2
-29KA2

Rele
4C/O

24VAC
Otvorene PP

klapne KV1-PPK

A1 A2

12 11
14

/30.5

22 21
24

/20.9

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-157KA5

12

11

14

-157KA9

12

11

14

-158KA9

12

11

14

-158KA4

12

11

14

-30KA4

12

11

14

-30KA9

12

11

14

-31KA4

12

11

14

-31KA9

12

11

14

-32KA4

12

11

14

-33KA9

12

11

14

-33KA4

12

11

14

-34KA4

12

11

14

-34KA9

12

11

14

-35KA4

12

11

14

-35KA9

12

11

14

-157KA6

12

11

14

-157KA10

12

11

14

-158KA9.1

12

11

14

-158KA5

12

11

14

-30KA5

12

11

14

-30KA9.1

12

11

14

-31KA5

12

11

14

-31KA9.1

12

11

14

-32KA5

12

11

14

-33KA9.1

12

11

14

-33KA5

12

11

14

-34KA5

12

11

14

-34KA9.1

12

11

14

-35KA5

12

11

14

-35KA9.1

A1

A2
-29KA6

Rele
4C/O

24VAC
Zatvorene PP

klapne KV1-PPK

A1 A2

12 11
14

/30.7

22 21
24

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-36KA4

12

11

14

-36KA9

12

11

14

-36KA5

12

11

14

-36KA9.1

+2-G0/28.10 +2-G0 / 31.1

-LKS1/29.10 -LKS1 / 29.2



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

30
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Вентилатор - КВ1 - ПП клапне
сигнализација

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

KV1-PPK
1=otvorene

KV1-PPK
1=zatvorene

Napajanje ПП клапне
1=ispad zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-29KA2
/29.2

Otvorena
KV1-PPK

12

11

14

-29KA6
/29.6

Zatvorena
KV1-PPK

92

91

94

-157FK2
Ispad zastite

komandni napon PPK

22-1XDI
PXC.3210567

21

BMS

24-1XDI
PXC.3210567

23 26-1XDI
PXC.3210567

25



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

31
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Вентилатор - КВ2

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora KV2
1=Ispad zastite

Ventilatora KV2
1=termicka zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora KV2
1=u radu

-WE-KV2
N2XH-O
3x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-31KM9

/31.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

ТFSK 125М
50W, 0.221A, 230V
KV2

L N

Ventilator

PE

1

2

3

4

5

6

-31QM2
0.16...0.25 A I> I> I>

13

14

21

22

/3
1.

6

3XE1 5

21

22
-31QM2

/31.2
Ispad zastite

-1XDI
PXC.3210567

27 28 -1XDI 31 32-1XDI
PXC.3210567

29 30

13

14
-31KM9

/31.9
u radu

12

11

14

-192KA5

PE

GY BKBN GNYE

6-1XDO 5
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-31KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /31.2
3/L2 4/T2 /31.2
5/L3 6/T3 /31.2

1413 /31.7
2221

N

+2-PE/28.10 +2-PE / 32.1

+2-L1/21.10

+2-L2/20.10

+2-L3/20.10

+2-L1 / 32.1

+2-L2 / 32.1

+2-L3 / 32.1

+2-G0/29.10 +2-G0 / 32.1

-LKS5/31.9 -LKS5 / 31.4

+2-N/28.10 +2-N / 32.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

32
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Вентилатор - T3В

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ventilatora T3V
1=Ispad zastite

Ventilatora T3V
1=termicka zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ventilatora T3V
1=u radu

-WE-T3V
N2XH-O
3x2,5 mm²
0,6kV

1/L1

2/T1
-32KM9

/32.9

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

ТFSK 125М
50W, 0.221A, 230V
T3V

L N

Ventilator

PE

1

2

3

4

5

6

-32QM2
0.16...0.25 A I> I> I>

13

14

21

22

/3
2.

6

3XE1 6

21

22
-32QM2

/32.2
Ispad zastite

-1XDI
PXC.3210567

33 34 -1XDI 37 38-1XDI
PXC.3210567

35 36

13

14
-32KM9

/32.9
u radu

12

11

14

-193KA5

PE

GY BKBN GNYE

8-1XDO 7
PXC.3210567

BMS

A1

A2
-32KM9

24VAC

1/L1 2/T1 /32.2
3/L2 4/T2 /32.2
5/L3 6/T3 /32.2

1413 /32.7
2221

N

+2-PE/31.10 +2-PE /

+2-L1/31.10

+2-L2/31.10

+2-L3/31.10

+2-L1 /

+2-L2 /

+2-L3 /

+2-G0/31.10 +2-G0 /

-LKS5/32.9 -LKS5 / 32.4

+2-N/31.10 +2-N /



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

33
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Напајање - EE

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strujni krug 1
osvetljenje

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Strujni krug 2
SUKO uticnica

PE-3XE2 1

1

2
-33F2

10A

N 2 PEN

1

2
-33F3

16A

-L3 / 33.1

-L2 / 33.1

-L1 / 33.1

-N / 33.1

-PE / 33.1

-L3/33.10

-L2/33.10

-L1/33.10

-N/33.10

-PE/33.10



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

34
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Спефификација

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Specifikacija
OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

SE

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 6A - C curve Double terminalA9F04106 4

iC60NMiniature circuit breaker - 3P - 2A - C curve Double terminalA9F04302 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 2A - C curve Double terminalA9F04102 3

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 1A - C curve Double terminalA9F04101 1

iC60NMiniature circuit breaker - 2P- 10A - C curve Double terminalA9F04210 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 10A - C curve Double terminalA9F04110 4

RIT

SZ.4138150Standard light with door-operated switch 14 W/ 230 V4138150 1

SE

Monolithic pilot light Ø 22 - green - integral LED - 230VXB7EV03MP 3

Monolithic pilot light Ø 22 - red - integral LED - 24 VXB7EV04BP 1

RXM4AB2B7Miniature Plug-in relay - Zelio RXM 4 C/O 24 V AC 6 A with LEDRXM4AB2B7 9

RXZE2M114Socket RXZ - mixed contact -10A - < 250V - screw clampRXZE2M114 71

RM17TA00multifunction control relay RM17-TA - range 183..528 V ACRM17TA00 1

FIN

80.01.0.240.0000Modular timer, Multi-function (AI, DI, SW, BE, CE, DE) - AC (50/60 Hz)/DC -
12...240 V80.01.0.240.0000 1

RIT

SK.3240100Filter fan3240100 1

SE

1LV429629Switch-disconnector Compact NSX100NA - 3P - 100ALV429629

29450Auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV29450 1

7T.81.0.000.2303Panel thermostat, 1 pole, 10 A - NO (nPDT-NO) - (0...+60)°C7T.81.0.000.2303 1

XB4BS8442Red Ø40 Emergency stop, switching off Ø22 latching turn release 1NC 600VACXB4BS8442 1

SE.LV429387Shunt trip releaseLV429387 1

FIN
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Specifikacija
OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

SE

1Monolithic push-button Ø22 spring return blue NO+NCXB7NA65

Isolating Transformer 0,25kVA0316-00000250 1RSTN 250

SE

iC60Auxiliary fault contact iSD - 1 C/O - AC/DCA9A26855 3

RXM2AB2BDMiniature Plug-in relay - Zelio RXM 2 C/O 24 V DC 12 A with LEDRXM2AB2BD 62

GV2ME08Thermal Magnetic Motor Circuit Breaker TeSys GV2ME - 3P - 2.5...4 AGV2ME08 1

GV2ME04Thermal Magnetic Motor Circuit Breaker TeSys GV2ME - 3P - 0.4...0.63 AGV2ME04 1

Thermal Magnetic Motor Circuit Breaker TeSys GV2ME - 3P - 0.16...0.25 AGV2ME02 2GV2ME02

LC1-D 3P 12AContactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 12 A, Coil 24 V ACLC1D126B7 4

0

GVAE11TeSys GVAE11 - auxiliary contact - 1 NO + 1 NCGVAE11 4

Monolithic push-button Ø22 spring return green 1 NOXB7NA31 1

RIED

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 16A - C curve Double terminalA9F04116 3

SE

Monolithic push-button Ø22 spring return red NO+NCXB7NA45 2
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KABL SE POLAŽENAPON DUŽINAOZNAKA KABLA TIP KABLA

Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC3-S-4/2-SV1 +2-XF1 +2-15MO2

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-KV1 +3.01-3XE1 +3.01-KV1

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-KV2 +3.01-3XE1 +3.01-KV2

N2XH-O 4x2,5 mm²-WE-T1V +3.01-3XE1 +3.01-T1V

N2XH-O 3x2,5 mm²-WE-T3V +3.01-3XE1 +3.01-T3V

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-1.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-1.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-2.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-2.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-3.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-3.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-4.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-4.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-5.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-5.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-6.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-6.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-7.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-7.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-8.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-8.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-9.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-9.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-10.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-10.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-11.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-11.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-12.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-12.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-13.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-13.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-M.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-M.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-KV1-P.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-KV1-P.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-1.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-1.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-2.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-2.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-3.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-3.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-4.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-4.1

0,6kV

0,6kV

0,6kV

0,6kV



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

37
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Листа каблова

ROM-KR

2021У027-ПЗИ-Е04-23

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53
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Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-5.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-5.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-6.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-6.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-7.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-7.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-8.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-8.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-9.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-9.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-10.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-10.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-11.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-11.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-12.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-12.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-13.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-13.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-M.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-M.1

LiHCH 2x1,5 mm²-WK-PPK-T1V.1-P.1 +3.01-3XP1 +3.01-PPK-T1V.1-P.1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-KV1 +3.01-3XT1 +3.01-KV1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-1.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-1.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-2.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-2.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-3.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-3.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-4.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-4.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-5.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-5.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-6.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-6.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-7.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-7.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-8.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-8.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-9.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-9.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-10.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-10.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-11.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-11.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-12.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-12.1

300V ÜSS-Pumpe 2Thermo
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Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-13.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-13.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-M.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-M.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-KV1-P.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-KV1-P.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-1.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-1.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-2.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-2.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-3.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-3.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-4.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-4.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-5.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-5.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-6.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-6.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-7.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-7.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-8.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-8.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-9.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-9.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-10.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-10.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-11.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-11.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-12.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-12.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-13.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-13.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-M.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-M.1

LiHCH 4x1,5 mm²-WS-PPK-T1V.1-P.1 +3.01-3XS1 +3.01-PPK-T1V.1-P.1

LiHCH 2x0,75 mm²-WS-T1V +3.01-3XT1 +3.01-T1V300V ÜSS-Pumpe 2Thermo
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Бојан Рис
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A-

SS

ROA-SS

U[V]:

In[A]:

Pi[kW]:

Pj[kW]:

400V, 50Hz

___ A

___ kW

___ kW

IP 43

24VAC

Iks[kA]: __ kA

01.2022.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53
катастарске парцеле број 22635 КО Савски венац, Београд

Објекат:

Место:

Број пројекта:

Назив пројекта:

НАЗИВ ОРМАНА:

Креирано :
Ревизија : Пројектант :

МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. 

IP заштита:

Командни напон[V]:

Савски венац

2021У027-ПЗИ-Е04

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ)
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Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROA-SS +1

Насловна 1/28/2022 MARKO1

Садржај 1/28/2022 MARKO2

Садржај 1/28/2022 MARKO3

Вентилатор ХВ3.1 1/28/2022 MARKO17

Вентилатор ХВ3.2 1/28/2022 MARKO18

Вентилатор ХВ1 1/28/2022 MARKO19

Вентилатор ХВ2 1/28/2022 MARKO20

Вентилатор ХВ3.1 I ХВ3.2 1/28/2022 MARKO21

Дихт клапне просторија M.28 1/28/2022 MARKO22

Дихт клапне просторија M.28 1/28/2022 MARKO23

Дихт клапне просторија M.29 1/28/2022 MARKO24

 =ROA-SS +2

Напајање са мреже 1/28/2022 MARKO4

Напајање - 24VAC 1/28/2022 MARKO5

Дојава пожара 1/28/2022 MARKO6

Дојава пожара 1/28/2022 MARKO7

Сигнализација процеса гашења пожара у M.28 1/28/2022 MARKO8

Сигнализација процеса гашења пожара у M.29 1/28/2022 MARKO9

Сигнализација процеса гашења пожара у M.30 1/28/2022 MARKO10

Управљање са безбедног места 1/28/2022 MARKO11

Управљање са безбедног места 1/28/2022 MARKO12

 =ROA-SS +3.01

Командни напон 1/28/2022 MARKO13

Укључење хавариске вентилације 1/28/2022 MARKO14

Вентилатор ХВ1 1/28/2022 MARKO15

Вентилатор ХВ2 1/28/2022 MARKO16



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

3
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Садржај

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Strana Datum
izrade

Sadržaj
Poglavlje ormana Naziv strane Projektant

 =ROA-SS +3.01

Дихт клапне просторија M.29 1/28/2022 MARKO25

Дихт клапне просторија M.30 1/28/2022 MARKO26

Дихт клапне просторија M.30 1/28/2022 MARKO27

 =ROA-SS +3.02

Inrow Јединице 1/28/2022 MARKO28

Inrow Јединице 1/28/2022 MARKO29

Сплит систем - inrow 1/28/2022 MARKO30

Сплит систем - inrow 1/28/2022 MARKO31

 =ROA-SS +3.03

Напајање - EE 1/28/2022 MARKO32

Спефификација 1/28/2022 MARKO34

 =ROA-SS +Specifikacija

Спефификација 1/28/2022 MARKO33

 =ROA-SS +Lista kablova

Листа каблова 1/28/2022 MARKO35

Листа каблова 1/28/2022 MARKO36



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

4
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Напајање са мреже

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Osvetljenje orman 
i uticnica

Ventilacija 
ormana

Kontrola redosleda
faza

* - Napojni kabal
obradjen u projektu
elektroenergetskih

instalacija

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Glavni prekidac
1=ukljucen

Redoslet faza
1=ALARM

-4H4
/4.3

Svetiljka u ormanu

13

14
-4H4

/4.3
Mikro prekidac

1

2
-4F3

6A

Rele redosleda faza

-4KA6.1

RM17TA00

141211

L3L2L1

L N

PE

-4M4 M
1~

14

13
-4S4

0 - 60°C
Θ

1

2
-4F4

6A

-4KA6
rele

4C/О; 24~
Redosleda

faza

A1

A2

12 11
14

/4.8

22 21
24

/5.6

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-4KA6
/4.6

Redosleda
faza

1

2

3

4

5

6

-4F6
2A

1

2

3

4

5

6
-4Q1

160A

1

2

4

/4
.9

1

2

4

-4Q1
/4.1

Glavni
prekidac
ukljucen

-XU 1 5

L2 L3L1 N PE

2 3 4

2 4-1XDI
PXC.3210567

1 3

=RO-BMS-AD+3.02

2 4-1XDI
PXC.3210567

1 -1XDI
PXC.3210567

3

-N / 5.1

-PE / 5.1

-L3 / 5.1
-L2 / 5.1
-L1 / 5.1

-GPH / 5.5

-G0PH / 5.5

L1 L2 L3 N PE



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

5
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Напајање - 24VAC

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni
napon 24~

rezerva rezerva rezerva

22

21

24

-4KA6
/4.6

L1 L24

N N24

PE

-5TK4

Transformer RSTN 250
250 VA

Prim: AC230- 1,23A
Sec: AC 24V - 10,41A

50/60 Hz 
ta 40°C

1

2
-5FK4

1A

12

34

-5FK5

10A

1

2
-5F6

6A

1

2
-5F2

2A

1

2
-5F2.1

2A

1

2
-5F3

2A

X1

X2
-5H2
Zelena

X1

X2
-5H3
Zelena

X1

X2
-5H3.1

Zelena

PE-Xz 2

1

2
-5Fz9

10A

PE-Xz 1

1

2
-5Fz8

10A

NNN 3

1

2
-5Fz10

10A

PE

11

12
-5S4

1

2
-4Q1 U>

1 2
4

/4.9

-G / +3.01/13.8

-G0PH/4.6

-GPH/4.6

-G0 / 6.1

-L3 / 8.1

-L2 / 8.1

-L1 / 8.1

-N / 8.1

-PE / 6.1

-L3/4.10

-L2/4.10

-L1/4.10

-N/4.10

-PE/4.10

-G1 / 6.1

G0

G



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

6
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Дојава пожара

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

PPC - požar u objektu

0 - pozar
1 - ОК

Naponema:
Na signal sa PP centrale
ukljucuju se:
-nadpritisak 

-WK-PPC3-S-4/2-SV1
NHXHX-J FE180/E90
3G1,5 mm²

-6KF7
TR 1C/О

3sec
A2

A1

16 15
18

/6.8

-15MO2

-6KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/6.9

22 21
24

/7.5

32 31
34

42 41
44

31-XF1 2

12

11

14

-6KF3
/6.3

13

14
-6SF10

Test sijalice

-6HF9
Signalna sijalica

crvena;
24~

1,5
GN-YE

1,5
BN

1,5
BU

-6KF4
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

22 21
24

32 31
34

42 41
44

16

15

18

-6KF7
/6.7

-6KF8
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

/6.3

22 21
24

/6.7

32 31
34

42 41
44

12

11

14

-6KF8
/6.8

22

21

24

-6KF8
/6.8

13

14
-6S7

Reset pozara

-PE / 8.1

-G0 / 8.1

-PE/5.10

-G0/5.6

-G1/5.7 -G1 / 8.1

-G-TS /



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

7
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Дојава пожара

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Dojava pozara
1=pozar u objektu

22

21

24

-6KF3
/6.3

Signal
pozar u objektu

BMS

6-1XDI
PXC.3210567

5



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

8
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Сигнализација процеса гашења
пожара у M.28

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Preosostat
na CO bocama

za A101

0 - pozar
1 - ОК

-WK-SP-A101
N2XH FE180/E90
3x1.5 mm

-8KF4
TR 1C/О

3sec
A2

A1

-8SP2

-8KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

+3.01/14.2

22 21
24

32 31
34

42 41
44

31-XF 2

12

11

14

-8KF5
/8.5

22

21

24

-8KF5
/8.5

13

14
-8S4

Potvrda zavrsene
ventilacije

16

15

18

-8KF4
/8.4

-8KF5
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/8.3

22 21
24

/8.4

32 31
34

42 41
44

-PE / 9.1

-G0 / 9.1

-PE/6.10

-G0/6.10

-G1/6.10 -G1 / 9.1

-L3 / 9.1

-L2 / 9.1

-L1 / 9.1-L1/5.10

-L2/5.10

-L3/5.10

-N/5.10 -N / 9.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

9
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Сигнализација процеса гашења
пожара у M.29

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Preosostat
na CO bocama

za A102

0 - pozar
1 - ОК

-WK-SP-A102
N2XH FE180/E90
3x1.5 mm

-9KF4
TR 1C/О

3sec
A2

A1

-9SP2

-9KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

+3.01/14.4

22 21
24

32 31
34

42 41
44

64-XF 5

12

11

14

-9KF5
/9.5

22

21

24

-9KF5
/9.5

13

14
-9S4

Potvrda zavrsene
ventilacije

16

15

18

-9KF4
/9.4

-9KF5
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/9.3

22 21
24

/9.4

32 31
34

42 41
44

-PE / 10.1

-G0 / 10.1

-PE/8.9

-G0/8.9

-G1/8.10 -G1 / 10.1

-L3 / 10.1

-L2 / 10.1

-L1 / 10.1-L1/8.10

-L2/8.10

-L3/8.10

-N/8.9 -N / 10.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

10
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Сигнализација процеса гашења
пожара у M.30

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Preosostat
na CO bocama

za A103

0 - pozar
1 - ОК

-WK-SP-A103
N2XH FE180/E90
3x1.5 mm

-10KF4
TR 1C/О

3sec
A2

A1

-10SP2

-10KF3
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

+3.01/14.5

22 21
24

32 31
34

42 41
44

97-XF 8

12

11

14

-10KF5
/10.5

22

21

24

-10KF5
/10.5

13

14
-10S4

Potvrda zavrsene
ventilacije

16

15

18

-10KF4
/10.4

-10KF5
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

12 11
14

/10.3

22 21
24

/10.4

32 31
34

42 41
44

-PE / 11.1

-G0 / 11.1

-PE/9.9

-G0/9.9

-G1/9.10 -G1 / 11.1

-L3 / +3.01/15.1

-L2 / +3.01/15.1

-L1 / +3.01/15.1-L1/9.10

-L2/9.10

-L3/9.10

-N/9.9 -N / +3.01/14.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

11
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

30

Управљање са безбедног места

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DB-S-4/2-SV2

*NAPOMENA:
Uključenje sa bazbednog mesta
ISKLJUCENJE-AUTOMATSKO-RUČNO UKLJUČENJE

Naponema:
Na signal sa bezbednog mesta
ukljucuju se:
-nadpritisak u lift lobiju

=-BM+

-11KA5
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12
1114 /12.5

22 21
24

32 31
34

42 41
44

-11KA6
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12 11
14

22 21
24

32 31
34

42 41
44

1,5
BN

-XK 1 3

-WK-S-4/2-SV2
NHXHX-J FE180/E90

5G1,5 mm²

1,5
GN-YE

1,5
GY

0-A-R

3

-11KA9
Rele

4C/O
24VAC

A1

A2

A1 A2

12
1114 /12.6

22 21
24

32 31
34

42 41
44

1,5
BK

-G1/10.10

G0/10.9

PE/10.9

G0 / +3.01/13.1

PE / +3.01/13.1

G1 /



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

12
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

30

Управљање са безбедног места

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju 
1=RUCNO

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju
1=AUTOMATSKO

12

11

14

-11KA5
/11.5

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju RUCNO

12

11

14

-11KA9
/11.9

Ukljucenje sa
bezbednog mesta

u polozaju
AUTOMATSKO

BMS



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

13
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

259

Командни напон

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

komandni 
napon 24~

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

1

2
-13FK9

6A

92

91

94

/1
3.

3

92

91

94

-13FK9
/13.9

2-1XDI
PXC.3210567

1

BMS

+2-PE/+2/11.10 +2-PE / 14.1

+2-G/+2/5.6 +2-G /

-LKS7 /

+2-G0/+2/11.10 +2-G0 / 14.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

14
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Укључење хавариске вентилације

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje ventilacije
prostorija M.28

Ukljucenje ventilacije
prostorija M.29

Ukljucenje ventilacije
prostorija M.30

11

12

SH2
-3XK1

PXC.3209510 1

-14S2
12A

-WS-M.28
LIHCH
2x1.5 mm²

A1

A2
-14KA3

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/19.6

22 21
24

/22.2

32 31
34

42 41
44

11

12

SH4
PXC.3209510

3

A1

A2
-14KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/20.6

22 21
24

/24.2

32 31
34

42 41
44

-WS-M.29
LIHCH
2x1.5 mm²

-14S3
12A

11

12

SH6
PXC.3209510

5

A1

A2
-14KA6

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/21.6

22 21
24

/26.2

32 31
34

/26.6

42 41
44

-WS-M.30
LIHCH
2x1.5 mm²

-14S5
12A

12

11

14

+2-8KF3
+2/8.3

12

11

14

+2-9KF3
+2/9.3

12

11

14

+2-10KF3
+2/10.3

+2-PE/13.10 +2-PE / 15.1

+2-G0/13.10 +2-G0 / 15.1

-LKS5/14.10 -LKS5 / 14.2

+2-N/+2/10.9 +2-N / 15.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

15
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Вентилатор ХВ1

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Вентилаторa HV1
1=Ispad zastite

Вентилаторa HV1
1=PTC zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Вентилаторa HV1
1=u radu

-WE-HV1
N2XH FE180/E90
4x2.5 mm²

AXC 315-6/10°-2-PВ (160) S
0.37W, 1.2A, 400V

-HV1

L1

Systemair

L2 L3

Th
er

m
os

ch
al

te
r

PE

1

2

3

4

5

6

-15QM2
1...1.6A I> I> I>

13

14

21

22

/1
5.

7

-WS-HV1-PTC
LIHCH

2x0.75 mm²

2-3XT1
PXC.3209510

1 SH3XE1 1

21

22
-15QM2

/15.2
Ispad zastite

-1XDI
PXC.3210567

3 4 -1XDI 7 8-1XDI
PXC.3210567

5 6

13

14
-19KM6

/19.6
u radu

=RO-BMS-AD+3.02

-14XDI
PXC.3210567

3 4 -14XDI 7 8-14XDI
PXC.3210567

5 6

A1

A2
-15KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/15.9

42 41
44

/19.6

12

11

14

-15KA5
/15.5

PE

1/L1

2/T1
-19KM6

/19.6

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

2 3

+2-PE/14.10 +2-PE / 16.1

+2-L1/+2/10.10

+2-L2/+2/10.10

+2-L3/+2/10.10

+2-L1 / 16.1

+2-L2 / 16.1

+2-L3 / 16.1

+2-G0/14.10 +2-G0 / 16.1

-LKS5/15.5 -LKS5 / 15.4

+2-N/14.10 +2-N / 16.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

16
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Вентилатор ХВ2

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Вентилаторa HV2
1=Ispad zastite

Вентилаторa HV2
1=PTC zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Вентилаторa HV2
1=u radu

-WE-HV2
N2XH FE180/E90
4x2.5 mm²

DVS 400E4
466W, 2.32A, 230V

-HV2

L1

Systemair

L2 L3

Th
er

m
os

ch
al

te
r

PE

1

2

3

4

5

6

-16QM2
1...1.6A I> I> I>

13

14

21

22

/1
6.

7

-WS-HV2-PTC
LIHCH

2x0.75 mm²

4-3XT1
PXC.3209510

3 SH3XE1 4

21

22
-16QM2

/16.2
Ispad zastite

-1XDI
PXC.3210567

9 10 -1XDI 13 14-1XDI
PXC.3210567

11 12

13

14
-20KM6

/20.6
u radu

=RO-BMS-AD+3.02

-14XDI
PXC.3210567

3 4 -14XDI 7 8-14XDI
PXC.3210567

5 6

A1

A2
-16KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/16.9

42 41
44

/20.6

12

11

14

-16KA5
/16.5

PE

1/L1

2/T1
-20KM6

/20.6

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

5 6

+2-PE/15.10 +2-PE / 17.1

+2-L1/15.10

+2-L2/15.10

+2-L3/15.10

+2-L1 / 17.1

+2-L2 / 17.1

+2-L3 / 17.1

+2-G0/15.10 +2-G0 / 17.1

-LKS5/16.5 -LKS5 / 16.4

+2-N/15.10 +2-N / 17.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

17
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Вентилатор ХВ3.1

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Вентилаторa HV3.1
1=Ispad zastite

Вентилаторa HV3.1
1=PTC zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Вентилаторa HV3.1
1=u radu

-WE-HV3.1
N2XH FE180/E90
4x2.5 mm²

DVS 400E4
466W, 2.32A, 230V

-HV3.1

L1

Systemair

L2 L3

Th
er

m
os

ch
al

te
r

PE

1

2

3

4

5

6

-17QM2
1...1.6A I> I> I>

13

14

21

22

/1
7.

7

-WS-HV3.1-PTC
LIHCH

2x0.75 mm²

6-3XT1
PXC.3209510

5 SH3XE1 7

21

22
-17QM2

/17.2
Ispad zastite

-1XDI
PXC.3210567

15 16 -1XDI 19 20-1XDI
PXC.3210567

17 18

13

14
-21KM6

/21.6
u radu

=RO-BMS-AD+3.02

-14XDI
PXC.3210567

3 4 -14XDI 7 8-14XDI
PXC.3210567

5 6

A1

A2
-17KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/17.9

42 41
44

/21.6

12

11

14

-17KA5
/17.5

PE

1/L1

2/T1
-21KM6

/21.6

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

8 9

+2-PE/16.10 +2-PE / 18.1

+2-L1/16.10

+2-L2/16.10

+2-L3/16.10

+2-L1 / 18.1

+2-L2 / 18.1

+2-L3 / 18.1

+2-G0/16.10 +2-G0 / 18.1

-LKS5/17.5 -LKS5 / 17.4

+2-N/16.10 +2-N / 18.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

18
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Вентилатор ХВ3.2

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Вентилаторa HV3.2
1=Ispad zastite

Вентилаторa HV3.2
1=PTC zastite

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

Вентилаторa HV3.2
1=u radu

-WE-HV3.2
N2XH FE180/E90
4x2.5 mm²

DVS 400E4
466W, 2.32A, 230V

-HV3.2

L1

Systemair

L2 L3

Th
er

m
os

ch
al

te
r

PE

1

2

3

4

5

6

-18QM2
1...1.6A I> I> I>

13

14

21

22

/1
8.

7

-WS-HV3.2-PTC
LIHCH

2x0.75 mm²

8-3XT1
PXC.3209510

7 SH3XE1 10

21

22
-18QM2

/18.2
Ispad zastite

-1XDI
PXC.3210567

21 22 -1XDI 25 26-1XDI
PXC.3210567

23 24

13

14
-21KM7

/21.7
u radu

=RO-BMS-AD+3.02

-14XDI
PXC.3210567

3 4 -14XDI 7 8-14XDI
PXC.3210567

5 6

A1

A2
-18KA5

Rele
4C/O

24VAC

12 11
14

/18.9

42 41
44

/21.6

12

11

14

-18KA5
/18.5

PE

1/L1

2/T1
-21KM7

/21.7

3/L2

4/T2

5/L3

6/T3

11 12

+2-PE/17.10 +2-PE / 19.1

+2-L1/17.10

+2-L2/17.10

+2-L3/17.10

+2-L1 / 22.1

+2-L2 / +.02/28.0

+2-L3 / +.02/28.0

+2-G0/17.10 +2-G0 / 19.1

-LKS5/18.5 -LKS5 / 18.4

+2-N/17.10 +2-N / 19.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

19
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Вентилатор ХВ1

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
Вентилаторa HV1

A1

A2
-19KM6

24VAC

1/L1 2/T1 /15.2
3/L2 4/T2 /15.2
5/L3 6/T3 /15.2

1413 /15.8
2221

12

11

14

-14KA3
/14.3

ON/OFF

42

41

44

-15KA5
/15.5

+2-PE/18.10 +2-PE / 20.1

+2-G0/18.10 +2-G0 / 20.1

-LKS5 / 19.5

+2-N/18.10 +2-N / 20.1

-LKS5/19.6



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

20
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Вентилатор ХВ2

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
Вентилаторa HV2

A1

A2
-20KM6

24VAC

1/L1 2/T1 /16.2
3/L2 4/T2 /16.2
5/L3 6/T3 /16.2

1413 /16.8
2221

12

11

14

-14KA5
/14.5

ON/OFF

42

41

44

-16KA5
/16.5

+2-PE/19.10 +2-PE / 21.1

+2-G0/19.10 +2-G0 / 21.1

-LKS5 / 20.5

+2-N/19.10 +2-N / 21.1

-LKS5/20.6



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

21
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Вентилатор ХВ3.1 I ХВ3.2

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Ukljucenje
Вентилаторa HV3.1 I HV3.2

A1

A2
-21KM6

24VAC

1/L1 2/T1 /17.2
3/L2 4/T2 /17.2
5/L3 6/T3 /17.2

1413 /17.8
2221

12

11

14

-14KA6
/14.6

ON/OFF

42

41

44

-17KA5
/17.5

A1

A2
-21KM7

24VAC

1/L1 2/T1 /18.2
3/L2 4/T2 /18.2
5/L3 6/T3 /18.2

1413 /18.8
2221

42

41

44

-18KA5
/18.5

+2-PE/20.10 +2-PE / 22.1

+2-G0/20.10 +2-G0 / 22.1

-LKS5 / 21.6

+2-N/20.10 +2-N / 22.1

-LKS5/21.7



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

22
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Дихт клапне просторија M.28

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-DK-M2.8-01
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

DK-M2.8-01

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-22KA5

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/23.4

42 41
44

A1

A2
-22KA6

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/23.5

42 41
44

-3XS1 1 2 3 4

-WS-DK-M2.8-01
LiHCH

4x1.5 mm²

22

21

24
-14KA3

/14.3
Ukljucenje
ventilacije

-3XP1 1 32

+2-N/21.10

+2-PE/21.10

+2-N / 24.1

+2-PE / 24.1

+2-G0/21.10 +2-G0 / 24.1

+2-L1 / +.02/28.0+2-L1/18.10

-LKS5/22.10 -LKS5 / 22.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

23
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Дихт клапне просторија M.28

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DK-M2.8-01
1=otvoren

DK-M2.8-01
1=zatvoren

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-22KA5
/22.5

Otvorena
DK-M2.8-01

12

11

14

-22KA6
/22.6

Zatvorena
DK-M2.8-01

28 30-1XDI
PXC.3210567

27 -1XDI
PXC.3210567

29

=RO-BMS-AD+3.02

10 12-14XDI
PXC.3210567

9 -14XDI
PXC.3210567

11



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

24
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Дихт клапне просторија M.29

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-DK-M.29-01
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

DK-M.29-01

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-24KA5

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/25.4

42 41
44

A1

A2
-24KA6

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/25.4

42 41
44

-3XS1 5 6 7 8

-WS-DK-M.29-01
LiHCH

4x1.5 mm²

22

21

24
-14KA5

/14.5
Ukljucenje
ventilacije

-3XP1 4 65

+2-N/22.10

+2-PE/22.10

+2-N / 26.2

+2-PE / 26.2

+2-G0/22.10 +2-G0 / 26.2

-LSS3 / 24.1-LSS3/24.10

-LKS5/24.10 -LKS5 / 24.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

25
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Дихт клапне просторија M.29

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DK-M.29-01
1=otvoren

DK-M.29-01
1=zatvoren

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-24KA5
/24.5

Otvorena
DK-M.29-01

12

11

14

-24KA6
/24.6

Zatvorena
DK-M.29-01

32 34-1XDI
PXC.3210567

31 -1XDI
PXC.3210567

33

=RO-BMS-AD+3.02

18 20-14XDI
PXC.3210567

17 -14XDI
PXC.3210567

19



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

26
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Дихт клапне просторија M.30

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

-WK-DK-M.30-01
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

DK-M.30-01

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-26KA5

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/27.4

42 41
44

A1

A2
-26KA6

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/27.4

42 41
44

-3XS1 9 10 11 12

-WS-DK-M.30-01
LiHCH

4x1.5 mm²

22

21

24
-14KA6

/14.6
Ukljucenje
ventilacije

-WK-DK-M.30-02
LiHCH E90/FE180
3x1.5 mm²

DK-M.30-02

closeopen

S6S5S4S3S2S1

1~

M

Y2Y1 N

A1

A2
-26KA9

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/27.5

42 41
44

A1

A2
-26KA10

Rele
2C/O

24VAC

12 11
14

/27.6

42 41
44

15 16-3XS1 13 14

-WS-DK-M.30-02
LiHCH

4x1.5 mm²

-3XP1 7 9 -3XP1 10 128 11

32

31

34
-14KA6

/14.6
Ukljucenje
ventilacije

+2-N/24.10

+2-PE/24.10

+2-N / +.02/28.0

+2-PE / +.02/28.0

+2-G0/24.10 +2-G0 / +.02/28.0

-LSS3 / 26.1-LSS3/26.10

-LKS5/26.10 -LKS5 / 26.1



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

21 87 9 104 53 6

27
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

187

Дихт клапне просторија M.30

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

DK-M.30-01
1=otvoren

DK-M.30-01
1=zatvoren

DK-M.30-02
1=otvoren

DK-M.30-02
1=zatvoren

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

12

11

14

-26KA5
/26.5

Otvorena
DK-M.30-01

12

11

14

-26KA6
/26.6

Zatvorena
DK-M.30-01

12

11

14

-26KA9
/26.9

Otvorena
DK-M.30-02

12

11

14

-26KA10
/26.10

Zatvorena
DK-M.30-02

36 38-1XDI
PXC.3210567

35 -1XDI
PXC.3210567

37

=RO-BMS-AD.02

40-1XDI
PXC.3210567

39 42-1XDI
PXC.3210567

41

26 28-14XDI
PXC.3210567

25 -14XDI
PXC.3210567

27 30-14XDI
PXC.3210567

29 32-14XDI
PXC.3210567

31



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

28
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

79

Inrow Јединице

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Među veza spoljnje i 
unutrašnje jedinice nisu
obim ovog projekta

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

INROW-1
1=Ispad zastite

INROW-2
1=Ispad zastite

-WE-INROW-1
N2XH
3x2.5 mm²

1

2
-28F1

16A

92

91

94

/2
8.

7

INROW-1

L

SCHNEIDER

N PE

1

2
-28F4

16A

92

91

94

/2
8.

8

SUCV0200B

INROW-2

L

SCHNEIDER

N PE

-WE-INROW-2
N2XH
3x2.5 mm²

-1XDI
PXC.3210567

41 42

=RO-CSNU-M1+DI

92

91

94

-28F1
/28.1

HK45002-L
230/400V AC
Ispad zastite

-3XS2
PXC.3210567

1 2
PE23XE2 1 N PE43XE2 3 N

92

91

94

-28F4
/28.4

HK45002-L
230/400V AC
Ispad zastite

3 4

43 44

+2-L1/+.01/22.10

+2-L2/+.01/18.10

+2-L3/+.01/18.10

+2-L1 / 29.0

+2-L2 / 29.0

+2-L3 / 29.0

+2-N/+.01/26.10

+2-PE/+.01/26.10

+2-G0/+.01/26.10

+2-PE / 29.0

+2-N / 29.0

+2-G0 / 29.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

29
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

79

Inrow Јединице

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Među veza spoljnje i 
unutrašnje jedinice nisu
obim ovog projekta

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

INROW-3
1=Ispad zastite

INROW-4
1=Ispad zastite

-WE-INROW-3
N2XH
3x2.5 mm²

1

2
-29F1

16A

92

91

94

/2
9.

7

SUCV0200B

INROW-3

L

SCHNEIDER

N PE

1

2
-29F4

16A

92

91

94

/2
9.

8

SUCV0200B

INROW-4

L

SCHNEIDER

N PE

-WE-INROW-4
N2XH
3x2.5 mm²

-1XDI
PXC.3210567

45 46

=RO-CSNU-M1+DI

-3XS2
PXC.3210567

5 6
PE63XE2 5 N PE83XE2 7 N

7 8

47 48

92

91

94

-29F4
/29.4

HK45002-L
230/400V AC
Ispad zastite

92

91

94

-29F1
/29.1

HK45002-L
230/400V AC
Ispad zastite

+2-L1/28.9

+2-L2/28.9

+2-L3/28.9

+2-L1 / 30.0

+2-L2 / 30.0

+2-L3 / 30.0

+2-N/28.8

+2-PE/28.8

+2-G0/28.8

+2-PE / 30.0

+2-N / 30.0

+2-G0 / 30.0



ПОТПИС

ПРОЈЕКТАНТ

РЕВИЗИЈА

10 76 8 93 42 5

30
ОДГОВОРНИ
ПРОЈЕКТАНТ

ПОТПИС

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

НАЗИВ ПРОЈЕКТА СВЕСКА ДАТУМ БИРО

БРОЈ ПРОЈЕКТА

ЛИСТОВА

ЛИСТ

ИЗМЕНА ДАТУМ ПОТПИС

ЦРТЕЖ

79

Сплит систем - inrow

ROA-SS

2021У027-ПЗИ-Е04-24

PC-5

Бојан Рис Марко Ивковић

01.2022.1/14/4 – ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Београд, Кнеза Милоша 20

Београд, Балканска бр. 53

Među veza spoljnje i 
unutrašnje jedinice nisu
obim ovog projekta

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

SS-INROW-1
1=Ispad zastite

SS-INROW-2
1=Ispad zastite

-WE-SS-INROW-1
N2XH
3x2.5 mm²

1

2
-30F1

16A

92

91

94

/3
0.

7

SDCV0600B

-SS-INROW-1

L

TOSHIBA

N PE

1

2
-30F4

16A

92

91

94

/3
0.

8

SDCV0600B

-SS-INROW-2

L

TOSHIBA

N PE

-WE-SS-INROW-2
N2XH
3x2.5 mm²

-1XDI
PXC.3210567

49 50

=RO-CSNU-M1+DI

-3XS2
PXC.3210567

9 10
PE103XE2 9 N PE123XE2 11 N

11 12

51 52

92

91

94

-30F4
/30.4

HK45002-L
230/400V AC
Ispad zastite

92

91

94

-30F1
/30.1

HK45002-L
230/400V AC
Ispad zastite

+2-L1/29.9

+2-L2/29.9

+2-L3/29.9

+2-L1 / 31.0

+2-L2 / 31.0

+2-L3 / 31.0

+2-N/29.8

+2-PE/29.8

+2-G0/29.8

+2-PE / 31.0

+2-N / 31.0

+2-G0 / 31.0
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Među veza spoljnje i 
unutrašnje jedinice nisu
obim ovog projekta

Kabal definisan
u šemama ormana CSNU

SS-INROW-3
1=Ispad zastite

SS-INROW-4
1=Ispad zastite

-WE-SS-INROW-3
N2XH
3x2.5 mm²

1

2
-31F1

16A

92

91

94

/3
1.

7

1

2
-31F4

16A

92

91

94

/3
1.

8

-WE-SS-INROW-4
N2XH
3x2.5 mm²

-1XDI
PXC.3210567

53 54

=RO-CSNU-M1+DI

-3XS2
PXC.3210567

13 14
PE143XE2 13 N PE163XE2 15 N

15 16

55 56

SDCV0600B

-SS-INROW-3

L

TOSHIBA

N PE

SDCV0600B

-SS-INROW-4

L

TOSHIBA

N PE

92

91

94

-31F4
/31.4

HK45002-L
230/400V AC
Ispad zastite

92

91

94

-31F1
/31.1

HK45002-L
230/400V AC
Ispad zastite

+2-L1/30.9

+2-L2/30.9

+2-L3/30.9

+2-L1 /

+2-L2 /

+2-L3 /

+2-N/30.8

+2-PE/30.8

+2-G0/30.8

+2-PE /

+2-N /

+2-G0 /
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Strujni krug 1
osvetljenje

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Strujni krug 11
SUKO uticnica

Kabal definisan
u projektu elektroenergetike

Strujni krug 21
TIS-PRB

PE-3XE3 1

1

2
-32F2

10A

N 2 PEN

1

2
-32F3

16A

3 PEN

1

2
-32F4

16A

-L3 / 32.1

-L2 / 32.1

-L1 / 32.1

-N / 32.1

-PE / 32.1

-L3/32.10

-L2/32.10

-L1/32.10

-N/32.10

-PE/32.10
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Specifikacija
OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

SE

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 6A - C curve Double terminalA9F04106 4

iC60NMiniature circuit breaker - 3P - 2A - C curve Double terminalA9F04302 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 2A - C curve Double terminalA9F04102 3

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 1A - C curve Double terminalA9F04101 1

iC60NMiniature circuit breaker - 2P- 10A - C curve Double terminalA9F04210 1

iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 10A - C curve Double terminalA9F04110 4

RIT

SZ.4138150Standard light with door-operated switch 14 W/ 230 V4138150 1

SE

Monolithic pilot light Ø 22 - green - integral LED - 230VXB7EV03MP 3

Monolithic pilot light Ø 22 - red - integral LED - 24 VXB7EV04BP 1

RXM4AB2B7Miniature Plug-in relay - Zelio RXM 4 C/O 24 V AC 6 A with LEDRXM4AB2B7 17

RXZE2M114Socket RXZ - mixed contact -10A - < 250V - screw clampRXZE2M114 29

RM17TA00multifunction control relay RM17-TA - range 183..528 V ACRM17TA00 1

FIN

80.01.0.240.0000Modular timer, Multi-function (AI, DI, SW, BE, CE, DE) - AC (50/60 Hz)/DC -
12...240 V80.01.0.240.0000 4

RIT

SK.3240100Filter fan3240100 1

SE

1LV430629Switch-disconnector Compact NSX160NA - 3P - 160ALV430629

29450Auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV29450 1

7T.81.0.000.2303Panel thermostat, 1 pole, 10 A - NO (nPDT-NO) - (0...+60)°C7T.81.0.000.2303 1

XB4BS8442Red Ø40 Emergency stop, switching off Ø22 latching turn release 1NC 600VACXB4BS8442 1

SE.LV429387Shunt trip releaseLV429387 1

FIN
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Specifikacija
OpisOrder number Jedinična

cenaType number Ukupna
cenaProizvođač Količina

SE

4Monolithic push-button Ø22 spring return green 1 NOXB7NA31

0

RIED

RSTN 250Isolating Transformer 0,25kVA0316-00000250 1

SE

iC60Auxiliary fault contact iSD - 1 C/O - AC/DCA9A26855 9

LC1-D 3P 12AContactor TeSys LC1-D - 3P - AC-3 440V 12 A, Coil 24 V ACLC1D126B7 4

GVAE11TeSys GVAE11 - auxiliary contact - 1 NO + 1 NCGVAE11 4

10iC60NMiniature circuit breaker - 1P - 16A - C curve Double terminalA9F04116

RXM2AB2BDMiniature Plug-in relay - Zelio RXM 2 C/O 24 V DC 12 A with LEDRXM2AB2BD 12

GV2ME05Thermal Magnetic Motor Circuit Breaker TeSys GV2ME - 3P - 0.63...1 AGV2ME05 4

3

Monolithic push-button Ø22 spring return blue NO+NCXB7NA65 1

SE
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KABL SE POLAŽENAPON DUŽINAOZNAKA KABLA TIP KABLA

Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

NHXHX-J FE180/E90 3G1,5 mm²-WK-PPC3-S-4/2-SV1 +2-XF1 +2-15MO2

NHXHX-J FE180/E90 5G1,5 mm²-WK-S-4/2-SV2 +2-Xz;+3.01-3XK1;+2-XK

N2XH FE180/E90 3x1.5 mm-WK-SP-A101 +2-XF +2-15SP2-1

N2XH FE180/E90 3x1.5 mm-WK-SP-A102 +2-XF +2-16SP2-1

N2XH FE180/E90 3x1.5 mm-WK-SP-A103 +2-XF +2-17SP2-1

N2XH FE180/E90 4x2.5 mm²-WE-HV1 +3.01-3XE1 +3.01-HV1

N2XH FE180/E90 4x2.5 mm²-WE-HV2 +3.01-3XE1 +3.01-HV2

N2XH FE180/E90 4x2.5 mm²-WE-HV3.1 +3.01-3XE1 +3.01-HV3.1

N2XH FE180/E90 4x2.5 mm²-WE-HV3.2 +3.01-3XE1 +3.01-HV3.2

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-M.29-01 +3.01-3XP1 +3.01-DK-M.29-01

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-M.30-01 +3.01-3XP1 +3.01-DK-M.30-01

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-M.30-02 +3.01-3XP1 +3.01-DK-M.30-02

LiHCH E90/FE180 3x1.5 mm²-WK-DK-M2.8-01 +3.01-3XP1 +3.01-DK-M2.8-01

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-M.29-01 +3.01-3XS1 +3.01-DK-M.29-01

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-M.30-01 +3.01-3XS1 +3.01-DK-M.30-01

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-M.30-02 +3.01-3XS1 +3.01-DK-M.30-02

LiHCH 4x1.5 mm²-WS-DK-M2.8-01 +3.01-3XS1 +3.01-DK-M2.8-01

LIHCH 2x0.75 mm²-WS-HV1-PTC +3.01-3XT1 +3.01-HV1

LIHCH 2x0.75 mm²-WS-HV2-PTC +3.01-3XT1 +3.01-HV2

LIHCH 2x0.75 mm²-WS-HV3.1-PTC +3.01-3XT1 +3.01-HV3.1

LIHCH 2x0.75 mm²-WS-HV3.2-PTC +3.01-3XT1 +3.01-HV3.2

LIHCH 2x1.5 mm²-WS-M.28 +3.01-3XK1 +3.01-145S2

LIHCH 2x1.5 mm²-WS-M.29 +3.01-3XK1 +3.01-145S3

LIHCH 2x1.5 mm²-WS-M.30 +3.01-3XK1 +3.01-145S5

300V ÜSS-Pumpe 2Thermo

300V =

300V =

300V =
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KABL SE POLAŽENAPON DUŽINAOZNAKA KABLA TIP KABLA

Lista kablova

OD[m][V] DO

NAPOMENA

N2XH 3x2.5 mm²-WE-INROW-1 +3.02-3XE2 +3.02-INROW-1

N2XH 3x2.5 mm²-WE-INROW-2 +3.02-3XE2 +3.02-INROW-2

N2XH 3x2.5 mm²-WE-INROW-3 +3.02-3XE2 +3.02-INROW-3

N2XH 3x2.5 mm²-WE-INROW-4 +3.02-3XE2 +3.02-INROW-4

N2XH 3x2.5 mm²-WE-SS-INROW-1 +3.02-3XE2 +3.02-SS-INROW-1

N2XH 3x2.5 mm²-WE-SS-INROW-2 +3.02-3XE2 +3.02-SS-INROW-2

N2XH 3x2.5 mm²-WE-SS-INROW-3 +3.02-3XE2 +3.02-SS-INROW-3

N2XH 3x2.5 mm²-WE-SS-INROW-4 +3.02-3XE2 +3.02-SS-INROW-4
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	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+2/11.2


	-11F3
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+2/11.3


	-11F6
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+2/11.6



	FK
	-11FK4
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+2/11.4


	-11FK5
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-MS+2/11.5



	Fz
	-11Fz8
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+2/11.8


	-11Fz9
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+2/11.9


	-11Fz10
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+2/11.10



	H
	-4H4
	Multi-line
	=ROM-MS+2/10.3
	13;14    =ROM-MS+2/10.3


	-5H2
	Multi-line
	X1;X2    =ROM-MS+2/11.2


	-5H3
	Multi-line
	X1;X2    =ROM-MS+2/11.2


	-5H3.1
	Multi-line
	X1;X2    =ROM-MS+2/11.3



	HF
	-12HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROM-MS+2/12.9


	-13HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROM-MS+2/13.9



	KA
	-10KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+2/10.6
	12;11;14    =ROM-MS+2/10.8
	22;21;24    =ROM-MS+2/11.6


	-10KA6.1
	Multi-line
	=ROM-MS+2/10.6



	KF
	-12KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+2/12.3
	12;11;14    =ROM-MS+2/12.9
	22;21;24    =ROM-MS+2/14.5
	32;31;34    =ROM-MS+3.01/15.9
	42;41;44    =ROM-MS+3.01/22.1


	-12KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+2/12.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/49.9
	22;21;24    =ROM-MS+3.02/57.1
	32;31;34    =ROM-MS+3.03/111.1
	42;41;44    =ROM-MS+3.03/104.9


	-12KF5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+2/12.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/125.9
	22;21;24    =ROM-MS+3.04/127.1
	32;31;34    =ROM-MS+3.04/131.1
	42;41;44    =ROM-MS+3.04/135.1


	-12KF5.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+2/12.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/141.1


	-12KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROM-MS+2/12.7
	16;15;18    =ROM-MS+2/12.8


	-12KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+2/12.8
	12;11;14    =ROM-MS+2/12.3
	22;21;24    =ROM-MS+2/12.7


	-13KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+2/13.3
	12;11;14    =ROM-MS+2/13.9
	22;21;24    =ROM-MS+2/14.6
	32;31;34    =ROM-MS+3.01/15.8


	-13KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROM-MS+2/13.7
	16;15;18    =ROM-MS+2/13.8


	-13KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+2/13.8
	12;11;14    =ROM-MS+2/13.3
	22;21;24    =ROM-MS+2/13.7



	M
	-10M4
	Multi-line
	L;N;PE    =ROM-MS+2/10.4



	MO
	-15MO2
	Multi-line
	=ROM-MS+2/12.2
	=ROM-MS+2/13.2



	Q
	-10Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+2/10.1
	1;2;4    =ROM-MS+2/10.9
	1;2    =ROM-MS+2/11.4



	S
	-10S4
	Multi-line
	14;13    =ROM-MS+2/10.4


	-11S4
	Multi-line
	11;12    =ROM-MS+2/11.4


	-12S7
	Multi-line
	13;14    =ROM-MS+2/12.7


	-13S7
	Multi-line
	13;14    =ROM-MS+2/13.7



	SF
	-12SF10
	Multi-line
	13;14    =ROM-MS+2/12.10



	TK
	-11TK4
	Multi-line
	L1;L24;N;N24;PE    =ROM-MS+2/11.4



	WK
	-WK
	-PPC-MS-1
	Multi-line
	=ROM-MS+2/12.1


	-PPC-MS-2
	Multi-line
	=ROM-MS+2/13.1




	XDI
	-1XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-MS+2/10.8
	5:2    =ROM-MS+2/14.5
	7:2    =ROM-MS+2/14.6
	3:2    =ROM-MS+2/10.9
	2    =ROM-MS+2/10.9
	6    =ROM-MS+2/14.6
	8    =ROM-MS+2/14.7
	4    =ROM-MS+2/10.10



	XF
	-XF1
	Multi-line
	1    =ROM-MS+2/12.2
	4    =ROM-MS+2/13.2
	2    =ROM-MS+2/12.2
	5    =ROM-MS+2/13.2
	3    =ROM-MS+2/12.2
	6    =ROM-MS+2/13.2



	XU
	-XU
	Multi-line
	2    =ROM-MS+2/10.1
	3    =ROM-MS+2/10.2
	4    =ROM-MS+2/10.2
	1    =ROM-MS+2/10.1
	5    =ROM-MS+2/10.2



	Xz
	-Xz
	Multi-line
	1    =ROM-MS+2/11.8
	2    =ROM-MS+2/11.9
	3    =ROM-MS+2/11.10
	N    =ROM-MS+2/11.8
	N    =ROM-MS+2/11.9
	N    =ROM-MS+2/11.10
	PE    =ROM-MS+2/11.8
	PE    =ROM-MS+2/11.9
	PE    =ROM-MS+2/11.10




	+3.01
	F
	-16F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.01/16.1


	-18F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.01/18.1



	FK
	-15FK9
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+3.01/15.9
	92;91;94    =ROM-MS+3.01/15.3


	-22FK2
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-MS+3.01/22.2
	92;91;94    =ROM-MS+3.01/48.2



	K
	-K1
	-V1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/16.5


	-V2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/18.5




	KA
	-17KA1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/17.1
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/17.8
	22;21;24    =ROM-MS+3.01/17.3


	-17KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/17.3
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/17.6


	-17KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/17.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/17.4
	32;31;34    =ROM-MS+3.01/19.3


	-17KA6.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/17.6


	-19KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/19.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/19.6
	22;21;24    =ROM-MS+3.01/17.3


	-20KA8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/20.8
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/20.3


	-21KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/21.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/21.3
	22;21;24    =ROM-MS+3.01/17.3
	22;21;24    =ROM-MS+3.01/20.8


	-22KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/22.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.8


	-22KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/22.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.8


	-22KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/22.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.8


	-22KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/22.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.8


	-23KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/23.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.8


	-23KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/23.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.8


	-23KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/23.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.8


	-23KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/23.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.8


	-24KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/24.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.7


	-24KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/24.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.7


	-24KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/24.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.7


	-24KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/24.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.7


	-25KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/25.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.7


	-25KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/25.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.7


	-25KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/25.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.7


	-25KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/25.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.7


	-26KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/26.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.7


	-26KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/26.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.7


	-26KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/26.9


	-26KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/26.9


	-27KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/27.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.7


	-27KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/27.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.7


	-27KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/27.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.6


	-27KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/27.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.6


	-28KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/28.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.6


	-28KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/28.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.6


	-28KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/28.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.7


	-28KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/28.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.7


	-29KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/29.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.7


	-29KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/29.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.7


	-29KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/29.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.6


	-29KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/29.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.6


	-30KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/30.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.6


	-30KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/30.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.6


	-31KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/31.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.6


	-31KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/31.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.6


	-31KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/31.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.6


	-31KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/31.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.6


	-32KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/32.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.6


	-32KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/32.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.6


	-32KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/32.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.6


	-32KA9.1
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.5


	-32KA9.2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/32.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.6


	-33KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/33.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.5


	-33KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/33.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.5


	-34KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/34.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.5


	-34KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/34.6


	-34KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/34.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.5


	-34KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/34.10


	-35KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/35.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.5


	-35KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/35.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.5


	-35KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/35.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.5


	-35KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/35.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.5


	-36KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/36.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.5


	-36KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/36.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.5


	-36KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/36.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.5


	-36KA9.1
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.4


	-36KA9.2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/36.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.5


	-37KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/37.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.5


	-37KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/37.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.5


	-37KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/37.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.5


	-37KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/37.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.5


	-38KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/38.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.4


	-38KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/38.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.4


	-38KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/38.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.4


	-38KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/38.9


	-39KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/39.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.4


	-39KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/39.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.4


	-39KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/39.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.4


	-39KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/39.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.4


	-40KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/40.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.4


	-40KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/40.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.4


	-40KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/40.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.4


	-40KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/40.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.4


	-41KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/41.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.4


	-41KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/41.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.4


	-41KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/41.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.4


	-41KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/41.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.4


	-42KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/42.4


	-42KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/42.5


	-43KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/43.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.4


	-43KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/43.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.4


	-43KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/43.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.3


	-43KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/43.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.3


	-44KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/44.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.3


	-44KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/44.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.3


	-44KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/44.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.3


	-44KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/44.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.3


	-45KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/45.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/46.3


	-45KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/45.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/47.3


	-46KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/46.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/48.3
	22;21;24    =ROM-MS+3.01/17.3


	-47KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/47.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.01/48.4



	KK
	-KK1
	-FT
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/21.1




	KM
	-17KM4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/17.4
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.01/16.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.01/16.1
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.01/16.1
	13;14    =ROM-MS+3.01/17.9


	-19KM3
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.01/19.3
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.01/18.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.01/18.1
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.01/18.1
	13;14    =ROM-MS+3.01/19.6



	PG
	-PG
	-K1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/20.2




	PPK
	-PPK
	-K1.1-1.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/28.3


	-K1.1-1.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/28.7


	-K1.1-1.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/29.3


	-K1.1-1.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/29.7


	-K1.1-1.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/30.3


	-K1.1-2.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/31.3


	-K1.1-2.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/31.7


	-K1.1-2.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/32.3


	-K1.1-2.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/32.7


	-K1.1-2.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/33.3


	-K1.1-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/25.3


	-K1.1-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/25.7


	-K1.1-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/26.3


	-K1.1-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/26.7


	-K1.1-M.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/27.3


	-K1.1-M.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/27.7


	-K1.1-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/22.3


	-K1.1-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/22.7


	-K1.1-P.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/23.3


	-K1.1-P.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/23.7


	-K1.1-P.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/24.3


	-K1.1-P.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/24.7


	-K1.2-1.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/40.3


	-K1.2-1.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/40.7


	-K1.2-1.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/41.3


	-K1.2-1.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/41.7


	-K1.2-1.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/42.3


	-K1.2-2.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/43.3


	-K1.2-2.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/43.7


	-K1.2-2.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/44.3


	-K1.2-2.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/44.7


	-K1.2-2.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/45.3


	-K1.2-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/37.3


	-K1.2-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/37.7


	-K1.2-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/38.3


	-K1.2-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/38.7


	-K1.2-M.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/39.3


	-K1.2-M.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/39.7


	-K1.2-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/34.3


	-K1.2-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/34.7


	-K1.2-P.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/35.3


	-K1.2-P.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/35.7


	-K1.2-P.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/36.3


	-K1.2-P.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/36.7




	Q
	-16Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.01/16.1
	13;14    =ROM-MS+3.01/17.0

	Pair cross-reference
	13;14    =ROM-MS+3.01/16.2


	-18Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.01/18.1
	13;14    =ROM-MS+3.01/19.1

	Pair cross-reference
	13;14    =ROM-MS+3.01/18.2



	QM
	-20QM1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.01/20.1
	13;14    =ROM-MS+3.01/20.8
	21;22    =ROM-MS+3.01/20.6



	SP
	-22SP2
	Multi-line
	21;22    =ROM-MS+3.01/22.2



	WE
	-WE
	-K1-MVO-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/18.0


	-K1-MVO-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/18.0


	-K1-MVP-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/16.0


	-K1-MVP-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/16.0


	-PG-K1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/20.1




	WK
	-WK
	-PG-K1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/20.2


	-PPK-K1.1-1.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/28.1


	-PPK-K1.1-1.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/28.6


	-PPK-K1.1-1.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/29.1


	-PPK-K1.1-1.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/29.6


	-PPK-K1.1-1.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/30.1


	-PPK-K1.1-2.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/31.1


	-PPK-K1.1-2.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/31.6


	-PPK-K1.1-2.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/32.1


	-PPK-K1.1-2.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/32.6


	-PPK-K1.1-2.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/33.1


	-PPK-K1.1-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/25.1


	-PPK-K1.1-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/25.6


	-PPK-K1.1-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/26.1


	-PPK-K1.1-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/26.6


	-PPK-K1.1-M.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/27.1


	-PPK-K1.1-M.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/27.6


	-PPK-K1.1-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/22.2


	-PPK-K1.1-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/22.6


	-PPK-K1.1-P.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/23.1


	-PPK-K1.1-P.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/23.6


	-PPK-K1.1-P.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/24.1


	-PPK-K1.1-P.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/24.6


	-PPK-K1.2-1.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/40.1


	-PPK-K1.2-1.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/40.6


	-PPK-K1.2-1.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/41.1


	-PPK-K1.2-1.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/41.6


	-PPK-K1.2-1.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/42.1


	-PPK-K1.2-2.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/43.1


	-PPK-K1.2-2.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/43.6


	-PPK-K1.2-2.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/44.1


	-PPK-K1.2-2.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/44.6


	-PPK-K1.2-2.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/45.1


	-PPK-K1.2-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/37.1


	-PPK-K1.2-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/37.6


	-PPK-K1.2-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/38.1


	-PPK-K1.2-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/38.6


	-PPK-K1.2-M.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/39.1


	-PPK-K1.2-M.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/39.6


	-PPK-K1.2-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/34.2


	-PPK-K1.2-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/34.6


	-PPK-K1.2-P.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/35.1


	-PPK-K1.2-P.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/35.6


	-PPK-K1.2-P.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/36.1


	-PPK-K1.2-P.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/36.6




	WS
	-WS
	-K1-SP-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/17.0


	-K1-SP-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/19.0


	-KK1-FT
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/21.0


	-PPK-K1.1-1.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/28.3


	-PPK-K1.1-1.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/28.7


	-PPK-K1.1-1.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/29.3


	-PPK-K1.1-1.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/29.7


	-PPK-K1.1-1.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/30.3


	-PPK-K1.1-2.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/31.3


	-PPK-K1.1-2.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/31.7


	-PPK-K1.1-2.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/32.3


	-PPK-K1.1-2.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/32.7


	-PPK-K1.1-2.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/33.3


	-PPK-K1.1-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/25.3


	-PPK-K1.1-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/25.7


	-PPK-K1.1-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/26.3


	-PPK-K1.1-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/26.7


	-PPK-K1.1-M.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/27.3


	-PPK-K1.1-M.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/27.7


	-PPK-K1.1-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/22.3


	-PPK-K1.1-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/22.7


	-PPK-K1.1-P.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/23.3


	-PPK-K1.1-P.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/23.7


	-PPK-K1.1-P.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/24.3


	-PPK-K1.1-P.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/24.7


	-PPK-K1.2-1.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/40.3


	-PPK-K1.2-1.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/40.7


	-PPK-K1.2-1.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/41.3


	-PPK-K1.2-1.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/41.7


	-PPK-K1.2-1.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/42.3


	-PPK-K1.2-2.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/43.3


	-PPK-K1.2-2.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/43.7


	-PPK-K1.2-2.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/44.3


	-PPK-K1.2-2.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/44.7


	-PPK-K1.2-2.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/45.3


	-PPK-K1.2-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/37.3


	-PPK-K1.2-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/37.7


	-PPK-K1.2-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/38.3


	-PPK-K1.2-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/38.7


	-PPK-K1.2-M.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/39.3


	-PPK-K1.2-M.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/39.7


	-PPK-K1.2-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/34.3


	-PPK-K1.2-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/34.7


	-PPK-K1.2-P.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/35.3


	-PPK-K1.2-P.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/35.7


	-PPK-K1.2-P.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/36.3


	-PPK-K1.2-P.6
	Multi-line
	=ROM-MS+3.01/36.7




	XDI
	-1XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-MS+3.01/15.4
	3:2    =ROM-MS+3.01/17.8
	5:2    =ROM-MS+3.01/17.9
	7:2    =ROM-MS+3.01/19.6
	9:2    =ROM-MS+3.01/19.6
	11:2    =ROM-MS+3.01/20.6
	13:2    =ROM-MS+3.01/21.3
	15:2    =ROM-MS+3.01/48.2
	17:2    =ROM-MS+3.01/48.3
	19:2    =ROM-MS+3.01/48.4
	2    =ROM-MS+3.01/15.4
	4    =ROM-MS+3.01/17.8
	6    =ROM-MS+3.01/17.9
	8    =ROM-MS+3.01/19.6
	10    =ROM-MS+3.01/19.7
	12    =ROM-MS+3.01/20.6
	14    =ROM-MS+3.01/21.4
	16    =ROM-MS+3.01/48.2
	18    =ROM-MS+3.01/48.3
	20    =ROM-MS+3.01/48.4



	XDO
	-1XDO
	Multi-line
	2    =ROM-MS+3.01/17.5
	4    =ROM-MS+3.01/20.7
	1:2;3    =ROM-MS+3.01/17.5
	3:2;3    =ROM-MS+3.01/20.7



	XE
	-3XE1
	Multi-line
	1:1;2    =ROM-MS+3.01/16.1
	4:1;2    =ROM-MS+3.01/18.1
	2:1;2    =ROM-MS+3.01/16.1
	5:1;2    =ROM-MS+3.01/18.1
	3:1;2    =ROM-MS+3.01/16.1
	6:1;2    =ROM-MS+3.01/18.1
	7:1;2    =ROM-MS+3.01/20.1
	N:1;2    =ROM-MS+3.01/20.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.01/16.1
	PE:1;2    =ROM-MS+3.01/18.1
	PE:1;2    =ROM-MS+3.01/20.2



	XK
	-3XK1
	Multi-line
	1:1;2    =ROM-MS+3.01/20.3
	2:1;2    =ROM-MS+3.01/20.3
	SH:1;2    =ROM-MS+3.01/20.3



	XP
	-3XP1
	Multi-line
	1    =ROM-MS+3.01/22.3
	2    =ROM-MS+3.01/22.3
	3    =ROM-MS+3.01/22.7
	4    =ROM-MS+3.01/22.7
	5    =ROM-MS+3.01/23.2
	6    =ROM-MS+3.01/23.2
	7    =ROM-MS+3.01/23.6
	8    =ROM-MS+3.01/23.7
	9    =ROM-MS+3.01/24.2
	10    =ROM-MS+3.01/24.2
	11    =ROM-MS+3.01/24.6
	12    =ROM-MS+3.01/24.7
	13    =ROM-MS+3.01/25.2
	14    =ROM-MS+3.01/25.2
	15    =ROM-MS+3.01/25.6
	16    =ROM-MS+3.01/25.7
	17    =ROM-MS+3.01/26.2
	18    =ROM-MS+3.01/26.2
	19    =ROM-MS+3.01/26.6
	20    =ROM-MS+3.01/26.7
	21    =ROM-MS+3.01/27.2
	22    =ROM-MS+3.01/27.2
	23    =ROM-MS+3.01/27.6
	24    =ROM-MS+3.01/27.7
	25    =ROM-MS+3.01/28.2
	26    =ROM-MS+3.01/28.2
	27    =ROM-MS+3.01/28.6
	28    =ROM-MS+3.01/28.7
	29    =ROM-MS+3.01/29.2
	30    =ROM-MS+3.01/29.2
	31    =ROM-MS+3.01/29.6
	32    =ROM-MS+3.01/29.7
	33    =ROM-MS+3.01/30.2
	34    =ROM-MS+3.01/30.2
	35    =ROM-MS+3.01/31.2
	36    =ROM-MS+3.01/31.2
	37    =ROM-MS+3.01/31.6
	38    =ROM-MS+3.01/31.7
	39    =ROM-MS+3.01/32.2
	40    =ROM-MS+3.01/32.2
	41    =ROM-MS+3.01/32.6
	42    =ROM-MS+3.01/32.7
	43    =ROM-MS+3.01/33.2
	44    =ROM-MS+3.01/33.2
	45    =ROM-MS+3.01/34.3
	46    =ROM-MS+3.01/34.3
	47    =ROM-MS+3.01/34.7
	48    =ROM-MS+3.01/34.7
	49    =ROM-MS+3.01/35.2
	50    =ROM-MS+3.01/35.2
	51    =ROM-MS+3.01/35.6
	52    =ROM-MS+3.01/35.7
	53    =ROM-MS+3.01/36.2
	54    =ROM-MS+3.01/36.2
	55    =ROM-MS+3.01/36.6
	56    =ROM-MS+3.01/36.7
	57    =ROM-MS+3.01/37.2
	58    =ROM-MS+3.01/37.2
	59    =ROM-MS+3.01/37.6
	60    =ROM-MS+3.01/37.7
	61    =ROM-MS+3.01/38.2
	62    =ROM-MS+3.01/38.2
	63    =ROM-MS+3.01/38.6
	64    =ROM-MS+3.01/38.7
	65    =ROM-MS+3.01/39.2
	66    =ROM-MS+3.01/39.2
	67    =ROM-MS+3.01/39.6
	68    =ROM-MS+3.01/39.7
	69    =ROM-MS+3.01/40.2
	70    =ROM-MS+3.01/40.2
	71    =ROM-MS+3.01/40.6
	72    =ROM-MS+3.01/40.7
	73    =ROM-MS+3.01/41.2
	74    =ROM-MS+3.01/41.2
	75    =ROM-MS+3.01/41.6
	76    =ROM-MS+3.01/41.7
	77    =ROM-MS+3.01/42.2
	78    =ROM-MS+3.01/42.2
	79    =ROM-MS+3.01/43.2
	80    =ROM-MS+3.01/43.2
	81    =ROM-MS+3.01/43.6
	82    =ROM-MS+3.01/43.7
	83    =ROM-MS+3.01/44.2
	84    =ROM-MS+3.01/44.2
	85    =ROM-MS+3.01/44.6
	86    =ROM-MS+3.01/44.7
	87    =ROM-MS+3.01/45.2
	88    =ROM-MS+3.01/45.2



	XS
	-3XS1
	Multi-line
	7    =ROM-MS+3.01/22.3
	9    =ROM-MS+3.01/22.4
	11    =ROM-MS+3.01/22.7
	13    =ROM-MS+3.01/22.8
	15    =ROM-MS+3.01/23.3
	17    =ROM-MS+3.01/23.3
	19    =ROM-MS+3.01/23.7
	21    =ROM-MS+3.01/23.7
	23    =ROM-MS+3.01/24.3
	25    =ROM-MS+3.01/24.3
	27    =ROM-MS+3.01/24.7
	29    =ROM-MS+3.01/24.7
	31    =ROM-MS+3.01/25.3
	33    =ROM-MS+3.01/25.3
	35    =ROM-MS+3.01/25.7
	37    =ROM-MS+3.01/25.7
	39    =ROM-MS+3.01/26.3
	41    =ROM-MS+3.01/26.3
	43    =ROM-MS+3.01/26.7
	45    =ROM-MS+3.01/26.7
	47    =ROM-MS+3.01/27.3
	49    =ROM-MS+3.01/27.3
	51    =ROM-MS+3.01/27.7
	53    =ROM-MS+3.01/27.7
	55    =ROM-MS+3.01/28.3
	57    =ROM-MS+3.01/28.3
	59    =ROM-MS+3.01/28.7
	61    =ROM-MS+3.01/28.7
	63    =ROM-MS+3.01/29.3
	65    =ROM-MS+3.01/29.3
	67    =ROM-MS+3.01/29.7
	69    =ROM-MS+3.01/29.7
	71    =ROM-MS+3.01/30.3
	73    =ROM-MS+3.01/30.3
	75    =ROM-MS+3.01/31.3
	77    =ROM-MS+3.01/31.3
	79    =ROM-MS+3.01/31.7
	81    =ROM-MS+3.01/31.7
	83    =ROM-MS+3.01/32.3
	85    =ROM-MS+3.01/32.3
	87    =ROM-MS+3.01/32.7
	89    =ROM-MS+3.01/32.7
	91    =ROM-MS+3.01/33.3
	93    =ROM-MS+3.01/33.3
	95    =ROM-MS+3.01/34.3
	97    =ROM-MS+3.01/34.4
	99    =ROM-MS+3.01/34.7
	101    =ROM-MS+3.01/34.8
	103    =ROM-MS+3.01/35.3
	105    =ROM-MS+3.01/35.3
	107    =ROM-MS+3.01/35.7
	109    =ROM-MS+3.01/35.7
	111    =ROM-MS+3.01/36.3
	113    =ROM-MS+3.01/36.3
	115    =ROM-MS+3.01/36.7
	117    =ROM-MS+3.01/36.7
	119    =ROM-MS+3.01/37.3
	121    =ROM-MS+3.01/37.3
	123    =ROM-MS+3.01/37.7
	125    =ROM-MS+3.01/37.7
	127    =ROM-MS+3.01/38.3
	129    =ROM-MS+3.01/38.3
	131    =ROM-MS+3.01/38.7
	133    =ROM-MS+3.01/38.7
	135    =ROM-MS+3.01/39.3
	137    =ROM-MS+3.01/39.3
	139    =ROM-MS+3.01/39.7
	141    =ROM-MS+3.01/39.7
	143    =ROM-MS+3.01/40.3
	145    =ROM-MS+3.01/40.3
	147    =ROM-MS+3.01/40.7
	149    =ROM-MS+3.01/40.7
	151    =ROM-MS+3.01/41.3
	153    =ROM-MS+3.01/41.3
	155    =ROM-MS+3.01/41.7
	157    =ROM-MS+3.01/41.7
	159    =ROM-MS+3.01/42.3
	161    =ROM-MS+3.01/42.3
	163    =ROM-MS+3.01/43.3
	165    =ROM-MS+3.01/43.3
	167    =ROM-MS+3.01/43.7
	169    =ROM-MS+3.01/43.7
	171    =ROM-MS+3.01/44.3
	173    =ROM-MS+3.01/44.3
	175    =ROM-MS+3.01/44.7
	177    =ROM-MS+3.01/44.7
	179    =ROM-MS+3.01/45.3
	181    =ROM-MS+3.01/45.3
	8    =ROM-MS+3.01/22.3
	10    =ROM-MS+3.01/22.4
	12    =ROM-MS+3.01/22.7
	14    =ROM-MS+3.01/22.8
	16    =ROM-MS+3.01/23.3
	18    =ROM-MS+3.01/23.3
	20    =ROM-MS+3.01/23.7
	22    =ROM-MS+3.01/23.8
	24    =ROM-MS+3.01/24.3
	26    =ROM-MS+3.01/24.3
	28    =ROM-MS+3.01/24.7
	30    =ROM-MS+3.01/24.8
	32    =ROM-MS+3.01/25.3
	34    =ROM-MS+3.01/25.3
	36    =ROM-MS+3.01/25.7
	38    =ROM-MS+3.01/25.8
	40    =ROM-MS+3.01/26.3
	42    =ROM-MS+3.01/26.3
	44    =ROM-MS+3.01/26.7
	46    =ROM-MS+3.01/26.8
	48    =ROM-MS+3.01/27.3
	50    =ROM-MS+3.01/27.3
	52    =ROM-MS+3.01/27.7
	54    =ROM-MS+3.01/27.8
	56    =ROM-MS+3.01/28.3
	58    =ROM-MS+3.01/28.3
	60    =ROM-MS+3.01/28.7
	62    =ROM-MS+3.01/28.8
	64    =ROM-MS+3.01/29.3
	66    =ROM-MS+3.01/29.3
	68    =ROM-MS+3.01/29.7
	70    =ROM-MS+3.01/29.8
	72    =ROM-MS+3.01/30.3
	74    =ROM-MS+3.01/30.3
	76    =ROM-MS+3.01/31.3
	78    =ROM-MS+3.01/31.3
	80    =ROM-MS+3.01/31.7
	82    =ROM-MS+3.01/31.8
	84    =ROM-MS+3.01/32.3
	86    =ROM-MS+3.01/32.3
	88    =ROM-MS+3.01/32.7
	90    =ROM-MS+3.01/32.8
	92    =ROM-MS+3.01/33.3
	94    =ROM-MS+3.01/33.3
	96    =ROM-MS+3.01/34.3
	98    =ROM-MS+3.01/34.4
	100    =ROM-MS+3.01/34.7
	102    =ROM-MS+3.01/34.8
	104    =ROM-MS+3.01/35.3
	106    =ROM-MS+3.01/35.3
	108    =ROM-MS+3.01/35.7
	110    =ROM-MS+3.01/35.8
	112    =ROM-MS+3.01/36.3
	114    =ROM-MS+3.01/36.3
	116    =ROM-MS+3.01/36.7
	118    =ROM-MS+3.01/36.8
	120    =ROM-MS+3.01/37.3
	122    =ROM-MS+3.01/37.3
	124    =ROM-MS+3.01/37.7
	126    =ROM-MS+3.01/37.8
	128    =ROM-MS+3.01/38.3
	130    =ROM-MS+3.01/38.3
	132    =ROM-MS+3.01/38.7
	134    =ROM-MS+3.01/38.8
	136    =ROM-MS+3.01/39.3
	138    =ROM-MS+3.01/39.3
	140    =ROM-MS+3.01/39.7
	142    =ROM-MS+3.01/39.8
	144    =ROM-MS+3.01/40.3
	146    =ROM-MS+3.01/40.3
	148    =ROM-MS+3.01/40.7
	150    =ROM-MS+3.01/40.8
	152    =ROM-MS+3.01/41.3
	154    =ROM-MS+3.01/41.3
	156    =ROM-MS+3.01/41.7
	158    =ROM-MS+3.01/41.8
	160    =ROM-MS+3.01/42.3
	162    =ROM-MS+3.01/42.3
	164    =ROM-MS+3.01/43.3
	166    =ROM-MS+3.01/43.3
	168    =ROM-MS+3.01/43.7
	170    =ROM-MS+3.01/43.8
	172    =ROM-MS+3.01/44.3
	174    =ROM-MS+3.01/44.3
	176    =ROM-MS+3.01/44.7
	178    =ROM-MS+3.01/44.8
	180    =ROM-MS+3.01/45.3
	182    =ROM-MS+3.01/45.3
	1:1;2    =ROM-MS+3.01/17.0
	3:1;2    =ROM-MS+3.01/19.1
	5:1;2    =ROM-MS+3.01/21.0
	2:1;2    =ROM-MS+3.01/17.1
	4:1;2    =ROM-MS+3.01/19.1
	6:1;2    =ROM-MS+3.01/21.1
	SH:1;2    =ROM-MS+3.01/17.1
	SH:1;2    =ROM-MS+3.01/19.2
	SH:1;2    =ROM-MS+3.01/21.1




	+3.02
	F
	-50F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.02/50.1


	-52F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.02/52.1


	-53F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.02/53.1



	FK
	-49FK9
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+3.02/49.9
	92;91;94    =ROM-MS+3.02/49.3


	-57FK2
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-MS+3.02/57.2
	92;91;94    =ROM-MS+3.02/103.4



	K
	-K2
	-FP
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/56.4


	-PPK-3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/58.3


	-V1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/50.5


	-V2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/52.5


	-V3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/53.5




	KA
	-51KA1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/51.1
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/51.8
	22;21;24    =ROM-MS+3.02/51.3


	-51KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/51.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/51.6


	-51KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/51.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/51.4
	22;21;24    =ROM-MS+3.02/54.5
	32;31;34    =ROM-MS+3.02/54.4


	-51KA6.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/51.6


	-54KA1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/54.1
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/54.6
	22;21;24    =ROM-MS+3.02/51.3


	-54KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/54.3
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/54.8
	22;21;24    =ROM-MS+3.02/51.3


	-55KA8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/55.8
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/55.3


	-56KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/56.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/56.6
	22;21;24    =ROM-MS+3.02/51.2
	22;21;24    =ROM-MS+3.02/55.8


	-56KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/56.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/56.7
	22;21;24    =ROM-MS+3.02/51.3


	-57KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/57.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.9


	-57KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/57.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.9


	-57KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/57.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.10


	-57KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/57.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.10


	-58KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/58.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.9


	-58KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/58.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.9


	-58KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/58.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.9


	-58KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/58.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.9


	-59KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/59.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.9


	-59KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/59.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.9


	-59KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/59.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.9


	-59KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/59.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.9


	-60KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/60.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.9


	-60KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/60.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.9


	-60KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/60.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.8


	-60KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/60.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.8


	-61KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/61.5


	-61KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/61.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.8
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.8


	-61KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/61.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.8


	-61KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/61.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.8
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.8


	-62KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/62.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.8


	-62KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/62.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.8


	-62KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/62.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.8


	-62KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/62.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.8


	-63KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/63.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.8


	-63KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/63.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.8


	-63KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/63.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.8


	-63KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/63.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.8


	-64KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/64.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.8


	-64KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/64.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.8


	-64KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/64.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.7


	-64KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/64.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.7


	-65KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/65.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.7


	-65KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/65.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.7


	-65KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/65.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.7


	-65KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/65.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.7


	-66KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/66.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.7


	-66KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/66.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.7


	-66KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/66.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.7


	-66KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/66.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.7


	-67KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/67.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.7


	-67KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/67.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.7


	-67KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/67.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.7


	-67KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/67.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.7


	-68KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/68.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.6


	-68KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/68.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.6


	-68KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/68.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.6


	-68KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/68.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.6


	-69KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/69.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.6


	-69KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/69.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.6


	-69KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/69.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.6


	-69KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/69.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.6


	-70KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/70.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.6


	-70KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/70.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.6


	-70KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/70.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.6


	-70KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/70.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.6


	-71KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/71.5


	-71KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/71.6


	-71KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/71.9


	-71KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/71.10


	-72KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/72.4


	-72KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/72.5


	-72KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/72.9


	-72KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/72.9


	-73KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/73.5


	-73KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/73.6


	-73KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/73.9


	-73KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/73.10


	-74KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/74.4


	-74KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/74.5


	-74KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/74.9


	-74KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/74.9


	-75KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/75.5


	-75KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/75.6


	-75KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/75.9


	-75KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/75.10


	-76KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/76.4


	-76KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/76.5


	-76KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/76.9


	-76KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/76.9


	-77KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/77.5


	-77KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/77.6


	-77KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/77.9


	-77KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/77.10


	-78KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/78.4


	-78KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/78.5


	-78KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/78.9


	-78KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/78.9


	-79KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/79.5


	-79KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/79.6


	-79KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/79.9


	-79KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/79.10


	-80KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/80.4


	-80KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/80.5


	-80KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/80.9


	-80KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/80.9


	-81KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/81.5


	-81KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/81.6


	-81KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/81.9


	-81KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/81.10


	-82KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/82.4


	-82KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/82.5


	-83KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/83.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.5


	-83KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/83.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.5


	-83KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/83.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.5


	-83KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/83.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.5


	-84KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/84.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.5


	-84KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/84.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.5


	-85KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/85.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.5


	-85KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/85.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.5


	-85KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/85.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.5


	-85KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/85.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.5


	-86KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/86.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.5


	-86KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/86.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.5


	-87KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/87.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.5


	-87KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/87.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.5


	-87KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/87.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.5


	-87KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/87.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.5


	-88KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/88.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.5


	-88KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/88.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.5


	-89KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/89.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.4


	-89KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/89.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.4


	-89KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/89.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.4


	-89KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/89.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.4


	-90KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/90.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.4


	-90KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/90.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.4


	-91KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/91.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.4


	-91KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/91.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.4


	-91KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/91.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.4


	-91KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/91.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.4


	-92KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/92.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.4


	-92KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/92.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.4


	-93KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/93.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.3


	-93KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/93.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.3


	-93KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/93.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.4


	-93KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/93.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.4


	-94KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/94.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.4


	-94KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/94.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.4


	-95KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/95.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.4


	-95KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/95.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.4


	-95KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/95.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.4


	-95KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/95.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.4


	-96KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/96.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.3


	-96KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/96.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.3


	-97KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/97.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.3


	-97KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/97.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.3


	-97KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/97.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.3


	-97KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/97.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.3


	-98KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/98.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.3


	-98KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/98.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.3


	-99KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/99.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.3


	-99KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/99.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.3


	-99KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/99.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.2


	-99KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/99.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.2


	-100KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/100.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/101.2


	-100KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/100.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/102.2


	-101KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/101.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/103.5
	22;21;24    =ROM-MS+3.02/51.3


	-102KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/102.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.02/103.7



	KK
	-KK2
	-FT
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/56.1




	KM
	-51KM4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/51.4
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.02/50.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.02/50.1
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.02/50.1
	13;14    =ROM-MS+3.02/51.9


	-54KM4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/54.4
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.02/52.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.02/52.1
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.02/52.1
	13;14    =ROM-MS+3.02/54.7


	-54KM5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.02/54.5
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.02/53.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.02/53.1
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.02/53.1
	13;14    =ROM-MS+3.02/54.8



	PG
	-PG
	-K2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/55.2




	PPK
	-PPK
	-K2.1-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/57.7


	-K2.1-3.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/58.7


	-K2.1-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/59.3


	-K2.1-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/59.7


	-K2.1-4.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/60.3


	-K2.1-4.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/60.7


	-K2.1-5.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/61.3


	-K2.1-5.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/61.7


	-K2.1-5.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/62.3


	-K2.1-5.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/62.7


	-K2.1-6.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/63.3


	-K2.1-6.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/63.7


	-K2.1-6.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/64.3


	-K2.1-6.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/64.7


	-K2.1-7.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/65.3


	-K2.1-7.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/65.7


	-K2.1-7.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/66.3


	-K2.1-7.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/66.7


	-K2.1-8.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/67.3


	-K2.1-8.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/67.7


	-K2.1-8.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/68.3


	-K2.1-8.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/68.7


	-K2.1-9.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/69.3


	-K2.1-9.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/69.7


	-K2.1-9.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/70.3


	-K2.1-9.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/70.7


	-K2.1-10.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/71.3


	-K2.1-10.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/71.7


	-K2.1-10.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/72.3


	-K2.1-10.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/72.7


	-K2.1-11.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/73.3


	-K2.1-11.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/73.7


	-K2.1-11.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/74.3


	-K2.1-11.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/74.7


	-K2.1-12.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/75.3


	-K2.1-12.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/75.7


	-K2.1-12.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/76.3


	-K2.1-12.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/76.7


	-K2.1-13.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/77.3


	-K2.1-13.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/77.7


	-K2.1-13.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/78.3


	-K2.1-13.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/78.7


	-K2.1-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/57.3


	-K2.2-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/79.7


	-K2.2-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/80.3


	-K2.2-3.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/80.7


	-K2.2-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/81.3


	-K2.2-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/81.7


	-K2.2-4.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/82.3


	-K2.2-5.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/83.3


	-K2.2-5.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/83.7


	-K2.2-5.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/84.3


	-K2.2-6.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/85.3


	-K2.2-6.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/85.7


	-K2.2-6.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/86.3


	-K2.2-7.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/87.3


	-K2.2-7.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/87.7


	-K2.2-7.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/88.3


	-K2.2-8.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/89.3


	-K2.2-8.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/89.7


	-K2.2-8.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/90.3


	-K2.2-9.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/91.3


	-K2.2-9.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/91.7


	-K2.2-9.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/92.3


	-K2.2-10.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/93.3


	-K2.2-10.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/93.7


	-K2.2-10.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/94.3


	-K2.2-11.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/95.3


	-K2.2-11.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/95.7


	-K2.2-11.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/96.3


	-K2.2-12.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/97.3


	-K2.2-12.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/97.7


	-K2.2-12.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/98.3


	-K2.2-13.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/99.3


	-K2.2-13.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/99.7


	-K2.2-13.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/100.3


	-K2.2-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/79.3




	Q
	-50Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.02/50.1
	13;14    =ROM-MS+3.02/51.0

	Pair cross-reference
	13;14    =ROM-MS+3.02/50.2


	-52Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.02/52.1
	13;14    =ROM-MS+3.02/54.0

	Pair cross-reference
	13;14    =ROM-MS+3.02/52.2


	-53Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.02/53.1
	13;14    =ROM-MS+3.02/54.2

	Pair cross-reference
	13;14    =ROM-MS+3.02/53.2



	QM
	-55QM1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.02/55.1
	13;14    =ROM-MS+3.02/55.8
	21;22    =ROM-MS+3.02/55.6



	SP
	-57SP2
	Multi-line
	21;22    =ROM-MS+3.02/57.2



	WE
	-WE
	-K2-MVO-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/52.0


	-K2-MVO-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/52.0


	-K2-MVO-3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/53.0


	-K2-MVO-4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/53.0


	-K2-MVP-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/50.0


	-K2-MVP-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/50.0


	-PG-K2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/55.1




	WK
	-WK
	-PG-K2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/55.2


	-PPK-K2.1-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/57.6


	-PPK-K2.1-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/58.1


	-PPK-K2.1-3.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/58.6


	-PPK-K2.1-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/59.2


	-PPK-K2.1-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/59.6


	-PPK-K2.1-4.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/60.1


	-PPK-K2.1-4.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/60.6


	-PPK-K2.1-5.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/61.2


	-PPK-K2.1-5.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/61.6


	-PPK-K2.1-5.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/62.1


	-PPK-K2.1-5.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/62.6


	-PPK-K2.1-6.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/63.2


	-PPK-K2.1-6.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/63.6


	-PPK-K2.1-6.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/64.1


	-PPK-K2.1-6.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/64.6


	-PPK-K2.1-7.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/65.2


	-PPK-K2.1-7.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/65.6


	-PPK-K2.1-7.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/66.1


	-PPK-K2.1-7.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/66.6


	-PPK-K2.1-8.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/67.2


	-PPK-K2.1-8.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/67.6


	-PPK-K2.1-8.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/68.1


	-PPK-K2.1-8.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/68.6


	-PPK-K2.1-9.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/69.2


	-PPK-K2.1-9.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/69.6


	-PPK-K2.1-9.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/70.1


	-PPK-K2.1-9.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/70.6


	-PPK-K2.1-10.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/71.2


	-PPK-K2.1-10.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/71.6


	-PPK-K2.1-10.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/72.1


	-PPK-K2.1-10.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/72.6


	-PPK-K2.1-11.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/73.2


	-PPK-K2.1-11.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/73.6


	-PPK-K2.1-11.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/74.1


	-PPK-K2.1-11.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/74.6


	-PPK-K2.1-12.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/75.2


	-PPK-K2.1-12.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/75.6


	-PPK-K2.1-12.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/76.1


	-PPK-K2.1-12.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/76.6


	-PPK-K2.1-13.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/77.2


	-PPK-K2.1-13.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/77.6


	-PPK-K2.1-13.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/78.1


	-PPK-K2.1-13.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/78.6


	-PPK-K2.1-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/57.2


	-PPK-K2.2-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/79.6


	-PPK-K2.2-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/80.1


	-PPK-K2.2-3.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/80.6


	-PPK-K2.2-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/81.2


	-PPK-K2.2-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/81.6


	-PPK-K2.2-4.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/82.1


	-PPK-K2.2-5.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/83.2


	-PPK-K2.2-5.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/83.6


	-PPK-K2.2-5.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/84.1


	-PPK-K2.2-6.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/85.2


	-PPK-K2.2-6.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/85.6


	-PPK-K2.2-6.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/86.1


	-PPK-K2.2-7.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/87.2


	-PPK-K2.2-7.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/87.6


	-PPK-K2.2-7.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/88.1


	-PPK-K2.2-8.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/89.2


	-PPK-K2.2-8.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/89.6


	-PPK-K2.2-8.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/90.1


	-PPK-K2.2-9.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/91.2


	-PPK-K2.2-9.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/91.6


	-PPK-K2.2-9.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/92.1


	-PPK-K2.2-10.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/93.2


	-PPK-K2.2-10.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/93.6


	-PPK-K2.2-10.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/94.1


	-PPK-K2.2-11.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/95.2


	-PPK-K2.2-11.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/95.6


	-PPK-K2.2-11.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/96.1


	-PPK-K2.2-12.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/97.2


	-PPK-K2.2-12.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/97.6


	-PPK-K2.2-12.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/98.1


	-PPK-K2.2-13.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/99.2


	-PPK-K2.2-13.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/99.6


	-PPK-K2.2-13.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/100.1


	-PPK-K2.2-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/79.2




	WS
	-WS
	-K2-SP-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/51.0


	-K2-SP-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/54.0


	-K2-SP-3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/54.2


	-KK2-FP
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/56.2


	-KK2-FT
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/56.0


	-PPK-K2.1-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/57.7


	-PPK-K2.1-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/58.3


	-PPK-K2.1-3.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/58.7


	-PPK-K2.1-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/59.3


	-PPK-K2.1-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/59.7


	-PPK-K2.1-4.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/60.3


	-PPK-K2.1-4.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/60.7


	-PPK-K2.1-5.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/61.3


	-PPK-K2.1-5.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/61.7


	-PPK-K2.1-5.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/62.3


	-PPK-K2.1-5.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/62.7


	-PPK-K2.1-6.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/63.3


	-PPK-K2.1-6.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/63.7


	-PPK-K2.1-6.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/64.3


	-PPK-K2.1-6.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/64.7


	-PPK-K2.1-7.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/65.3


	-PPK-K2.1-7.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/65.7


	-PPK-K2.1-7.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/66.3


	-PPK-K2.1-7.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/66.7


	-PPK-K2.1-8.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/67.3


	-PPK-K2.1-8.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/67.7


	-PPK-K2.1-8.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/68.3


	-PPK-K2.1-8.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/68.7


	-PPK-K2.1-9.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/69.3


	-PPK-K2.1-9.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/69.7


	-PPK-K2.1-9.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/70.3


	-PPK-K2.1-9.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/70.7


	-PPK-K2.1-10.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/71.3


	-PPK-K2.1-10.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/71.7


	-PPK-K2.1-10.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/72.3


	-PPK-K2.1-10.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/72.7


	-PPK-K2.1-11.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/73.3


	-PPK-K2.1-11.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/73.7


	-PPK-K2.1-11.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/74.3


	-PPK-K2.1-11.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/74.7


	-PPK-K2.1-12.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/75.3


	-PPK-K2.1-12.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/75.7


	-PPK-K2.1-12.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/76.3


	-PPK-K2.1-12.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/76.7


	-PPK-K2.1-13.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/77.3


	-PPK-K2.1-13.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/77.7


	-PPK-K2.1-13.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/78.3


	-PPK-K2.1-13.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/78.7


	-PPK-K2.1-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/57.3


	-PPK-K2.2-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/79.7


	-PPK-K2.2-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/80.3


	-PPK-K2.2-3.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/80.7


	-PPK-K2.2-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/81.3


	-PPK-K2.2-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/81.7


	-PPK-K2.2-4.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/82.3


	-PPK-K2.2-5.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/83.3


	-PPK-K2.2-5.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/83.7


	-PPK-K2.2-5.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/84.3


	-PPK-K2.2-6.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/85.3


	-PPK-K2.2-6.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/85.7


	-PPK-K2.2-6.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/86.3


	-PPK-K2.2-7.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/87.3


	-PPK-K2.2-7.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/87.7


	-PPK-K2.2-7.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/88.3


	-PPK-K2.2-8.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/89.3


	-PPK-K2.2-8.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/89.7


	-PPK-K2.2-8.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/90.3


	-PPK-K2.2-9.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/91.3


	-PPK-K2.2-9.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/91.7


	-PPK-K2.2-9.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/92.3


	-PPK-K2.2-10.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/93.3


	-PPK-K2.2-10.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/93.7


	-PPK-K2.2-10.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/94.3


	-PPK-K2.2-11.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/95.3


	-PPK-K2.2-11.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/95.7


	-PPK-K2.2-11.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/96.3


	-PPK-K2.2-12.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/97.3


	-PPK-K2.2-12.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/97.7


	-PPK-K2.2-12.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/98.3


	-PPK-K2.2-13.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/99.3


	-PPK-K2.2-13.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/99.7


	-PPK-K2.2-13.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/100.3


	-PPK-K2.2-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.02/79.3




	XDI
	-2XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-MS+3.02/49.4
	3:2    =ROM-MS+3.02/51.8
	5:2    =ROM-MS+3.02/51.9
	7:2    =ROM-MS+3.02/54.6
	9:2    =ROM-MS+3.02/54.7
	11:2    =ROM-MS+3.02/54.8
	13:2    =ROM-MS+3.02/54.8
	15:2    =ROM-MS+3.02/55.6
	17:2    =ROM-MS+3.02/56.6
	19:2    =ROM-MS+3.02/56.7
	21:2    =ROM-MS+3.02/103.5
	23:2    =ROM-MS+3.02/103.5
	25:2    =ROM-MS+3.02/103.7
	2    =ROM-MS+3.02/49.4
	4    =ROM-MS+3.02/51.8
	6    =ROM-MS+3.02/51.9
	8    =ROM-MS+3.02/54.6
	10    =ROM-MS+3.02/54.7
	12    =ROM-MS+3.02/54.8
	14    =ROM-MS+3.02/54.9
	16    =ROM-MS+3.02/55.6
	18    =ROM-MS+3.02/56.7
	20    =ROM-MS+3.02/56.8
	22    =ROM-MS+3.02/103.5
	24    =ROM-MS+3.02/103.6
	26    =ROM-MS+3.02/103.7



	XDO
	-2XDO
	Multi-line
	2    =ROM-MS+3.02/51.5
	1:2;3    =ROM-MS+3.02/51.5


	-3XDO
	Multi-line
	2    =ROM-MS+3.02/55.7
	1:2;3    =ROM-MS+3.02/55.7



	XE
	-3XE2
	Multi-line
	1:1;2    =ROM-MS+3.02/50.1
	4:1;2    =ROM-MS+3.02/52.1
	7:1;2    =ROM-MS+3.02/53.1
	2:1;2    =ROM-MS+3.02/50.1
	5:1;2    =ROM-MS+3.02/52.1
	8:1;2    =ROM-MS+3.02/53.1
	3:1;2    =ROM-MS+3.02/50.1
	6:1;2    =ROM-MS+3.02/52.1
	9:1;2    =ROM-MS+3.02/53.1
	10:1;2    =ROM-MS+3.02/55.1
	N:1;2    =ROM-MS+3.02/55.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.02/50.1
	PE:1;2    =ROM-MS+3.02/52.1
	PE:1;2    =ROM-MS+3.02/53.1
	PE:1;2    =ROM-MS+3.02/55.2



	XK
	-3XK2
	Multi-line
	1:1;2    =ROM-MS+3.02/55.3
	2:1;2    =ROM-MS+3.02/55.3
	SH:1;2    =ROM-MS+3.02/55.3



	XP
	-3XP2
	Multi-line
	1    =ROM-MS+3.02/57.3
	2    =ROM-MS+3.02/57.3
	3    =ROM-MS+3.02/57.7
	4    =ROM-MS+3.02/57.7
	5    =ROM-MS+3.02/58.2
	6    =ROM-MS+3.02/58.2
	7    =ROM-MS+3.02/58.6
	8    =ROM-MS+3.02/58.7
	9    =ROM-MS+3.02/59.3
	10    =ROM-MS+3.02/59.3
	11    =ROM-MS+3.02/59.7
	12    =ROM-MS+3.02/59.7
	13    =ROM-MS+3.02/60.2
	14    =ROM-MS+3.02/60.2
	15    =ROM-MS+3.02/60.6
	16    =ROM-MS+3.02/60.7
	17    =ROM-MS+3.02/61.3
	18    =ROM-MS+3.02/61.3
	19    =ROM-MS+3.02/61.7
	20    =ROM-MS+3.02/61.7
	21    =ROM-MS+3.02/62.2
	22    =ROM-MS+3.02/62.2
	23    =ROM-MS+3.02/62.6
	24    =ROM-MS+3.02/62.7
	25    =ROM-MS+3.02/63.3
	26    =ROM-MS+3.02/63.3
	27    =ROM-MS+3.02/63.7
	28    =ROM-MS+3.02/63.7
	29    =ROM-MS+3.02/64.2
	30    =ROM-MS+3.02/64.2
	31    =ROM-MS+3.02/64.6
	32    =ROM-MS+3.02/64.7
	33    =ROM-MS+3.02/65.3
	34    =ROM-MS+3.02/65.3
	35    =ROM-MS+3.02/65.7
	36    =ROM-MS+3.02/65.7
	37    =ROM-MS+3.02/66.2
	38    =ROM-MS+3.02/66.2
	39    =ROM-MS+3.02/66.6
	40    =ROM-MS+3.02/66.7
	41    =ROM-MS+3.02/67.3
	42    =ROM-MS+3.02/67.3
	43    =ROM-MS+3.02/67.7
	44    =ROM-MS+3.02/67.7
	45    =ROM-MS+3.02/68.2
	46    =ROM-MS+3.02/68.2
	47    =ROM-MS+3.02/68.6
	48    =ROM-MS+3.02/68.7
	49    =ROM-MS+3.02/69.3
	50    =ROM-MS+3.02/69.3
	51    =ROM-MS+3.02/69.7
	52    =ROM-MS+3.02/69.7
	53    =ROM-MS+3.02/70.2
	54    =ROM-MS+3.02/70.2
	55    =ROM-MS+3.02/70.6
	56    =ROM-MS+3.02/70.7
	57    =ROM-MS+3.02/71.3
	58    =ROM-MS+3.02/71.3
	59    =ROM-MS+3.02/71.7
	60    =ROM-MS+3.02/71.7
	61    =ROM-MS+3.02/72.2
	62    =ROM-MS+3.02/72.2
	63    =ROM-MS+3.02/72.6
	64    =ROM-MS+3.02/72.7
	65    =ROM-MS+3.02/73.3
	66    =ROM-MS+3.02/73.3
	67    =ROM-MS+3.02/73.7
	68    =ROM-MS+3.02/73.7
	69    =ROM-MS+3.02/74.2
	70    =ROM-MS+3.02/74.2
	71    =ROM-MS+3.02/74.6
	72    =ROM-MS+3.02/74.7
	73    =ROM-MS+3.02/75.3
	74    =ROM-MS+3.02/75.3
	75    =ROM-MS+3.02/75.7
	76    =ROM-MS+3.02/75.7
	77    =ROM-MS+3.02/76.2
	78    =ROM-MS+3.02/76.2
	79    =ROM-MS+3.02/76.6
	80    =ROM-MS+3.02/76.7
	81    =ROM-MS+3.02/77.3
	82    =ROM-MS+3.02/77.3
	83    =ROM-MS+3.02/77.7
	84    =ROM-MS+3.02/77.7
	85    =ROM-MS+3.02/78.2
	86    =ROM-MS+3.02/78.2
	87    =ROM-MS+3.02/78.6
	88    =ROM-MS+3.02/78.7
	89    =ROM-MS+3.02/79.3
	90    =ROM-MS+3.02/79.3
	91    =ROM-MS+3.02/79.7
	92    =ROM-MS+3.02/79.7
	93    =ROM-MS+3.02/80.2
	94    =ROM-MS+3.02/80.2
	95    =ROM-MS+3.02/80.6
	96    =ROM-MS+3.02/80.7
	97    =ROM-MS+3.02/81.3
	98    =ROM-MS+3.02/81.3
	99    =ROM-MS+3.02/81.7
	100    =ROM-MS+3.02/81.7
	101    =ROM-MS+3.02/82.2
	102    =ROM-MS+3.02/82.2
	103    =ROM-MS+3.02/83.3
	104    =ROM-MS+3.02/83.3
	105    =ROM-MS+3.02/83.7
	106    =ROM-MS+3.02/83.7
	107    =ROM-MS+3.02/84.2
	108    =ROM-MS+3.02/84.2
	109    =ROM-MS+3.02/85.3
	110    =ROM-MS+3.02/85.3
	111    =ROM-MS+3.02/85.7
	112    =ROM-MS+3.02/85.7
	113    =ROM-MS+3.02/86.2
	114    =ROM-MS+3.02/86.2
	115    =ROM-MS+3.02/87.3
	116    =ROM-MS+3.02/87.3
	117    =ROM-MS+3.02/87.7
	118    =ROM-MS+3.02/87.7
	119    =ROM-MS+3.02/88.2
	120    =ROM-MS+3.02/88.2
	121    =ROM-MS+3.02/89.3
	122    =ROM-MS+3.02/89.3
	123    =ROM-MS+3.02/89.7
	124    =ROM-MS+3.02/89.7
	125    =ROM-MS+3.02/90.2
	126    =ROM-MS+3.02/90.2
	127    =ROM-MS+3.02/91.3
	128    =ROM-MS+3.02/91.3
	129    =ROM-MS+3.02/91.7
	130    =ROM-MS+3.02/91.7
	131    =ROM-MS+3.02/92.2
	132    =ROM-MS+3.02/92.2
	133    =ROM-MS+3.02/93.3
	134    =ROM-MS+3.02/93.3
	135    =ROM-MS+3.02/93.7
	136    =ROM-MS+3.02/93.7
	137    =ROM-MS+3.02/94.2
	138    =ROM-MS+3.02/94.2
	139    =ROM-MS+3.02/95.3
	140    =ROM-MS+3.02/95.3
	141    =ROM-MS+3.02/95.7
	142    =ROM-MS+3.02/95.7
	143    =ROM-MS+3.02/96.2
	144    =ROM-MS+3.02/96.2
	145    =ROM-MS+3.02/97.3
	146    =ROM-MS+3.02/97.3
	147    =ROM-MS+3.02/97.7
	148    =ROM-MS+3.02/97.7
	149    =ROM-MS+3.02/98.2
	150    =ROM-MS+3.02/98.2
	151    =ROM-MS+3.02/99.3
	152    =ROM-MS+3.02/99.3
	153    =ROM-MS+3.02/99.7
	154    =ROM-MS+3.02/99.7
	155    =ROM-MS+3.02/100.2
	156    =ROM-MS+3.02/100.2



	XS
	-3XS2
	Multi-line
	11    =ROM-MS+3.02/57.3
	13    =ROM-MS+3.02/57.4
	15    =ROM-MS+3.02/57.7
	17    =ROM-MS+3.02/57.8
	19    =ROM-MS+3.02/58.3
	21    =ROM-MS+3.02/58.3
	23    =ROM-MS+3.02/58.7
	25    =ROM-MS+3.02/58.7
	27    =ROM-MS+3.02/59.3
	29    =ROM-MS+3.02/59.4
	31    =ROM-MS+3.02/59.7
	33    =ROM-MS+3.02/59.8
	35    =ROM-MS+3.02/60.3
	37    =ROM-MS+3.02/60.3
	39    =ROM-MS+3.02/60.7
	41    =ROM-MS+3.02/60.7
	43    =ROM-MS+3.02/61.3
	45    =ROM-MS+3.02/61.4
	47    =ROM-MS+3.02/61.7
	49    =ROM-MS+3.02/61.8
	51    =ROM-MS+3.02/62.3
	53    =ROM-MS+3.02/62.3
	55    =ROM-MS+3.02/62.7
	57    =ROM-MS+3.02/62.7
	59    =ROM-MS+3.02/63.3
	61    =ROM-MS+3.02/63.4
	63    =ROM-MS+3.02/63.7
	65    =ROM-MS+3.02/63.8
	67    =ROM-MS+3.02/64.3
	69    =ROM-MS+3.02/64.3
	71    =ROM-MS+3.02/64.7
	73    =ROM-MS+3.02/64.7
	75    =ROM-MS+3.02/65.3
	77    =ROM-MS+3.02/65.4
	79    =ROM-MS+3.02/65.7
	81    =ROM-MS+3.02/65.8
	83    =ROM-MS+3.02/66.3
	85    =ROM-MS+3.02/66.3
	87    =ROM-MS+3.02/66.7
	89    =ROM-MS+3.02/66.7
	91    =ROM-MS+3.02/67.3
	93    =ROM-MS+3.02/67.4
	95    =ROM-MS+3.02/67.7
	97    =ROM-MS+3.02/67.8
	99    =ROM-MS+3.02/68.3
	101    =ROM-MS+3.02/68.3
	103    =ROM-MS+3.02/68.7
	105    =ROM-MS+3.02/68.7
	107    =ROM-MS+3.02/69.3
	109    =ROM-MS+3.02/69.4
	111    =ROM-MS+3.02/69.7
	113    =ROM-MS+3.02/69.8
	115    =ROM-MS+3.02/70.3
	117    =ROM-MS+3.02/70.3
	119    =ROM-MS+3.02/70.7
	121    =ROM-MS+3.02/70.7
	123    =ROM-MS+3.02/71.3
	125    =ROM-MS+3.02/71.4
	127    =ROM-MS+3.02/71.7
	129    =ROM-MS+3.02/71.8
	131    =ROM-MS+3.02/72.3
	133    =ROM-MS+3.02/72.3
	135    =ROM-MS+3.02/72.7
	137    =ROM-MS+3.02/72.7
	139    =ROM-MS+3.02/73.3
	141    =ROM-MS+3.02/73.4
	143    =ROM-MS+3.02/73.7
	145    =ROM-MS+3.02/73.8
	147    =ROM-MS+3.02/74.3
	149    =ROM-MS+3.02/74.3
	151    =ROM-MS+3.02/74.7
	153    =ROM-MS+3.02/74.7
	155    =ROM-MS+3.02/75.3
	157    =ROM-MS+3.02/75.4
	159    =ROM-MS+3.02/75.7
	161    =ROM-MS+3.02/75.8
	163    =ROM-MS+3.02/76.3
	165    =ROM-MS+3.02/76.3
	167    =ROM-MS+3.02/76.7
	169    =ROM-MS+3.02/76.7
	171    =ROM-MS+3.02/77.3
	173    =ROM-MS+3.02/77.4
	175    =ROM-MS+3.02/77.7
	177    =ROM-MS+3.02/77.8
	179    =ROM-MS+3.02/78.3
	181    =ROM-MS+3.02/78.3
	183    =ROM-MS+3.02/78.7
	185    =ROM-MS+3.02/78.7
	187    =ROM-MS+3.02/79.3
	189    =ROM-MS+3.02/79.4
	191    =ROM-MS+3.02/79.7
	193    =ROM-MS+3.02/79.8
	195    =ROM-MS+3.02/80.3
	197    =ROM-MS+3.02/80.3
	199    =ROM-MS+3.02/80.7
	201    =ROM-MS+3.02/80.7
	203    =ROM-MS+3.02/81.3
	205    =ROM-MS+3.02/81.4
	207    =ROM-MS+3.02/81.7
	209    =ROM-MS+3.02/81.8
	211    =ROM-MS+3.02/82.3
	213    =ROM-MS+3.02/82.3
	215    =ROM-MS+3.02/83.3
	217    =ROM-MS+3.02/83.4
	219    =ROM-MS+3.02/83.7
	221    =ROM-MS+3.02/83.8
	223    =ROM-MS+3.02/84.3
	225    =ROM-MS+3.02/84.3
	227    =ROM-MS+3.02/85.3
	229    =ROM-MS+3.02/85.4
	231    =ROM-MS+3.02/85.7
	233    =ROM-MS+3.02/85.8
	235    =ROM-MS+3.02/86.3
	237    =ROM-MS+3.02/86.3
	239    =ROM-MS+3.02/87.3
	241    =ROM-MS+3.02/87.4
	243    =ROM-MS+3.02/87.7
	245    =ROM-MS+3.02/87.8
	247    =ROM-MS+3.02/88.3
	249    =ROM-MS+3.02/88.3
	251    =ROM-MS+3.02/89.3
	253    =ROM-MS+3.02/89.4
	255    =ROM-MS+3.02/89.7
	257    =ROM-MS+3.02/89.8
	259    =ROM-MS+3.02/90.3
	261    =ROM-MS+3.02/90.3
	263    =ROM-MS+3.02/91.3
	265    =ROM-MS+3.02/91.4
	267    =ROM-MS+3.02/91.7
	269    =ROM-MS+3.02/91.8
	271    =ROM-MS+3.02/92.3
	273    =ROM-MS+3.02/92.3
	275    =ROM-MS+3.02/93.3
	277    =ROM-MS+3.02/93.4
	279    =ROM-MS+3.02/93.7
	281    =ROM-MS+3.02/93.8
	283    =ROM-MS+3.02/94.3
	285    =ROM-MS+3.02/94.3
	287    =ROM-MS+3.02/95.3
	289    =ROM-MS+3.02/95.4
	291    =ROM-MS+3.02/95.7
	293    =ROM-MS+3.02/95.8
	295    =ROM-MS+3.02/96.3
	297    =ROM-MS+3.02/96.3
	299    =ROM-MS+3.02/97.3
	301    =ROM-MS+3.02/97.4
	303    =ROM-MS+3.02/97.7
	305    =ROM-MS+3.02/97.8
	307    =ROM-MS+3.02/98.3
	309    =ROM-MS+3.02/98.3
	311    =ROM-MS+3.02/99.3
	313    =ROM-MS+3.02/99.4
	315    =ROM-MS+3.02/99.7
	317    =ROM-MS+3.02/99.8
	319    =ROM-MS+3.02/100.3
	321    =ROM-MS+3.02/100.3
	12    =ROM-MS+3.02/57.3
	14    =ROM-MS+3.02/57.4
	16    =ROM-MS+3.02/57.7
	18    =ROM-MS+3.02/57.8
	20    =ROM-MS+3.02/58.3
	22    =ROM-MS+3.02/58.3
	24    =ROM-MS+3.02/58.7
	26    =ROM-MS+3.02/58.8
	28    =ROM-MS+3.02/59.3
	30    =ROM-MS+3.02/59.4
	32    =ROM-MS+3.02/59.7
	34    =ROM-MS+3.02/59.8
	36    =ROM-MS+3.02/60.3
	38    =ROM-MS+3.02/60.3
	40    =ROM-MS+3.02/60.7
	42    =ROM-MS+3.02/60.8
	44    =ROM-MS+3.02/61.3
	46    =ROM-MS+3.02/61.4
	48    =ROM-MS+3.02/61.7
	50    =ROM-MS+3.02/61.8
	52    =ROM-MS+3.02/62.3
	54    =ROM-MS+3.02/62.3
	56    =ROM-MS+3.02/62.7
	58    =ROM-MS+3.02/62.8
	60    =ROM-MS+3.02/63.3
	62    =ROM-MS+3.02/63.4
	64    =ROM-MS+3.02/63.7
	66    =ROM-MS+3.02/63.8
	68    =ROM-MS+3.02/64.3
	70    =ROM-MS+3.02/64.3
	72    =ROM-MS+3.02/64.7
	74    =ROM-MS+3.02/64.8
	76    =ROM-MS+3.02/65.3
	78    =ROM-MS+3.02/65.4
	80    =ROM-MS+3.02/65.7
	82    =ROM-MS+3.02/65.8
	84    =ROM-MS+3.02/66.3
	86    =ROM-MS+3.02/66.3
	88    =ROM-MS+3.02/66.7
	90    =ROM-MS+3.02/66.8
	92    =ROM-MS+3.02/67.3
	94    =ROM-MS+3.02/67.4
	96    =ROM-MS+3.02/67.7
	98    =ROM-MS+3.02/67.8
	100    =ROM-MS+3.02/68.3
	102    =ROM-MS+3.02/68.3
	104    =ROM-MS+3.02/68.7
	106    =ROM-MS+3.02/68.8
	108    =ROM-MS+3.02/69.3
	110    =ROM-MS+3.02/69.4
	112    =ROM-MS+3.02/69.7
	114    =ROM-MS+3.02/69.8
	116    =ROM-MS+3.02/70.3
	118    =ROM-MS+3.02/70.3
	120    =ROM-MS+3.02/70.7
	122    =ROM-MS+3.02/70.8
	124    =ROM-MS+3.02/71.3
	126    =ROM-MS+3.02/71.4
	128    =ROM-MS+3.02/71.7
	130    =ROM-MS+3.02/71.8
	132    =ROM-MS+3.02/72.3
	134    =ROM-MS+3.02/72.3
	136    =ROM-MS+3.02/72.7
	138    =ROM-MS+3.02/72.8
	140    =ROM-MS+3.02/73.3
	142    =ROM-MS+3.02/73.4
	144    =ROM-MS+3.02/73.7
	146    =ROM-MS+3.02/73.8
	148    =ROM-MS+3.02/74.3
	150    =ROM-MS+3.02/74.3
	152    =ROM-MS+3.02/74.7
	154    =ROM-MS+3.02/74.8
	156    =ROM-MS+3.02/75.3
	158    =ROM-MS+3.02/75.4
	160    =ROM-MS+3.02/75.7
	162    =ROM-MS+3.02/75.8
	164    =ROM-MS+3.02/76.3
	166    =ROM-MS+3.02/76.3
	168    =ROM-MS+3.02/76.7
	170    =ROM-MS+3.02/76.8
	172    =ROM-MS+3.02/77.3
	174    =ROM-MS+3.02/77.4
	176    =ROM-MS+3.02/77.7
	178    =ROM-MS+3.02/77.8
	180    =ROM-MS+3.02/78.3
	182    =ROM-MS+3.02/78.3
	184    =ROM-MS+3.02/78.7
	186    =ROM-MS+3.02/78.8
	188    =ROM-MS+3.02/79.3
	190    =ROM-MS+3.02/79.4
	192    =ROM-MS+3.02/79.7
	194    =ROM-MS+3.02/79.8
	196    =ROM-MS+3.02/80.3
	198    =ROM-MS+3.02/80.3
	200    =ROM-MS+3.02/80.7
	202    =ROM-MS+3.02/80.8
	204    =ROM-MS+3.02/81.3
	206    =ROM-MS+3.02/81.4
	208    =ROM-MS+3.02/81.7
	210    =ROM-MS+3.02/81.8
	212    =ROM-MS+3.02/82.3
	214    =ROM-MS+3.02/82.3
	216    =ROM-MS+3.02/83.3
	218    =ROM-MS+3.02/83.4
	220    =ROM-MS+3.02/83.7
	222    =ROM-MS+3.02/83.8
	224    =ROM-MS+3.02/84.3
	226    =ROM-MS+3.02/84.3
	228    =ROM-MS+3.02/85.3
	230    =ROM-MS+3.02/85.4
	232    =ROM-MS+3.02/85.7
	234    =ROM-MS+3.02/85.8
	236    =ROM-MS+3.02/86.3
	238    =ROM-MS+3.02/86.3
	240    =ROM-MS+3.02/87.3
	242    =ROM-MS+3.02/87.4
	244    =ROM-MS+3.02/87.7
	246    =ROM-MS+3.02/87.8
	248    =ROM-MS+3.02/88.3
	250    =ROM-MS+3.02/88.3
	252    =ROM-MS+3.02/89.3
	254    =ROM-MS+3.02/89.4
	256    =ROM-MS+3.02/89.7
	258    =ROM-MS+3.02/89.8
	260    =ROM-MS+3.02/90.3
	262    =ROM-MS+3.02/90.3
	264    =ROM-MS+3.02/91.3
	266    =ROM-MS+3.02/91.4
	268    =ROM-MS+3.02/91.7
	270    =ROM-MS+3.02/91.8
	272    =ROM-MS+3.02/92.3
	274    =ROM-MS+3.02/92.3
	276    =ROM-MS+3.02/93.3
	278    =ROM-MS+3.02/93.4
	280    =ROM-MS+3.02/93.7
	282    =ROM-MS+3.02/93.8
	284    =ROM-MS+3.02/94.3
	286    =ROM-MS+3.02/94.3
	288    =ROM-MS+3.02/95.3
	290    =ROM-MS+3.02/95.4
	292    =ROM-MS+3.02/95.7
	294    =ROM-MS+3.02/95.8
	296    =ROM-MS+3.02/96.3
	298    =ROM-MS+3.02/96.3
	300    =ROM-MS+3.02/97.3
	302    =ROM-MS+3.02/97.4
	304    =ROM-MS+3.02/97.7
	306    =ROM-MS+3.02/97.8
	308    =ROM-MS+3.02/98.3
	310    =ROM-MS+3.02/98.3
	312    =ROM-MS+3.02/99.3
	314    =ROM-MS+3.02/99.4
	316    =ROM-MS+3.02/99.7
	318    =ROM-MS+3.02/99.8
	320    =ROM-MS+3.02/100.3
	322    =ROM-MS+3.02/100.3
	1:1;2    =ROM-MS+3.02/51.0
	3:1;2    =ROM-MS+3.02/54.0
	5:1;2    =ROM-MS+3.02/54.2
	7:1;2    =ROM-MS+3.02/56.0
	9:1;2    =ROM-MS+3.02/56.3
	2:1;2    =ROM-MS+3.02/51.1
	4:1;2    =ROM-MS+3.02/54.1
	6:1;2    =ROM-MS+3.02/54.2
	8:1;2    =ROM-MS+3.02/56.1
	10:1;2    =ROM-MS+3.02/56.3
	SH:1;2    =ROM-MS+3.02/51.1
	SH:1;2    =ROM-MS+3.02/54.1
	SH:1;2    =ROM-MS+3.02/54.3
	SH:1;2    =ROM-MS+3.02/56.1
	SH:1;2    =ROM-MS+3.02/56.3




	+3.03
	F
	-105F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.03/105.1


	-107F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.03/107.1



	FK
	-104FK9
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+3.03/104.9
	92;91;94    =ROM-MS+3.03/104.3


	-111FK2
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-MS+3.03/111.2
	92;91;94    =ROM-MS+3.03/124.4



	K
	-K3
	-V1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/105.5


	-V2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/107.5




	KA
	-106KA1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/106.1
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/106.8
	22;21;24    =ROM-MS+3.03/106.3


	-106KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/106.3
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/106.6


	-106KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/106.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/106.4
	32;31;34    =ROM-MS+3.03/108.3


	-106KA6.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/106.6


	-108KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/108.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/108.6
	22;21;24    =ROM-MS+3.03/106.3


	-109KA8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/109.8
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/109.3


	-110KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/110.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/110.3
	22;21;24    =ROM-MS+3.03/106.3
	22;21;24    =ROM-MS+3.03/109.8


	-111KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/111.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.5


	-111KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/111.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.9


	-111KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/111.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.5


	-111KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/111.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.10


	-112KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/112.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.5


	-112KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/112.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.9


	-112KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/112.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.5


	-112KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/112.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.9


	-113KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/113.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.4


	-113KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/113.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.9


	-113KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/113.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.4


	-113KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/113.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.9


	-114KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/114.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.4


	-114KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/114.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.9


	-114KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/114.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.4


	-114KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/114.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.8


	-115KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/115.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.4


	-115KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/115.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.8


	-115KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/115.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.4


	-115KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/115.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.8


	-116KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/116.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.3


	-116KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/116.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.8


	-116KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/116.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.3


	-116KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/116.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.8


	-117KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/117.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.4


	-117KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/117.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.8


	-117KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/117.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.4


	-117KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/117.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.8


	-118KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/118.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.3


	-118KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/118.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.8


	-118KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/118.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.3


	-118KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/118.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.8


	-119KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/119.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.3


	-119KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/119.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.7


	-119KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/119.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.3


	-119KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/119.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.7


	-120KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/120.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.3


	-120KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/120.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.7


	-120KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/120.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.2


	-120KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/120.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.7


	-121KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/121.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.2


	-121KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/121.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.7


	-121KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/121.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.2


	-121KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/121.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.7


	-122KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/122.4
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.2


	-122KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/122.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.6


	-122KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/122.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.2


	-122KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/122.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/123.6


	-123KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/123.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/124.5
	22;21;24    =ROM-MS+3.03/106.3


	-123KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/123.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.03/124.7



	KK
	-KK3
	-FT
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/110.1




	KM
	-106KM4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/106.4
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.03/105.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.03/105.1
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.03/105.1
	13;14    =ROM-MS+3.03/106.9


	-108KM3
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.03/108.3
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.03/107.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.03/107.1
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.03/107.1
	13;14    =ROM-MS+3.03/108.6



	PG
	-PG
	-K3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/109.2




	PPK
	-PPK
	-K3.1-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/112.7


	-K3.1-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/116.3


	-K3.1-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/113.3


	-K3.1-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/116.7


	-K3.1-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/112.3


	-K3.1-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/114.3


	-K3.1-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/114.7


	-K3.1-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/115.3
	=ROM-MS+3.03/115.7


	-K3.1-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/111.7


	-K3.1-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/113.7


	-K3.1-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/111.3


	-K3.2-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/118.7


	-K3.2-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/122.3


	-K3.2-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/119.3


	-K3.2-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/122.7


	-K3.2-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/118.3


	-K3.2-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/120.3


	-K3.2-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/120.7


	-K3.2-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/121.3


	-K3.2-M.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/121.7


	-K3.2-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/117.7


	-K3.2-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/119.7


	-K3.2-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/117.3




	Q
	-105Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.03/105.1
	13;14    =ROM-MS+3.03/106.0

	Pair cross-reference
	13;14    =ROM-MS+3.03/105.2


	-107Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.03/107.1
	13;14    =ROM-MS+3.03/108.1

	Pair cross-reference
	13;14    =ROM-MS+3.03/107.2



	QM
	-109QM1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.03/109.1
	13;14    =ROM-MS+3.03/109.8
	21;22    =ROM-MS+3.03/109.6



	SP
	-111SP2
	Multi-line
	21;22    =ROM-MS+3.03/111.2



	WE
	-WE
	-K3-MVO-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/107.0


	-K3-MVO-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/107.0


	-K3-MVP-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/105.0


	-K3-MVP-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/105.0


	-PG-K3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/109.1




	WK
	-WK
	-PG-K3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/109.2


	-PPK-K3.1-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/112.6


	-PPK-K3.1-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/116.1


	-PPK-K3.1-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/113.1


	-PPK-K3.1-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/116.6


	-PPK-K3.1-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/112.1


	-PPK-K3.1-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/114.1


	-PPK-K3.1-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/114.6


	-PPK-K3.1-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/115.1
	=ROM-MS+3.03/115.6


	-PPK-K3.1-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/111.6


	-PPK-K3.1-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/113.6


	-PPK-K3.1-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/111.2


	-PPK-K3.2-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/118.6


	-PPK-K3.2-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/122.1


	-PPK-K3.2-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/119.1


	-PPK-K3.2-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/122.6


	-PPK-K3.2-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/118.1


	-PPK-K3.2-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/120.1


	-PPK-K3.2-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/120.6


	-PPK-K3.2-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/121.1


	-PPK-K3.2-M.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/121.6


	-PPK-K3.2-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/117.6


	-PPK-K3.2-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/119.6


	-PPK-K3.2-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/117.2




	WS
	-WS
	-K3-SP-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/106.0


	-K3-SP-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/108.0


	-KK3-FT
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/110.0


	-PPK-K3.1-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/112.7


	-PPK-K3.1-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/116.3


	-PPK-K3.1-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/113.3


	-PPK-K3.1-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/116.7


	-PPK-K3.1-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/112.3


	-PPK-K3.1-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/114.3


	-PPK-K3.1-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/114.7


	-PPK-K3.1-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/115.3
	=ROM-MS+3.03/115.7


	-PPK-K3.1-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/111.7


	-PPK-K3.1-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/113.7


	-PPK-K3.1-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/111.3


	-PPK-K3.2-3.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/118.7


	-PPK-K3.2-3.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/122.3


	-PPK-K3.2-4.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/119.3


	-PPK-K3.2-4.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/122.7


	-PPK-K3.2-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/118.3


	-PPK-K3.2-M.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/120.3


	-PPK-K3.2-M.3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/120.7


	-PPK-K3.2-M.4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/121.3


	-PPK-K3.2-M.5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/121.7


	-PPK-K3.2-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/117.7


	-PPK-K3.2-P.2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/119.7


	-PPK-K3.2-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.03/117.3




	XDI
	-3XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-MS+3.03/104.4
	3:2    =ROM-MS+3.03/106.8
	5:2    =ROM-MS+3.03/106.9
	7:2    =ROM-MS+3.03/108.6
	9:2    =ROM-MS+3.03/108.6
	11:2    =ROM-MS+3.03/109.6
	13:2    =ROM-MS+3.03/110.3
	15:2    =ROM-MS+3.03/124.5
	17:2    =ROM-MS+3.03/124.5
	19:2    =ROM-MS+3.03/124.7
	2    =ROM-MS+3.03/104.4
	4    =ROM-MS+3.03/106.8
	6    =ROM-MS+3.03/106.9
	8    =ROM-MS+3.03/108.6
	10    =ROM-MS+3.03/108.7
	12    =ROM-MS+3.03/109.6
	14    =ROM-MS+3.03/110.4
	16    =ROM-MS+3.03/124.5
	18    =ROM-MS+3.03/124.6
	20    =ROM-MS+3.03/124.7



	XDO
	-3XDO
	Multi-line
	2    =ROM-MS+3.03/106.5
	4    =ROM-MS+3.03/109.7
	1:2;3    =ROM-MS+3.03/106.5
	3:2;3    =ROM-MS+3.03/109.7



	XE
	-3XE3
	Multi-line
	1:1;2    =ROM-MS+3.03/105.1
	4:1;2    =ROM-MS+3.03/107.1
	2:1;2    =ROM-MS+3.03/105.1
	5:1;2    =ROM-MS+3.03/107.1
	3:1;2    =ROM-MS+3.03/105.1
	6:1;2    =ROM-MS+3.03/107.1
	7:1;2    =ROM-MS+3.03/109.1
	N:1;2    =ROM-MS+3.03/109.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.03/105.1
	PE:1;2    =ROM-MS+3.03/107.1
	PE:1;2    =ROM-MS+3.03/109.2



	XK
	-3XK3
	Multi-line
	1:1;2    =ROM-MS+3.03/109.3
	2:1;2    =ROM-MS+3.03/109.3
	SH:1;2    =ROM-MS+3.03/109.3



	XP
	-3XP3
	Multi-line
	1    =ROM-MS+3.03/111.3
	2    =ROM-MS+3.03/111.3
	3    =ROM-MS+3.03/111.7
	4    =ROM-MS+3.03/111.7
	5    =ROM-MS+3.03/112.2
	6    =ROM-MS+3.03/112.2
	7    =ROM-MS+3.03/112.6
	8    =ROM-MS+3.03/112.7
	9    =ROM-MS+3.03/113.2
	10    =ROM-MS+3.03/113.2
	11    =ROM-MS+3.03/113.7
	12    =ROM-MS+3.03/113.7
	13    =ROM-MS+3.03/114.2
	14    =ROM-MS+3.03/114.2
	15    =ROM-MS+3.03/114.7
	16    =ROM-MS+3.03/114.7
	17    =ROM-MS+3.03/115.2
	18    =ROM-MS+3.03/115.2
	19    =ROM-MS+3.03/115.7
	20    =ROM-MS+3.03/115.7
	21    =ROM-MS+3.03/116.2
	22    =ROM-MS+3.03/116.2
	23    =ROM-MS+3.03/116.7
	24    =ROM-MS+3.03/116.7
	25    =ROM-MS+3.03/117.3
	26    =ROM-MS+3.03/117.3
	27    =ROM-MS+3.03/117.7
	28    =ROM-MS+3.03/117.7
	29    =ROM-MS+3.03/118.2
	30    =ROM-MS+3.03/118.2
	31    =ROM-MS+3.03/118.6
	32    =ROM-MS+3.03/118.7
	33    =ROM-MS+3.03/119.2
	34    =ROM-MS+3.03/119.2
	35    =ROM-MS+3.03/119.7
	36    =ROM-MS+3.03/119.7
	37    =ROM-MS+3.03/120.2
	38    =ROM-MS+3.03/120.2
	39    =ROM-MS+3.03/120.6
	40    =ROM-MS+3.03/120.7
	41    =ROM-MS+3.03/121.2
	42    =ROM-MS+3.03/121.2
	43    =ROM-MS+3.03/121.6
	44    =ROM-MS+3.03/121.7
	45    =ROM-MS+3.03/122.2
	46    =ROM-MS+3.03/122.2
	47    =ROM-MS+3.03/122.6
	48    =ROM-MS+3.03/122.7



	XS
	-3XS3
	Multi-line
	7    =ROM-MS+3.03/111.3
	9    =ROM-MS+3.03/111.4
	11    =ROM-MS+3.03/111.7
	13    =ROM-MS+3.03/111.8
	15    =ROM-MS+3.03/112.3
	17    =ROM-MS+3.03/112.3
	19    =ROM-MS+3.03/112.7
	21    =ROM-MS+3.03/112.7
	23    =ROM-MS+3.03/113.3
	25    =ROM-MS+3.03/113.3
	27    =ROM-MS+3.03/113.7
	29    =ROM-MS+3.03/113.8
	31    =ROM-MS+3.03/114.3
	33    =ROM-MS+3.03/114.3
	35    =ROM-MS+3.03/114.7
	37    =ROM-MS+3.03/114.8
	39    =ROM-MS+3.03/115.3
	41    =ROM-MS+3.03/115.3
	43    =ROM-MS+3.03/115.7
	45    =ROM-MS+3.03/115.8
	47    =ROM-MS+3.03/116.3
	49    =ROM-MS+3.03/116.3
	51    =ROM-MS+3.03/116.7
	53    =ROM-MS+3.03/116.8
	55    =ROM-MS+3.03/117.3
	57    =ROM-MS+3.03/117.4
	59    =ROM-MS+3.03/117.7
	61    =ROM-MS+3.03/117.8
	63    =ROM-MS+3.03/118.3
	65    =ROM-MS+3.03/118.3
	67    =ROM-MS+3.03/118.7
	69    =ROM-MS+3.03/118.7
	71    =ROM-MS+3.03/119.3
	73    =ROM-MS+3.03/119.3
	75    =ROM-MS+3.03/119.7
	77    =ROM-MS+3.03/119.8
	79    =ROM-MS+3.03/120.3
	81    =ROM-MS+3.03/120.3
	83    =ROM-MS+3.03/120.7
	85    =ROM-MS+3.03/120.7
	87    =ROM-MS+3.03/121.3
	89    =ROM-MS+3.03/121.3
	91    =ROM-MS+3.03/121.7
	93    =ROM-MS+3.03/121.7
	95    =ROM-MS+3.03/122.3
	97    =ROM-MS+3.03/122.3
	99    =ROM-MS+3.03/122.7
	101    =ROM-MS+3.03/122.7
	8    =ROM-MS+3.03/111.3
	10    =ROM-MS+3.03/111.4
	12    =ROM-MS+3.03/111.7
	14    =ROM-MS+3.03/111.8
	16    =ROM-MS+3.03/112.3
	18    =ROM-MS+3.03/112.3
	20    =ROM-MS+3.03/112.7
	22    =ROM-MS+3.03/112.8
	24    =ROM-MS+3.03/113.3
	26    =ROM-MS+3.03/113.3
	28    =ROM-MS+3.03/113.7
	30    =ROM-MS+3.03/113.8
	32    =ROM-MS+3.03/114.3
	34    =ROM-MS+3.03/114.3
	36    =ROM-MS+3.03/114.7
	38    =ROM-MS+3.03/114.8
	40    =ROM-MS+3.03/115.3
	42    =ROM-MS+3.03/115.3
	44    =ROM-MS+3.03/115.7
	46    =ROM-MS+3.03/115.8
	48    =ROM-MS+3.03/116.3
	50    =ROM-MS+3.03/116.3
	52    =ROM-MS+3.03/116.7
	54    =ROM-MS+3.03/116.8
	56    =ROM-MS+3.03/117.3
	58    =ROM-MS+3.03/117.4
	60    =ROM-MS+3.03/117.7
	62    =ROM-MS+3.03/117.8
	64    =ROM-MS+3.03/118.3
	66    =ROM-MS+3.03/118.3
	68    =ROM-MS+3.03/118.7
	70    =ROM-MS+3.03/118.8
	72    =ROM-MS+3.03/119.3
	74    =ROM-MS+3.03/119.3
	76    =ROM-MS+3.03/119.7
	78    =ROM-MS+3.03/119.8
	80    =ROM-MS+3.03/120.3
	82    =ROM-MS+3.03/120.3
	84    =ROM-MS+3.03/120.7
	86    =ROM-MS+3.03/120.8
	88    =ROM-MS+3.03/121.3
	90    =ROM-MS+3.03/121.3
	92    =ROM-MS+3.03/121.7
	94    =ROM-MS+3.03/121.8
	96    =ROM-MS+3.03/122.3
	98    =ROM-MS+3.03/122.3
	100    =ROM-MS+3.03/122.7
	102    =ROM-MS+3.03/122.8
	1:1;2    =ROM-MS+3.03/106.0
	3:1;2    =ROM-MS+3.03/108.1
	5:1;2    =ROM-MS+3.03/110.0
	2:1;2    =ROM-MS+3.03/106.1
	4:1;2    =ROM-MS+3.03/108.1
	6:1;2    =ROM-MS+3.03/110.1
	SH:1;2    =ROM-MS+3.03/106.1
	SH:1;2    =ROM-MS+3.03/108.2
	SH:1;2    =ROM-MS+3.03/110.1




	+3.04
	FK
	-125FK9
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+3.04/125.9
	92;91;94    =ROM-MS+3.04/125.3


	-127FK2
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-MS+3.04/127.2
	92;91;94    =ROM-MS+3.04/129.4


	-131FK2
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-MS+3.04/131.2
	92;91;94    =ROM-MS+3.04/133.4


	-135FK2
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-MS+3.04/135.2
	92;91;94    =ROM-MS+3.04/137.4


	-141FK2
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-MS+3.04/141.2
	92;91;94    =ROM-MS+3.04/143.4



	KA
	-126KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/126.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/126.7


	-127KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/127.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/128.6


	-127KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/127.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/128.8


	-127KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/127.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/128.6


	-127KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/127.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/128.8


	-128KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/128.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/129.5
	22;21;24    =ROM-MS+3.04/126.9


	-128KA8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/128.8
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/129.7


	-130KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/130.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/130.7


	-131KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/131.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/132.3


	-131KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/131.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/132.6


	-131KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/131.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/132.3


	-131KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/131.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/132.6


	-132KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/132.3
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/133.5
	22;21;24    =ROM-MS+3.04/130.9


	-132KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/132.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/133.7


	-134KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/134.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/134.7


	-135KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/135.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/136.6


	-135KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/135.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/136.7


	-135KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/135.9
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/136.6


	-135KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/135.10
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/136.7


	-136KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/136.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/137.5
	22;21;24    =ROM-MS+3.04/134.9


	-136KA7
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/136.7
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/137.7


	-141KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/141.5
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/142.2


	-141KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/141.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/142.6


	-142KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/142.2
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/143.5
	22;21;24    =ROM-MS+3.04/140.9


	-142KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/142.6
	12;11;14    =ROM-MS+3.04/143.7



	KM
	-126KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/126.9
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.04/126.2
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.04/126.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.04/126.2
	13;14    =ROM-MS+3.04/126.7


	-130KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/130.9
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.04/130.2
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.04/130.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.04/130.2
	13;14    =ROM-MS+3.04/130.7


	-134KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/134.9
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.04/134.2
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.04/134.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.04/134.2
	13;14    =ROM-MS+3.04/134.7


	-138KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/138.9
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.04/138.2
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.04/138.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.04/138.2
	13;14    =ROM-MS+3.04/138.7


	-139KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/139.9
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.04/139.2
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.04/139.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.04/139.2
	13;14    =ROM-MS+3.04/139.7


	-140KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/140.9
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.04/140.2
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.04/140.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.04/140.2
	13;14    =ROM-MS+3.04/140.7


	-144KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/144.9
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.04/144.2
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.04/144.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.04/144.2
	13;14    =ROM-MS+3.04/144.7


	-145KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.04/145.9
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.04/145.2
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.04/145.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.04/145.2
	13;14    =ROM-MS+3.04/145.7



	LV
	-LV1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/130.2


	-LV2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/134.2

	-PPK-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/135.7




	PO
	-PO
	-V1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/138.3


	-V2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/139.3


	-V3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/140.3


	-V4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/144.3


	-V5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/145.3




	PPK
	-PPK
	-LV1-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/131.7


	-LV1-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/131.3


	-LV2-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/135.3


	-T2V-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/127.7


	-T2V-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/127.3


	-V3-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/141.3




	QM
	-126QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.04/126.2
	21;22    =ROM-MS+3.04/126.6


	-130QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.04/130.2
	21;22    =ROM-MS+3.04/130.6


	-134QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.04/134.2
	21;22    =ROM-MS+3.04/134.6


	-138QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.04/138.2
	21;22    =ROM-MS+3.04/138.6


	-139QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.04/139.2
	21;22    =ROM-MS+3.04/139.6


	-140QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.04/140.2
	21;22    =ROM-MS+3.04/140.6


	-144QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.04/144.2
	21;22    =ROM-MS+3.04/144.6


	-145QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.04/145.2
	21;22    =ROM-MS+3.04/145.6



	SP
	-127SP2
	Multi-line
	21;22    =ROM-MS+3.04/127.2


	-131SP2
	Multi-line
	21;22    =ROM-MS+3.04/131.2


	-135SP2
	Multi-line
	21;22    =ROM-MS+3.04/135.2


	-141SP2
	Multi-line
	21;22    =ROM-MS+3.04/141.2



	T
	-T2V
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/126.2



	WE
	-WE
	-LV1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/130.1


	-LV2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/134.1


	-PO-V1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/138.2


	-PO-V2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/139.2


	-PO-V3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/140.2


	-PO-V4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/144.2


	-PO-V5
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/145.2


	-T2V
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/126.1




	WK
	-WK
	-PPK-LV1-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/131.6


	-PPK-LV1-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/131.2


	-PPK-LV2-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/135.6


	-PPK-LV2-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/135.2


	-PPK-T2V-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/127.6


	-PPK-T2V-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/127.2


	-PPK-V3-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/141.2




	WS
	-WS
	-LV1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/130.3


	-LV2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/134.3


	-PPK-LV1-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/131.7


	-PPK-LV1-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/131.3


	-PPK-LV2-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/135.7


	-PPK-LV2-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/135.3


	-PPK-T2V-M.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/127.7


	-PPK-T2V-P.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/127.3


	-PPK-V3-PO.1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/141.3


	-T2V
	Multi-line
	=ROM-MS+3.04/126.3




	XDI
	-3XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-MS+3.04/125.4
	2    =ROM-MS+3.04/125.4


	-4XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-MS+3.04/126.6
	3:2    =ROM-MS+3.04/126.7
	5:2    =ROM-MS+3.04/126.7
	7:2    =ROM-MS+3.04/129.5
	9:2    =ROM-MS+3.04/129.5
	11:2    =ROM-MS+3.04/129.7
	13:2    =ROM-MS+3.04/130.6
	15:2    =ROM-MS+3.04/130.7
	17:2    =ROM-MS+3.04/130.7
	19:2    =ROM-MS+3.04/133.5
	21:2    =ROM-MS+3.04/133.5
	23:2    =ROM-MS+3.04/133.7
	25:2    =ROM-MS+3.04/134.6
	27:2    =ROM-MS+3.04/134.7
	29:2    =ROM-MS+3.04/134.7
	31:2    =ROM-MS+3.04/137.5
	33:2    =ROM-MS+3.04/137.5
	35:2    =ROM-MS+3.04/137.7
	37:2    =ROM-MS+3.04/138.6
	39:2    =ROM-MS+3.04/138.7
	41:2    =ROM-MS+3.04/139.6
	43:2    =ROM-MS+3.04/139.7
	45:2    =ROM-MS+3.04/140.6
	47:2    =ROM-MS+3.04/140.7
	49:2    =ROM-MS+3.04/143.5
	51:2    =ROM-MS+3.04/143.5
	53:2    =ROM-MS+3.04/143.7
	55:2    =ROM-MS+3.04/144.6
	57:2    =ROM-MS+3.04/144.7
	59:2    =ROM-MS+3.04/145.6
	61:2    =ROM-MS+3.04/145.7
	2    =ROM-MS+3.04/126.6
	4    =ROM-MS+3.04/126.7
	6    =ROM-MS+3.04/126.8
	8    =ROM-MS+3.04/129.5
	10    =ROM-MS+3.04/129.6
	12    =ROM-MS+3.04/129.7
	14    =ROM-MS+3.04/130.6
	16    =ROM-MS+3.04/130.7
	18    =ROM-MS+3.04/130.8
	20    =ROM-MS+3.04/133.5
	22    =ROM-MS+3.04/133.6
	24    =ROM-MS+3.04/133.7
	26    =ROM-MS+3.04/134.6
	28    =ROM-MS+3.04/134.7
	30    =ROM-MS+3.04/134.8
	32    =ROM-MS+3.04/137.5
	34    =ROM-MS+3.04/137.6
	36    =ROM-MS+3.04/137.7
	38    =ROM-MS+3.04/138.6
	40    =ROM-MS+3.04/138.7
	42    =ROM-MS+3.04/139.6
	44    =ROM-MS+3.04/139.7
	46    =ROM-MS+3.04/140.6
	48    =ROM-MS+3.04/140.7
	50    =ROM-MS+3.04/143.5
	52    =ROM-MS+3.04/143.6
	54    =ROM-MS+3.04/143.7
	56    =ROM-MS+3.04/144.6
	58    =ROM-MS+3.04/144.7
	60    =ROM-MS+3.04/145.6
	62    =ROM-MS+3.04/145.7



	XDO
	-4XDO
	Multi-line
	2    =ROM-MS+3.04/126.9
	4    =ROM-MS+3.04/130.9
	6    =ROM-MS+3.04/134.9
	8    =ROM-MS+3.04/138.9
	10    =ROM-MS+3.04/139.9
	12    =ROM-MS+3.04/140.9
	14    =ROM-MS+3.04/144.9
	16    =ROM-MS+3.04/145.9
	1:2;3    =ROM-MS+3.04/126.8
	3:2;3    =ROM-MS+3.04/130.8
	5:2;3    =ROM-MS+3.04/134.8
	7:2;3    =ROM-MS+3.04/138.8
	9:2;3    =ROM-MS+3.04/139.8
	11:2;3    =ROM-MS+3.04/140.8
	13:2;3    =ROM-MS+3.04/144.8
	15:2;3    =ROM-MS+3.04/145.8



	XE
	-3XE4
	Multi-line
	2    =ROM-MS+3.04/126.2
	3    =ROM-MS+3.04/126.2
	5    =ROM-MS+3.04/130.2
	6    =ROM-MS+3.04/130.2
	8    =ROM-MS+3.04/134.2
	9    =ROM-MS+3.04/134.2
	1:1;2    =ROM-MS+3.04/126.2
	4:1;2    =ROM-MS+3.04/130.2
	7:1;2    =ROM-MS+3.04/134.2
	10:1;2    =ROM-MS+3.04/138.2
	11:1;2    =ROM-MS+3.04/139.2
	12:1;2    =ROM-MS+3.04/140.2
	13:1;2    =ROM-MS+3.04/144.2
	14:1;2    =ROM-MS+3.04/145.2
	N:1;2    =ROM-MS+3.04/138.2
	N:1;2    =ROM-MS+3.04/139.2
	N:1;2    =ROM-MS+3.04/140.2
	N:1;2    =ROM-MS+3.04/144.2
	N:1;2    =ROM-MS+3.04/145.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.04/126.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.04/130.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.04/134.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.04/138.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.04/139.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.04/140.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.04/144.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.04/145.2



	XP
	-3XP4
	Multi-line
	1    =ROM-MS+3.04/127.3
	2    =ROM-MS+3.04/127.3
	3    =ROM-MS+3.04/127.7
	4    =ROM-MS+3.04/127.7
	5    =ROM-MS+3.04/131.3
	6    =ROM-MS+3.04/131.3
	7    =ROM-MS+3.04/131.7
	8    =ROM-MS+3.04/131.7
	9    =ROM-MS+3.04/135.3
	10    =ROM-MS+3.04/135.3
	11    =ROM-MS+3.04/135.7
	12    =ROM-MS+3.04/135.7
	13    =ROM-MS+3.04/141.3
	14    =ROM-MS+3.04/141.3



	XS
	-3XS4
	Multi-line
	1    =ROM-MS+3.04/127.3
	3    =ROM-MS+3.04/127.4
	5    =ROM-MS+3.04/127.7
	7    =ROM-MS+3.04/127.8
	9    =ROM-MS+3.04/131.3
	11    =ROM-MS+3.04/131.4
	13    =ROM-MS+3.04/131.7
	15    =ROM-MS+3.04/131.8
	17    =ROM-MS+3.04/135.3
	19    =ROM-MS+3.04/135.4
	21    =ROM-MS+3.04/135.7
	23    =ROM-MS+3.04/135.8
	25    =ROM-MS+3.04/141.3
	27    =ROM-MS+3.04/141.4
	2    =ROM-MS+3.04/127.3
	4    =ROM-MS+3.04/127.4
	6    =ROM-MS+3.04/127.7
	8    =ROM-MS+3.04/127.8
	10    =ROM-MS+3.04/131.3
	12    =ROM-MS+3.04/131.4
	14    =ROM-MS+3.04/131.7
	16    =ROM-MS+3.04/131.8
	18    =ROM-MS+3.04/135.3
	20    =ROM-MS+3.04/135.4
	22    =ROM-MS+3.04/135.7
	24    =ROM-MS+3.04/135.8
	26    =ROM-MS+3.04/141.3
	28    =ROM-MS+3.04/141.4



	XT
	-3XT4
	Multi-line
	1    =ROM-MS+3.04/126.4
	3    =ROM-MS+3.04/130.4
	5    =ROM-MS+3.04/134.4
	2    =ROM-MS+3.04/126.4
	4    =ROM-MS+3.04/130.4
	6    =ROM-MS+3.04/134.4
	SH:1;2    =ROM-MS+3.04/126.4
	SH:1;2    =ROM-MS+3.04/130.4
	SH:1;2    =ROM-MS+3.04/134.4




	+3.05
	F
	-151F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.05/151.2
	92;91;94    =ROM-MS+3.05/151.7


	-151F5
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.05/151.5
	92;91;94    =ROM-MS+3.05/151.8



	FK
	-146FK9
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+3.05/146.9
	92;91;94    =ROM-MS+3.05/146.3



	KM
	-147KM8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.05/147.8
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.05/147.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.05/147.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.05/147.2
	13;14    =ROM-MS+3.05/147.5


	-148KM8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.05/148.8
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.05/148.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.05/148.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.05/148.2
	13;14    =ROM-MS+3.05/148.5


	-149KM8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.05/149.8
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.05/149.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.05/149.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.05/149.2
	13;14    =ROM-MS+3.05/149.5


	-150KM8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.05/150.8
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.05/150.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.05/150.2
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.05/150.2
	13;14    =ROM-MS+3.05/150.5


	-152KM8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.05/152.8
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.05/152.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.05/152.1
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.05/152.1
	13;14    =ROM-MS+3.05/152.5



	MP
	-MP
	-MS
	Multi-line
	=ROM-MS+3.05/151.5




	PDG
	-PDG
	Multi-line
	=ROM-MS+3.05/152.2



	PR
	-PR
	-1
	Multi-line
	L;N;PE    =ROM-MS+3.05/147.2


	-2
	Multi-line
	L;N;PE    =ROM-MS+3.05/148.2


	-3
	Multi-line
	L;N;PE    =ROM-MS+3.05/149.2


	-4
	Multi-line
	L;N;PE    =ROM-MS+3.05/150.2




	PSV
	-PSV
	Multi-line
	=ROM-MS+3.05/151.3



	QM
	-147QM1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.05/147.1
	13;14    =ROM-MS+3.05/147.8
	21;22    =ROM-MS+3.05/147.6


	-148QM1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.05/148.1
	13;14    =ROM-MS+3.05/148.8
	21;22    =ROM-MS+3.05/148.6


	-149QM1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.05/149.1
	13;14    =ROM-MS+3.05/149.8
	21;22    =ROM-MS+3.05/149.6


	-150QM1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.05/150.1
	13;14    =ROM-MS+3.05/150.8
	21;22    =ROM-MS+3.05/150.6


	-152QM1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.05/152.1
	13;14    =ROM-MS+3.05/152.8
	21;22    =ROM-MS+3.05/152.6



	WE
	-WE
	-MP-MS
	Multi-line
	=ROM-MS+3.05/151.4


	-PDG
	Multi-line
	=ROM-MS+3.05/152.1


	-PR-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.05/147.1


	-PR-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.05/148.1


	-PR-3
	Multi-line
	=ROM-MS+3.05/149.1


	-PR-4
	Multi-line
	=ROM-MS+3.05/150.1


	-PSV
	Multi-line
	=ROM-MS+3.05/151.2




	XDI
	-3XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-MS+3.05/146.4
	2    =ROM-MS+3.05/146.4


	-5XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-MS+3.05/147.5
	3:2    =ROM-MS+3.05/147.6
	5:2    =ROM-MS+3.05/148.5
	7:2    =ROM-MS+3.05/148.6
	9:2    =ROM-MS+3.05/149.5
	11:2    =ROM-MS+3.05/149.6
	13:2    =ROM-MS+3.05/150.5
	15:2    =ROM-MS+3.05/150.6
	17:2    =ROM-MS+3.05/151.8
	19:2    =ROM-MS+3.05/151.9
	21:2    =ROM-MS+3.05/152.5
	23:2    =ROM-MS+3.05/152.6
	2    =ROM-MS+3.05/147.5
	4    =ROM-MS+3.05/147.6
	6    =ROM-MS+3.05/148.5
	8    =ROM-MS+3.05/148.6
	10    =ROM-MS+3.05/149.5
	12    =ROM-MS+3.05/149.6
	14    =ROM-MS+3.05/150.5
	16    =ROM-MS+3.05/150.6
	18    =ROM-MS+3.05/151.8
	20    =ROM-MS+3.05/151.9
	22    =ROM-MS+3.05/152.5
	24    =ROM-MS+3.05/152.6



	XDO
	-5XDO
	Multi-line
	2    =ROM-MS+3.05/147.7
	4    =ROM-MS+3.05/148.7
	6    =ROM-MS+3.05/149.7
	8    =ROM-MS+3.05/150.7
	10    =ROM-MS+3.05/152.7
	1:2;3    =ROM-MS+3.05/147.7
	3:2;3    =ROM-MS+3.05/148.7
	5:2;3    =ROM-MS+3.05/149.7
	7:2;3    =ROM-MS+3.05/150.7
	9:2;3    =ROM-MS+3.05/152.7



	XE
	-3XE5
	Multi-line
	1:1;2    =ROM-MS+3.05/147.2
	2:1;2    =ROM-MS+3.05/148.2
	3:1;2    =ROM-MS+3.05/149.2
	4:1;2    =ROM-MS+3.05/150.2
	5:1;2    =ROM-MS+3.05/151.2
	6:1;2    =ROM-MS+3.05/151.5
	7:1;2    =ROM-MS+3.05/152.1
	8    =ROM-MS+3.05/152.1
	9    =ROM-MS+3.05/152.1
	N:1;2    =ROM-MS+3.05/147.2
	N:1;2    =ROM-MS+3.05/148.2
	N:1;2    =ROM-MS+3.05/149.2
	N:1;2    =ROM-MS+3.05/150.2
	N:1;2    =ROM-MS+3.05/151.3
	PE:1;2    =ROM-MS+3.05/147.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.05/148.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.05/149.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.05/150.2
	PE    =ROM-MS+3.05/151.3
	PE    =ROM-MS+3.05/151.5
	PE:1;2    =ROM-MS+3.05/152.2




	+3.06
	BOJLER
	-BOJLER1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.06/155.1


	-BOJLER2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.06/156.1



	F
	-154F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.06/154.2
	92;91;94    =ROM-MS+3.06/154.8


	-155F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.06/155.1
	13;14    =ROM-MS+3.06/155.8
	21;22    =ROM-MS+3.06/155.5


	-156F1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.06/156.1
	13;14    =ROM-MS+3.06/156.8
	21;22    =ROM-MS+3.06/156.6



	FK
	-153FK9
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+3.06/153.9
	92;91;94    =ROM-MS+3.06/153.3



	KM
	-155KM8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.06/155.8
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.06/155.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.06/155.1
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.06/155.1
	13;14    =ROM-MS+3.06/155.4


	-156KM8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-MS+3.06/156.8
	1/L1;2/T1    =ROM-MS+3.06/156.1
	3/L2;4/T2    =ROM-MS+3.06/156.1
	5/L3;6/T3    =ROM-MS+3.06/156.1
	13;14    =ROM-MS+3.06/156.5



	VZ
	-VZ
	Multi-line
	=ROM-MS+3.06/154.3



	WE
	-WE
	-BOILER-1
	Multi-line
	=ROM-MS+3.06/155.0


	-BOILER-2
	Multi-line
	=ROM-MS+3.06/156.0


	-VZ
	Multi-line
	=ROM-MS+3.06/154.2




	XDI
	-3XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-MS+3.06/153.4
	2    =ROM-MS+3.06/153.4


	-6XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-MS+3.06/154.8
	3:2    =ROM-MS+3.06/155.4
	5:2    =ROM-MS+3.06/155.5
	7:2    =ROM-MS+3.06/156.5
	9:2    =ROM-MS+3.06/156.6
	2    =ROM-MS+3.06/154.8
	4    =ROM-MS+3.06/155.5
	6    =ROM-MS+3.06/155.6
	8    =ROM-MS+3.06/156.5
	10    =ROM-MS+3.06/156.6



	XDO
	-6XDO
	Multi-line
	2    =ROM-MS+3.06/155.7
	4    =ROM-MS+3.06/156.8
	1:2;3    =ROM-MS+3.06/155.7
	3:2;3    =ROM-MS+3.06/156.7



	XE
	-3XE6
	Multi-line
	2:1;2    =ROM-MS+3.06/154.2
	5:1;2    =ROM-MS+3.06/155.1
	6:1;2    =ROM-MS+3.06/155.1
	8:1;2    =ROM-MS+3.06/156.1
	9:1;2    =ROM-MS+3.06/156.1
	3:1;2    =ROM-MS+3.06/154.3
	1:1;2    =ROM-MS+3.06/154.2
	4:1;2    =ROM-MS+3.06/155.1
	7:1;2    =ROM-MS+3.06/156.1
	PE:1;2    =ROM-MS+3.06/154.3
	PE:1;2    =ROM-MS+3.06/155.2
	PE:1;2    =ROM-MS+3.06/156.2




	+3.07
	F
	-157F2
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+3.07/157.2


	-157F3
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+3.07/157.3


	-157F4
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+3.07/157.4


	-157F5
	Multi-line
	1;2    =ROM-MS+3.07/157.5


	-157F6
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.07/157.6


	-157F7
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.07/157.7


	-157F8
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-MS+3.07/157.8



	XE
	-3XE7
	Multi-line
	1    =ROM-MS+3.07/157.2
	2    =ROM-MS+3.07/157.3
	3    =ROM-MS+3.07/157.4
	4    =ROM-MS+3.07/157.5
	5    =ROM-MS+3.07/157.6
	6    =ROM-MS+3.07/157.6
	7    =ROM-MS+3.07/157.6
	8    =ROM-MS+3.07/157.7
	9    =ROM-MS+3.07/157.7
	10    =ROM-MS+3.07/157.8
	11    =ROM-MS+3.07/157.8
	12    =ROM-MS+3.07/157.9
	13    =ROM-MS+3.07/157.9
	N    =ROM-MS+3.07/157.2
	N    =ROM-MS+3.07/157.3
	N    =ROM-MS+3.07/157.4
	N    =ROM-MS+3.07/157.5
	N    =ROM-MS+3.07/157.7
	N    =ROM-MS+3.07/157.8
	N    =ROM-MS+3.07/157.9
	PE    =ROM-MS+3.07/157.2
	PE    =ROM-MS+3.07/157.3
	PE    =ROM-MS+3.07/157.4
	PE    =ROM-MS+3.07/157.5
	PE    =ROM-MS+3.07/157.7
	PE    =ROM-MS+3.07/157.8
	PE    =ROM-MS+3.07/157.9





	=RO-BMS-AD
	+3.01
	XDO
	-XDO
	Pair cross-reference
	1:2    =ROM-MS+3.01/16.5
	1:2    =ROM-MS+3.01/18.5
	2    =ROM-MS+3.01/16.5
	2    =ROM-MS+3.01/18.5




	+3.02
	XDI
	-XDI
	Pair cross-reference
	1:2    =ROM-MS+3.01/16.3
	1:2    =ROM-MS+3.01/18.3
	1:2    =ROM-MS+3.02/50.3
	1:2    =ROM-MS+3.02/52.3
	1:2    =ROM-MS+3.02/53.3
	1:2    =ROM-MS+3.03/105.3
	1:2    =ROM-MS+3.03/107.3
	2    =ROM-MS+3.01/16.3
	2    =ROM-MS+3.01/18.3
	2    =ROM-MS+3.02/50.3
	2    =ROM-MS+3.02/52.3
	2    =ROM-MS+3.02/53.3
	2    =ROM-MS+3.03/105.3
	2    =ROM-MS+3.03/107.3


	-1XDI
	Pair cross-reference
	1:2    =ROM-MS+2/10.8
	3:2    =ROM-MS+2/10.9
	2    =ROM-MS+2/10.9
	4    =ROM-MS+2/10.10


	-13XDI
	Pair cross-reference
	11:2    =ROM-MS+3.05/147.5
	11:2    =ROM-MS+3.05/148.5
	11:2    =ROM-MS+3.05/149.5
	11:2    =ROM-MS+3.05/150.5
	11:2    =ROM-MS+3.05/152.5
	13:2    =ROM-MS+3.05/147.6
	13:2    =ROM-MS+3.05/148.6
	13:2    =ROM-MS+3.05/149.6
	13:2    =ROM-MS+3.05/150.6
	13:2    =ROM-MS+3.05/152.6
	17:2    =ROM-MS+3.06/155.4
	17:2    =ROM-MS+3.06/156.5
	19:2    =ROM-MS+3.06/155.5
	19:2    =ROM-MS+3.06/156.6
	12    =ROM-MS+3.05/147.5
	12    =ROM-MS+3.05/148.5
	12    =ROM-MS+3.05/149.5
	12    =ROM-MS+3.05/150.5
	12    =ROM-MS+3.05/152.5
	14    =ROM-MS+3.05/147.6
	14    =ROM-MS+3.05/148.6
	14    =ROM-MS+3.05/149.6
	14    =ROM-MS+3.05/150.6
	14    =ROM-MS+3.05/152.6
	18    =ROM-MS+3.06/155.5
	18    =ROM-MS+3.06/156.5
	20    =ROM-MS+3.06/155.6
	20    =ROM-MS+3.06/156.6



	XDO
	-XDO
	Pair cross-reference
	1:2    =ROM-MS+3.02/50.5
	1:2    =ROM-MS+3.02/52.5
	1:2    =ROM-MS+3.02/53.5
	2    =ROM-MS+3.02/50.5
	2    =ROM-MS+3.02/52.5
	2    =ROM-MS+3.02/53.5




	+3.03
	XDO
	-XDO
	Pair cross-reference
	1:2    =ROM-MS+3.03/105.5
	1:2    =ROM-MS+3.03/107.5
	2    =ROM-MS+3.03/105.5
	2    =ROM-MS+3.03/107.5


	-4XDO
	Pair cross-reference
	8    =ROM-MS+3.05/147.7
	8    =ROM-MS+3.05/148.7
	8    =ROM-MS+3.05/149.7
	8    =ROM-MS+3.05/150.7
	8    =ROM-MS+3.05/152.7
	12    =ROM-MS+3.06/155.7
	12    =ROM-MS+3.06/156.8
	7:2;3    =ROM-MS+3.05/147.7
	7:2;3    =ROM-MS+3.05/148.7
	7:2;3    =ROM-MS+3.05/149.7
	7:2;3    =ROM-MS+3.05/150.7
	7:2;3    =ROM-MS+3.05/152.7
	11:2;3    =ROM-MS+3.06/155.7
	11:2;3    =ROM-MS+3.06/156.7




	+3.04
	XM
	-XM
	Pair cross-reference
	1:2    =ROM-MS+3.01/16.6
	1:2    =ROM-MS+3.01/18.6
	1:2    =ROM-MS+3.02/50.6
	1:2    =ROM-MS+3.02/52.6
	1:2    =ROM-MS+3.02/53.6
	1:2    =ROM-MS+3.03/105.6
	1:2    =ROM-MS+3.03/107.6
	2    =ROM-MS+3.01/16.6
	2    =ROM-MS+3.01/18.6
	2    =ROM-MS+3.02/50.6
	2    =ROM-MS+3.02/52.6
	2    =ROM-MS+3.02/53.6
	2    =ROM-MS+3.03/105.6
	2    =ROM-MS+3.03/107.6




	+3.05
	XDI
	-6XDI
	Pair cross-reference
	1:2    =ROM-MS+3.05/151.8
	1:2    =ROM-MS+3.05/151.9
	2    =ROM-MS+3.05/151.8
	2    =ROM-MS+3.05/151.9




	+3.06
	XDI
	-6XDI
	Pair cross-reference
	25:2    =ROM-MS+3.06/154.8
	26    =ROM-MS+3.06/154.8
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	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=+
	=ROM-MS+2-10F3:1;2
	=ROM-MS+2-10F4:1;2
	=ROM-MS+2-10F6:1;2;3;4;5;6
	=ROM-MS+2-11F2:1;2
	=ROM-MS+2-11F2.1:1;2
	=ROM-MS+2-11F3:1;2
	=ROM-MS+2-11F6:1;2
	=ROM-MS+2-11FK4:1;2
	=ROM-MS+2-11FK5:1;2;3;4
	=ROM-MS+2-11Fz8:1;2
	=ROM-MS+2-11Fz9:1;2
	=ROM-MS+2-11Fz10:1;2
	=ROM-MS+2-4H4
	=ROM-MS+2-4H4:13;14
	=ROM-MS+2-5H2:X1;X2
	=ROM-MS+2-5H3:X1;X2
	=ROM-MS+2-5H3.1:X1;X2
	=ROM-MS+2-12HF9:X1;X2;X3
	=ROM-MS+2-13HF9:X1;X2;X3
	=ROM-MS+2-10KA6:A1;A2
	=ROM-MS+2-10KA6:12;11;14
	=ROM-MS+2-10KA6:22;21;24
	=ROM-MS+2-10KA6.1
	=ROM-MS+2-12KF3:A1;A2
	=ROM-MS+2-12KF3:12;11;14
	=ROM-MS+2-12KF3:22;21;24
	=ROM-MS+2-12KF3:32;31;34
	=ROM-MS+2-12KF3:42;41;44
	=ROM-MS+2-12KF4:A1;A2
	=ROM-MS+2-12KF4:12;11;14
	=ROM-MS+2-12KF4:22;21;24
	=ROM-MS+2-12KF4:32;31;34
	=ROM-MS+2-12KF4:42;41;44
	=ROM-MS+2-12KF5:A1;A2
	=ROM-MS+2-12KF5:12;11;14
	=ROM-MS+2-12KF5:22;21;24
	=ROM-MS+2-12KF5:32;31;34
	=ROM-MS+2-12KF5:42;41;44
	=ROM-MS+2-12KF5.1:A1;A2
	=ROM-MS+2-12KF5.1:12;11;14
	=ROM-MS+2-12KF7:A1;A2;B1
	=ROM-MS+2-12KF7:16;15;18
	=ROM-MS+2-12KF8:A1;A2
	=ROM-MS+2-12KF8:12;11;14
	=ROM-MS+2-12KF8:22;21;24
	=ROM-MS+2-13KF3:A1;A2
	=ROM-MS+2-13KF3:12;11;14
	=ROM-MS+2-13KF3:22;21;24
	=ROM-MS+2-13KF3:32;31;34
	=ROM-MS+2-13KF7:A1;A2;B1
	=ROM-MS+2-13KF7:16;15;18
	=ROM-MS+2-13KF8:A1;A2
	=ROM-MS+2-13KF8:12;11;14
	=ROM-MS+2-13KF8:22;21;24
	=ROM-MS+2-10M4:L;N;PE
	=ROM-MS+2-15MO2
	=ROM-MS+2-15MO2
	=ROM-MS+2-10Q1:1;2;3;4;5;6
	=ROM-MS+2-10Q1:1;2;4
	=ROM-MS+2-10Q1:1;2
	=ROM-MS+2-10S4:14;13
	=ROM-MS+2-11S4:11;12
	=ROM-MS+2-12S7:13;14
	=ROM-MS+2-13S7:13;14
	=ROM-MS+2-12SF10:13;14
	=ROM-MS+2-11TK4:L1;L24;N;N24;PE
	=ROM-MS+2-WK-PPC-MS-1
	=ROM-MS+2-WK-PPC-MS-2
	=ROM-MS+2-1XDI:1:2
	=ROM-MS+2-1XDI:5:2
	=ROM-MS+2-1XDI:7:2
	=ROM-MS+2-1XDI:3:2
	=ROM-MS+2-1XDI:2
	=ROM-MS+2-1XDI:6
	=ROM-MS+2-1XDI:8
	=ROM-MS+2-1XDI:4
	=ROM-MS+2-XF1:1
	=ROM-MS+2-XF1:4
	=ROM-MS+2-XF1:2
	=ROM-MS+2-XF1:5
	=ROM-MS+2-XF1:3
	=ROM-MS+2-XF1:6
	=ROM-MS+2-XU:2
	=ROM-MS+2-XU:3
	=ROM-MS+2-XU:4
	=ROM-MS+2-XU:1
	=ROM-MS+2-XU:5
	=ROM-MS+2-Xz:1
	=ROM-MS+2-Xz:2
	=ROM-MS+2-Xz:3
	=ROM-MS+2-Xz:N
	=ROM-MS+2-Xz:N
	=ROM-MS+2-Xz:N
	=ROM-MS+2-Xz:PE
	=ROM-MS+2-Xz:PE
	=ROM-MS+2-Xz:PE
	=ROM-MS+3.01-16F1:1;2;3;4;5;6
	=ROM-MS+3.01-18F1:1;2;3;4;5;6
	=ROM-MS+3.01-15FK9:1;2
	=ROM-MS+3.01-15FK9:92;91;94
	=ROM-MS+3.01-22FK2:1;2;3;4
	=ROM-MS+3.01-22FK2:92;91;94
	=ROM-MS+3.01-K1-V1
	=ROM-MS+3.01-K1-V2
	=ROM-MS+3.01-17KA1:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-17KA1:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-17KA1:22;21;24
	=ROM-MS+3.01-17KA3:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-17KA3:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-17KA6:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-17KA6:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-17KA6:32;31;34
	=ROM-MS+3.01-17KA6.1:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-19KA2:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-19KA2:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-19KA2:22;21;24
	=ROM-MS+3.01-20KA8:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-20KA8:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-21KA2:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-21KA2:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-21KA2:22;21;24
	=ROM-MS+3.01-21KA2:22;21;24
	=ROM-MS+3.01-22KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-22KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-22KA6:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-22KA6:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-22KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-22KA9:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-22KA10:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-22KA10:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-23KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-23KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-23KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-23KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-23KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-23KA9:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-23KA9.1:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-23KA9.1:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-24KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-24KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-24KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-24KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-24KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-24KA9:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-24KA9.1:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-24KA9.1:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-25KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-25KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-25KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-25KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-25KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-25KA9:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-25KA9.1:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-25KA9.1:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-26KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-26KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-26KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-26KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-26KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-26KA9.1:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-27KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-27KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-27KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-27KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-27KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-27KA9:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-27KA9.1:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-27KA9.1:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-28KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-28KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-28KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-28KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-28KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-28KA9:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-28KA9.1:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-28KA9.1:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-29KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-29KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-29KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-29KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-29KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-29KA9:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-29KA9.1:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-29KA9.1:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-30KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-30KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-30KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-30KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-31KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-31KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-31KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-31KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-31KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-31KA9:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-31KA9.1:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-31KA9.1:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-32KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-32KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-32KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-32KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-32KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-32KA9:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-32KA9.1:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-32KA9.2:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-32KA9.2:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-33KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-33KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-33KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-33KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-34KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-34KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-34KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-34KA6:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-34KA9:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-34KA9:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-34KA10:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-35KA4:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-35KA4:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-35KA5:A1;A2
	=ROM-MS+3.01-35KA5:12;11;14
	=ROM-MS+3.01-35KA9:A1;A2
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	Multi-line
	1:2    =ROS-MS+2/9.5
	2    =ROS-MS+2/9.5



	XF
	-XF1
	Multi-line
	1    =ROS-MS+2/6.2
	2    =ROS-MS+2/6.2
	3    =ROS-MS+2/6.2



	XK
	-XK
	Multi-line
	1    =ROS-MS+2/8.3
	3    =ROS-MS+2/8.3



	XU
	-XU
	Multi-line
	2    =ROS-MS+2/4.1
	3    =ROS-MS+2/4.2
	4    =ROS-MS+2/4.2
	1    =ROS-MS+2/4.1
	5    =ROS-MS+2/4.2



	Xz
	-Xz
	Multi-line
	1    =ROS-MS+2/5.8
	2    =ROS-MS+2/5.9
	3    =ROS-MS+2/5.10
	N    =ROS-MS+2/5.8
	N    =ROS-MS+2/5.9
	N    =ROS-MS+2/5.10
	PE    =ROS-MS+2/5.8
	PE    =ROS-MS+2/5.9
	PE    =ROS-MS+2/5.10




	+3.01
	DK
	-DK
	-V-1-PO.1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/17.3


	-V-1-PO.2
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/17.7


	-V-2-PO.1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/22.3


	-V-2-PO.2
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/22.7




	F
	-11F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROS-MS+3.01/11.2


	-14F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROS-MS+3.01/14.2


	-19F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROS-MS+3.01/19.2



	FC/V
	-FC/V1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/14.2
	=ROS-MS+3.01/15.2
	39    =ROS-MS+3.01/15.6
	42    =ROS-MS+3.01/15.6
	50    =ROS-MS+3.01/15.6
	53    =ROS-MS+3.01/15.7
	54    =ROS-MS+3.01/15.7
	55    =ROS-MS+3.01/15.7
	12    =ROS-MS+3.01/15.2
	13    =ROS-MS+3.01/15.3
	18    =ROS-MS+3.01/15.3
	19    =ROS-MS+3.01/15.3
	20    =ROS-MS+3.01/15.4
	27    =ROS-MS+3.01/15.4
	32    =ROS-MS+3.01/15.4
	33    =ROS-MS+3.01/15.4
	37    =ROS-MS+3.01/15.5
	LCP    =ROS-MS+3.01/15.8
	88    =ROS-MS+3.01/14.4
	89    =ROS-MS+3.01/14.5
	91    =ROS-MS+3.01/14.2
	92    =ROS-MS+3.01/14.3
	93    =ROS-MS+3.01/14.3
	96    =ROS-MS+3.01/14.2
	97    =ROS-MS+3.01/14.3
	98    =ROS-MS+3.01/14.3
	95    =ROS-MS+3.01/14.3
	99    =ROS-MS+3.01/14.3
	01    =ROS-MS+3.01/14.4
	02    =ROS-MS+3.01/14.4
	03    =ROS-MS+3.01/14.5
	61    =ROS-MS+3.01/15.8
	68    =ROS-MS+3.01/15.8
	69    =ROS-MS+3.01/15.8


	-FC/V2
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/19.2
	=ROS-MS+3.01/20.2
	39    =ROS-MS+3.01/20.6
	42    =ROS-MS+3.01/20.6
	50    =ROS-MS+3.01/20.6
	53    =ROS-MS+3.01/20.7
	54    =ROS-MS+3.01/20.7
	55    =ROS-MS+3.01/20.7
	12    =ROS-MS+3.01/20.2
	13    =ROS-MS+3.01/20.3
	18    =ROS-MS+3.01/20.3
	19    =ROS-MS+3.01/20.3
	20    =ROS-MS+3.01/20.4
	27    =ROS-MS+3.01/20.4
	32    =ROS-MS+3.01/20.4
	33    =ROS-MS+3.01/20.4
	37    =ROS-MS+3.01/20.5
	LCP    =ROS-MS+3.01/20.8
	88    =ROS-MS+3.01/19.4
	89    =ROS-MS+3.01/19.5
	91    =ROS-MS+3.01/19.2
	92    =ROS-MS+3.01/19.3
	93    =ROS-MS+3.01/19.3
	96    =ROS-MS+3.01/19.2
	97    =ROS-MS+3.01/19.3
	98    =ROS-MS+3.01/19.3
	95    =ROS-MS+3.01/19.3
	99    =ROS-MS+3.01/19.3
	01    =ROS-MS+3.01/19.4
	02    =ROS-MS+3.01/19.4
	03    =ROS-MS+3.01/19.5
	61    =ROS-MS+3.01/20.8
	68    =ROS-MS+3.01/20.8
	69    =ROS-MS+3.01/20.8



	FK
	-10FK6
	Multi-line
	1;2    =ROS-MS+3.01/10.6


	-10FK9
	Multi-line
	1;2    =ROS-MS+3.01/10.9
	92;91;94    =ROS-MS+3.01/10.3



	KA
	-13KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/13.4
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/12.2


	-13KA7
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/13.7
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/13.4


	-16KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/16.4
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/15.3
	22;21;24    =ROS-MS+3.01/17.2
	22;21;24    =ROS-MS+3.01/22.2
	32;31;34    =ROS-MS+3.01/17.6
	42;41;44    =ROS-MS+3.01/22.6


	-16KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/16.6
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/16.4


	-16KA8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/16.8
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/15.2


	-17KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/17.5
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/18.4


	-17KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/17.6
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/18.5


	-17KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/17.9
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/18.6


	-17KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/17.10
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/18.7


	-21KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/21.4
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/20.3


	-21KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/21.6
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/21.4


	-21KA8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/21.8
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/20.2


	-22KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/22.5
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/23.4


	-22KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/22.6
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/23.5


	-22KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/22.9
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/23.6


	-22KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-MS+3.01/22.10
	12;11;14    =ROS-MS+3.01/23.7



	NP
	-NP
	-2
	Multi-line
	U1;V1;W1;PE    =ROS-MS+3.01/11.2




	SNP
	-SNP8
	-NP1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/12.6




	SP
	-13SP7
	Multi-line
	13;14    =ROS-MS+3.01/13.7


	-16SP6
	Multi-line
	13;14    =ROS-MS+3.01/16.6


	-21SP6
	Multi-line
	13;14    =ROS-MS+3.01/21.6



	V
	-V1
	Multi-line
	U1;V1;W1;PE    =ROS-MS+3.01/14.2


	-V2
	Multi-line
	U1;V1;W1;PE    =ROS-MS+3.01/19.2



	WE
	-WE
	-NP2-FC
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/11.2


	-NP2-V
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/11.2


	-V1-FC
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/14.2


	-V1-V
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/14.2


	-V2-FC
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/19.2


	-V2-V
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/19.2




	WK
	-WK
	-DK-V-1-PO.1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/17.2


	-DK-V-1-PO.2
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/17.6


	-DK-V-2-PO.1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/22.2


	-DK-V-2-PO.2
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/22.6


	-NP2/V1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/12.2


	-V1/V1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/15.2


	-V2/V2
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/20.2




	WS
	-WS
	-DK-V-1-PO.1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/17.3


	-DK-V-1-PO.2
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/17.7


	-DK-V-2-PO.1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/22.3


	-DK-V-2-PO.2
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/22.7


	-NP2/V1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/12.5


	-V1
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/16.6


	-V2
	Multi-line
	=ROS-MS+3.01/21.6




	XDI
	-1XDI
	Multi-line
	1:2    =ROS-MS+3.01/10.4
	3:2    =ROS-MS+3.01/18.4
	5:2    =ROS-MS+3.01/18.5
	7:2    =ROS-MS+3.01/18.6
	9:2    =ROS-MS+3.01/18.7
	11:2    =ROS-MS+3.01/23.4
	13:2    =ROS-MS+3.01/23.5
	15:2    =ROS-MS+3.01/23.6
	17:2    =ROS-MS+3.01/23.7
	2    =ROS-MS+3.01/10.4
	4    =ROS-MS+3.01/18.4
	6    =ROS-MS+3.01/18.5
	8    =ROS-MS+3.01/18.6
	10    =ROS-MS+3.01/18.7
	12    =ROS-MS+3.01/23.4
	14    =ROS-MS+3.01/23.5
	16    =ROS-MS+3.01/23.6
	18    =ROS-MS+3.01/23.7



	XE
	-3XE1
	Multi-line
	1    =ROS-MS+3.01/11.2
	4    =ROS-MS+3.01/14.2
	7    =ROS-MS+3.01/19.2
	2    =ROS-MS+3.01/11.3
	5    =ROS-MS+3.01/14.3
	8    =ROS-MS+3.01/19.3
	3    =ROS-MS+3.01/11.3
	6    =ROS-MS+3.01/14.3
	9    =ROS-MS+3.01/19.3



	XK
	-3XK1
	Multi-line
	7    =ROS-MS+3.01/16.7
	13    =ROS-MS+3.01/21.7
	8    =ROS-MS+3.01/16.7
	14    =ROS-MS+3.01/21.7
	1    =ROS-MS+3.01/12.2
	3    =ROS-MS+3.01/15.2
	9    =ROS-MS+3.01/20.2
	2    =ROS-MS+3.01/12.3
	4    =ROS-MS+3.01/15.2
	5    =ROS-MS+3.01/15.3
	6    =ROS-MS+3.01/15.3
	10    =ROS-MS+3.01/20.2
	11    =ROS-MS+3.01/20.3
	12    =ROS-MS+3.01/20.3



	XP
	-3XP1
	Multi-line
	1    =ROS-MS+3.01/17.2
	2    =ROS-MS+3.01/17.3
	3    =ROS-MS+3.01/17.3
	4    =ROS-MS+3.01/17.6
	5    =ROS-MS+3.01/17.7
	6    =ROS-MS+3.01/17.7
	7    =ROS-MS+3.01/22.2
	8    =ROS-MS+3.01/22.3
	9    =ROS-MS+3.01/22.3
	10    =ROS-MS+3.01/22.6
	11    =ROS-MS+3.01/22.7
	12    =ROS-MS+3.01/22.7



	XS
	-3XS1
	Multi-line
	1    =ROS-MS+3.01/17.3
	3    =ROS-MS+3.01/17.4
	5    =ROS-MS+3.01/17.7
	7    =ROS-MS+3.01/17.8
	9    =ROS-MS+3.01/22.3
	11    =ROS-MS+3.01/22.4
	13    =ROS-MS+3.01/22.7
	15    =ROS-MS+3.01/22.8
	2    =ROS-MS+3.01/17.3
	4    =ROS-MS+3.01/17.4
	6    =ROS-MS+3.01/17.7
	8    =ROS-MS+3.01/17.8
	10    =ROS-MS+3.01/22.3
	12    =ROS-MS+3.01/22.4
	14    =ROS-MS+3.01/22.7
	16    =ROS-MS+3.01/22.8





	=RO-CSNU-M7
	+3.01
	XDI
	-4XDI
	Pair cross-reference
	11:2    =ROS-MS+3.01/18.4
	11:2    =ROS-MS+3.01/18.6
	11:2    =ROS-MS+3.01/23.4
	11:2    =ROS-MS+3.01/23.6
	13:2    =ROS-MS+3.01/18.5
	13:2    =ROS-MS+3.01/18.7
	13:2    =ROS-MS+3.01/23.5
	13:2    =ROS-MS+3.01/23.7
	12    =ROS-MS+3.01/18.4
	12    =ROS-MS+3.01/18.6
	12    =ROS-MS+3.01/23.4
	12    =ROS-MS+3.01/23.6
	14    =ROS-MS+3.01/18.5
	14    =ROS-MS+3.01/18.7
	14    =ROS-MS+3.01/23.5
	14    =ROS-MS+3.01/23.7
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	=+
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	=+
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:1:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:1:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:1:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:1:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:1:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:1:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:2
	=RO-BMS-AD+3.02-XDI:2
	=RO-BMS-AD+3.02-1XDI:1:2
	=RO-BMS-AD+3.02-1XDI:3:2
	=RO-BMS-AD+3.02-1XDI:2
	=RO-BMS-AD+3.02-1XDI:4
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:39
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:42
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:50
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:53
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:54
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:55
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:12
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:13
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:18
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:19
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:20
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:27
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:29
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:32
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:33
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:37
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:LCP
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:88
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:89
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:91
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:92
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:93
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:96
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:97
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:98
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:95
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:99
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:01
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:02
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:03
	=ROS-MS+1-FC/S3.1-S:04
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	=ROS-MS+2-4F3:1;2
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	=ROS-MS+2-4KA6:12;11;14
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	=ROS-MS+2-8KA5:12;11;14
	=ROS-MS+2-8KA5:22;21;24
	=ROS-MS+2-8KA5:32;31;34
	=ROS-MS+2-8KA5:42;41;44
	=ROS-MS+2-8KA6:A1;A2
	=ROS-MS+2-8KA9:A1;A2
	=ROS-MS+2-8KA9:12;11;14
	=ROS-MS+2-6KF3:A1;A2
	=ROS-MS+2-6KF3:12;11;14
	=ROS-MS+2-6KF3:22;21;24
	=ROS-MS+2-6KF3:32;31;34
	=ROS-MS+2-6KF3:32;31;34
	=ROS-MS+2-6KF3:32;31;34
	=ROS-MS+2-6KF4:A1;A2
	=ROS-MS+2-6KF5:A1;A2
	=ROS-MS+2-6KF7:A1;A2;B1
	=ROS-MS+2-6KF7:16;15;18
	=ROS-MS+2-6KF8:A1;A2
	=ROS-MS+2-6KF8:12;11;14
	=ROS-MS+2-6KF8:22;21;24
	=ROS-MS+2-4M4:L;N;PE
	=ROS-MS+2-15MO2
	=ROS-MS+2-4Q1:1;2;3;4;5;6
	=ROS-MS+2-4Q1:1;2;4
	=ROS-MS+2-4Q1:1;2
	=ROS-MS+2-4S4:14;13
	=ROS-MS+2-5S4:11;12
	=ROS-MS+2-6S7:13;14
	=ROS-MS+2-6SF10:13;14
	=ROS-MS+2-5TK4:L1;L24;N;N24;PE
	=ROS-MS+2-WK-PPC3-S-4/2-SV1
	=ROS-MS+2-WK-ROS-MS
	=ROS-MS+2-1XDI:1:2
	=ROS-MS+2-1XDI:5:2
	=ROS-MS+2-1XDI:3:2
	=ROS-MS+2-1XDI:2
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	=ROS-MS+2-Xz:1
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	=ROS-MS+2-Xz:PE
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	=ROS-MS+3.01-DK-V-1-PO.1
	=ROS-MS+3.01-DK-V-1-PO.2
	=ROS-MS+3.01-DK-V-2-PO.1
	=ROS-MS+3.01-DK-V-2-PO.2
	=ROS-MS+3.01-11F2:1;2;3;4;5;6
	=ROS-MS+3.01-14F2:1;2;3;4;5;6
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	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/8.9


	-9HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/9.9


	-10HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/10.9


	-11HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/11.9


	-12HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/12.9


	-13HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/13.9


	-14HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/14.9


	-15HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/15.9


	-16HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/16.9


	-17HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/17.9


	-18HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/18.9


	-19HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/19.9


	-20HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/20.9


	-21HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/21.9


	-22HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/22.9


	-23HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/23.9


	-24HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROS-KR+2/24.9



	KA
	-5KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/5.6
	12;11;14    =ROS-KR+2/5.8
	22;21;24    =ROS-KR+2/6.6


	-5KA6.1
	Multi-line
	=ROS-KR+2/5.6


	-27KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/27.5
	12;11;14    =ROS-KR+2/28.5
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/32.6


	-27KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/27.9
	12;11;14    =ROS-KR+2/28.6



	KF
	-7KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/7.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/7.9
	22;21;24    =ROS-KR+2/25.2
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/32.5


	-7KF4
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/7.4
	16;15;18    =ROS-KR+2/7.8


	-7KF5
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/7.5
	12;11;14    =ROS-KR+2/7.4
	22;21;24    =ROS-KR+2/8.7
	22;21;24    =ROS-KR+2/23.7
	32;31;34    =ROS-KR+2/9.7
	42;41;44    =ROS-KR+2/10.7


	-7KF5.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/7.5
	12;11;14    =ROS-KR+2/11.7
	22;21;24    =ROS-KR+2/12.7
	32;31;34    =ROS-KR+2/13.7
	42;41;44    =ROS-KR+2/14.7


	-7KF6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/7.6
	12;11;14    =ROS-KR+2/15.7
	22;21;24    =ROS-KR+2/16.7
	32;31;34    =ROS-KR+2/17.7
	42;41;44    =ROS-KR+2/18.7


	-7KF7
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/7.7
	12;11;14    =ROS-KR+2/19.7
	22;21;24    =ROS-KR+2/20.7
	32;31;34    =ROS-KR+2/21.7
	42;41;44    =ROS-KR+2/22.7


	-7KF7.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/7.7
	12;11;14    =ROS-KR+2/24.7


	-7KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/7.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/7.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/7.4


	-8KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/8.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/8.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/33.8
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/34.7
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/33.9


	-8KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/8.4
	12;11;14    =ROS-KR+2/25.3


	-8KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/8.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/8.8


	-8KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/8.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/8.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/8.7


	-9KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/9.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/9.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/33.8
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/34.8
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/34.9


	-9KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/9.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/33.9
	22;21;24    =ROS-KR+2/25.4


	-9KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/9.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/9.8


	-9KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/9.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/9.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/9.7


	-10KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/10.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/10.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/34.8
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/34.9
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/33.10


	-10KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/10.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/35.7
	22;21;24    =ROS-KR+2/25.4


	-10KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/10.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/10.8


	-10KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/10.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/10.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/10.7


	-11KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/11.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/11.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/34.8
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/34.10
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/35.9


	-11KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/11.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/35.7
	22;21;24    =ROS-KR+2/25.5


	-11KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/11.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/11.8


	-11KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/11.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/11.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/11.7


	-12KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/12.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/12.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/34.10
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/35.9
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/35.8


	-12KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/12.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/36.7
	22;21;24    =ROS-KR+2/25.6


	-12KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/12.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/12.8


	-12KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/12.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/12.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/12.7


	-13KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/13.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/13.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/35.8
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/35.9
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/36.7


	-13KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/13.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/36.9
	22;21;24    =ROS-KR+2/25.7


	-13KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/13.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/13.8


	-13KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/13.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/13.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/13.7


	-14KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/14.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/14.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/35.10
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/36.8
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/37.7


	-14KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/14.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/36.9
	22;21;24    =ROS-KR+2/25.8


	-14KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/14.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/14.8


	-14KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/14.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/14.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/14.7


	-15KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/15.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/15.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/36.8
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/36.9
	42;41;44    =ROS-KR+2/25.9


	-15KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/15.4
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/37.9
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/37.7


	-15KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/15.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/15.8


	-15KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/15.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/15.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/15.7


	-16KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/16.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/16.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/36.10
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/38.7
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/37.8


	-16KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/16.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/37.9
	22;21;24    =ROS-KR+2/26.2


	-16KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/16.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/16.8


	-16KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/16.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/16.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/16.7


	-17KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/17.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/17.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/38.7
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/37.9
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/37.8


	-17KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/17.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/38.9
	22;21;24    =ROS-KR+2/26.3


	-17KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/17.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/17.8


	-17KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/17.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/17.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/17.7


	-18KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/18.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/18.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/37.10
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/38.8
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/38.9


	-18KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/18.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/39.7
	22;21;24    =ROS-KR+2/26.4


	-18KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/18.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/18.8


	-18KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/18.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/18.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/18.7


	-19KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/19.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/19.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/38.8
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/38.9
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/39.7


	-19KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/19.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/39.9
	22;21;24    =ROS-KR+2/26.4


	-19KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/19.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/19.8


	-19KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/19.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/19.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/19.7


	-20KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/20.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/20.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/38.10
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/39.8
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/39.9


	-20KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/20.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/40.7
	22;21;24    =ROS-KR+2/26.5


	-20KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/20.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/20.8


	-20KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/20.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/20.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/20.7


	-21KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/21.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/21.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/39.8
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/39.9
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/40.7


	-21KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/21.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/40.9
	22;21;24    =ROS-KR+2/26.6


	-21KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/21.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/21.8


	-21KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/21.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/21.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/21.7


	-22KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/22.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/22.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/39.10
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/40.8
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/40.9


	-22KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/22.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/41.6
	22;21;24    =ROS-KR+2/26.7


	-22KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/22.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/22.8


	-22KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/22.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/22.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/22.7


	-23KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/23.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/23.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/40.8
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/40.9
	42;41;44    =ROS-KR+3.01/41.6


	-23KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/23.4
	12;11;14    =ROS-KR+2/26.8


	-23KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/23.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/23.8


	-23KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/23.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/23.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/23.7


	-24KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/24.3
	12;11;14    =ROS-KR+2/24.9
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/40.10
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/41.7
	42;41;44    =ROS-KR+2/26.9


	-24KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/24.4


	-24KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROS-KR+2/24.7
	16;15;18    =ROS-KR+2/24.8


	-24KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+2/24.8
	12;11;14    =ROS-KR+2/24.3
	22;21;24    =ROS-KR+2/24.7



	M
	-5M4
	Multi-line
	L;N;PE    =ROS-KR+2/5.4



	MO
	-15MO2
	Multi-line
	=ROS-KR+2/7.2
	=ROS-KR+2/8.2
	=ROS-KR+2/9.2
	=ROS-KR+2/10.2
	=ROS-KR+2/11.2
	=ROS-KR+2/12.2
	=ROS-KR+2/13.2
	=ROS-KR+2/14.2
	=ROS-KR+2/15.2
	=ROS-KR+2/16.2
	=ROS-KR+2/17.2
	=ROS-KR+2/18.2
	=ROS-KR+2/19.2
	=ROS-KR+2/20.2
	=ROS-KR+2/21.2
	=ROS-KR+2/22.2
	=ROS-KR+2/23.2
	=ROS-KR+2/24.2



	Q
	-5Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROS-KR+2/5.1
	1;2;4    =ROS-KR+2/5.9
	1;2    =ROS-KR+2/6.4



	S
	-5S4
	Multi-line
	14;13    =ROS-KR+2/5.4


	-6S4
	Multi-line
	11;12    =ROS-KR+2/6.4


	-7S5
	Multi-line
	13;14    =ROS-KR+2/7.5



	SF
	-7SF10
	Multi-line
	13;14    =ROS-KR+2/7.10



	TK
	-6TK4
	Multi-line
	L1;L24;N;N24;PE    =ROS-KR+2/6.4



	WK
	-WK
	-PPC-KR-1
	Multi-line
	=ROS-KR+2/7.1


	-PPC-KR-2
	Multi-line
	=ROS-KR+2/8.1


	-PPC-KR-3
	Multi-line
	=ROS-KR+2/9.1


	-PPC-KR-4
	Multi-line
	=ROS-KR+2/10.1


	-PPC-KR-5
	Multi-line
	=ROS-KR+2/11.1


	-PPC-KR-6
	Multi-line
	=ROS-KR+2/12.1


	-PPC-KR-7
	Multi-line
	=ROS-KR+2/13.1


	-PPC-KR-8
	Multi-line
	=ROS-KR+2/14.1


	-PPC-KR-9
	Multi-line
	=ROS-KR+2/15.1


	-PPC-KR-10
	Multi-line
	=ROS-KR+2/16.1


	-PPC-KR-11
	Multi-line
	=ROS-KR+2/17.1


	-PPC-KR-12
	Multi-line
	=ROS-KR+2/18.1


	-PPC-KR-13
	Multi-line
	=ROS-KR+2/19.1


	-PPC-KR-14
	Multi-line
	=ROS-KR+2/20.1


	-PPC-KR-15
	Multi-line
	=ROS-KR+2/21.1


	-PPC-KR-16
	Multi-line
	=ROS-KR+2/22.1


	-PPC-KR-17
	Multi-line
	=ROS-KR+2/23.1


	-PPC-KR-18
	Multi-line
	=ROS-KR+2/24.1


	-S-4/2-SV2
	Multi-line
	=ROS-KR+2/27.3




	XDI
	-1XDI
	Multi-line
	1:2    =ROS-KR+2/5.8
	5:2    =ROS-KR+2/25.2
	7:2    =ROS-KR+2/25.3
	9:2    =ROS-KR+2/25.4
	11:2    =ROS-KR+2/25.4
	13:2    =ROS-KR+2/25.5
	15:2    =ROS-KR+2/25.6
	17:2    =ROS-KR+2/25.7
	19:2    =ROS-KR+2/25.8
	21:2    =ROS-KR+2/25.9
	23:2    =ROS-KR+2/26.2
	25:2    =ROS-KR+2/26.3
	27:2    =ROS-KR+2/26.4
	29:2    =ROS-KR+2/26.4
	31:2    =ROS-KR+2/26.5
	33:2    =ROS-KR+2/26.6
	35:2    =ROS-KR+2/26.7
	37:2    =ROS-KR+2/26.8
	39:2    =ROS-KR+2/26.9
	3:2    =ROS-KR+2/5.9
	2    =ROS-KR+2/5.9
	6    =ROS-KR+2/25.2
	8    =ROS-KR+2/25.3
	10    =ROS-KR+2/25.4
	12    =ROS-KR+2/25.5
	14    =ROS-KR+2/25.6
	16    =ROS-KR+2/25.7
	18    =ROS-KR+2/25.8
	20    =ROS-KR+2/25.9
	22    =ROS-KR+2/25.10
	24    =ROS-KR+2/26.2
	26    =ROS-KR+2/26.3
	28    =ROS-KR+2/26.4
	30    =ROS-KR+2/26.5
	32    =ROS-KR+2/26.6
	34    =ROS-KR+2/26.7
	36    =ROS-KR+2/26.8
	38    =ROS-KR+2/26.9
	40    =ROS-KR+2/26.10
	4    =ROS-KR+2/5.10



	XF
	-XF1
	Multi-line
	1    =ROS-KR+2/7.2
	4    =ROS-KR+2/8.2
	7    =ROS-KR+2/9.2
	10    =ROS-KR+2/10.2
	13    =ROS-KR+2/11.2
	16    =ROS-KR+2/12.2
	19    =ROS-KR+2/13.2
	22    =ROS-KR+2/14.2
	25    =ROS-KR+2/15.2
	28    =ROS-KR+2/16.2
	31    =ROS-KR+2/17.2
	34    =ROS-KR+2/18.2
	37    =ROS-KR+2/19.2
	40    =ROS-KR+2/20.2
	43    =ROS-KR+2/21.2
	46    =ROS-KR+2/22.2
	49    =ROS-KR+2/23.2
	52    =ROS-KR+2/24.2
	2    =ROS-KR+2/7.2
	5    =ROS-KR+2/8.2
	8    =ROS-KR+2/9.2
	11    =ROS-KR+2/10.2
	14    =ROS-KR+2/11.2
	17    =ROS-KR+2/12.2
	20    =ROS-KR+2/13.2
	23    =ROS-KR+2/14.2
	26    =ROS-KR+2/15.2
	29    =ROS-KR+2/16.2
	32    =ROS-KR+2/17.2
	35    =ROS-KR+2/18.2
	38    =ROS-KR+2/19.2
	41    =ROS-KR+2/20.2
	44    =ROS-KR+2/21.2
	47    =ROS-KR+2/22.2
	50    =ROS-KR+2/23.2
	53    =ROS-KR+2/24.2
	3    =ROS-KR+2/7.2
	6    =ROS-KR+2/8.2
	9    =ROS-KR+2/9.2
	12    =ROS-KR+2/10.2
	15    =ROS-KR+2/11.2
	18    =ROS-KR+2/12.2
	21    =ROS-KR+2/13.2
	24    =ROS-KR+2/14.2
	27    =ROS-KR+2/15.2
	30    =ROS-KR+2/16.2
	33    =ROS-KR+2/17.2
	36    =ROS-KR+2/18.2
	39    =ROS-KR+2/19.2
	42    =ROS-KR+2/20.2
	45    =ROS-KR+2/21.2
	48    =ROS-KR+2/22.2
	51    =ROS-KR+2/23.2
	54    =ROS-KR+2/24.2



	XK
	-XK
	Multi-line
	1    =ROS-KR+2/27.3
	3    =ROS-KR+2/27.3



	XU
	-XU
	Multi-line
	2    =ROS-KR+2/5.1
	3    =ROS-KR+2/5.2
	4    =ROS-KR+2/5.2
	1    =ROS-KR+2/5.1
	5    =ROS-KR+2/5.2



	Xz
	-Xz
	Multi-line
	1    =ROS-KR+2/6.8
	2    =ROS-KR+2/6.9
	3    =ROS-KR+2/6.10
	N    =ROS-KR+2/6.8
	N    =ROS-KR+2/6.9
	N    =ROS-KR+2/6.10
	PE    =ROS-KR+2/6.8
	PE    =ROS-KR+2/6.9
	PE    =ROS-KR+2/6.10




	+3.01
	DK
	-DK
	-NP1-1.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/34.5


	-NP1-2.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/35.2


	-NP1-3.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/35.5


	-NP1-4.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/36.2


	-NP1-5.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/36.5


	-NP1-6.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/37.2


	-NP1-7.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/37.5


	-NP1-8.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/38.2


	-NP1-9.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/38.5


	-NP1-10.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/39.2


	-NP1-11.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/39.5


	-NP1-12.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/40.2


	-NP1-13.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/40.5


	-NP1-14.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/41.2


	-NP1-M.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/34.2


	-NP1-P.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/33.5


	-NP1-PO.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/33.2




	F
	-30F2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROS-KR+3.01/30.2


	-47F2
	Multi-line
	1;2    =ROS-KR+3.01/47.2



	FC/NP
	-FC/NP1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/30.2
	=ROS-KR+3.01/31.2
	39    =ROS-KR+3.01/31.6
	42    =ROS-KR+3.01/31.6
	50    =ROS-KR+3.01/31.6
	53    =ROS-KR+3.01/31.7
	54    =ROS-KR+3.01/31.7
	55    =ROS-KR+3.01/31.7
	12    =ROS-KR+3.01/31.2
	13    =ROS-KR+3.01/31.3
	18    =ROS-KR+3.01/31.3
	19    =ROS-KR+3.01/31.3
	20    =ROS-KR+3.01/31.4
	27    =ROS-KR+3.01/31.4
	29    =ROS-KR+3.01/31.4
	32    =ROS-KR+3.01/31.4
	33    =ROS-KR+3.01/31.5
	37    =ROS-KR+3.01/31.5
	LCP    =ROS-KR+3.01/31.8
	88    =ROS-KR+3.01/30.5
	89    =ROS-KR+3.01/30.5
	91    =ROS-KR+3.01/30.2
	92    =ROS-KR+3.01/30.3
	93    =ROS-KR+3.01/30.3
	96    =ROS-KR+3.01/30.2
	97    =ROS-KR+3.01/30.3
	98    =ROS-KR+3.01/30.3
	95    =ROS-KR+3.01/30.3
	99    =ROS-KR+3.01/30.3
	01    =ROS-KR+3.01/30.4
	02    =ROS-KR+3.01/30.4
	03    =ROS-KR+3.01/30.5
	04    =ROS-KR+3.01/30.5
	05    =ROS-KR+3.01/30.5
	06    =ROS-KR+3.01/30.6
	61    =ROS-KR+3.01/31.8
	68    =ROS-KR+3.01/31.8
	69    =ROS-KR+3.01/31.8



	FK
	-29FK6
	Multi-line
	1;2    =ROS-KR+3.01/29.6


	-29FK9
	Multi-line
	1;2    =ROS-KR+3.01/29.9
	92;91;94    =ROS-KR+3.01/29.3



	KA
	-32KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/32.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/31.2


	-32KA8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/32.8
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/32.4


	-33KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/33.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/42.3


	-33KA4.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/33.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/42.4


	-33KA7
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/33.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/42.4


	-33KA7.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/33.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/42.5


	-33KA8
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/33.8
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/33.2


	-33KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/33.9
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/33.5


	-34KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/34.3
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/42.6


	-34KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/34.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/42.7


	-34KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/34.6
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/42.8


	-34KA7
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/34.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/42.9


	-34KA7.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/34.7
	22;21;24    =ROS-KR+3.01/34.1


	-34KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/34.9
	32;31;34    =ROS-KR+3.01/34.4


	-35KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/35.3
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/43.3


	-35KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/35.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/43.4


	-35KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/35.6
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/43.4


	-35KA7
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/35.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/43.5


	-35KA7.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/35.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/35.1


	-35KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/35.9
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/35.4


	-36KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/36.3
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/43.6


	-36KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/36.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/43.7


	-36KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/36.6
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/43.8


	-36KA7
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/36.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/43.9


	-36KA7.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/36.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/36.1


	-36KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/36.9
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/36.4


	-37KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/37.3
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/44.3


	-37KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/37.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/44.4


	-37KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/37.6
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/44.4


	-37KA7
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/37.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/44.5


	-37KA7.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/37.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/37.1


	-37KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/37.9
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/37.4


	-38KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/38.3
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/44.6


	-38KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/38.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/44.7


	-38KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/38.6
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/44.8


	-38KA7
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/38.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/44.9


	-38KA7.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/38.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/38.1


	-38KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/38.9
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/38.4


	-39KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/39.3
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/45.3


	-39KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/39.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/45.4


	-39KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/39.6
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/45.4


	-39KA7
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/39.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/45.5


	-39KA7.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/39.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/39.1


	-39KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/39.9
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/39.4


	-40KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/40.3
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/45.6


	-40KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/40.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/45.7


	-40KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/40.6
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/45.8


	-40KA7
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/40.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/45.9


	-40KA7.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/40.7
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/40.1


	-40KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/40.9
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/40.4


	-41KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/41.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/46.3


	-41KA4.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/41.4
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/46.4


	-41KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROS-KR+3.01/41.6
	12;11;14    =ROS-KR+3.01/41.2



	NP
	-NP
	-2
	Multi-line
	U1;V1;W1;PE    =ROS-KR+3.01/30.2




	SP
	-SP
	-NP1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/31.6



	-32SP8
	Multi-line
	13;14    =ROS-KR+3.01/32.8



	THZ
	-THZ
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/47.3



	WE
	-WE
	-NP1-FC
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/30.2


	-NP1-V
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/30.2


	-THZ
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/47.1




	WK
	-WK
	-DK-NP1-1.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/34.4


	-DK-NP1-2.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/35.1


	-DK-NP1-3.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/35.4


	-DK-NP1-4.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/36.1


	-DK-NP1-5.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/36.4


	-DK-NP1-6.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/37.1


	-DK-NP1-7.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/37.4


	-DK-NP1-8.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/38.1


	-DK-NP1-9.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/38.4


	-DK-NP1-10.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/39.1


	-DK-NP1-11.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/39.4


	-DK-NP1-12.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/40.1


	-DK-NP1-13.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/40.4


	-DK-NP1-14.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/41.1


	-DK-NP1-M.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/34.1


	-DK-NP1-P.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/33.4


	-DK-NP1-PO.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/33.1


	-NP2/V1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/31.2


	-WINDOWS1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/47.4




	WS
	-WS
	-DK-NP1-1.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/34.5


	-DK-NP1-2.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/35.2


	-DK-NP1-3.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/35.5


	-DK-NP1-4.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/36.2


	-DK-NP1-5.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/36.5


	-DK-NP1-6.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/37.2


	-DK-NP1-7.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/37.5


	-DK-NP1-8.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/38.2


	-DK-NP1-9.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/38.5


	-DK-NP1-10.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/39.2


	-DK-NP1-11.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/39.5


	-DK-NP1-12.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/40.2


	-DK-NP1-13.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/40.5


	-DK-NP1-14.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/41.2


	-DK-NP1-M.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/34.2


	-DK-NP1-P.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/33.5


	-DK-NP1-PO.1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/33.2


	-NP2/V1
	Multi-line
	=ROS-KR+3.01/31.5




	XDI
	-1XDI
	Multi-line
	1:2    =ROS-KR+3.01/29.4
	3:2    =ROS-KR+3.01/42.3
	5:2    =ROS-KR+3.01/42.4
	7:2    =ROS-KR+3.01/42.4
	9:2    =ROS-KR+3.01/42.5
	11:2    =ROS-KR+3.01/42.6
	13:2    =ROS-KR+3.01/42.7
	15:2    =ROS-KR+3.01/42.8
	17:2    =ROS-KR+3.01/42.9
	19:2    =ROS-KR+3.01/43.3
	21:2    =ROS-KR+3.01/43.4
	23:2    =ROS-KR+3.01/43.4
	25:2    =ROS-KR+3.01/43.5
	27:2    =ROS-KR+3.01/43.6
	29:2    =ROS-KR+3.01/43.7
	31:2    =ROS-KR+3.01/43.8
	33:2    =ROS-KR+3.01/43.9
	35:2    =ROS-KR+3.01/44.3
	37:2    =ROS-KR+3.01/44.4
	39:2    =ROS-KR+3.01/44.4
	41:2    =ROS-KR+3.01/44.5
	43:2    =ROS-KR+3.01/44.6
	45:2    =ROS-KR+3.01/44.7
	47:2    =ROS-KR+3.01/44.8
	49:2    =ROS-KR+3.01/44.9
	51:2    =ROS-KR+3.01/45.3
	53:2    =ROS-KR+3.01/45.4
	55:2    =ROS-KR+3.01/45.4
	57:2    =ROS-KR+3.01/45.5
	59:2    =ROS-KR+3.01/45.6
	61:2    =ROS-KR+3.01/45.7
	63:2    =ROS-KR+3.01/45.8
	65:2    =ROS-KR+3.01/45.9
	67:2    =ROS-KR+3.01/46.3
	69:2    =ROS-KR+3.01/46.4
	2    =ROS-KR+3.01/29.4
	4    =ROS-KR+3.01/42.3
	6    =ROS-KR+3.01/42.4
	8    =ROS-KR+3.01/42.5
	10    =ROS-KR+3.01/42.6
	12    =ROS-KR+3.01/42.7
	14    =ROS-KR+3.01/42.7
	16    =ROS-KR+3.01/42.8
	18    =ROS-KR+3.01/42.9
	20    =ROS-KR+3.01/43.3
	22    =ROS-KR+3.01/43.4
	24    =ROS-KR+3.01/43.5
	26    =ROS-KR+3.01/43.6
	28    =ROS-KR+3.01/43.7
	30    =ROS-KR+3.01/43.7
	32    =ROS-KR+3.01/43.8
	34    =ROS-KR+3.01/43.9
	36    =ROS-KR+3.01/44.3
	38    =ROS-KR+3.01/44.4
	40    =ROS-KR+3.01/44.5
	42    =ROS-KR+3.01/44.6
	44    =ROS-KR+3.01/44.7
	46    =ROS-KR+3.01/44.7
	48    =ROS-KR+3.01/44.8
	50    =ROS-KR+3.01/44.9
	52    =ROS-KR+3.01/45.3
	54    =ROS-KR+3.01/45.4
	56    =ROS-KR+3.01/45.5
	58    =ROS-KR+3.01/45.6
	60    =ROS-KR+3.01/45.7
	62    =ROS-KR+3.01/45.7
	64    =ROS-KR+3.01/45.8
	66    =ROS-KR+3.01/45.9
	68    =ROS-KR+3.01/46.3
	70    =ROS-KR+3.01/46.4



	XE
	-3XE1
	Multi-line
	1    =ROS-KR+3.01/30.2
	4    =ROS-KR+3.01/47.2
	2    =ROS-KR+3.01/30.3
	3    =ROS-KR+3.01/30.3
	N    =ROS-KR+3.01/47.2
	PE    =ROS-KR+3.01/47.2



	XK
	-3XK1
	Multi-line
	1    =ROS-KR+3.01/31.2
	2    =ROS-KR+3.01/31.3



	XP
	-3XP1
	Multi-line
	1    =ROS-KR+3.01/33.2
	2    =ROS-KR+3.01/33.2
	3    =ROS-KR+3.01/33.2
	4    =ROS-KR+3.01/33.5
	5    =ROS-KR+3.01/33.5
	6    =ROS-KR+3.01/33.5
	7    =ROS-KR+3.01/34.1
	8    =ROS-KR+3.01/34.2
	9    =ROS-KR+3.01/34.2
	10    =ROS-KR+3.01/34.4
	11    =ROS-KR+3.01/34.5
	12    =ROS-KR+3.01/34.5
	13    =ROS-KR+3.01/35.1
	14    =ROS-KR+3.01/35.1
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	Multi-line
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	Multi-line
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	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-KR+2/4.6


	-5F2
	Multi-line
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	-5F2.1
	Multi-line
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	Multi-line
	1;2    =ROM-KR+2/5.3
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	Multi-line
	1;2    =ROM-KR+2/5.6



	FK
	-5FK4
	Multi-line
	1;2    =ROM-KR+2/5.4


	-5FK5
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-KR+2/5.5



	Fz
	-5Fz8
	Multi-line
	1;2    =ROM-KR+2/5.8


	-5Fz9
	Multi-line
	1;2    =ROM-KR+2/5.9


	-5Fz10
	Multi-line
	1;2    =ROM-KR+2/5.10



	H
	-4H4
	Multi-line
	=ROM-KR+2/4.3
	13;14    =ROM-KR+2/4.3


	-5H2
	Multi-line
	X1;X2    =ROM-KR+2/5.2


	-5H3
	Multi-line
	X1;X2    =ROM-KR+2/5.2


	-5H3.1
	Multi-line
	X1;X2    =ROM-KR+2/5.3



	HF
	-6HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROM-KR+2/6.9



	KA
	-4KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+2/4.6
	12;11;14    =ROM-KR+2/4.8
	22;21;24    =ROM-KR+2/5.6


	-4KA6.1
	Multi-line
	=ROM-KR+2/4.6



	KF
	-6KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+2/6.3
	12;11;14    =ROM-KR+2/6.9
	22;21;24    =ROM-KR+2/7.5
	32;31;34    =ROM-KR+3.01/8.9
	42;41;44    =ROM-KR+3.01/10.1


	-6KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+2/6.4
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/21.1


	-6KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROM-KR+2/6.7
	16;15;18    =ROM-KR+2/6.8


	-6KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+2/6.8
	12;11;14    =ROM-KR+2/6.3
	22;21;24    =ROM-KR+2/6.7



	M
	-4M4
	Multi-line
	L;N;PE    =ROM-KR+2/4.4



	MO
	-15MO2
	Multi-line
	=ROM-KR+2/6.2



	Q
	-4Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-KR+2/4.1
	1;2;4    =ROM-KR+2/4.9
	1;2    =ROM-KR+2/5.4



	S
	-4S4
	Multi-line
	14;13    =ROM-KR+2/4.4


	-5S4
	Multi-line
	11;12    =ROM-KR+2/5.4


	-6S7
	Multi-line
	13;14    =ROM-KR+2/6.7



	SF
	-6SF10
	Multi-line
	13;14    =ROM-KR+2/6.10



	TK
	-5TK4
	Multi-line
	L1;L24;N;N24;PE    =ROM-KR+2/5.4



	WK
	-WK
	-PPC3-S-4/2-SV1
	Multi-line
	=ROM-KR+2/6.1




	XDI
	-1XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-KR+2/4.8
	5:2    =ROM-KR+2/7.5
	3:2    =ROM-KR+2/4.9
	2    =ROM-KR+2/4.9
	6    =ROM-KR+2/7.6
	4    =ROM-KR+2/4.10



	XF
	-XF1
	Multi-line
	1    =ROM-KR+2/6.2
	2    =ROM-KR+2/6.2
	3    =ROM-KR+2/6.2



	XU
	-XU
	Multi-line
	2    =ROM-KR+2/4.1
	3    =ROM-KR+2/4.2
	4    =ROM-KR+2/4.2
	1    =ROM-KR+2/4.1
	5    =ROM-KR+2/4.2



	Xz
	-Xz
	Multi-line
	1    =ROM-KR+2/5.8
	2    =ROM-KR+2/5.9
	3    =ROM-KR+2/5.10
	N    =ROM-KR+2/5.8
	N    =ROM-KR+2/5.9
	N    =ROM-KR+2/5.10
	PE    =ROM-KR+2/5.8
	PE    =ROM-KR+2/5.9
	PE    =ROM-KR+2/5.10




	+3.01
	FK
	-8FK9
	Multi-line
	1;2    =ROM-KR+3.01/8.9
	92;91;94    =ROM-KR+3.01/8.3


	-10FK2
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-KR+3.01/10.2
	92;91;94    =ROM-KR+3.01/19.4


	-21FK2
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROM-KR+3.01/21.2


	-157FK2
	Multi-line
	92;91;94    =ROM-KR+3.01/30.4



	KA
	-9KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/9.5
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/9.8


	-10KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/10.5
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.6


	-10KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/10.6
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.9


	-10KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/10.9
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.6


	-10KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/10.10
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.10


	-11KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/11.4
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.5


	-11KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/11.5
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.9


	-11KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/11.9
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.5


	-11KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/11.9
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.9


	-12KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/12.4


	-12KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/12.5


	-12KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/12.9


	-12KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/12.9


	-13KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/13.4


	-13KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/13.5


	-13KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/13.9


	-13KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/13.9


	-14KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/14.4


	-14KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/14.5


	-14KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/14.9


	-14KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/14.9


	-15KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/15.4


	-15KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/15.5


	-15KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/15.9


	-15KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/15.9


	-16KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/16.4


	-16KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/16.5


	-16KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/16.9


	-16KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/16.9


	-17KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/17.4


	-17KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/17.5


	-18KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/18.2
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/19.5
	22;21;24    =ROM-KR+3.01/9.9


	-18KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/18.6
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/19.7


	-20KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/20.5
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/20.8


	-21KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/21.5


	-21KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/21.6


	-21KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/21.9


	-21KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/21.10


	-22KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/22.4


	-22KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/22.5


	-22KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/22.9


	-22KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/22.9


	-23KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/23.4


	-23KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/23.5


	-23KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/23.9


	-23KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/23.9


	-24KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/24.4


	-24KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/24.5


	-24KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/24.9


	-24KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/24.9


	-25KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/25.4


	-25KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/25.5


	-25KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/25.9


	-25KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/25.9


	-26KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/26.4


	-26KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/26.5


	-26KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/26.9


	-26KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/26.9


	-27KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/27.4


	-27KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/27.5


	-27KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/27.9


	-27KA9.1
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/27.9


	-28KA4
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/28.4


	-28KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/28.5


	-29KA2
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/29.2
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/30.5
	22;21;24    =ROM-KR+3.01/20.9


	-29KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/29.6
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/30.7


	-30KA4
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.5
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.5


	-30KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.9
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.9


	-30KA9
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.5
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.5


	-30KA9.1
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.9
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.9


	-31KA4
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.5
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.5


	-31KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.8
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.8


	-31KA9
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.4
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.4


	-31KA9.1
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.8
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.8


	-32KA4
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.4
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.4


	-32KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.8
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.8


	-33KA4
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.3
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.3


	-33KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.7
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.7


	-33KA9
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.3
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.3


	-33KA9.1
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.7
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.7


	-34KA4
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.3
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.3


	-34KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.7
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.7


	-34KA9
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.3
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.3


	-34KA9.1
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.7
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.7


	-35KA4
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.3
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.3


	-35KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.6
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.6


	-35KA9
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.2
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.2


	-35KA9.1
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.6
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.6


	-36KA4
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.2
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.2


	-36KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.6
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.6


	-36KA9
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.2
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.2


	-36KA9.1
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/18.6
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.6


	-157KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.6


	-157KA6
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.9


	-157KA9
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.6


	-157KA10
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.10


	-158KA4
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.5


	-158KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.9


	-158KA9
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.5


	-158KA9.1
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/29.9


	-192KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/31.8


	-193KA5
	Multi-line
	12;11;14    =ROM-KR+3.01/32.8



	KM
	-9KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/9.9
	1/L1;2/T1    =ROM-KR+3.01/9.2
	3/L2;4/T2    =ROM-KR+3.01/9.2
	5/L3;6/T3    =ROM-KR+3.01/9.2
	13;14    =ROM-KR+3.01/9.7


	-20KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/20.9
	1/L1;2/T1    =ROM-KR+3.01/20.2
	3/L2;4/T2    =ROM-KR+3.01/20.2
	5/L3;6/T3    =ROM-KR+3.01/20.2
	13;14    =ROM-KR+3.01/20.7


	-31KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/31.9
	1/L1;2/T1    =ROM-KR+3.01/31.2
	3/L2;4/T2    =ROM-KR+3.01/31.2
	5/L3;6/T3    =ROM-KR+3.01/31.2
	13;14    =ROM-KR+3.01/31.7


	-32KM9
	Multi-line
	A1;A2    =ROM-KR+3.01/32.9
	1/L1;2/T1    =ROM-KR+3.01/32.2
	3/L2;4/T2    =ROM-KR+3.01/32.2
	5/L3;6/T3    =ROM-KR+3.01/32.2
	13;14    =ROM-KR+3.01/32.7



	KV
	-KV1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/20.3


	-KV2
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/31.3



	PPK
	-PPK
	-KV1-1.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/22.3


	-KV1-2.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/22.7


	-KV1-3.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/23.3


	-KV1-4.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/23.7


	-KV1-5.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/24.3


	-KV1-6.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/24.7


	-KV1-7.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/25.3


	-KV1-8.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/25.7


	-KV1-9.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/26.3


	-KV1-10.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/26.7


	-KV1-11.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/27.3


	-KV1-12.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/27.7


	-KV1-13.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/28.3


	-KV1-M.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/21.7


	-KV1-P.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/21.3


	-T1V.1-1.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/11.3


	-T1V.1-2.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/11.7


	-T1V.1-3.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/12.3


	-T1V.1-4.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/12.7


	-T1V.1-5.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/13.3


	-T1V.1-6.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/13.7


	-T1V.1-7.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/14.3


	-T1V.1-8.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/14.7


	-T1V.1-9.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/15.3


	-T1V.1-10.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/15.7


	-T1V.1-11.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/16.3


	-T1V.1-12.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/16.7


	-T1V.1-13.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/17.3


	-T1V.1-M.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/10.7


	-T1V.1-P.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/10.3




	QM
	-9QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-KR+3.01/9.2
	21;22    =ROM-KR+3.01/9.6


	-20QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-KR+3.01/20.2
	21;22    =ROM-KR+3.01/20.6


	-31QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-KR+3.01/31.2
	21;22    =ROM-KR+3.01/31.6


	-32QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROM-KR+3.01/32.2
	21;22    =ROM-KR+3.01/32.6



	SP
	-10SP2
	Multi-line
	21;22    =ROM-KR+3.01/10.2


	-21SP2
	Multi-line
	21;22    =ROM-KR+3.01/21.2



	T
	-T1V
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/9.3


	-T3V
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/32.3



	WE
	-WE
	-KV1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/20.2


	-KV2
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/31.2


	-T1V
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/9.1


	-T3V
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/32.2




	WK
	-WK
	-PPK-KV1-1.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/22.1


	-PPK-KV1-2.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/22.6


	-PPK-KV1-3.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/23.1


	-PPK-KV1-4.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/23.6


	-PPK-KV1-5.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/24.1


	-PPK-KV1-6.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/24.6


	-PPK-KV1-7.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/25.1


	-PPK-KV1-8.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/25.6


	-PPK-KV1-9.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/26.1


	-PPK-KV1-10.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/26.6


	-PPK-KV1-11.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/27.1


	-PPK-KV1-12.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/27.6


	-PPK-KV1-13.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/28.1


	-PPK-KV1-M.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/21.6


	-PPK-KV1-P.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/21.2


	-PPK-T1V.1-1.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/11.1


	-PPK-T1V.1-2.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/11.6


	-PPK-T1V.1-3.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/12.1


	-PPK-T1V.1-4.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/12.6


	-PPK-T1V.1-5.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/13.1


	-PPK-T1V.1-6.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/13.6


	-PPK-T1V.1-7.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/14.1


	-PPK-T1V.1-8.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/14.6


	-PPK-T1V.1-9.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/15.1


	-PPK-T1V.1-10.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/15.6


	-PPK-T1V.1-11.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/16.1


	-PPK-T1V.1-12.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/16.6


	-PPK-T1V.1-13.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/17.1


	-PPK-T1V.1-M.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/10.6


	-PPK-T1V.1-P.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/10.2




	WS
	-WS
	-KV1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/20.4


	-PPK-KV1-1.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/22.3


	-PPK-KV1-2.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/22.7


	-PPK-KV1-3.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/23.3


	-PPK-KV1-4.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/23.7


	-PPK-KV1-5.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/24.3


	-PPK-KV1-6.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/24.7


	-PPK-KV1-7.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/25.3


	-PPK-KV1-8.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/25.7


	-PPK-KV1-9.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/26.3


	-PPK-KV1-10.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/26.7


	-PPK-KV1-11.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/27.3


	-PPK-KV1-12.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/27.7


	-PPK-KV1-13.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/28.3


	-PPK-KV1-M.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/21.7


	-PPK-KV1-P.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/21.3


	-PPK-T1V.1-1.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/11.3


	-PPK-T1V.1-2.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/11.7


	-PPK-T1V.1-3.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/12.3


	-PPK-T1V.1-4.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/12.7


	-PPK-T1V.1-5.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/13.3


	-PPK-T1V.1-6.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/13.7


	-PPK-T1V.1-7.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/14.3


	-PPK-T1V.1-8.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/14.7


	-PPK-T1V.1-9.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/15.3


	-PPK-T1V.1-10.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/15.7


	-PPK-T1V.1-11.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/16.3


	-PPK-T1V.1-12.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/16.7


	-PPK-T1V.1-13.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/17.3


	-PPK-T1V.1-M.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/10.7


	-PPK-T1V.1-P.1
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/10.3


	-T1V
	Multi-line
	=ROM-KR+3.01/9.4




	XDI
	-1XDI
	Multi-line
	1:2    =ROM-KR+3.01/8.4
	3:2    =ROM-KR+3.01/9.6
	5:2    =ROM-KR+3.01/9.7
	7:2    =ROM-KR+3.01/9.8
	9:2    =ROM-KR+3.01/19.5
	11:2    =ROM-KR+3.01/19.5
	13:2    =ROM-KR+3.01/19.7
	15:2    =ROM-KR+3.01/20.6
	17:2    =ROM-KR+3.01/20.7
	19:2    =ROM-KR+3.01/20.8
	21:2    =ROM-KR+3.01/30.5
	23:2    =ROM-KR+3.01/30.5
	25:2    =ROM-KR+3.01/30.7
	27:2    =ROM-KR+3.01/31.6
	29:2    =ROM-KR+3.01/31.7
	31:2    =ROM-KR+3.01/31.8
	33:2    =ROM-KR+3.01/32.6
	35:2    =ROM-KR+3.01/32.7
	37:2    =ROM-KR+3.01/32.8
	2    =ROM-KR+3.01/8.4
	4    =ROM-KR+3.01/9.6
	6    =ROM-KR+3.01/9.7
	8    =ROM-KR+3.01/9.8
	10    =ROM-KR+3.01/19.5
	12    =ROM-KR+3.01/19.6
	14    =ROM-KR+3.01/19.7
	16    =ROM-KR+3.01/20.6
	18    =ROM-KR+3.01/20.7
	20    =ROM-KR+3.01/20.8
	22    =ROM-KR+3.01/30.5
	24    =ROM-KR+3.01/30.6
	26    =ROM-KR+3.01/30.7
	28    =ROM-KR+3.01/31.6
	30    =ROM-KR+3.01/31.7
	32    =ROM-KR+3.01/31.8
	34    =ROM-KR+3.01/32.6
	36    =ROM-KR+3.01/32.7
	38    =ROM-KR+3.01/32.8



	XDO
	-1XDO
	Multi-line
	2    =ROM-KR+3.01/9.9
	4    =ROM-KR+3.01/20.9
	6    =ROM-KR+3.01/31.9
	8    =ROM-KR+3.01/32.9
	1:2;3    =ROM-KR+3.01/9.8
	3:2;3    =ROM-KR+3.01/20.8
	5:2;3    =ROM-KR+3.01/31.8
	7:2;3    =ROM-KR+3.01/32.8



	XE
	-3XE1
	Multi-line
	2    =ROM-KR+3.01/9.2
	3    =ROM-KR+3.01/9.2
	1:1;2    =ROM-KR+3.01/9.2
	4:1;2    =ROM-KR+3.01/20.2
	5:1;2    =ROM-KR+3.01/31.2
	6:1;2    =ROM-KR+3.01/32.2
	N:1;2    =ROM-KR+3.01/20.2
	N:1;2    =ROM-KR+3.01/31.2
	N:1;2    =ROM-KR+3.01/32.2
	PE:1;2    =ROM-KR+3.01/9.2
	PE:1;2    =ROM-KR+3.01/20.2
	PE:1;2    =ROM-KR+3.01/31.2
	PE:1;2    =ROM-KR+3.01/32.2



	XP
	-3XP1
	Multi-line
	1    =ROM-KR+3.01/10.3
	2    =ROM-KR+3.01/10.3
	3    =ROM-KR+3.01/10.7
	4    =ROM-KR+3.01/10.7
	5    =ROM-KR+3.01/11.2
	6    =ROM-KR+3.01/11.2
	7    =ROM-KR+3.01/11.6
	8    =ROM-KR+3.01/11.7
	9    =ROM-KR+3.01/12.2
	10    =ROM-KR+3.01/12.2
	11    =ROM-KR+3.01/12.6
	12    =ROM-KR+3.01/12.7
	13    =ROM-KR+3.01/13.2
	14    =ROM-KR+3.01/13.2
	15    =ROM-KR+3.01/13.6
	16    =ROM-KR+3.01/13.7
	17    =ROM-KR+3.01/14.2
	18    =ROM-KR+3.01/14.2
	19    =ROM-KR+3.01/14.6
	20    =ROM-KR+3.01/14.7
	21    =ROM-KR+3.01/15.2
	22    =ROM-KR+3.01/15.2
	23    =ROM-KR+3.01/15.6
	24    =ROM-KR+3.01/15.7
	25    =ROM-KR+3.01/16.2
	26    =ROM-KR+3.01/16.2
	27    =ROM-KR+3.01/16.6
	28    =ROM-KR+3.01/16.7
	29    =ROM-KR+3.01/17.2
	30    =ROM-KR+3.01/17.2
	31    =ROM-KR+3.01/21.3
	32    =ROM-KR+3.01/21.3
	33    =ROM-KR+3.01/21.7
	34    =ROM-KR+3.01/21.7
	35    =ROM-KR+3.01/22.2
	36    =ROM-KR+3.01/22.2
	37    =ROM-KR+3.01/22.6
	38    =ROM-KR+3.01/22.7
	39    =ROM-KR+3.01/23.2
	40    =ROM-KR+3.01/23.2
	41    =ROM-KR+3.01/23.6
	42    =ROM-KR+3.01/23.7
	43    =ROM-KR+3.01/24.2
	44    =ROM-KR+3.01/24.2
	45    =ROM-KR+3.01/24.6
	46    =ROM-KR+3.01/24.7
	47    =ROM-KR+3.01/25.2
	48    =ROM-KR+3.01/25.2
	49    =ROM-KR+3.01/25.6
	50    =ROM-KR+3.01/25.7
	51    =ROM-KR+3.01/26.2
	52    =ROM-KR+3.01/26.2
	53    =ROM-KR+3.01/26.6
	54    =ROM-KR+3.01/26.7
	55    =ROM-KR+3.01/27.2
	56    =ROM-KR+3.01/27.2
	57    =ROM-KR+3.01/27.6
	58    =ROM-KR+3.01/27.7
	59    =ROM-KR+3.01/28.2
	60    =ROM-KR+3.01/28.2



	XS
	-3XS1
	Multi-line
	1    =ROM-KR+3.01/10.3
	3    =ROM-KR+3.01/10.4
	5    =ROM-KR+3.01/10.7
	7    =ROM-KR+3.01/10.8
	9    =ROM-KR+3.01/11.3
	11    =ROM-KR+3.01/11.3
	13    =ROM-KR+3.01/11.7
	15    =ROM-KR+3.01/11.7
	17    =ROM-KR+3.01/12.3
	19    =ROM-KR+3.01/12.3
	21    =ROM-KR+3.01/12.7
	23    =ROM-KR+3.01/12.7
	25    =ROM-KR+3.01/13.3
	27    =ROM-KR+3.01/13.3
	29    =ROM-KR+3.01/13.7
	31    =ROM-KR+3.01/13.7
	33    =ROM-KR+3.01/14.3
	35    =ROM-KR+3.01/14.3
	37    =ROM-KR+3.01/14.7
	39    =ROM-KR+3.01/14.7
	41    =ROM-KR+3.01/15.3
	43    =ROM-KR+3.01/15.3
	45    =ROM-KR+3.01/15.7
	47    =ROM-KR+3.01/15.7
	49    =ROM-KR+3.01/16.3
	51    =ROM-KR+3.01/16.3
	53    =ROM-KR+3.01/16.7
	55    =ROM-KR+3.01/16.7
	57    =ROM-KR+3.01/17.3
	59    =ROM-KR+3.01/17.3
	61    =ROM-KR+3.01/21.3
	63    =ROM-KR+3.01/21.4
	65    =ROM-KR+3.01/21.7
	67    =ROM-KR+3.01/21.8
	69    =ROM-KR+3.01/22.3
	71    =ROM-KR+3.01/22.3
	73    =ROM-KR+3.01/22.7
	75    =ROM-KR+3.01/22.7
	77    =ROM-KR+3.01/23.3
	79    =ROM-KR+3.01/23.3
	81    =ROM-KR+3.01/23.7
	83    =ROM-KR+3.01/23.7
	85    =ROM-KR+3.01/24.3
	87    =ROM-KR+3.01/24.3
	89    =ROM-KR+3.01/24.7
	91    =ROM-KR+3.01/24.7
	93    =ROM-KR+3.01/25.3
	95    =ROM-KR+3.01/25.3
	97    =ROM-KR+3.01/25.7
	99    =ROM-KR+3.01/25.7
	101    =ROM-KR+3.01/26.3
	103    =ROM-KR+3.01/26.3
	105    =ROM-KR+3.01/26.7
	107    =ROM-KR+3.01/26.7
	109    =ROM-KR+3.01/27.3
	111    =ROM-KR+3.01/27.3
	113    =ROM-KR+3.01/27.7
	115    =ROM-KR+3.01/27.7
	117    =ROM-KR+3.01/28.3
	119    =ROM-KR+3.01/28.3
	2    =ROM-KR+3.01/10.3
	4    =ROM-KR+3.01/10.4
	6    =ROM-KR+3.01/10.7
	8    =ROM-KR+3.01/10.8
	10    =ROM-KR+3.01/11.3
	12    =ROM-KR+3.01/11.3
	14    =ROM-KR+3.01/11.7
	16    =ROM-KR+3.01/11.8
	18    =ROM-KR+3.01/12.3
	20    =ROM-KR+3.01/12.3
	22    =ROM-KR+3.01/12.7
	24    =ROM-KR+3.01/12.8
	26    =ROM-KR+3.01/13.3
	28    =ROM-KR+3.01/13.3
	30    =ROM-KR+3.01/13.7
	32    =ROM-KR+3.01/13.8
	34    =ROM-KR+3.01/14.3
	36    =ROM-KR+3.01/14.3
	38    =ROM-KR+3.01/14.7
	40    =ROM-KR+3.01/14.8
	42    =ROM-KR+3.01/15.3
	44    =ROM-KR+3.01/15.3
	46    =ROM-KR+3.01/15.7
	48    =ROM-KR+3.01/15.8
	50    =ROM-KR+3.01/16.3
	52    =ROM-KR+3.01/16.3
	54    =ROM-KR+3.01/16.7
	56    =ROM-KR+3.01/16.8
	58    =ROM-KR+3.01/17.3
	60    =ROM-KR+3.01/17.3
	62    =ROM-KR+3.01/21.3
	64    =ROM-KR+3.01/21.4
	66    =ROM-KR+3.01/21.7
	68    =ROM-KR+3.01/21.8
	70    =ROM-KR+3.01/22.3
	72    =ROM-KR+3.01/22.3
	74    =ROM-KR+3.01/22.7
	76    =ROM-KR+3.01/22.8
	78    =ROM-KR+3.01/23.3
	80    =ROM-KR+3.01/23.3
	82    =ROM-KR+3.01/23.7
	84    =ROM-KR+3.01/23.8
	86    =ROM-KR+3.01/24.3
	88    =ROM-KR+3.01/24.3
	90    =ROM-KR+3.01/24.7
	92    =ROM-KR+3.01/24.8
	94    =ROM-KR+3.01/25.3
	96    =ROM-KR+3.01/25.3
	98    =ROM-KR+3.01/25.7
	100    =ROM-KR+3.01/25.8
	102    =ROM-KR+3.01/26.3
	104    =ROM-KR+3.01/26.3
	106    =ROM-KR+3.01/26.7
	108    =ROM-KR+3.01/26.8
	110    =ROM-KR+3.01/27.3
	112    =ROM-KR+3.01/27.3
	114    =ROM-KR+3.01/27.7
	116    =ROM-KR+3.01/27.8
	118    =ROM-KR+3.01/28.3
	120    =ROM-KR+3.01/28.3



	XT
	-3XT1
	Multi-line
	1    =ROM-KR+3.01/9.5
	3    =ROM-KR+3.01/20.4
	2    =ROM-KR+3.01/9.5
	4    =ROM-KR+3.01/20.5
	SH:1;2    =ROM-KR+3.01/9.5
	SH:1;2    =ROM-KR+3.01/20.5




	+3.02
	F
	-33F2
	Multi-line
	1;2    =ROM-KR+3.02/33.2


	-33F3
	Multi-line
	1;2    =ROM-KR+3.02/33.3



	XE
	-3XE2
	Multi-line
	1    =ROM-KR+3.02/33.2
	2    =ROM-KR+3.02/33.3
	N    =ROM-KR+3.02/33.2
	N    =ROM-KR+3.02/33.3
	PE    =ROM-KR+3.02/33.2
	PE    =ROM-KR+3.02/33.3
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	1:2    =ROA-SS+2/4.8
	3:2    =ROA-SS+2/4.9
	2    =ROA-SS+2/4.9
	4    =ROA-SS+2/4.10


	-14XDI
	Pair cross-reference
	3:2    =ROA-SS+3.01/15.7
	3:2    =ROA-SS+3.01/16.7
	3:2    =ROA-SS+3.01/17.7
	3:2    =ROA-SS+3.01/18.7
	5:2    =ROA-SS+3.01/15.8
	5:2    =ROA-SS+3.01/16.8
	5:2    =ROA-SS+3.01/17.8
	5:2    =ROA-SS+3.01/18.8
	7:2    =ROA-SS+3.01/15.9
	7:2    =ROA-SS+3.01/16.9
	7:2    =ROA-SS+3.01/17.9
	7:2    =ROA-SS+3.01/18.9
	9:2    =ROA-SS+3.01/23.4
	17:2    =ROA-SS+3.01/25.4
	25:2    =ROA-SS+3.01/27.4
	11:2    =ROA-SS+3.01/23.5
	19:2    =ROA-SS+3.01/25.4
	27:2    =ROA-SS+3.01/27.4
	29:2    =ROA-SS+3.01/27.5
	31:2    =ROA-SS+3.01/27.6
	4    =ROA-SS+3.01/15.7
	4    =ROA-SS+3.01/16.7
	4    =ROA-SS+3.01/17.7
	4    =ROA-SS+3.01/18.7
	6    =ROA-SS+3.01/15.8
	6    =ROA-SS+3.01/16.8
	6    =ROA-SS+3.01/17.8
	6    =ROA-SS+3.01/18.8
	8    =ROA-SS+3.01/15.9
	8    =ROA-SS+3.01/16.9
	8    =ROA-SS+3.01/17.9
	8    =ROA-SS+3.01/18.9
	10    =ROA-SS+3.01/23.4
	18    =ROA-SS+3.01/25.4
	26    =ROA-SS+3.01/27.4
	12    =ROA-SS+3.01/23.5
	20    =ROA-SS+3.01/25.5
	28    =ROA-SS+3.01/27.5
	30    =ROA-SS+3.01/27.6
	32    =ROA-SS+3.01/27.7





	=ROA-SS
	+2
	F
	-4F3
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+2/4.3


	-4F4
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+2/4.4


	-4F6
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROA-SS+2/4.6


	-5F2
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+2/5.2


	-5F2.1
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+2/5.2


	-5F3
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+2/5.3


	-5F6
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+2/5.6



	FK
	-5FK4
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+2/5.4


	-5FK5
	Multi-line
	1;2;3;4    =ROA-SS+2/5.5



	Fz
	-5Fz8
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+2/5.8


	-5Fz9
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+2/5.9


	-5Fz10
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+2/5.10



	H
	-4H4
	Multi-line
	=ROA-SS+2/4.3
	13;14    =ROA-SS+2/4.3


	-5H2
	Multi-line
	X1;X2    =ROA-SS+2/5.2


	-5H3
	Multi-line
	X1;X2    =ROA-SS+2/5.2


	-5H3.1
	Multi-line
	X1;X2    =ROA-SS+2/5.3



	HF
	-6HF9
	Multi-line
	X1;X2;X3    =ROA-SS+2/6.9



	KA
	-4KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/4.6
	12;11;14    =ROA-SS+2/4.8
	22;21;24    =ROA-SS+2/5.6


	-4KA6.1
	Multi-line
	=ROA-SS+2/4.6


	-11KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/11.5
	12;11;14    =ROA-SS+2/12.5


	-11KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/11.6


	-11KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/11.9
	12;11;14    =ROA-SS+2/12.6



	KF
	-6KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/6.3
	12;11;14    =ROA-SS+2/6.9
	22;21;24    =ROA-SS+2/7.5


	-6KF4
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/6.4


	-6KF7
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROA-SS+2/6.7
	16;15;18    =ROA-SS+2/6.8


	-6KF8
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/6.8
	12;11;14    =ROA-SS+2/6.3
	22;21;24    =ROA-SS+2/6.7


	-8KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/8.3
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/14.2


	-8KF4
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROA-SS+2/8.4
	16;15;18    =ROA-SS+2/8.5


	-8KF5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/8.5
	12;11;14    =ROA-SS+2/8.3
	22;21;24    =ROA-SS+2/8.4


	-9KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/9.3
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/14.4


	-9KF4
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROA-SS+2/9.4
	16;15;18    =ROA-SS+2/9.5


	-9KF5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/9.5
	12;11;14    =ROA-SS+2/9.3
	22;21;24    =ROA-SS+2/9.4


	-10KF3
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/10.3
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/14.5


	-10KF4
	Multi-line
	A1;A2;B1    =ROA-SS+2/10.4
	16;15;18    =ROA-SS+2/10.5


	-10KF5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+2/10.5
	12;11;14    =ROA-SS+2/10.3
	22;21;24    =ROA-SS+2/10.4



	M
	-4M4
	Multi-line
	L;N;PE    =ROA-SS+2/4.4



	MO
	-15MO2
	Multi-line
	=ROA-SS+2/6.2



	Q
	-4Q1
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROA-SS+2/4.1
	1;2;4    =ROA-SS+2/4.9
	1;2    =ROA-SS+2/5.4



	S
	-4S4
	Multi-line
	14;13    =ROA-SS+2/4.4


	-5S4
	Multi-line
	11;12    =ROA-SS+2/5.4


	-6S7
	Multi-line
	13;14    =ROA-SS+2/6.7


	-8S4
	Multi-line
	13;14    =ROA-SS+2/8.4


	-9S4
	Multi-line
	13;14    =ROA-SS+2/9.4


	-10S4
	Multi-line
	13;14    =ROA-SS+2/10.4



	SF
	-6SF10
	Multi-line
	13;14    =ROA-SS+2/6.10



	SP
	-8SP2
	-1
	Multi-line
	=ROA-SS+2/8.2



	-9SP2
	-1
	Multi-line
	=ROA-SS+2/9.2



	-10SP2
	-1
	Multi-line
	=ROA-SS+2/10.2




	TK
	-5TK4
	Multi-line
	L1;L24;N;N24;PE    =ROA-SS+2/5.4



	WK
	-WK
	-PPC3-S-4/2-SV1
	Multi-line
	=ROA-SS+2/6.1


	-S-4/2-SV2
	Multi-line
	=ROA-SS+2/11.3


	-SP-A101
	Multi-line
	=ROA-SS+2/8.1


	-SP-A102
	Multi-line
	=ROA-SS+2/9.1


	-SP-A103
	Multi-line
	=ROA-SS+2/10.1




	XDI
	-1XDI
	Multi-line
	1:2    =ROA-SS+2/4.8
	5:2    =ROA-SS+2/7.5
	3:2    =ROA-SS+2/4.9
	2    =ROA-SS+2/4.9
	6    =ROA-SS+2/7.6
	4    =ROA-SS+2/4.10



	XF
	-XF
	Multi-line
	1    =ROA-SS+2/8.1
	4    =ROA-SS+2/9.1
	7    =ROA-SS+2/10.1
	2:1;2    =ROA-SS+2/8.2
	5:1;2    =ROA-SS+2/9.2
	8:1;2    =ROA-SS+2/10.2
	3:1;2    =ROA-SS+2/8.2
	6:1;2    =ROA-SS+2/9.2
	9:1;2    =ROA-SS+2/10.2


	-XF1
	Multi-line
	1    =ROA-SS+2/6.2
	2    =ROA-SS+2/6.2
	3    =ROA-SS+2/6.2



	XK
	-XK
	Multi-line
	1    =ROA-SS+2/11.3
	3    =ROA-SS+2/11.3



	XU
	-XU
	Multi-line
	2    =ROA-SS+2/4.1
	3    =ROA-SS+2/4.2
	4    =ROA-SS+2/4.2
	1    =ROA-SS+2/4.1
	5    =ROA-SS+2/4.2



	Xz
	-Xz
	Multi-line
	1    =ROA-SS+2/5.8
	2    =ROA-SS+2/5.9
	3    =ROA-SS+2/5.10
	N    =ROA-SS+2/5.8
	N    =ROA-SS+2/5.9
	N    =ROA-SS+2/5.10
	PE    =ROA-SS+2/5.8
	PE    =ROA-SS+2/5.9
	PE    =ROA-SS+2/5.10




	+3.01
	DK
	-DK
	-M.29-01
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/24.3


	-M.30-01
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/26.3


	-M.30-02
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/26.7


	-M2.8-01
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/22.3




	FK
	-13FK9
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.01/13.9
	92;91;94    =ROA-SS+3.01/13.3



	HV
	-HV1
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/15.3


	-HV2
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/16.3


	-HV3.1
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/17.3


	-HV3.2
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/18.3



	KA
	-14KA3
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/14.3
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/19.6
	22;21;24    =ROA-SS+3.01/22.2


	-14KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/14.5
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/20.6
	22;21;24    =ROA-SS+3.01/24.2


	-14KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/14.6
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/21.6
	22;21;24    =ROA-SS+3.01/26.2
	32;31;34    =ROA-SS+3.01/26.6


	-15KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/15.5
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/15.9
	42;41;44    =ROA-SS+3.01/19.6


	-16KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/16.5
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/16.9
	42;41;44    =ROA-SS+3.01/20.6


	-17KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/17.5
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/17.9
	42;41;44    =ROA-SS+3.01/21.6


	-18KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/18.5
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/18.9
	42;41;44    =ROA-SS+3.01/21.6


	-22KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/22.5
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/23.4


	-22KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/22.6
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/23.5


	-24KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/24.5
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/25.4


	-24KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/24.6
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/25.4


	-26KA5
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/26.5
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/27.4


	-26KA6
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/26.6
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/27.4


	-26KA9
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/26.9
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/27.5


	-26KA10
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/26.10
	12;11;14    =ROA-SS+3.01/27.6



	KM
	-19KM6
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/19.6
	1/L1;2/T1    =ROA-SS+3.01/15.2
	3/L2;4/T2    =ROA-SS+3.01/15.2
	5/L3;6/T3    =ROA-SS+3.01/15.2
	13;14    =ROA-SS+3.01/15.8


	-20KM6
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/20.6
	1/L1;2/T1    =ROA-SS+3.01/16.2
	3/L2;4/T2    =ROA-SS+3.01/16.2
	5/L3;6/T3    =ROA-SS+3.01/16.2
	13;14    =ROA-SS+3.01/16.8


	-21KM6
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/21.6
	1/L1;2/T1    =ROA-SS+3.01/17.2
	3/L2;4/T2    =ROA-SS+3.01/17.2
	5/L3;6/T3    =ROA-SS+3.01/17.2
	13;14    =ROA-SS+3.01/17.8


	-21KM7
	Multi-line
	A1;A2    =ROA-SS+3.01/21.7
	1/L1;2/T1    =ROA-SS+3.01/18.2
	3/L2;4/T2    =ROA-SS+3.01/18.2
	5/L3;6/T3    =ROA-SS+3.01/18.2
	13;14    =ROA-SS+3.01/18.8



	QM
	-15QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROA-SS+3.01/15.2
	21;22    =ROA-SS+3.01/15.7


	-16QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROA-SS+3.01/16.2
	21;22    =ROA-SS+3.01/16.7


	-17QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROA-SS+3.01/17.2
	21;22    =ROA-SS+3.01/17.7


	-18QM2
	Multi-line
	1;2;3;4;5;6    =ROA-SS+3.01/18.2
	21;22    =ROA-SS+3.01/18.7



	S
	-14S2
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/14.2
	11;12    =ROA-SS+3.01/14.2


	-14S3
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/14.3
	11;12    =ROA-SS+3.01/14.4


	-14S5
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/14.5
	11;12    =ROA-SS+3.01/14.5



	WE
	-WE
	-HV1
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/15.1


	-HV2
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/16.1


	-HV3.1
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/17.1


	-HV3.2
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/18.1




	WK
	-WK
	-DK-M.29-01
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/24.2


	-DK-M.30-01
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/26.2


	-DK-M.30-02
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/26.6


	-DK-M2.8-01
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/22.1




	WS
	-WS
	-DK-M.29-01
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/24.3


	-DK-M.30-01
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/26.3


	-DK-M.30-02
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/26.7


	-DK-M2.8-01
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/22.3


	-HV1-PTC
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/15.4


	-HV2-PTC
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/16.4


	-HV3.1-PTC
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/17.4


	-HV3.2-PTC
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/18.4


	-M.28
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/14.1


	-M.29
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/14.3


	-M.30
	Multi-line
	=ROA-SS+3.01/14.5




	XDI
	-1XDI
	Multi-line
	1:2    =ROA-SS+3.01/13.4
	3:2    =ROA-SS+3.01/15.7
	5:2    =ROA-SS+3.01/15.8
	7:2    =ROA-SS+3.01/15.9
	9:2    =ROA-SS+3.01/16.7
	11:2    =ROA-SS+3.01/16.8
	13:2    =ROA-SS+3.01/16.9
	15:2    =ROA-SS+3.01/17.7
	17:2    =ROA-SS+3.01/17.8
	19:2    =ROA-SS+3.01/17.9
	21:2    =ROA-SS+3.01/18.7
	23:2    =ROA-SS+3.01/18.8
	25:2    =ROA-SS+3.01/18.9
	27:2    =ROA-SS+3.01/23.4
	31:2    =ROA-SS+3.01/25.4
	35:2    =ROA-SS+3.01/27.4
	29:2    =ROA-SS+3.01/23.5
	33:2    =ROA-SS+3.01/25.4
	37:2    =ROA-SS+3.01/27.4
	39:2    =ROA-SS+3.01/27.5
	41:2    =ROA-SS+3.01/27.6
	2    =ROA-SS+3.01/13.4
	4    =ROA-SS+3.01/15.7
	6    =ROA-SS+3.01/15.8
	8    =ROA-SS+3.01/15.9
	10    =ROA-SS+3.01/16.7
	12    =ROA-SS+3.01/16.8
	14    =ROA-SS+3.01/16.9
	16    =ROA-SS+3.01/17.7
	18    =ROA-SS+3.01/17.8
	20    =ROA-SS+3.01/17.9
	22    =ROA-SS+3.01/18.7
	24    =ROA-SS+3.01/18.8
	26    =ROA-SS+3.01/18.9
	28    =ROA-SS+3.01/23.4
	32    =ROA-SS+3.01/25.4
	36    =ROA-SS+3.01/27.4
	30    =ROA-SS+3.01/23.5
	34    =ROA-SS+3.01/25.5
	38    =ROA-SS+3.01/27.5
	40    =ROA-SS+3.01/27.6
	42    =ROA-SS+3.01/27.7



	XE
	-3XE1
	Multi-line
	2    =ROA-SS+3.01/15.2
	3    =ROA-SS+3.01/15.2
	5    =ROA-SS+3.01/16.2
	6    =ROA-SS+3.01/16.2
	8    =ROA-SS+3.01/17.2
	9    =ROA-SS+3.01/17.2
	11    =ROA-SS+3.01/18.2
	12    =ROA-SS+3.01/18.2
	1:1;2    =ROA-SS+3.01/15.2
	4:1;2    =ROA-SS+3.01/16.2
	7:1;2    =ROA-SS+3.01/17.2
	10:1;2    =ROA-SS+3.01/18.2
	PE:1;2    =ROA-SS+3.01/15.3
	PE:1;2    =ROA-SS+3.01/16.3
	PE:1;2    =ROA-SS+3.01/17.3
	PE:1;2    =ROA-SS+3.01/18.3



	XK
	-3XK1
	Multi-line
	1:1;2    =ROA-SS+3.01/14.2
	3:1;2    =ROA-SS+3.01/14.4
	5:1;2    =ROA-SS+3.01/14.5
	2:1;2    =ROA-SS+3.01/14.2
	4:1;2    =ROA-SS+3.01/14.4
	6:1;2    =ROA-SS+3.01/14.6
	SH:1;2    =ROA-SS+3.01/14.2
	SH:1;2    =ROA-SS+3.01/14.4
	SH:1;2    =ROA-SS+3.01/14.6



	XP
	-3XP1
	Multi-line
	1    =ROA-SS+3.01/22.2
	2    =ROA-SS+3.01/22.3
	3    =ROA-SS+3.01/22.3
	4    =ROA-SS+3.01/24.2
	5    =ROA-SS+3.01/24.3
	6    =ROA-SS+3.01/24.3
	7    =ROA-SS+3.01/26.2
	8    =ROA-SS+3.01/26.3
	9    =ROA-SS+3.01/26.3
	10    =ROA-SS+3.01/26.6
	11    =ROA-SS+3.01/26.7
	12    =ROA-SS+3.01/26.7



	XS
	-3XS1
	Multi-line
	1    =ROA-SS+3.01/22.3
	3    =ROA-SS+3.01/22.4
	5    =ROA-SS+3.01/24.3
	7    =ROA-SS+3.01/24.4
	9    =ROA-SS+3.01/26.3
	11    =ROA-SS+3.01/26.4
	13    =ROA-SS+3.01/26.7
	15    =ROA-SS+3.01/26.8
	2    =ROA-SS+3.01/22.3
	4    =ROA-SS+3.01/22.4
	6    =ROA-SS+3.01/24.3
	8    =ROA-SS+3.01/24.4
	10    =ROA-SS+3.01/26.3
	12    =ROA-SS+3.01/26.4
	14    =ROA-SS+3.01/26.7
	16    =ROA-SS+3.01/26.8



	XT
	-3XT1
	Multi-line
	1    =ROA-SS+3.01/15.4
	3    =ROA-SS+3.01/16.4
	5    =ROA-SS+3.01/17.4
	7    =ROA-SS+3.01/18.4
	2    =ROA-SS+3.01/15.4
	4    =ROA-SS+3.01/16.4
	6    =ROA-SS+3.01/17.4
	8    =ROA-SS+3.01/18.4
	SH:1;2    =ROA-SS+3.01/15.5
	SH:1;2    =ROA-SS+3.01/16.5
	SH:1;2    =ROA-SS+3.01/17.5
	SH:1;2    =ROA-SS+3.01/18.5




	+3.02
	F
	-28F1
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.02/28.1
	92;91;94    =ROA-SS+3.02/28.7


	-28F4
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.02/28.4
	92;91;94    =ROA-SS+3.02/28.8


	-29F1
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.02/29.1
	92;91;94    =ROA-SS+3.02/29.7


	-29F4
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.02/29.4
	92;91;94    =ROA-SS+3.02/29.8


	-30F1
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.02/30.1
	92;91;94    =ROA-SS+3.02/30.7


	-30F4
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.02/30.4
	92;91;94    =ROA-SS+3.02/30.8


	-31F1
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.02/31.1
	92;91;94    =ROA-SS+3.02/31.7


	-31F4
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.02/31.4
	92;91;94    =ROA-SS+3.02/31.8



	INROW
	-INROW
	-1
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/28.2


	-2
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/28.4


	-3
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/29.2


	-4
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/29.4




	SS
	-SS
	-INROW-1
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/30.2


	-INROW-2
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/30.4


	-INROW-3
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/31.2


	-INROW-4
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/31.4




	WE
	-WE
	-INROW-1
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/28.1


	-INROW-2
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/28.3


	-INROW-3
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/29.1


	-INROW-4
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/29.3


	-SS-INROW-1
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/30.0


	-SS-INROW-2
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/30.3


	-SS-INROW-3
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/31.0


	-SS-INROW-4
	Multi-line
	=ROA-SS+3.02/31.3




	XE
	-3XE2
	Multi-line
	1:1;2    =ROA-SS+3.02/28.1
	3:1;2    =ROA-SS+3.02/28.4
	5:1;2    =ROA-SS+3.02/29.1
	7:1;2    =ROA-SS+3.02/29.4
	9:1;2    =ROA-SS+3.02/30.1
	11:1;2    =ROA-SS+3.02/30.4
	13:1;2    =ROA-SS+3.02/31.1
	15:1;2    =ROA-SS+3.02/31.4
	N:1;2    =ROA-SS+3.02/28.1
	N:1;2    =ROA-SS+3.02/28.4
	N:1;2    =ROA-SS+3.02/29.1
	N:1;2    =ROA-SS+3.02/29.4
	N:1;2    =ROA-SS+3.02/30.1
	N:1;2    =ROA-SS+3.02/30.4
	N:1;2    =ROA-SS+3.02/31.1
	N:1;2    =ROA-SS+3.02/31.4
	PE2:1;2    =ROA-SS+3.02/28.2
	PE4:1;2    =ROA-SS+3.02/28.4
	PE6:1;2    =ROA-SS+3.02/29.2
	PE8:1;2    =ROA-SS+3.02/29.4
	PE10:1;2    =ROA-SS+3.02/30.2
	PE12:1;2    =ROA-SS+3.02/30.4
	PE14:1;2    =ROA-SS+3.02/31.2
	PE16:1;2    =ROA-SS+3.02/31.4



	XS
	-3XS2
	Multi-line
	1:2    =ROA-SS+3.02/28.7
	3:2    =ROA-SS+3.02/28.8
	5:2    =ROA-SS+3.02/29.7
	7:2    =ROA-SS+3.02/29.8
	9:2    =ROA-SS+3.02/30.7
	11:2    =ROA-SS+3.02/30.8
	13:2    =ROA-SS+3.02/31.7
	15:2    =ROA-SS+3.02/31.8
	2    =ROA-SS+3.02/28.7
	4    =ROA-SS+3.02/28.8
	6    =ROA-SS+3.02/29.7
	8    =ROA-SS+3.02/29.8
	10    =ROA-SS+3.02/30.7
	12    =ROA-SS+3.02/30.8
	14    =ROA-SS+3.02/31.7
	16    =ROA-SS+3.02/31.8




	+3.03
	F
	-32F2
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.03/32.2


	-32F3
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.03/32.3


	-32F4
	Multi-line
	1;2    =ROA-SS+3.03/32.4



	XE
	-3XE3
	Multi-line
	1    =ROA-SS+3.03/32.2
	2    =ROA-SS+3.03/32.3
	3    =ROA-SS+3.03/32.4
	N    =ROA-SS+3.03/32.2
	N    =ROA-SS+3.03/32.3
	N    =ROA-SS+3.03/32.4
	PE    =ROA-SS+3.03/32.2
	PE    =ROA-SS+3.03/32.3
	PE    =ROA-SS+3.03/32.4





	=RO
	+DI
	XDI
	-1XDI
	Multi-line
	41:2    =ROA-SS+3.02/28.7
	43:2    =ROA-SS+3.02/28.8
	45:2    =ROA-SS+3.02/29.7
	47:2    =ROA-SS+3.02/29.8
	49:2    =ROA-SS+3.02/30.7
	51:2    =ROA-SS+3.02/30.8
	53:2    =ROA-SS+3.02/31.7
	55:2    =ROA-SS+3.02/31.8
	42    =ROA-SS+3.02/28.7
	44    =ROA-SS+3.02/28.8
	46    =ROA-SS+3.02/29.7
	48    =ROA-SS+3.02/29.8
	50    =ROA-SS+3.02/30.7
	52    =ROA-SS+3.02/30.8
	54    =ROA-SS+3.02/31.7
	56    =ROA-SS+3.02/31.8
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